Bestandsaufnahme brandschutztechnischer Gegebenheiten, Maßnahmen und Bestimmungen in Kernkraftwerken: Abschlußbericht. Förderungsvorhaben BMI SR 144 by Kordina, Karl et al.
Arbeitsgemeinschaft 
ßr~ndschutz in 
- Kernkrattwerken 
Förderungsvorhaben BMi SR 144 
Abschlußbericht 
,, 
Bestandsaufnahme 
brandschutztechnischer Gegebenheiten, 
Maßnahmen und Bestimmungen 
in Kernkraftwerken 
September 1981 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
Arbeitsgemeinschaft 
Brandschutz in 
...... Kernkrattwerken 
30-00ZB/003 
Förderungsvorhaben BMI SR 144 
BIBLIOTHEK 
Institut fQr Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
der Technischen Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 52 
D-3300 Braunschweig 
Abschi ußbericht 
Bestandsaufnahme 
brandschutztechnischer Gegebenheiten, 
Maßnahmen und Bestimmungen 
in Kernkraftwerken 
K. Kordina 
U. Schneider 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
der Technischen Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 52 
3300 Braunschweig 
G. König 
D. Hosser 
König und Heunisch 
Beratende Ingenieure 
Letzter Hasenpfad 21 
6000 Frankfurt am Main 70 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
INHALT 
Zusammenfassung/Summary 
Vorbemerkung 
1. Einführung 
1.1 Problernstellung 
1.2 Zielsetzung 
- I -
1.3 Untersuchungsschwerpunkte 
2. Stand der Brandschutzregelungen 
2. 1 übersic!1t 
2.2 übergeordnete Regelungen 
2.2.1 Atomgesetz 
2.2.2 Strahlenschutzverordnung 
2.2.3 BMI-Sicherheitskriterien 
2.2.4 RSK-Leitlinien 
2.2.5 Bauordnungen der Länder 
2.2.6 Arbeitsstätten-Richtlinie 
2.3 KTA-Regeln 
2.3.1 KTA 2101.1- ~rundsätze des Brand- und 
Seite 
V 
VI 
1 
1 
3 
5 
6 
6 
7 
7 
7 
10 
11 
13 
20 
22 
Explosionsschutzes 22 
2.3.2 KTA 2101.2 - Brand- und Explosionsschutz 
an baulichen Anlagen 28 
2. 3. 3 KTA 21 01 • 3 - Brand- und Explosionsschutz 
an maschinen- und elektrotechnischen Anlagen 32 
2.3.4 K~A 2102 - Flucht- und Rettungswege 39 
2.3.5 Weitere KTA-Regeln 44 
2.4 DIN-Normen 46 
2.4.1 Vorbemerkung 46 
2 . 4 . 2 Branderkennung 4 6 
2. 4. 3 Brandbekämpfung 4 7 
2. 4. 4 Brandeindämmung 4 9 
2.4.5 Flucht und Rettung 49 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
3. 
- II -
Seite 
2.5 Industrierichtlinien 
2.5.1 übersieht 
51 
51 
2.6 
2.5.2 VdS-Richtlinien für den Brandschutz 
in Kernkraftwerken 51 
2.5.3 Weitere VdS-Vorschriften und Richtlinien 61 
2.5.4 VDE-Bestimmungen und Vorschriften 63 
2.5.5 VFDB-Richtlinien 64 
2.5.6 Sonstige Vorschriften und Richtlinien 65 
Internationale Vorschriften und 
2.6.1 übersieht 
2.6.2 US-Regelungen 
2.6.3 Schwedische Empfehlungen 
2.6.4 IAEA-Richtlinien 
2.6.5 Internationale Richtlinien 
sicherer 
Richtlinien 
der Sachver-
66 
66 
66 
81 
91 
1 01 
Stand der Brandschutzprüfungen 108 
108 
11 1 
1 1 3 
1 1 3 
114 
11 6 
1 1 6 
118 
119 
3. 1 Allgerneine Grundlagen 
3.2 Baustoffprüfung nach DIN 4102 
3.3 Bauteilprüfung nach DIN 4102 
3.3.1 Übersicht 
3.3.2 Prüfungen nach DIN 4102 Teil 2 
3.3.3 Prüfungen nach DIN 4102 Teil 3 
3.3.4 Prüfungen nach DIN 4102 Teil 5 
3.3.5 Prüfungen nach DIN 4102 Teil 6 
3.3.6 Prüfungen nach DIN 4102 Teil 7 
3.4 Prüfrichtlinien für die Abschottung von 
Kabeldurchführungen 120 
3.5 Prüfrichtlinien für Abschottungen von Durch-
führungen für Rohre aus brennbaren Stoffen 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- III -
Seite 
4. Brandschutz der Referenzanlage 131 
4.1 Vorbemerkung 131 
4.2 Verwendete Brandschutzunterlagen 133 
4.3 Bestandsaufnahme vor Ort 134 
4.3.1 Reaktorgebäude - Innenraum 135 
4.3.2 Reaktorgebäude - Ringraum 144 
4.3.3 Reaktorhilfsanlagengebäude 152 
4.3.4 Schaltanlagengebäude 160 
4.3.5 Notstromdieselgebäude 168 
4.3.6 Notspeisegebäude 176 
4.3.7 Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerke 184 
4.3.8 Kabelkanäle und Kabelbrücken 192 
5. Beurteilung der Regelungen, Prüfungen und Maßnahmen 199 
5.1 Beurteilung der Regelungen 199 
5. 1 . 1 Auslegungskonzept 199 
5.1.2 Brandverhütung 200 
5.1.3 Branderkennung 201 
5.1.4 Brandbekämpfung 202 
5.1.5 Brandeindämmung 203 
5.1 . 6 Organisatorische Maßnahmen 204 
5. 2 Beurteilung der Prüfungen 2 05 
5. 2. 1 Baustoffprüfung 2C5 
5. 2. 2 Bauteilprüfung 205 
5.2.3 Prüfung von Kabel- und Rohrdurchführungen 2~ 
5.2.4 Prüfung von Kabeln und Betriebsstoffen 2~ 
5. 3 Beurteilung der Maßnahmen 207 
5. 3.1 Brandverhütung 207 
5. 3. 2 Branderkennung 20R 
5. 3. 3 Brandbekämpfung 208 
5. 3. 4 Brandeindämmung 211 
5.3.5 Angriffs-, Flucht- und Rettungswege 213 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- IV -
Seite 
5.4 Neuere Entwicklung 216 
5.4.1 Allgerneines 216 
5.4.2 Brandverhütung 217 
5.4.3 Branderkennung 218 
5.4.4 Brandbekämpfung 218 
5.4.5 Brandeindämmung 218 
5.4.6 Angriffs-, Flucht- und Rettungswege 219 
6. Mögliche Weiterentwicklungen 220 
6.1 Brandrisikoanalysen 220 
6.2 Brandauswirkungen 221 
6.3 Wirksamkeit von aktiven Brandschutzmaßnahmen 222 
7. Zusammenfassung 224 
8. Literatur 227 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- V -
K u r z f a s s u n g 
Der vorliegende Statusbericht ist Bestandteil eines von der Arbeits-
gemeinschaft Brandschutz in Kernkraftwerken vorgeschlagenen Programms 
zur Überprüfung und Beurteilung brandschutztechnischer Regelungen, 
PrJfunqen und Maßnahmen in kerntechnischen Anlagen. Ziel des Be-
richts ist eine Darlegung und sachliche Beschreibung der gegenwärti-
gen Brandschutzpraxis im Kernkraftwerksbau. Der Bericht enthält die 
wesentlichen Regelungen und Prüfungen; diese werden beschrieben und 
diskutiert. Die Maßnahmen wurden anhand einer neuen Anlage (Betriebs-
beginn: Ende 1981) überprüft und tabellarisch erfaßt. Die einzelnen 
Brandschutzregelungen, -prüfungen und -maßnahmen werden zusammenfas-
send diskutiert und beurteilt. Auf Entwicklungstendenzen und -mög-
lichkeiten wird hingewiesen. 
A b s t r a c t 
The present final report is part of a program for a review and 
critical examination of rules, test procedures and measures for 
fire safety in nuclear plants, which was proposed by the Study 
Group for Fire Safety in Nuclear Power Plants. The objective of 
the report is an explanation and unbiased description of the 
present fire safety practice in nuclear power plant constructions. 
The report contains the essential rules and test procedures; 
they are described and discussed. The measures were examined and 
recorded on tables by investigating a new plant (start of opera-
tion: end of 1981). The individual fire safety rules, -test pro-
cedures and -measures are summarized and criticized. Tendencies 
and possibilities of recent developments are pointed out. 
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VORBEMERKUNG 
Das Vorhaben wurde unter der Projektkoordination des Technischen 
Überwachungs-Vereins Rheinland e.V. von der Arbeitsgemeinschaft 
Brandschutz in Kernkraftwerken - Institut für Baustoffe, Massiv-
bau und Brandschutz der Technischen Universität Braunschweig 
und König und Heunisch, Beratende Ingenieure - durchgefü~1rt. 
Die Arbeiten wurden von einem Beratergremium bestehend aus den 
folgenden Sachverständigen begleitet: 
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Herr Günther 
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Herr Maier 
Herr Maisch 
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Herr Sterzl 
Technischer Überwachungs-Verein Rheinland e.V. 
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Feuerwehr Harnburg 
Bayerisches Landesamt für Brand- und Kata-
strophenschutz (Gutachter bei Referenzanlage) 
Bayerische Versicherungskammer 
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Kraftwerk Union AG (Hersteller der Referenz-
anlage) 
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Technischer Überwachungs-Verein Bayern e.V. 
(Gutachter bei Referenzanlage) 
Allianz Versicherungs AG 
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Die in diesem Bericht enthaltenen Beurteilungen geben nicht in 
allen Detailpunkten die Meinung jedes Beraters wieder. 
Die diesem Bericht zugrundeliegenden Arbeiten wurden mit Mitteln 
des Bundesministers des Innern (BMI) gefördert. Die Verantwor-
tung für den Inhalt liegt jedoch allein bei den Autoren. 
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1. EINFÜHRUNG 
1.1 Problernstellung 
Im konventionellen Brandschutz sind die Anforderungen weitgehend 
durch Gesetz, Verordnung oder Richtlinien geregelt. Sie müssen 
bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung u.U. über Befreiungen 
oder Ausnahmen durch die Baubehörden modifiziert werden. Die an-
gesammelten Erfahrungen über wirksame Brandschutzmaßnahmen las-
sen sich zum Teil auch auf Kernkraftwerke übertragen. Allerdings 
gibt es dort für den Brandschutz eine Reihe nuklearspezifischer 
Erschwernisse. Dazu gehört u.a. die fehlende Möglichkeit der 
Rauch- und Wärmeabfuhr aus dem Kontrollbereich, wodurch eine 
Brandlokalisierung und -bekärnpfung erschwert wird. Angesichts 
der möglichen Folgen bei Bränden in Kernkraftwerken bedarf es 
besonderer Überlegungen, den notwendigen Umfang von Brandschutzmaß-
nahmen festzulegen. Der bauliche Brandschutz in Kernkraftwerken 
kann sich-dabei am ehesten an den konventionellen baulichen Brand-
schutz anlehnen. Es werden weitgehend klassifizierte Baustoffe und 
Bauteile (z.B. mit Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102) verwendet. 
Aus den Erfordernissen der nuklearen Sicherheit müssen jedoch ggf. 
weitergehende Anforderungen gestellt werden, z.B. an die Druck- oder 
Wasserdichtigkeit von Bauteilen, Feuerschutzabschlüssen oder Ab-
schottungen, um die Verbreitung von Rad-ioaktivität zu vermeiden. 
Feuerbeständige Abtrennungen müssen ggf. gleichzeitig eine be-
sonders niedrige Maximaltemperatur auf der Rückseite gewährleisten, 
z.B. um Beeinträchtigungen sicherheitstechnisch wichtiger Schaltan-
lagen zu verhindern. Einheitliche Prüfgrundsätze für derartige An-
forderungen liegen jedoch noch nicht vor, so daß stattdessen Einzel-
begutachtungen erforderlich sind. 
Wo sich aus betrieblichen Gründen bauliche Brandschutzmaßnahmen 
nicht oder nur begrenzt ausführen lassen, werden alternative Maß-
nahmen ergriffen, z.B. 
- Verringerung der Brandgefahr durch Beschränkung oder Abschottung 
der Brandlasten und Vermeidung von Zündquellen 
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- Einrichtungen und betriebliche Vorkehrungen zur Branderkennung, 
-meldung und -bekämpfung 
- Haßnahmen zur Rauch- und Wärmeabfuhr. 
Bisher ist jedoch die Verringerung des Brandrisikos durch diese 
alternativen Maßnahmen noch nicht quantifizierbar und wird wegen 
der fehlenden Erfahrung oft nicht anerkannt. 
Eine Folge der geringen Erfahrungen hinsichtlich der Auswirkungen 
von Bränden in Kernkraftwerken und der Wirksamkeit der magliehen 
Brandschutzmaßnahmen sind uneinheitliche Auffassungen 
und Auflagen von Länderbeharden in Genehmigungsverfahren der 
jüngeren Vergangenheit. Unterschiedlich beurteilt werden z.B. 
- Notwendigkeit, Art und Auslasung von Brandmeldeanlagen und sta-
tionären Laschanlagen 
- Notwendigkeit der Auslegung solcher Anlagen gegen (extreme) Ein-
wirkungen von außen oder innen 
- Rauch- und Wärmeabfuhr aus dem Kontrollbereich 
- Unterteilung von Kabelkanälen und -schächten 
- Anzahl und Ausführung notwendiger Treppenhäuser 
- zulässige Längen von Flucht- und Rettungswegen 
- Notwendigkeit, Stärke und Ausrüstung einer Betriebsfeuerwehr. 
Eine einvernehmliche Lasung solcher Fragen gelingt, wenn auf der Basis 
einer umfassenden Bestandsaufnahme der brandschutztechnischen 
Gegebenheiten in Kernkraftwerken Maglichkeiten zur Quantifizierung 
der Brandrisiken und der Wirksamkeit dagegen ergriffener Maßnahmen 
geschaffen werden. 
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1.2 Zielsetzung 
Als notwendige Voraussetzung für eine Quantifizierung der Brand-
risiken und eine sinnvolle Abstufung der Brandschutzmaßnahmen 
soll in dem vorliegenden Bericht eine Bestandsaufnahme der brand-
schutztechnischen Voraussetzungen, Regelungen und Maßnahmen in 
deutschen Kernkraftwerken neuerer Bauart erarbeitet werden. 
Dazu soll einmal der nationale und internationale Stand de~ Brand-
schutzes in KKW beschrieben werden, wie er sich in Gesetzen, Ver-
ordnungen, Vorschriften und Richtlinien widerspiegelt. Hierbei sind 
die übergeordneten sicherheitstechnischen und brandschutztechnischen 
Anforderungen, die derzeit als anerkannte Regeln der Bautechnik auf-
zufassenden KTA-Regeln (z.T. Vorberichte oder Entwürfe) und DIN-
Normen sowie die deutschen Industrierichtlinien zum Brandschutz 
zusammenzustellen. Sie sind auf Widerspruchsfreiheit und Voll-
ständigkeit zu überprüfen. Außerdem sind sie in ihrer Aussage 
mit verfügbaren internationalen Richtlinien zu vergleichen. 
Weiterhin soll überprüft werden, welche der verwendeten Baustoffe, 
Bau- und Anlageteile sowie Installationen unter den Bedingungen 
eines Brandes geprüft wurden und ob die Prüfbedingungen mit den in 
Kernkraftwerken herrschenden Verhältnissen übereinstimmen (z.B. 
Druckverhältnisse, Dichtigkeitsanforderungen, Entwicklung toxi-
scher Gase) . 
Am Beispiel einer weitgehend fertiggestellten Referenzanlage soll 
zusätzlich die bauliche und brandschutztechnische Ausgangssituation 
vor Ort erfaßt werden, insbesondere 
- die baulichen Gegebenheiten (Brandabschnittsgröße, Raumgröße, 
Art und Abmessung der Bauteile, Fugenausbildung, Lüftungsver-
hältnisse, Art der Feuerabschlüsse), 
- die vorhandenen Brandgüter mit ihren Abbrandeigenschaften 
(bestimmungsgemäßer und nichtbestimmungsgemäßer Betrieb), 
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- die Möglichkeiten der Brandauslösung (interne und externe Zünd-
quellen), 
- die Brandschutzmaßnahmen (bauliche Auslegung, betriebliche Vor-
kehrungen) , 
- die Einric:"ltungen und Höglichkei ten zur Branderkennung und Brand-
bekämpfung (z.B. Melder, Fernsehüberwachung, Angriffsmöglich-
keiten für die Feuerwehr), 
- die Anlagen und Maßnahmen zur Rauch- und Wärmeabfuhr, 
- die möglichen Auswirkungen eines Brandes (Gebäudeabstände) . 
Als Ergebnis der Auswertungen soll der Stand der Erkenntnisse im Brand-
schutz von Kernkraftwerken nach Regelungen und ausgeführten Maß-
nahmen beurteilt werden. Unter Berücksichtigung der noch nicht 
realisierten Entwicklungstendenzen sind verbleibende offene Fra-
gen aufzuzeigen und daraus Vorschläge für gezielte Forschungs-
aktivitäten abzuleiten. 
Die Maßnahmen zum Brandschutz während der Bauphase werden im 
Rahmen dieses Vorhabens nicht behandelt, weil sie nach konven-
tionellen Gesichtspunkten beurteilt werden können. 
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1.3 Untersuchungsschwerpunkte 
Bei der Auswertung der Regelungen wird besonderes Augenmerk auf 
die Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Aussagen zur 
Brandschutzkonzeption für Kernkraftwerke sowie auf den Umfang 
der geregelten Detailfragen gelegt. Durch die Einbeziehung der 
wesentlichen internationalen Richtlinien wird versucht, den 
internationalen Stand von Wissenschaft und Technik im Brandschutz 
von Kernkraftwerken abzugrenzen und daran die deutschen Rege-
lungen zu messen. 
Die Auswertung der Brandschutzprüfungen umfaßt hauptsächlich die-
jenigen Baustoffe und Bauteile, die in Kernkraftwerken verwendet 
werden. Hierbei wird unterschieden zwischen genormten Prüfungen 
nach DIN 4102, Prüfungen nach allgemein anerkannten Prüfricht-
linien und Prüfungen im Einzelfall ohne anerkannte Prüfrichtlinien, 
jedoch in Anlehnung an DIN 4102 und/oder geltende Prüfrichtlinien. 
Neben dem Umfang der bisher bereits durchgeführten Prüfungen soll 
auch die Anwendbarkeit der verwendeten Prüfnorm oder Prüfricht-
linie auf die Situation bei Kernkraftwerken beurteilt werden. 
Die Bestandsaufnahme vor Ort in einer Referenzanlage dient einmal 
dazu, die baulichen und brandschutztechnischen Besonderheiten in 
Kernkraftwerken über das aus den Brandschutzunterlagen ersicht-
liche Maß hinaus deutlich zu machen. Daneben soll die vollständige 
Erfassung der brandschutztechnichen Gegebenheiten und Maßnahmen 
in den Unterlagen überprüft werden. 
Schließlich soll die Gewährleistung des erforderlichen Brandschutzes 
durch das Zusammenwirken von passiven und aktiven Maßnahmen be-
urteilt werden. 
Zur Bewertung des Erkenntnisstandes bei den Brandschutzmaß-
nahmen sollen auch Verbesserungen berücksichtigt werden, die bei 
derzeit im Genehmigungsverfahren befindlichen Kernkraftwerken er-
zielt wurden. Eventuell noch verbleibende offene Fragen sollen 
aufgezeigt werden, für die Lösungen in gezielten Forschungsar-
beiten oder technischen Weiterentwicklungen zu erarbeiten sind. 
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2. STAND DER BRANDSCHUTZREGELUNGEN 
2.1 Übersicht 
Als Brandschutzregelungen werden hier Gesetze, Verordnungen, 
anerkannte Regeln der Bautechnik sowie Richtlinien und Empfeh-
lungen behandelt, die auch oder speziell Anforderungen an den 
Brandschutz in Kernkraftwerken zum Inhalt haben. Die Regelungen 
werden in hierarchischer Reihenfolge erläutert: 
- übergeordnete Regelungen (Gesetze, Verordnungen, Leitlinien) 
- anerkannte Regeln der Bautechnik (KTA-Regeln, DIN-Normen) 
- Richtlinien 
(naüonale Industrierichtlinien, internationale Richtlinien) 
Im Sinne der Zielsetzung in Abschnitt 1.2 werden die Regelungen 
unter folgenden Gesichtspunkten ausgewertet, die vornehmlich 
die Brandschutzkonzeption für Kernkraftwerke bestimmen: 
- Auslegungskonzept 
- Brandverhütung 
- Branderkennung 
- BrandDekämpfung 
- Brandeindämmung 
- Flucht und Rettung 
- organisatorische Maßnahmen 
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2.2 Ubergeordnete Regelungen 
2.2.1 Atomgesetz 
Von dem "Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie 
und den Schutz gegen ihre Gefahren" [1] (Atorngesetz) ist im 
wesentlichen der zweite Abschnitt "Uberwachungsvorschriften" 
von Interesse. Er beinhaltet in § 7 die Vorschriften,nach 
denen die Genehmigung einer "ortsfesten Anlage zur Erzeugung 
oder zur Bearbeitung oder Verarbeitung oder zur Spaltung von 
Kernbrennstoffen oder zur Aufarbeitung bestrahlter Kernbrenn-
stoffe" erteilt wird: Demnach ist u.a. die nach dem Stand von 
Wissenschaft und Technik erforderliche Vorsorge gegen Schäden 
durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage zu treffen und 
der erforderliche Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter zu gewährleisten. Die im einzelnen dazu 
erforderlichen Maßnahmen können gemäß §§ 11 und 12 durch Rechts-
verordnung bestimmt werden. 
Der § 17 regelt die Voraussetzungen, unter denen Genehmigungen 
oder allgerneine Zulassungen zu widerrufen oder einzuschränken 
sind. Ein Widerruf ist z.B. erforderlich, wenn die Beschäftig-
ten, Dritte oder die Allgemeinheit erheblich gefährdet sind und 
durch nachträgliche Auflagen in angemessener Zeit keine Abhilfe 
geschaffen werden kann. 
2.2.2 Strahlenschutzverordnung 
Die "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende 
Strahlen" [2] (Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) enthält die 
für Kernkraftwerke wesentlichen "Schutzvorschriften" im Dritten 
Teil. 
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Als Grundsatz gilt u.a. nach § 28 .. 3: 
Bei der Planung baulicher oder sonstiger technischer Schutzmaß-
nahmen gegen Störfälle in oder an einem Kernkraftwerke dürfen 
unbeschadet der Forderungen des Absatzes 1 Nr. 2 als Körperdosen 
in der Umgebung der Anlage im ungünstigsten Störfall höchstens 
die Werte der Anlage X Spalte 2, ausgenommen den dort angegebenen 
Wert für die Schilddrüse, zugrunde gelegt werden. Für die Schild-
drüse darf höchstens eine Teilkörperdosis von 150 Millijoule/ 
Kilogramm (15 rem) zugrunde gelegt werden. Maßgebend für eine 
ausreichende Vorsorge gegen Störfälle nach den Vorschriften der 
Sätze 1 und 2 ist der Stand von Wissenschaft und Technik. Die 
Genehmigungsbehörde kann diese Vorsorge insbesondere dann als 
getroffen ansehen, wenn der Antragsteller bei der Auslegung der 
Anlage die Störfälle zugrunde gelegt hat, die nach den vom 
Bundesminister des Innern nach Anhörung der zuständigen obersten 
Landesbehörden im Bundesanzeiger veröffentlichten Sicherheits-
kriterien und Leitlinien für Kernkraftwerke die Auslegung eines 
Kernkraftwerkes bestimmen müssen. Für Kernkraftwerke mit Demon-
strutions- und Prototypcharakter sowie für andere Anlagen nach § 7 
des Atomgesetzes kann die Genehmigungsbehörde unter Berücksich-
tigung des Einzelfalles, insbesondere des Gefährdungspotentials 
der Anlage und der Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Stör-
falles, auch andere Werte der Körperdosen in der Umgebung der 
Anlage festlegen. 
Zur Vorbereitung der Brandbekämpfung ist nach § 37 eine Ein-
teilung in Gefahrengruppen vorzunehmen: 
Zur Vorbereitung der Brandbekämpfung sind mit der für den Brand-
schutz zuständigen örtlichen Behörde die erforderlichen Maßnahmen 
zu planen. Hierbei ist insbesondere festzulegen, an welchen 
Orten die Feuerwehr (in untertägigen Betrieben: Grubenwehr) im 
Einsatzfall 
(1) ohne besonderen Schutz vor den Gefahren radioaktiver Stoffe 
tätig werden kann (Gefahrengruppe I), 
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(2) nur unter Verwendung einer Sonderausrüstung tätig werden kann 
(Gefahrengruppe II) und 
(3) nur mit einer Sonderausrüstung und unter Hinzuziehung eines 
Sachverständigen, der die während des Einsatzes entstehende 
Strahlengefährdung und die anzuwendenden Schutzmaßnahmen 
beurteilen kann, tätig werden kann (Gefahrengruppe III) . 
Nach den "Richtlinien für den Einsatz von Feuerwehren an strah-
lengefährdeten Einsatzstellen" [3] richtet sich die Zuordnung 
zu den drei Gefahrengruppen danach, um wievielfach die in An-
lage IV der StrlSchV genannten Freigrenzwerte der radioaktiven 
Stoffe überschritten werden: 
- Gefahrengruppe I bis 10 3 -fach 
Gefahrengruppe II bis 10 5 -fach -
- Gefahrengruppe III über 10 5 -fach. 
Im § 49 ff werden Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexpo-
nierte Personen angegeben, aus denen sich Beschränkungen bei 
der Brandbekämpfung ergeben können; im Regelfall gelten folgende 
Grenzwerte: 
Grenzwerte der Körperdosen für beruflich strahlenexponierte Personen 
Körperbereich Beruflich strahlen-
exponierte Person 
der Kategorie A*) 
Im Kalenderjahr 
Beruflich strahlen 
exponierte Person 
der Kategorie B*) 
Im Kalenderjahr 
1 2 3 ~--------~--------------------------------------------------------------•--
1. Ganzkörper, Knochenmark,Gonaden, 
Uterus 
50 mJ/kg 15 mJ/kg 
(5 rem) (1,5 rem) 
2. Hände, Unterarm,Füße, Unter-
schenkel, Knöchel einschließlich 
der dazugehörigen Haut 
600 mJ/kg 200 mJ/kg 
(60 rem) (20 rem) 
3. Haut, falls nur diese der Strahlen- 300 mJ/kg 
exposition unterliegt, ausgenommen (30 rem) 
die Haut der Hände, Unterarm, Füße 
Unterschenkel und Knöchel 
4. Knochen, Schilddrüse 
5. andere Organe 
300 mJ/kg 
(30 rem) 
150 mJ/kg 
( 15 rem) 
100 mJ/kg 
(10 rem) 
100 mJ/kg 
(,10 rem) 
50 mJ/kg 
(5 rem) 
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In § 57 ff werden verschiedene Strahlenschutzbereiche - Sperr-
bereich, Kontrollbereich, Überwachungsbereich - unterschieden. 
Die notwendige physikalische Strahlenschutzkontrolle und ärzt-
liche Überwachung sind in § 62 ff vorgeschrieben. 
2.2.3 BMI-Sicherheitskriterien 
Das Kriterium 2.7 "Brand und Explosionsschutz'' der BMI-Sicherheits-
kriterien für Kernkraftwerke [4] fordert: 
Es sind die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Bränden 
und Explosionen in der Anlage zu treffen. Die sicherheitstech-
nisch wichtigen Anlageteile müssen so beschaffen und angeordnet 
sein, daß die Erfüllung ihrer Aufgaben durch Brände und Explo-
sionen nicht verhindert wird. 
Geeignete Einrichtungen zur frühzeitigen Erkennung und Bekämpfung 
von Bränden und Explosionsgefahren müssen vorhanden sein. Sie 
müssen so beschaffen und gesichert sein, daß sie nicht ihrerseits 
bei Störungen und Schäden an ihnen oder bei Fehlbedienung die 
Funktionsfähigkeit sicherheitsrechnisch wichtiger Anlageteile 
- gegebenenfalls unter Berücksichtigung von deren Redundanzen -
beeinträchtigen. 
Nach der Interpretation zu diesem Sicherheitskriterium lSJ wird 
dies durch folgende Vorkehrungen und Maßnahmen erfüllt: 
Die Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen sind so zu planen, 
daß die Forderungen der Strahlenschutzverordnung und des Bau-
rechts eingehalten werden können. Dazu sind Analysen durchzu-
führen, in denen auch die Folgen möglicher Brände und der Brand-
bekämpfung berücksichtigt werden. 
An allen potentiellen Brandstellen, an denen die für eine wirk-
same Brandbekämpfung erforderliche Zugänglichkeit nicht gegeben 
ist (z.B. auf Grund von Brandfolgen oder der Höhe der zu erwar-
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tenden Strahlenbelastung), sind ortsfeste- fernbediente oder 
automatische - Löscheinrichtungen vorzusehen, damit das Betriebs-
personal und die Feuerwehr dort nicht zur Brandbekämpfung einge-
setzt werden müssen. 
Die Branderkennungs- und Meldesysteme und die Löscheinrichtungen 
im Sicherheitsbehälter müssen so zuverlässig und wirkungsvoll sein, 
daß Brände auch ohne Entqualmung des Sicherheitsbehälters sicher 
und schnell lokalisiert und wirksam bekämpft werden können. 
2.2.4 RSK-Leilinien 
Die RSK-Leitlinien für Druckwasserreaktoren (6J enthalten unter 
Nr. 11 "Brandschutz" detaillierte Anforderungen an Brandverhütung, 
Branderkennung und -meldung, Rauch- und Wärmeabfuhr sowie Brand-
bekämpfung zur Erfüllung des Sicherheitskriteriums 2.7: 
(1) Die Verwendung brennbarer Stoffe als Konstruktionselemente 
oder'als Betriebsstoffe ist möglichst zu vermeiden. In Bereichen, 
in denen die Verwendung solcher Stoffe unvermeidbar ist, sind ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, die der Entstehung von Bränden 
vorbeugen und deren Ausbreitung begrenzen. Baustoffe müssen aber 
mindestens der Baustoffklasse B (schwer entflammbar) nach 
DIN 4102 entsprechen. Soweit in Räumen mit sicherheitstechnischen 
Einrichtungen brennbare Stoffe verwendet werden, sind für diese 
schnell wirksame Löscheinrichtungen vorzusehen. Automatische Lösch-
einrichtungen sind gegen fehlerhafte Auslösung zu sichern, bzw. 
die Räume sowie deren Anlagen dagegen auszulegen. Beim Einbringen 
brennbarer Stoffe im Zusammenhang mit Hartungs- und Reparaturar-
beiten sind gesonderte Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. 
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(2) Die einzelnen redundanten Systeme des Sicherheitssystems sind 
zueinander so anzuordnen, daß im Brandfall ein durch Brandhitze 
oder Rauchgase bedingter Ausfall der anderen redundanten Systeme 
ausgeschlossen werden kann. Wenn eine ausreichende räumliche 
Trennung nicht durchführbar ist, so sind die einzelnen redundan-
ten Systeme mindestens mit einer Feuerwiderstandsklasse F 90 
abzuschotten. Ist dies nicht möglich, so sind gleichwertige 
brandschutztechnische Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, 
im Brandfall einen Ausfall von anderen redundanten Systemen zu 
verhindern. 
(3) Leitungen und Kabel zur Signalübertragung und Stromversor-
gung von Meß- und Steuereinrichtungen sind grundsätzlich ge-
trennt von warmgehenden Rohrleitungen oder solchen, die brenn-
bare Medien führen, zu verlegen. Bei unvermeidbaren Kreuzungen 
sind besondere Maßnahmen zu treffen. Leistungskabel müssen hin-
reichend getrennt von Signal- und Steuerkabeln verlegt werden. 
Die Isolation sicherheitstechnisch wichtiger Kabel muß mindestens 
aus schwer entflammbarem Material hergestellt sein. 
(4) Anlagebezirke mit Sicherheitseinrichtungen und Kontrollbe-
reiche sind mit einer geeigneten Instrumentierung zur Früher-
kennung von Bränden auszustatten. Die Einrichtungen zur Früher-
kennung von Bränden sind hinreichend zuverlässig (z.B. redun-
dant) auszuführen. 
(5) Die Abfuhr von Brandhitze und von Brandgasen darf weder die 
Funktion von Rettungswegen noch von Redundanzbereichen gefährden. 
Werden die raumlufttechnischen Anlagen zur Entrauchung verwendet, 
sind diese entsprechend den zu erwartenden thermischen Belastungen 
auszulegen. Gegebenenfalls sind besondere Rauch- und Wärmeabzugs-
anlagen vorzusehen. Die Trennung der einzelnen Brandabschnitte 
ist gegebenenfalls dadurch sicherzustellen, daß in den Lüftungs-
kanälen Brandschutzklappen vorgesehen werden. 
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(6) Bei der Auswahl und Installation der aktiven und passiven 
Brandschutzmaßnahmen sind die im Kontrollbereich vorhandenen 
Beschränkungen zu beachten. 
(7) Die Brandschutzeinrichtungen sind regelmäßig wiederkehren-
den Prüfungen im Hinblick auf ihre Funktionsfähigkeit zu unter-
ziehen. Die Prüffristen sind entsprechend dem Gefährdungspoten-
tial der Anlagen und der Anfälligkeit der Brandschutzeinrich-
tungen vom Gutachter festzulegen. Ein Alarmplan für Maßnahmen 
im Brandfall ist zu erstellen. Aus dem Betriebspersonal ist 
eine Betriebslöschmannschaft zu bilden. Neben dieser ist auch 
die zuständige Feuerwehr mit den Räumlichkeiten der Anlagen so-
wie den besonderen Gegebenheiten eines Kernkraftwerks vertraut 
zu machen. Diese Einweisung ist regelmäßig zu wiederholen. EiD-
satzübungen sind in ausreichenden Abständen durchzuführen. 
2.2.5 Bauordnungen der Länder 
Stellvertretend für andere sinngemäß gleiche Vorschriften werden 
im folgenden die unmittelbar auf den Brandschutz bezogenen Vor-
schriften der Bayerischen Bauordnung [7] (BayBO) erläutert; sie 
finden sich im Dritten Teil "Bauliche Anlagen". 
Nach Art. 16 besteht die grundsätzliche Forderung nach wirksamen 
Löscharbeiten sowie der Rettung von Menschen (und Tieren) : 
(1) Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten,zu ändern 
und zu unterhalten, daß der Entstehung und der Ausbreitung von 
Bränden vorgebeugt und bei einem Brand wirksame Löscharbeiten 
und die Rettung von Menschen und Tieren möglich sind. 
(2) Baustoffe, die auch nach der Verarbeitung oder dem Einbau 
noch leicht entflammen können, dürfen bei der Errichtung oder 
Änderung baulicher Anlagen nicht verwendet werden. 
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(3) Für Hochhäuser müssen die für die Brandbekämpfung und für 
die Rettungsmaßnahmen erforderlichen besonderen Feuerlösch- und 
Rettungsgeräte vorhanden sein. 
Die Brandschutzanforderungen an die verschiedenen Bauteile sind 
in Art. 28- 32 (Wände), Art. 33 und 34 (Decken) sowie Art. 37 
und 38 (Treppen, Treppenräume, Flure) enthalten. 
Hieraus sind folgende Auszüge entnommen: 
Art. 28 : Tragende oder aussteifende Wände 
(1) Tragende oder aussteifende Wände müssen feuerbeständig sein, 
wenn dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes 
nicht anderes bestimmen. 
(2) In Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen dürfen tragende oder 
aussteifende Wände feuerhemmend sein. Ausgenommen sind Wände in 
Kellergeschossen. Ausnahmen können gestattet werden, wenn keine 
Bedenken wegen Brandgefahr bestehen. 
Art. 29 : Außenwände 
(3) Außenwände, die nicht widerstandsfähig gegen Feuer sind, 
müssen mindestens 5 m von der Nachbargrenze und mindestens 10 m 
von bestehenden oder nach den baurechtliehen Vorschriften zulässi-
gen künftigen Gebäuden entfernt sein; dies gilt nicht für Außen-
wände aus nichtbrennbaren Baustoffen. 
(4) Außenwände, die nicht tragen oder aussteifen, müssen in Ge-
bäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen und mindestens 30 Minuten widerstandsfähig 
gegen Feuer sein, in Hochhäusern aus nichtbrennbaren Baustoffen 
bestehen und mindestens 90 Minuten widerstandsfähig gegen Feuer 
sein; dies gilt nicht, wenn die Geschosse durch feuerbeständige 
Bauteile getrennt sind, die mindestens 1,5 m über die Außenwände 
hinauskragen. 
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Art. 30 Trennwände 
(1) Trennwände, die weder tragen noch aussteifen, sind aus brenn-
baren Baustoffen zulässig, wenn dieses Gesetz oder Vorschriften 
auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmen. An Trennwände 
von Räumen mit Feuerstätten können besondere Anforderungen gestellt 
werden. 
(2) Feuerbeständige Trennwände sind zu errichten zwischen Räumen 
von denen mindestens einer so genutzt wird, daß eine erhöhte 
Brand- oder Explosionsgefahr besteht; das gilt nicht für Trenn-
wände zwischen Ställen und Scheunen. 
(3) Öffnungen können in den Fällen des Absatzes 2 Nrn. 2 und 3 
gestattet werden, wenn sie zur Nutzung des Gebäudes erforderlich 
sind. Sie sind mit mindestens feuerhemmenden selbstschließenden 
Abschlüssen zu versehen, wenn der Brandschutz nicht auf andere 
Weise gewährleistet ist. 
Art. 31 Brandwände 
(1) Brandwände müssen feuerbeständig, so dick und so beschaffen 
sein, daß sie bei einem Brand ihre Standsicherheit nicht ver-
lieren und die Ausbreitung von Feuer auf andere Gebäude oder 
Gebäudeabschnitte verhindern. 
(2) Brandwände sind zu errichten 
als Abschlußwand von Gebäuden, die in einem Abstand bis zu 2,5 m 
gegenüber der Nachbargrenze errichtet wird, es sei denn, daß 
ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den 
baurechtliehen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden ge-
sichert ist; 
- in aneinandergereihten Gebäuden zwischen den Gebäuden, wenn 
dieses Gesetz oder Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nicht 
anderes bestimmen; 
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- innerhalb ausgedehnter Gebäude in Abständen von höchstens 40 m; 
größere Abstände können gestattet werden, wenn die Nutzung des 
Gebäudes es erfordert und keine Bedenken wegen Brandgefahr be-
stehen; bei außergewöhnlichen Gebäudetiefen können besondere 
Anforderungen gestellt werden; 
(3) Statt innerer Brandwände können zur Bildung von Brandab-
schnitten feuerbeständige Decken in Verbindung mit feuerbeständig 
abgeschlossenen Treppenräumen gefordert oder gestattet werden, 
wenn die Nutzung des Gebäudes es erfordert. 
Art. 32 : Öffnungen in Brandwänden 
(1) Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie können in 
inneren Brandwänden gestattet werden, wenn die Nutzung des Ge-
bäudes es erfordert. Die Öffnungen müssen mit selbstschließenden 
feuerbeständigen Abschlüssen versehen, die Wände und Decken an-
schließender Räume aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt 
werden. Ausnahmen können gestattet werden, wenn der Brandschutz 
auf andere Weise gesichert ist. 
(2) In Gebäuden mit erhöhter Brandgefahr kann an Öffnungen in 
inneren Brandwänden eine Sicherheitsschleuse mit feuerbeständigen 
Wänden und feuerbeständiger Decke, selbstschließenden mindestens 
feuerhemmenden, in Fluchtrichtung aufschlagenden Türen und einem 
Fußboden aus nichtbrennbaren Baustoffen verlangt werden. 
(3) Durchbrechungen der Brandwände können verlangt werden, wenn 
der Brandschutz oder notwendige Rettungsmaßnahmen es erfordern. 
Die Öffnungen sind mit einer feuerbeständigen wand zu schließen, 
die gekennzeichnet und leicht zu entfernen sein muß. 
(4 ) Rohrleitungen dürfen durch Brandwände hindurchqeführt werden, 
wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und Vorkehrungen 
gegen Brandübertragung getroffen sind. 
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(5) In Brandwänden können kleine Teilflächen aus lichtdurchlässi-
gen, nichtbrennbaren Baustoffen gestattet werden, wenn diese Ein-
bauten widerstandsfähig gegen Feuer sind, der Brandschutz ge-
sichert ist und Rettungswege nicht gefährdet werden. 
Art. 33 Decken und Böden 
(2) In feuerbeständiger Bauart sind herzustellen 
- die Decken über Kellergeschossen, außer in Ein- und Zweifamilien-
häusern, 
die Decken in Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen, 
- die Decken über und unter Räumen mit erhöhter Brandgefahr; das 
gilt nicht für Decken zwischen Ställen und Scheunen; 
- die Decken zwischen Wohnungen oder Wohn- und Schlafräumen und 
land- und forstwirtschaftliehen oder gärtnerischen Betriebs-
räumen. 
(3) In feuerhemmender Bauart und in den tragenden Teilen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen sind herzustellen 
- die Decken über Kellergeschossen von Ein- und Zweifamilien-
häusern, 
die Decken in Gebäuden mit drei bis fünf Vollgeschossen. 
(7) Deckenverkleidungen, Dämmschichten und Deckenbeläge aus 
brennbaren Baustoffen sind zulässig, wenn dieses Gesetz oder Vor-
schriften auf Grund dieses Gesetzes nicht anderes bestimmen. 
Art. 34 Öffnungen in Decken 
(2) In Decken, für die eine feuerhemmende oder feuerbeständige Bau-
art vorgeschrieben ist, dürfen Öffnungen nur gestattet werden, 
wenn die Nutzung des Gebäudes oder notwendige Rettungsmaßnahmen 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 18 -
es erfordern. Sie sind nach derBauart der Decken mit feuer-
hemmenden oder feuerbeständigen selbstschließenden Abschlüssen 
zu versehen; Ausnahmen können gestattet werden, wenn der Brand-
schutz oder notwendige Rettungsmaßnahmen auf andere Weise ge-
sichert sind. Leitungen dürfen durch diese Decken nur hindurch-
geführt werden, wenn Vorkehrungen gegen Brandübertragung getroffen 
sind. 
Art. 37 Treppen 
(2) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoß eines Gebäudes 
muß über mindestens eine Treppe zugänglich sein (notwendige 
Treppe). In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen, die nicht 
Hochhäuser sind, sollen weitere Treppen gefordert werden, wenn 
die Rettung von Menschen im Brandfall nicht auf andere Weise mög-
lich ist. In Hochhäusern sind mindestens zwei voneinander unab-
hängige Treppen oder eine Treppe in einem Sicherheitstreppenraum 
(Art. 38 Abs. 9) notwendig. Von der Mitte eines jeden Aufenthalts-
raumes muß der Treppenraum einer notwendigen Treppe in höchstens 
30 m Entfernung erreichbar sein. Sind mehrere Treppen erforderlich, 
so sind sie so zu verteilen, daß die Rettungswege möglichst kurz 
sind. 
(4) In feuerhemmender Bauart sind herzustellen 
- die notwendigen Treppen in Gebäuden mit mehr als zwei Vollge-
schossen, 
- die notwendigen Treppen in Gebäuden mit zwei Vollgeschossen, 
wenn die Gebäudegrundrißfläche mehr als Soo qm beträgt. 
Steinstufen ohne Bewehrung sind auf ihrer ganzen Länge aufzu-
lagern. In Gebäuden mit mehr 1 
a s fünf Vollgeschossen müssen die 
Treppen feuerbeständig sein. 
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Art. 38 Treppenräume und Flure 
(1) Jede notwendige Treppe muß in einem eigenen durchgehenden und 
an einer Außenwand angeordneten Treppenraum liegen. Innenliegende 
Treppenräume können gestattet werden, wenn keine Bedenken wegen 
Brandgefahr bestehen. 
(2) Jeder Treppenraum mit notwendigen Treppen muß auf möglichst 
kurzem Weg einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Der 
Ausgang muß mindestens so breit sein wie die zugehörige notwendige 
nutzbare Treppenbreite und darf nicht eingeengt werden. 
(3) Die Wände solcher Treppenräume und ihrer Zugänge vom Freien 
müssen feuerbeständig und in Gebäuden mit mehr als zwei Vollge-
schossen so dick wie Brandwände sein. Verkleidungen müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
(6) In Treppenräumen müssen Öffnungen zum Kellergeschoß und zu nicht-
ausgebauten Dachräumen, Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähn-
lichen Räumen selbstschließende und mindestens feuerhemmende 
Türen, in Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen selbstschließen-
de und feuerbeständige Türen erhalten. Alle anderen Öffnungen, die 
nicht ins Freie führen, müssen in Gebäuden mit mehr als zwei Voll-
geschossen dicht schließende Türen erhalten. Diese müssen in Hoch-
häusern außerdem feuerhemmend und selbstschließend sein und aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Für kleine Läden oder kleine 
Werkstätten in Wohngebäuden können Ausnahmen von Satz 1 gestattet 
werden. 
(12) Allgemein zugängliche Flure, die als Rettungswege dienen, 
sind in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen durch feuer-
hemmende Bauteile von anderen Räumen zu trennen. Ausnahmen, ins-
besondere für Türen und Lichtöffnunge~ können gestattet werden, 
wenn keine Bedenken wegen Brandgefahr bestehen. 
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(13) In Gebäuden mit mehr als fünf Vollgeschossen und in innen-
liegenden Treppenräumen ist an der obersten Stelle des Treppenraume1 
eine Rauchabzugsvorrichtung anzubringen. 
2.2.6 Arbeitsstätten-Richtlinie 
Die Arbeitsstättenverordnung vom 20. März 1975 [8] des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung stützt sich auf die Ar-
beitsschutzbestimmungen der Gewerbeordnung. Sie enthält Anforde-
rungen an Arbeitsstätten in Industrie, Handwerk und Handel. Er-
gänzend sind in den Arbeitsstätten-Richtlinien [9] detailliertere 
Regeln und Erfahrungen aus der Praxis zu den einzelnen §§ 
der Verordnung veröffentlicht. 
Von besonderem Interesse für den Brandschutz in Kernkraftwerken 
sind der§ 10 "Türen, Tore", § 13 "Schutz gegen Entstehungs-
brände", § 19 ''Zusätzliche Anforderungen an Rettungswege". 
Als Beispiel sind nachfolgend die Anforderungen der Arbeits-
stätten-Richtlinien an die Lage, Anzahl, Ausführung und Ab-
messungen von Türen und Toren (§ 10 Abs. 1 der Verordnung) aus-
zugsweise wiedergegeben: 
In begehbaren Räumen müssen die Türen und Tore so angeordnet 
sein, daß von jeder Stelle des Raumes eine bestimmte Entfernung 
zum nächstgelegenen Ausgang nicht überschritten wird. Die in der 
Luftlinie gemessene Entfernung soll höchstens betragen: 
a) in Räumen, ausgenommen Räume nach b bis f 
b) in brandgefährdeten Räumen ohne Sprinklerung 
oder vergleichbaren Sicherheitsmaßnahmen 
c) in brandgefährdeten Räumen mit Sprinklerung 
oder vergleichbaren Sicherheitsmaßnahmen 
d) in giftstoffgefährdeten Räumen 
e) in explosionsgefährdeten Räumen, ausgenommen 
Räume nach f 
f) in explosivstoffgefährdeten Räumen 
35 m 
25 m 
35 m 
20 m 
20 m 
10 m 
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Die Ausgänge müssen unmittelbar ins Freie oder in Flure oder 
Treppenräume führen, die Rettungswege im Sinne des Bauordnungs-
rechts der Länder sind. Sofern diese Voraussetzungen nicht vor-
liegen, rechnen die Entfernungen, gemessen in der Luftlinie, bis 
zum nächstgelegenen Ausgang, der unmittelbar ins Freie oder in 
einen Rettungsweg führt. 
Die Abmessungen der Türen und Tore richten sich nach der Zahl 
der Personen im Einzugsbereich des Ausgangs und der Nutzung 
des Raums 
Zahl der Rohbau-Richtmaße I bei Gefahrengrad 
Personen im 
normal brand- giftstoff- explosions-Einzugsbereich 
des Ausgangs gefährdet gefährdet gefährdet (m) (m) (m) (m) 
bis 5 0,825 (0,81) 1,00 (0,925) 1,00 (0,935) 1,00 (0,935) 
bis 20 1,00 (0,935) 1,15 ( 1,185) 1,25 (1,185) 1,25 (1, 185) 
bis 100 1,25 (1.185) 1,50 (1.435) 2,00 (1.935) -
bis 250 1,75 (1.685) 2,03 (1.935) - -
bis 400 2,25 (1.185) - - -
Zum Schutz gegen Entstehungsbrände ( § 13 der Verordnung ) wird 
gefordert, daß je nach Brandgefährlichkeit die erforderlichen 
Feuerlöscheinrichtungen vorhanden sind. Nicht selbsttätige Feuer-
löscheinrichtungen müssen leicht zugänglich und zu handhaben 
sein; selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen, bei deren Einsatz 
Gefahren auftreten können, sind mit Warneinrichtungen auszu-
rüsten. 
Nach § 19 müssen Rettungswege entsprechend der Nutzung, Ein-
richtung und Grundfläche der Räume sowie der Zahl der üblicher-
weise anwesenden Personen vorgesehen und als solche gekennzeich-
net sein. Sie müssen auf möglichst kurzem Wege ins Freie oder 
zu einem gesicherten Bereich führen. 
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2.3 KTA-Regeln 
2 TA 2101. 1-Grundsätze des Brand- und Explosionsschutzes • 3. 1 K 
Die Regel KTA 2101 soll in drei Teilen behandeln: 
Teil .. Grundsätze des Brand- und Explosionsschutzes 
Teil 2 Brand- und Explosionsschutz an baulichen Anlagen 
Teil 3 Brand- und Explosionsschutz an maschinen- und 
elektrotechnischen Anlagen. 
Zu allen drei Teilen der Regel liegen Vorberichte an den Kern-
technischen Ausschuß (KTA) vor; zu Teil 1 wird derzeit ein Regel-
entwurfsverschlag erarbeitet. 
Die Grundsätze des Brandschutzes (unter Ausklammerung des Explo-
sionsschutzes) auf der Grundlage des Vorberichtes zu KTA 2101.1 [1~ 
werden hier-wie auch die weiteren Regelungen, sofern nichts 
anderes vermerkt ist - unter folgenden Gesichtspunkten disku-
tiert: 
- Auslegungskonzept 
- Brandverhütung 
- Branderkennung 
- Brandbekämpfung 
- Brandeindämmung 
- Flucht und Rettung 
- Organisatorische Haßnahmen 
Auslegungskonzeot: 
Die Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen müssen so durchgeführt 
werden, daß die nukleare Sicherheit gewährleistet ist d h h [ ] , . . nac 
4 : die Reaktoranlage jederzeit im bestimmungsgemäßen Betrieb 
und bei Störfällen sicher abgeschaltet und in abgeschaltetem 
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zustand gehalten, die Nachwärme abgeführt und die Strahlen-
exposition des Personals und der Umgebung so gering wie mög-
lich gehalten werden kann. 
Ist die nukleare Sicherheit bei dem nicht durch Löschmaßnahmen 
beeinflußten größten Brand und der sich unter Berücksichtigung 
von Ventilation, Lagerungsart und Geometrie ergebenden größt-
möglichen Belastung für Gebäude und Komponenten nicht gewähr-
leistet, sind die erforderlichen passiven und/oder aktiven 
Brandschutzmaßnahmen zu treffen. Die notwendigerweise zu 
installierenden Brandschutzsysteme gelten dann als Sicherheits-
systeme und sind für die größte Belastung so auszulegen, daß 
ein Versagen nicht unterstellt zu werden braucht. 
Bei der Auslegung sind Brandgüter und Zündursachen zu berück-
sichtigen. Räume, in denen irrfolge Brand die nukleare Sicher-
heit gefährdet wird, sind zu schützen. Für sie müssen die An-
forderungen ermittelt werden, die von der direkten Brandgefahr 
und von der Gefahr der Brandfolgeschäden im Sinne der nuklearen 
Sicherheit abzuleiten sind. Aus den Anforderungen werden Schutz-
ziele formuliert: 
- Schutzziel 1 
- Schutzziel 2 
- Schutzziel 3 
Schutz der Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen 
vor Brandausbreitung aus anderen Gebäuden oder 
Bereichen 
(z.B. durch Brandwände, Gebäudeabstände) 
Schutz redundanter Sicherheitseinrichtungen gegen 
Ausfall mehrerer Redundanzen durch Brand 
(z.B. durch räumliche oder bauliche Trennung) 
Schutz einzelner Anlagenteile gegen Brände 
in unmittelbarer Umgebung. 
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d nach einem Bewertungsschema Die zu schützenden Räume wer en 
unter folgenden Gesichtspunkten klassifiziert: 
- Brandgut 
- Raum 
(Art, Menge, Abbrandverhalten, Verteilung) 
(Geometrie, Lüftungsverhältnisse) 
- Brandgase (Wärme, Rauch, Toxizität) 
- Strahlenbelastung (Zugänglichkeit) . 
zum Schutz stehen drei Stufen von Brandschutzmaßnahmen 
Verfügung: 
Stufe Brandverhütung 
- Stufe 2 Branderkennung und Brandbekämpfung 
- Stufe 3 Brandeindämmung . 
Brandverhütung: 
zur 
Zur Brandverhütung sinddie Brandbelastung und die Anzahl mög-
licher Zündquellen im mittelbaren oder unmittelbaren Einfluß-
bereich brennbarer Stoffe klein zu halten. Für tragende Bau-
teile sind nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A nach DIN 4102 
[13) , Teil 1, für sonstige Bauteile ebenfalls nichtbrennbare 
Baustoffe, in Ausnahmefällen Baustoffe der Klasse B1 und B2 
zu verwenden. 
Branderkennung: 
Brand- und Rauchmeldeeinrichtungen sind nach den Richtlinien 
des Verbandes der Sachversicherer(s.u.) auszulegen. Die Brand-
meldezentrale ist in unmittelbarer Nähe der warte einzurichten. 
Eine Parallelanzeige für die Meldelinie, welche die sicher-
heitstechnisch wichtigen Anlagen überwacht, ist im Sicht-
bereich des Wartenpersonals anzuordnen. Der Raum für die Brand-
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meldezentrale ist gegen schädigende Umgebungseinflüsse zu 
schützen, so daß eine einwandfreie Funktion der Zentrale 
gewährleistet ist. 
In unmittelbarer Nähe der Brandmeldezentrale sind bereitzu-
stellen: 
- Grundrißpläne des Überwachungsbereiches mit Meldebereichen 
und Brandbekämpfungsmitteln 
- Anweisungen für das Verhalten bei Brand- oder Störungs-
meldungen 
- Bedienungsanleitung und Wartungsvorschriften für die Brand-
meldeanlage 
- Kontrollbuch für die Eintragung der regelmäßigen Überprüfung, 
Wartung, Reparatur oder Veränderung der Brandmeldeanlage so-
wie der Störungs- und Brandmeldungen. 
Brandbekämpfung: 
Für die sicherheitstechnisch wichtigen Anlageteile ist eine 
Löschwasserversorgung vorzusehen mit 
- redundanten (3 x 100 % oder 4 x 50 %) , notstromversorgten 
Feuerlöschpumpen in voneinander getrennten Bereichen mit 
Druckhaltesystem, automatischer Zuschaltung bei Druckabfall 
sowie Überwachung und Bedienungsmöglichkeit von der Warte 
- unerschöpflicher Wasserquelle 
- Ringleitung außerhalb der Gebäude mit zwei unabhängigen Ein-
speisungen, Auslegung für :., ND 16 in ~NW 200 und geeigneter 
Unterteilung zur sicheren Versorgung wichtiger Anlagenteile 
auch bei Brüchen 
- Versorgung innerhalb der Gebäude ausreichend für 1 C-Rohr 
bei 3,5 bar an höchster Entnahmestelle + 2 C-Rohre an be-
liebigen Entnahmestellen + größte Sprühwasser-Löschanlage für 
ca. 10 min. + 1 B-Rohr an ebenerdiger Entnahmestelle 
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E' .. und 
- Überflurhydranten nach DIN 3222 (s.u.) an 1ngangen 
in der Nähe sicherheitstechnisch wichtiger Anlagenteile im 
Abstand ~ 75 m 
- Wandhydranten nach DIN 14461 (s.u.) in jedem Geschoß in un-
mittelbarer Nähe der Treppenhäuser. 
Als ortsfeste Löscheinrichtungen, die gegen die Beeinträchti-
gung sicherheitstechnisch wichtiger Anlagen bei Störungen, Schä-
den oder Fehlbedienung zu sichern sind, sind zulässig: 
- Sprinkleranlagen 
bei Auslegung nach den Richtlinien des VdS (s.u.) 
- Sprühwasser-Löschanlagen 
als Objektschutz nach den technischen Anforderungen der 
DIN 14494 (s.u.) mit Wasserbeaufschlagung ~ 5 .;. 7 l/m2min, 
Düsenaufteilung von 12m2 in Räumen bzw. 9 m2 im Freien je 
Düse, Aufteilung der Anreger für selbsttätige Auslösung 
20m2 in Räumen, bzw. 9 m2 im Freien je Anreger, Wasserver-
sorgung mit ~ 2 bar an der Ventilstation und akustischer 
Vorwarnung an jeder Ventileinrichtung 
- Halon versorgte Löschanlagen 
bei amtlicher Zulassung, ausreichender Konzentration sowie 
akustischer und optischer Vorwarnung vor und während der 
Brandbekämpfung 
- co2 - versorgte Löschanlagen 
bei Auslegung nach den Vorschriften de VdS ( ) s s .u .. 
Ortsbewegliche Löscheinrichtungen sind entlang der Angriffs-
wege im Abstand ~ 30 7 40 m zu installieren. 
Als Voraussetzung zur Brandbekämpfung sind Zufahrtswege und 
Entwicklungsflächen für die Feuerwehr nach DIN 14090 (s.u.) 
sowie geeignete Angriffs-, Flucht- und Rettungswege in den 
Gebäuden vorzusehen. Es muß eine den besonderen Bedingungen 
entsprechende Ausstattung zur Brandbeka"mpfung 
vorhanden sein. 
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Je Brandabschnitt sind Zu- und Abluft vorzusehen; Rauch-
und Wärmeabzugsquerschnitte sind entsprechend der Brand-
belastung durch Rechnung, ausnahmsweise durch Abschätzung 
der notwendigen Luftwechselzahl zu dimensionieren. Falls 
wegen des Strahlenschutzes eine Rauch- und Wärmeabfuhr nicht 
möglich ist, sind alternative Maßnahmen zu treffen. 
Brandeindänunung: 
Brandabschnittsbegrenzungen oder ausreichende Gebäudeabstände 
werden gefordert für: 
- Reaktorgebäude 
- Reaktorhilfsanlagengebäude 
- Maschinenhaus 
- Schaltanlagengebäude 
- Notstromdieselgebäude 
- Notspeisegebäude 
- Pumpenhaus . 
Kanäle, Gänge, Belüftungssysteme und Wanddurchbrüche sind gegen 
unzulässige Ausbreitung von Brand-, Rauch- und Wärmewirkung auf 
andere Brandabschnitte auszulegen. 
Bauteile zur Brandabschnittsbegrenzung und baulichen Trennung 
von redundanten sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteilen 
sind gegen den größten Brand auszulegen, wobei im Falle größerer 
Brandbelastung rechnerische Nachweise gefordert werden können. 
Wenn sicherheitstechnisch wichtige Anlagenteile gegen Brände 
in unmittelbarer Umgebung zu schützen sind, sind dafür feuer-
Widerstandsfähige Vorrichtungen entweder wie Brandabschnitts-
begrenzungen und Abstände auszulegen oder unter Berücksichti-
gung von Maßnahmen der Brandverhütung, Branderkennung und 
Brandbekämpfung. 
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Oie Anforderungen sind in KTA 2102 behandelt (vgl. Abschnitt 
2. 3. 4) 
Organisatorische Maßnahmen: 
Folgende organisatorische Maßnahmen werden durch einen Brand-
schutzbeauftragten koodiniert: 
- Wiederholungsprüfungen aller Brandschutzeinrichtungen 
- Wartung und Instandsetzung der Brandschutzeinrichtungen 
- Aufstellung und Ausbildung einer Betriebs- oder Werkfeuerwehr 
- Durchführung regelmäßiger Brandschutzübungen 
- Aufstellung eines Bereitschaftsplanes für im Brandschutz 
ausgebildete Betriebsangehörige 
- Aufstellung und regelmäßige Oberprüfung von Alarmgeräten 
- Zusammenarbeit mit öffentlicher Feuerwehr 
2.3.2 KTA 2101.2- Brand- und Explosionsschutz an baulichen 
Anlagen 
Zum baulichen Brandschutz sind im Vorbericht zu KTA 2101 . 2 [11] 
nur wenige über KTA 2101.1 hinausgehende Aussagen enthalten. 
Bei der brandschutztechnischen Auslegung der baulichen Anlagen 
sind zu berücksichtigen: 
- die Forderungen nach nuklearer Sicherheit 
- die Forderungende k t' 
s onven 1onellen Brandschutzes und Per-
sonenschutzes 
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- die technischen Erkenntnisse des Verbandes der Sachver-
sichcrer (siehe Abschnitt 2.5) 
- die aus feuerwehrtechnischer Erfahrung resultierenden 
Erfordernisse (vgl. Abschnitt 2.4). 
Die aus Gründen der nuklearen Sicherheit erforderlichen, über 
den konventionellen Brandschutz hinausgehenden baulichen Maß-
nahmen hängen von den Maßnahmen zur Branderkennung und Brand-
bekämpfung und von den vorhandenen Redundanzen ab. Sie sind 
durch zusätzliche Eignungsprüfungen oder gegebenenfalls auch 
durch konstruktive Maßnahmen zu erfüllen. Die Auslegung er-
folgt für die Brandlasten aufgrund des bestimmungsgernäßen 
Betriebes, u.U. auch unter Berücksichtigung von Störfällen; 
der Nachweis der Funktionsfähigkeit von Bauteilen im Falle 
eines Brandes soll sich an DIN 18230 [14] orientieren. 
Brandverhütung: 
Mit Ausnahme von Dekontanstrichen, Kabelurnrnantelungen, Steuer-
und Schmierflüssigkeiten und anderen aus betrieblichen Gründen 
unvermeidbar brennbaren Stoffen sollen - zumindest in sicher-
heitstechnisch wichtigen Bereichen - nur nichtbrennbare Bau-
und Betriebsstoffe verwendet werden. Bei unvermeidbaren brenn-
baren Bau- und Betriebsstoffen sind solche zu wählen, die eine 
möglichst geringe Entwicklung von Rauch, toxischen Gasen und 
korrosiven Stoffen verursachen und die langsam abbrennen, so 
daß die Wärmefreisetzunq pro Zeiteinheit reduziert wird. 
~randerkennung: 
Anlagenteile, die der nuklearen Sicherheit dienen und wesent-
liche Brandlasten beinhalten,sollen durch geeignete Brandmelde-
anlagen geschützt werden. Im Sicherheitsbehälter soll der Ein-
bau von automatischEn Detektoren und Fernsehkameras ein 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 30 -
.. . . E k und Lokalisieren eines Brandes sicher-f ruhzeltlges r ennen 
d für 
stellen. Haltekonstruktionen von Brandmeldeanlagen sin 
Brand Und eventuell Kombinationen mit sonstigen Lasten aus 
Störfällen zu bemessen und auszuführen. 
Brandbekämpfung: 
Anlagenteile, die der nuklearen Sicherheit dienen und wesent-
liche Brandlasten beinhalten, sind durch geeignete Feuerlösch-
anlagen zu schützen. Im Sicherheitsbehälter sind in Bereichen 
mit erhöhter Brandgefahr stationäre, auch fernbedienbare Lösch-
anlagen einzubauen. Haltekonstruktionen von stationären Feuer-
löschanlagen sind für Lasten aus Brand und ggf. sonstigen Stör-
fällen zu bemessen und auszuführen. 
Brandeindämmung: 
Alle wesentlichen Brandlasten sollen grundsätzlich durch aus-
reichend widerstandsfähige Bauteile von den übrigen Bereichen 
abgetrennt werden. Im Sicherheitsbehälter sind Bereiche mit 
erhöhter Brandgefahr abzuschotten; der Sicherheitsbehälter 
selbst ist gegen Brand auszulegen. 
Die Größe der Brandabschnitte ist zu begrenzen. Die Umfassungs-
bauteile und deren Unterteilungen sind gegen Brandwirkungen 
auszulegen. Gegebenenfalls sind bei besonderer Temperaturempfind-
1 i chke i t von Anlagmtei:!._en niedrigere Temperaturen auf der dem 
Feuer abgekehrten Seite als nach DIN 4102 [13) zu fordern. 
Feuerschutzabschlüsse, Kabel- und Rohrdurchführungen in Bau-
teilen mit brandschutztechnischen Anforderungen sind so auszu-
führen und zu bemessen, daß die Brandschutzfunktion der Bau-
teile voll erhalten bleibt. Bei speziellen Anforderungen an 
Rauchdichtheit, Druckdichtheit oder Wasserdichtheit sind zu-
sätzliche Eignungsprüfungen oder konstruktive Maßnahmen er-
forderlich. Für notwendige liehdurchlässige Elemente in 
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I,'cuc l' E~c Iw t zn bsclll Lissen sollen klassifizierte Verglasungen 
nach [1 3] verwendet werden. 
Sicherheitstechnisch wichtige Kabeltragekonstruktionen 
sollen für Lasten aus Bränden und eventuell Kombinationen 
mit sonstigen Störfällen bemessen und ausgeführt werden. 
Die Weiterleitung von Bränden in Kabeltrassen ist durch 
Abschottungen zu verringern. 
Im Bereich von Fluchtwegen sind Kabeltrassen feuerwider-
standsfähig zu ummanteln oder zumindest gegen herabtropfen-
des Brandgut zu schützen. 
Lüftungsrohre, Lüftungsschächte und Lüftungskanäle sollen 
grundsjtzlich aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. So-
fern sie Brandabschnitte überbrücken, ist eine Brandüber-
tragung durch geeigenete Maßnahmen zu verhindern. Hinsicht-
lich der brandschutztechnischen Anforderungen sind die 
Richtlinien des Instituts für Bautechnik (15] und DIN 4102, 
Teil 6 [1~ zu berücksichtigen. Hinsichtlich der Anforderun-
gen an Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ist DIN 18232 l16] zu beachten. 
~cht und Rettung: 
In KTA 2101.2 werden die brandschutztechnischen Anforderungen 
an Wände, Decken und Türen von Fluren, Treppenräumen, Schleusen-
Vorräumen und Rettungstunneln geregelt. Weitergehende Anfor-
derungen an Flucht- und Rettungswege enthält KTA 2102 (vgl. 
Ab s c 11 n i t t 2 . 3 . 4 ) . 
~nisatorische Maßnahmen: 
Die Einhaltung der brandschutztechnischen Anforderungen an Bau-
teile wird durch Prüfung nach OIN 4102 [13] oder Prüfricht-
linien des Instituts für Bautechnik nachgewiesen oder es werden 
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klass if iz ierte oder allgernein bauaufsichtlich zugelassene 
Bauteile verwendet. 
KTA 2101 .3 _ Brand- und Explosionsschutz an rnaschinen-2. 3. 3 
und elektrotechnischen Anlagen 
Die Aussagen im Vorbericht zu KTA 2101.3 [12] beschränken sich 
auf den Teilaspekt "Brandschutz" und berücksichtigen auch Ge-
sichtspunkte des Personenschutzes. 
Die Gefährdungsmöglichkeit durch Brandeinwirkung soll durch 
eine Bestandsaufnahme der rnaschinentechnischen 1 elektrotech-
nischen und bautechnischen Gegebenheiten geklärt werden. 
Dabei sind auch die betriebliche und sicherheitstechnische 
Bedeutung von Systemen und Komponenten, die standortbedingten 
Voraussetzungen des Brandschutzes sowie ggf. Anforderungen aus 
der Kombination von Brand mit einem sonstigen anzunehmenden 
Ereignis zu erfassen. 
Für die rnaschinen- und elektrotechnischen Anlagen ist die 
Brandlast bezogen auf die einzelnen Räume zu ermitteln. Die 
Zugänqlichkeit zu Raum und Anlagenteil ist aufgrund von Strah-
lenhelastung, Möglichkeit der Rauch- und Wärrneabfuhr, Anlagen-
sicherung sowie der vorhandenen Angriffs-, Flucht- und 
Settungswege zu beurteilen. Systeme und Komponenten, denen 
im Brandfall eine sicherheitstechnische Bedeutung - auch in-
direkt, z.B. als Brandschutzeinrichtung - zukommt, sind zu 
erfassen und in Anforderungsstufen für die Brandschutzmaßnah-
men einzuteilen. Dabei sind auch mögliche Beeinträchtigungen 
sicherheitstechnisch wichtiger Kor1ponen tcn durch nic~t sicherheits-
technisch wichtige Komponenten zu berücksichtigen. Bei elektro-
technischen Betriebsmitteln gelten hinsichtlich der nuklearen 
Sicherheit und des P h 
ersonensc utzes weitgehend die Anforderungen 
nach VDE (vgl. Abschnitt 2.5). 
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Es werden sehr detaillierte Aussagen zur BrandverhUtung 
gemacht, von denen die kernkraftwerkspezifischen nachfol-
gend zusammengefaßt sind: 
Für Rohrleitungen, Behälter, Apparate und Armaturen, die 
brennbare Stoffe enthalten oder sicherheitstechnisch wich-
tig sind, sind grundsätzlich nichtbrennbare Werkstoffe 
zu verwenden; bei unvermeidbaren brennbaren Werkstoffen 
ist eine Brandausbreitung durch andere Maßnahmen zu ver-
hindern. Die Freisetzung brennbarer Stoffe sollte durch Aus-
wahl nichtbrennbarer, nichtspröder Werkstoffe, Verwendung 
druckgeprüfter nahtloser Rohre, Vermeidung von Verschrau-
bungen, Flanschverbindungen mit Vor- und Rücksprung, Aus-
führung mit Doppel- oder Schutzrohr sowie durch Auslegung, 
konstruktive Ausführung und Qualitätssicherung weitgehend 
ausgeschlossen werden. Eventuellen Lecks ist durch gezielte 
Lecklageerkennung und -ableitung, Isolierung benachbarter 
heißer Teile und ggf. durch stationäre Löschanlagen zu be~ 
gegnen. 
Zum Schutz des Reaktorsicherheitsbehälters sind größere 
Brandlasten in unmittelbarer Nähe der Wandung sowie im 
Bereich von Kabel-, Rohr- und Lüftungskanaldurchführungen zu 
vermeiden. Schleusenbereiche sind grundsätzlich von Brand-
lasten freizuhalten; für Schleusenantriebe sind mindestens 
schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeiten zu verwenden. 
Im Bereich der Hauptklihlmittelpumpen sind die Ölbehälter mit 
Niveauüberwachung, Auffangwanne und Lecklageanzeige zu ver-
sehen; unterhalb der Pumpen sind ölauffangeinrichtungen einzu-
bauen. Pumpenlaser und Lageröl sind zu überwachen. In ähn-
licher Weise sind andere sicherheitstechnisch wichtige oder 
brennbare Stoffe führende Pumpen, Gebläse oder Verdichter 
sowie Turbinen zu überwachen. Bei Turbinen sind außerdem 
Schwerentflammbare steuerfllissigkeiten zu verwenden 
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und Reglergestelle mit Abstand vom Turbosatz aufzustellen. 
Bei Notstromerzeugungsanlagen mit Dieselaggregaten sind 
Leckagen in Auffangbehälter abzuleiten und anzuzeigen. Das 
Auftreffen von Kraftstoff auf heiße Teile ist durch Doppel-
rohre, Abdeckungen u.ä. zu verhindern; Abgasstutzen und 
Turboladergehäuse sind zu kühlen. Für Kraftstoff, Schmier- und Lager-
öl sind die oben angegebenen Leckagekontrollen vorzusehen. 
Dämmstoffe, Verkleidungen und Beschichtungen müssen aus 
nichtbrennbaren Rohmaterialien gefertigt sein und im einge-
bauten Zustand einen möglichst geringen brennbaren Anteil 
haben. Sie sind durch Hartmantel, Folien u.ä. gegen Eindringen 
von öl zu schützen. Beschichtungen sollen mindestens schwer-
entf:: .:immbar nach [1 3] sein. 
Radioaktive Abfälle dürfen nicht mit anderen brennbaren Ab-
fällen verarbeitet, gesammelt oder gelagert werden. 
Hinsichtlich der Brandverhütung bei elektrotechnischen Be-
triebseinrichtungen gelten die VDE-Anforderungen. Bei größeren 
Hochspannungsmotoren ist eine Überwachung der Wicklungstempe-
raturen, der Lagertemperatur und des Lageröls erforderlich. 
Bei Turbogeneratoren wird die Isolierstoffklasse B und die 
Überwachung hinsichtlich Kühlkreislauf, Dichtölkreislauf so-
wie Lageröl gefordert. Kabel und Leitungen sind grundsätzlich 
getrennt von warmgehenden oder brennbaren Medien führenden 
Rohrleitungen zu verlegen. Bereichsweise wird der Einsatz so-
gen. iRre -Kabel vorgesehen und ggf. vorgeschrieben. 
Branderkennung: 
Durch automatische Brandmelder, Fernsehüberwachung, Gasspür-
geräte u.ä. sollen Brände in deT Entstehungsphase entdeckt und 
gemeldet werden. Mit automatischen Brandmeldeanlagen sind zu 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 35 -
überwachen: 
Räume für 
Prozeßrechner, Elektronikschr~nke, Rangierverteiler, Zähler-
tafeln, Schutzschr~nke, Meßumformer, Schaltanlagen, die 
Zentrale der Fernsprechanlagen sowie 
Haupt- und Nebenr~ume mit brennbaren Stoffen (Papier, Zeich-
nungen, Flüssigkeiten usw.), Kabelkeller, Kabelkan~le, Kabel-
schächte, Kabelmassierungen, Gleich- und Wechselrichterr~ume, 
Wartenbereiche hinter der Bedienungsfront, Transformatoren-
r~ume, Batterieräume, und 
Räume für maschinentechnische Komponenten, die brennbare Stoffe 
enthalten oder in deren Nähe brennbare Stoffe gelagert sind, 
wie z.B.: Reaktorsicherheitsbeh~lter, Bereich der Hauptkühl-
mittelpumpen und ölbehälterr~ume und R~ume für Notstromer-
zeugungsanlagen mit Dieselaggregaten, sowie das Brennelement-
trockenlager. Die Brandmeldeanlagen sind in Anlagenbezirken 
mit Sicherheitseinrichtungen und in Kontrollbereichen hin-
reichend zuverlässig (z.B. redundant) unter Berücksichtigung 
der VDE-Bestimmungen auszuführen. Sie müssen aus miteinander 
vertr~glichen Bestandteilen bestehen und vom VdS anerkannt 
sein. 
Meldelinien sind aus höchst.ens 30 Meldern so zu bilden, daß 
die Lage des Brandherdes sofort erkennbar ist; sie sollen 
sich nicht über mehrere F 90-A-abgetrennte Bereiche und in 
der Regel nicht über mehrere Geschosse erstrecken. Für 
Zwischenböden, Zwischendecken sowie Klima- und Lüftungsanlagen 
sind eigene Meldelinien zu bilden; Druckknopfmelder sind in 
eigenen Meldelinien mit max.10 Meldern zusammenzufassen. Bei 
Brandabschnitten mit mehreren Lüftungsbereichen muß je Lüftungs-
bereich eine Brandmeldelinie vorhanden sein. Die Zuordnung der 
Melder zu den Meldelinien ist auf den Meldern mit einer fort-
laufenden Numerierung zu kennzeichnen. 
Die Anzeigen- und Bedienungseinrichtungen der Brandmeldezen-
tralen sind in oder in der N~he der Warte zu installieren, 
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bei einer Brandmeldezentrale in der Notsteuerstelle auch dort. 
Bei Anordnung von Brandmeldezentrale und Anzeigen- und Be-
dienungseinrichtungen in getrennten Räumen sind die Verbindungs-
leitungen zu überwachen. Brandmeldungen müssen in Sichtbereichen 
des Wartenpersonals angezeigt werden, ebenso Sammelstärmel-
dungen der Brandmeldeanlagen. Sind Individualanzeigen von 
Meldern nicht einsehbar, müssen leicht einsehbare Parall-
anzeigen vorgesehen werden. 
Die Melder sind so anzuordnen, daß sie die Brandkenngrößen auch 
unter Einfluß örtlicher Störungen erkennen lassen. Zur Brandfrüher-
~nnung sind vorwiegend Ionisations-Rauchmelder mit veränder-
barer Empfindlichkeit einzusetzen. Zur Überwachung von Kabel-
wegen sind optische Rauchmelder und Ionisations-Rauchmelder (in 
einer gemeinsamen Linie) gemischt anzuordnen. Wo mit hoher 
Wärmeentwicklung oder offener Flamme zu rechnen ist, dürfen 
Flammenmelder oder Thermodifferential-/Maximalmelder verwendet 
werden. Im Kontrollbereich müssen die Melder mit der maximalen 
Ortsdosisleistung verträglich sein. 
Brandbekämpfung: 
Zur Löschwasserversorgung sind Unterflurhydranten nicht zuge-
lassen. Feuerlöschleitungen sind frostsicher zu verlegen. Für 
erdverlegte Leitungen dürfen Kunststoffrohre, in Gebäuden nur 
Stahlrohre verwendet werden. Das Löschwassernetz ist von Schlamm-
ablagerungen und Verschmutzungen freizuhalten. In Gebäuden mit 
sicherheitstechnisch wichtigen Anlagenteilen müssen Steigleitun-
gen zusätzlich zum Anschluß an die Ringwasserleitung mindestens 
einen Anschluß für mobile Löschwasserversorgung haben. 
Als ortsfeste Löschanlagen sind zu verwenden: 
- Sprühwasser-Löschanlagen in Kabelkellern Kab lb""d 
· , e o en, Kabel-
schächten, ggf. auch mobile Schaumlöschgeräte 
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- Gas-Ibschanlagcn für Elektronikanlagen, Schaltanlagen, 
Prozcßrcc hncrilll lagen, Warte 
- keine Sprinkleranlagen in sicherbei tstechnisch wichtigen 
Bereichen 
- keine Pulvcrl~scher für elektrische Anlagen, 
Wandhydranten sind mindestens nach DIN 14461 (s.u.) auszu-
bilden; es sind ausreichend Schlauchl~ngen für jeden Brandherd 
des Löschbereichs - innerhalb des Kontrollbereichs C-3chl~uche 
- vorzuhalten. Der maximale Anschlußdruck soll auf 7 bar 
begrenzt werden. Bei möglichen Flüssigkeitsbr~nden sind die 
Wandhydranten zus~tzlich mit Schaumlöscheinrichtungen auszu-
statten. 
Die Steuerstromkreise für ortsfeste Löschanlagen sind auf 
Drahtbruch, Kurzschluß und Erdschluß zu überwachen. Die 
Steuerung darf durch Br~nde innerhalb des Löschbereichs nicht 
beeintr~chtigt werden. Es sind Einrichtungen für Handaus-
lösung vor Ort und ggf. Fernauslösung von der Warte einzu-
bauen. In bedingt begehbaren Bereichen muß aufgrund der Brand-
erkennungseinrichtungen ohne Inaugenscheinnahme der Brand-
stelle eine Fehlauslösung der Löschanlage vermieden werden. 
Bei Rauch- und w~rmeabzugsklappen in notwendigen Treppenr~umen 
müssen die Steuerstellen am Ausgang ins Freie sowie auf jeder 
Geschoßebene vorhanden sein und die Klappenstellung an-
zeigen. Maschinelle Rauch- und W~rmeabzüge dürfen im Brandfall 
nur dann betrieben werden, wenn Frischluftzufuhr und Rauchgasab-
fuhr ins Freie sichergestellt sind. Zur Auslösung einer Um-
schaltung von Mischluft- oder Umluftbetrieb auf Frischluftbe-
trieb sind Rauchmeldeeinrichtungen an geeigneter Stelle einzu-
bauen. In notwendigen Fluren und Treppenräumen ist eine auto-
matische Inbetriebnahme maschineller Rauch- und W~rmeabzüge 
durch Branderkennungseinrichtungen sicherzustellen. 
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Brandeindärnmung: 
-----
Redundant vorhandene sicherheitstechnisch wichtige maschi-
nentechnische und elektrotechnische Anlagen sind durch Bauteile 
mit Brandschutzfunktion voneinander zu trennen oder es ist durch 
räumliche Trennung sicherzustellen, daß keine weiteren Redun-
danzen außer Funktion gesetzt werden. ölbehälterräume sind 
nach KTA 2101.2 baulich abzutrennen. Bei Notstromerzeugungs-
anlagen mit Dieselaggregaten sind der Kraftstoffvorratsbehälter 
eines Stranges und der Dieselleitstand vom Dieselraum feuer-
beständig (F 90-A) abzutrennen. 
Die Schaltanlagen von mehrfach vorhandenen Betriebseinrichtungen 
die dem Personenschutz dienen (z.B. die Brandmeldeanlagen), 
sowie von leittechnischen Anlagen müssen sich in getrennten 
Brandabschnitten befinden. Kabel bzw. elektronische Leitungen 
innerhalb einer Redundanz sind an der Trennstelle zwischen 
Schaltanlage und Kabelkanal oder durchdrungenem Bauteil ent-
sprechend dessen Feuerwiderstandsdauer und mindestens rauch-
dicht und nichtbrennbar abzuschotten. Als Kabelschüttungsysteme 
sind mindestens bauaufsichtlich zugelassene Systeme zu ver-
wenden. 
Flucht und Rettung: 
Es werden keine über KTA 2102 (vgl. Abschnitt 2.3.4) hinaus-
gehenden Anforderungen gestellt. 
9~2~nisatorische Maßnahmen: 
Das Versagen einzelner Komponenten muß u.a. durch Maßnahmen 
der Qualitätskontrolle weitgehendst ausgeschlossen werden. 
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Durch Kontrollgtlnqe, wiederkehrende Prtifungen und Wartung 
der Systeme und Komponenten ist der Brandentstehung sowie 
d0m Ausfull von ßranderkennungs-, Brandmelde- und Feuerlösch-
anla0cn vorzubeugen. Komponentenspezifisch sind weitergehende 
qualitätssichernde Maßnahmen vorzusehen, z.B. speziell filr 
Schweißnähte von Rohrleitungen und Behältern. 
2.3.4 KTA 2102 - Flucht- und Rettungswege 
Zur Frage der "Flucht- und Rettungswege in Kernkraftwerken" 
liegt ein Regelentwurfsvorschlag vor [17] Er enthält Aussagen 
Uber technische Maßnahmen außerhalb des Kontrollbereichs 
und innerhalb des Kontrollbereichs sowie Uber organisatorische 
Maßnahmen, die nachfolgend zusammgefaßt werden: 
Flucht- und Rettungswege sollen geeignet sein, Personen im 
Gefahrenfall schnell und sicher ins Freie gelangen zu lassen 
oder von außen zu retten und den gesicherten Zugang filr die 
Gefahrenbekämpfung sicherzustellen. 
Die folgenden Anforderungen sind durch bauliche, ergänzende 
technische und organisatorische Maßnahmen zu erfUllen: 
- Schutz vor Gefahreneinwirkung 
- zeitliche VerkUrzunq der Gefahreneinwirkung 
- Begehbarkelt zur Flucht und zum Transport Verletzter 
- sichere Ftihrung aus dem Gefahrenbereich. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 40 -
Brandverhütung: 
.. t ff sowie Füllstoffe für Fußböden, Verkleidungen, Damms o e 
Dehnfugen in gesicherten Fluren müssen aus nichtbrennbaren 
Stoffen bestehen. Treppen müssen aus nichtbrennbaren Stoffen 
bestehen. Einbauten und sonstige Gegenstände, die dem Betrieb 
oder der Brandbekämpfung dienen, müssen aus nichtbrennbaren 
4102 [13,, , Teil 1, bestehen. Elektrische Baustoffen gemäß DIN ~
Leitungen und Kabel müssen flamnenwidrig umhüllt sein. 
Branderkennung: 
Es werden keine über KTA 2101.1 hinausgehenden Anforderungen 
gestellt. 
Brandbekämpfung: 
Es werden keine über KTA 2101.1 hinausgehenden Anforderungen 
gestellt. 
Brandeindämmung: 
Die gesicherten Flure und notwendigen Treppenräume sind durch 
bauliche Maßnahmen vor Brandeinwirkungen zu schützen. Die 
Wände und Decken der gesicherten Flure sowie die Türen in be-
gehbare Räume müssen feuerbeständig sein. Die Wände und 
Decken notwendiger Treppenräume müssen feuerbeständig, die 
Wände in Gebäuden mit mehr als zwei Vollgeschossen so dick 
wie Brandwände sein. Öffnungen in diesen Wänden müssen mit 
Feuerschutzabschlüssen in feuerbeständiger Bauart versehen 
sein. 
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Neben den Haßnahmen zur Brandeindämmung werden noch fol-
gende baulichen Maßnahmen gefordert: 
Aufenthaltsräume und andere begehbare Räume müssen mindes-
tens einen Ausgang in einen Flur, einen gesicherten Flur, in 
einen notwendigen Treppenraum oder direkt ins Freie haben. 
Bei einer Grundfläche ~180m2 ist zusätzlich ein möglichst 
entgegengesetzt liegender Ausgang erforderlich, der über 
andere Räume in einen benachbarten Brandabschnitt führen darf. 
Begehbare Rohr- und Kabelkanäle von max. 100 m Länge müssen 
je Bereich mindestens zwei Ausgänge oder Ausstieqe iDs 
Freie oder in benachbarte Brandabschnitte besitzen; bei länge-
ren Kanälen sind Festlegungen im Einzelfall zu treffen. Die 
Fluchtweglänge von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes 
bis zu einem gesicherten Flur, notwendigen Treppenraum oder 
ins Freie darf höchstens 35 m betragen, bei anderen begeh-
baren Räumen höchstens 50 m. 
Fluchtwege in begehbaren Räumen müssen mindestens eine lichte 
Breite von 1,10 mundeine lichte Höhe von 2,0 m haben. In 
nur gelegentlich zur Bedienung oder Überwachung begangenen 
Abschnitten soll 0,40 x 1,80 m, an Engstellen eine Höhe von 
1,40 m nicht unterschritten werden. Rettungswege in gesicher-
ten Fluren sind mindestens 1 ,50 x2,20 m auszuführen. Die 
nutzbare Laufbreite von Treppen in Flucht- und Rettungswegen 
muß mindestens 1,10 m, die Podestbreite mindestens 1,30 m 
~in. Für die Auslegung von Wegbiegungen ist der Krankentrans-
port mittels Einheitskrankentragen gemäß DIN 13024 (s.u.) zu-
gru;-,dezulegen. 
Türen und Ausstiegsklappen im verlauf von Flucht- und Rettungs-
wegen müssen in Fluchtrichtung in voller Breite geöffnet wer-
den können; sie müssen auch eine Rettung von außen zulassen. 
Wenn sie der Anlagensicherung unterliegen, müssen sie von 
außen zu öffnen sein. 
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·nd E'nbauten und sonstige Gegenstände, die In Rettungswegen s~ ~ 
weder dem Betrieb noch der Brandbekämpfung dienen, unzulässig. 
Einbauten, die dem Betrieb und der Brandbekämpfung dienen, 
dürfen das Mindestlichtraumprofil nicht einschränken. 
zur Rauchfreihaltung der Rettungswege sind grundsätzlich mecha-
nische oder durch Konvektion wirkende Rauch- und Wärmeabzugsan-
lagen einzubauen, bei notwendigen Treppenräumen mit mindestens 
zwei Steuerstellen mit Stellungsanzeige. 
Flucht- und Rettungswege müssen deutlich und dauerhaft mit 
Hinweistafeln gemäß Unfallverhütungsvorschrift VBG 125 [18] 
und DIN 4844 (s.u.) gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muß 
eindeutig in die Fluchtrichtung mit einem möglichst kurzem Weg 
in gesicherte Bereiche weisen. Sämtliche Flucht- und Rettungs-
wege müssen mit einer Allgemeinbeleuchtung und einer unter-
brechungsfreien Sicherheitsbeleuchtung gemäß § 7 ArbStättV [8] 
ausgerüstet sein. Zur Orientierung sind zusätzlich Bodenmar-
kierungen sowie Orientierungstafeln an den Geschoßzugängen an-
zubringen. 
Zur Information der Warte und Einleitung von Rettungsvorgängen 
sind Fernsprechnebenstellen in Aufenthaltsräumen, an Auslöse-
stationen für Löschanlagen, in gesicherten Fluren und notwen-
digen Treppenräumen zu installieren, imReaktor gebäude zusätz-
lich in Personenschleusen, Schleusenvorräumen, im Bereich der 
unteren Zugänge zu geschützten Treppenräumen sowie auf jeder 
Ebene in ca. 30 m Abstand. 
Im Rffiktorsicherheitsbehälter sind mindestens 3 Personen-
schleusen (bei DWR 1300 NW) nach KTA 3402 [19] mit Schleusenvor-
räumen im Reaktorsicherheitsbehälter einzubauen. Mindestens 
zwei geschützte Treppenräume sind gleichmäßig über den Umfang 
verteilt enzuordnen und an J·e einen Schl 
eusenvorraum anzu-
schließen. Die Fluchtwege von der untersten Ebene sind an 
mindestens einen T 
reppenraum anzuschließen und mit der Ebene 
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der 'fr~ßorcn Personenschleuse durch einen zweiten Fluchtweg zu 
verbinden. Im Revisionsfall sind alle Schleusentliren in ge-
öffnetem Zustand zu halten. 
Die Fluchtweglänge darf im Reaktorsicherheitsbehälter von be-
liebigerStelle zu einem geschützten Treppenraum oder Schleusen-
vorraum höchstens 50 m Laufweglänge betragen. Die geschützten 
Treppenräume und Schleusenvorräume müssen eine Be- und Ent-
lliftung erhalten, die nach dem Fluchtalarm bei Brand mindes-
tens 15 Minuten wirksam bleibt. Zu Fluchtzwecken sind umluft-
unabhängige Atemschutzgeräte für die im Normalbetrieb im Sicher-
heitsbehälter anwesenden Personen vorzusehen. 
Organisatorische Maßnahmen: 
Das Betriebspersonal ist bei Neueinstellung und in mindestens 
jährlicher Wiederholung über die Alarmierung und Benutzung von 
Flucht- und Rettungswegen, Fernsprechnebenstellen, Krankentragen 
und Atemschutzgeräten zu unterweisen. In mindestens halbjähr-
lichen Abständen sind Flucht-Alarmübungen und Rettungsübungen 
unter Einsatzbedingungen durchzuführen. Fremdpersonal muß in 
gleichem Umfang unterrichtet werden, sofern seine Tätigkeit 
nicht unter Aufsicht einer anlagenkundigen Person ausgeflihrt 
wird. 
Die Begehbarkeit der Flucht- und Rettungswege und die Funktion 
selbsttätig schließender Türen sind grundsätzlich in monatlichen 
Abständen, bei Revision täglich zu kontrollieren. Bei Gefahren-
fällen muß eine zuverlässige Personenzählung sichergestellt 
werden. 
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2.3.5 Weitere KTA-Regeln 
Neben den bisher behandelten speziellen KTA-Regeln zum Brand-
und Explosionsschutz und zu Flucht- und Rettungswegen enthal-
ten auch weitere KTA-Regeln Brandschuuzanforderungen. Diese 
sind (oder werden) jedoch weitgehend in den Regeln KTA 2101, 
Teil 1 bis 3 und KTA 2102 berücksichtigt. Einige der Regeln mit 
Abschnitten zum Brandschutz werden im folgenden zusammenge-
stellt. 
KTA 3403 - Kabeldurchführungen im Reaktorsicherheitsbehälter 
von Kernkraftwerken (Regeländerungsvorlage März 1980) 
Es wird gefordert, daß durch die Auswahl der Werkstoffe, Kon-
struktion und Anordnung die Kabeldurchführungen den Feuerwider-
stand des Reaktorsicherheitsbehälters nicht einschränken und 
in ihrer Brandsicherheit den VDE-Bestimmungen (s.u.) genügen. 
KTA 3501 - Reaktorschutzsystem und Überwachung von Sicherheits-
einrichtungen (Fassung 03/77) 
Die brandschutztechnischen Anforderungen betreffen die räum-
liche und bauliche Trennung der redundanten Systeme unterein-
ander und von anderen Systemen und den Schutz der Kabel. Sie 
sind in den Regeln KTA 2101, Teil 1 bis 3 berücksichtigt. 
KTA 3601 - Lüftungstechnische Anlagen in Kernkraftwerken 
(Regelvorlage Juni 1980, REV 05/79) 
Die brand- und explosionsschutztechnischen Anforderungen an 
lüftungstechnische Anlagen werden in KTA 2101.3 berücksichtigt, 
insbesondere die Anforderungen zum Brandschutz der Filter und 
zum Rauch- und Wärmeabzug. 
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KTA JG04 - Lagerunq und Handhabung radioaktiver Stoffe 
(mit Ausnahme von Brennelementen) in Kernkraftwerken 
~elentwurfsvorschlag, KTA-DOK. Nr. 3604/80/1) 
Es werden Anforderungen an die Werkstoffe der Behältnisse für 
radioaktive Abfälle und an die Branderkennung in Verpackungs-
und Lagerräumen sowie in der Heißen Werkstatt gestellt. Die 
Anforderungen sind in KTA 2101, Teil 1 bis 3 berücksichtigt. 
KTA 3702.1 - Notstromerzeugungsanlagen mit Dieselaggregaten 
in Kernkraftwerken; Teil 1: Auslegung (Fassung 06/78) 
Diese Regel fordert komponentenspezifische technische Maß-
nahmen zur Brandverhütung, Branderkennung, Brandbekämpfung und 
Brandeine ämmung. Die Anforderungen sind in KTA 2101. 3 be-
rücksichtigt. 
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2.4 DIN-Normen 
2.4.1 Vorbemerkung 
Eine Reihe von Normen des Deutschen Normenausschusses (DNA) 
sind auch auf Kernkraftwerke anwendbar. Im folgenden werden 
unter Verwendung des Jahrbuchs 1981 des Bayerischen Landes-
amtes für Brand- und Katastrophenschutz [20] die den Brand-
schutz betreffenden Normen - geordnet nach den Sachgruppen 
gemäß Abschnitt 2.3.1 - zusammengestellt. Auf eine Erläute-
rung oder Zusammenfassung der in Fachkreisen weitgehend be-
kannten Normen wird verzichtet. Die Normen werden mit den fol-
genden Abkürzungen gekennzeichnet: 
E = Entwurf 
V = Vornorm 
T = Teil 
Bbl= Beiblatt 
EN = Europäische Norm. 
Die zitierte Ausgabe ist mit Erscheinungsmonat und Jahr angegeben. 
2.4.2 Branderkennung 
DIN Teil Ausgabe 
EN 54 T 1 04.77 
EN 54 T 5 04.77 
14650 T 1 11 . 7 9 
14650 T 2 04.77 
Titel 
Bestand. teileautomatischer Brandmelde-
anlagen; Einleitung 
Bestandteile automatischer Brandmelde-
anlagen; Wärmemelder; Punktförmige 
Melder mit einem Element mit statischer 
Ansprechschwelle 
Nichtautomatische Brandmelder (Feuer-
melder) A und B zur Anwendung im Freien; 
Maße und Anforderungen 
Nichtautomatische Brandmelder (Feuer-
melder~ A.und B zur Anwendung im Freien; 
I~nene1nr1chtung für Melder mit mecha-
nlschem Impulsgeber 
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OIN 
14650 
14651 
14652 
V14675 
14678 
T 3 
Ausgabe 
04.77 
05.79 
05.79 
04.79 
05.79 
2.4.3 Brandbekämpfung 
DIN 
14011 
14090 
14244 
14270 
14270 
14270 
14302 
14306 
14311 
14406 
14406 
Teil 
T 2 
T 1 
T 2 
T 3 
T 
T 2 
Ausgabe 
06.75 
06.77 
01.74 
02.77 
02.77 
02.77 
11 . 57 
06.71 
01.58 
11 . 7 6 
11 . 7 6 
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Titel 
Nichtautomatische Brandmelder (Feuer-
melder) A und B zur Anwendung im 
Freien; Steuerscheibensatz, Impuls-
kontaktsatz; Erdkontaktsatz für mecha-
nischen Impulsgeber 
Nichtautomatische Brandmelder (Feuer-
melder) D zur Anwendung in trockenen 
Räumen 
Nichtautomatische Brandmelder (Feuer-
melder) G zur Anwendung in trockenen 
Räumen 
Brandmeldeanlagen; Aufbau 
Nichtautomatische Brandmelder (Feuer-
melder) K zur Anwendung in explosions-
gefährdeten Betriebsstätten 
Titel 
Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Ab-
wehrender Brandschutz einschließlich 
Wasserversorgung 
Flächen für die Feuerwehr auf Grund-
stücken 
Löschwasser-Sauganschlüsse; Überflur 
und Unterflur 
Halon-Löschmittel; Allgemeines, Prüfung 
Halon-Löschmittel; Halon 1211 
Halon-Löschmittel; Halon 1301 
C-Druckkupplung 
D-Festkupplung ND 16 aus Aluminium-
Legierung mit Dichtring 
C-Blindkupplung 
Tragbare Feuerlöscher; Begriffe, Bau-
arten, Anforderungen 
Tragbare Feuerlöscher; brandschutz-
technische Typprüfung 
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DIN 
14461 
14461 
14461 
V14492 
14493 
14493 
14 49 3 
14493 
14494 
14817 
14817 
3221 
3221 
3222 
3222 
4066 
-i066 
'l\ül 
T 1 
T 2 
T 3 
T 
T 2 
T 3 
T 4 
T 1 
T 2 
T 
T 2 
T 
T 2 
T 
T 2 
Ausgabe 
05.76 
08.66 
07.73 
06.65 
07.77 
07.77 
07.77 
07.77 
03.79 
11 . 77 
11 . 77 
03.78 
04.78 
09.78 
09.78 
06.72 
11 • 7 4 
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Ti tel 
Feuerlösch-Schlauchanschlußein-
richtungen; Anschluß an Steig-
leitungen "naß" (Wandhydrant) 
Feuerlösch-Schlauchanschlußeinrich-
tung; Anschluß an Steigleitungen 
"trocken" 
Feuerlösch-Schlauchanschlußeinrich-
tungen; Schlauchanschluß-Ventile 
ND 16 
Ortsfeste Feuerlöschanlagen mit 
dem Löschmittel Löschpulver 
Ortsfeste Schaum-Löschanlagen; 
Allgemeines 
Ortsfeste Schaum-Löschanlagen; 
Schwerschaum-Löschanlagen 
Ortsfeste Schaum-Löschanlagen; 
Mittelschaum-Löschanlagen 
Ortsfeste Schaum-Löschanlagen 
Leichtschaum-Löschan lagen 
Sprühwasser-Löschanlagen; orts-
fest mit offenen Düsen 
Druckschläuche S ; Richtlinien 
für Herstellung, Prüfung und Be-
handlung 
Druckschläuche S 
Druckverlustes 
Ermittlung des 
Unterflurhydranten für Feuerlösch-
zwecke; Maße 
Unterflurhydranten für Feuerlösch-
zwecke; Anforderungen, Prüfung 
Überflurhydranten für Feuerlösch-
zwecke; Maße 
Überflurhydranten für Feuerlösch-
zwecke; Anforderungen, Prüfung 
Hinweisschilder für Löschwasser 
Hinweisschilder für Brandschutzein-
richtungen 
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2.4.4 Brandeindämmung 
DIN Teil Ausgabe 
4102 T 1 9.77 
4102 T 2 9.77 
4102 T 3 9.77 
4102 T 4 3.81 
4102 T 5 9.77 
4102 T 6 9.77 
4102 T 7 9.77 
4102 Bbl 02.78 
18082 T 12.76 
18082 T 2 12.76 
V18230 T 08.81 
V18230 T 2 08.81 
2. 4. •; Flucht und Rettung 
DIN Teil Ausgabe 
14034 T 6 06.79 
14701 T 04.78 
- 49 -
Titel 
Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen; Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prüfungen 
w.v.; Bauteile; Begriffe, Anforderungen 
und Prüfungen 
w.v.; Bandwände und nichttragende Außen-
wände; Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen 
w.v.; Zusammenstellung und Anwendung 
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und 
Sonderbauteile 
w.v.; Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse 
in Fahrschachtwänden und gegen Feuer 
widerstandsfähige Verglasungen; Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen 
w.v.; Lüftungsleitungen; Begriffe, An-
forderungen und Prüfungen 
w.v.; Bedachungen; Begriffe, Anforderun-
gen und Prüfungen 
Brandverhalten von Baustoffen und Bau-
teilen-, Inhaltsverzeichnisse 
Feuerschutzabschlüsse; SlahJt.üren T 30-1, 
Bauart für Größenbereich A 
Feuerschutzabschlüsse-, Stahltüren 
T 30-1, Mineralfaser-Einlagen 
Baulicher Brandschutz im Industriebau; 
Erforderliche Feuerwiderstandsdauer 
Ermittlung des Abbrandfaktors m 
Titel 
Graphische Symbole für das Feuerwehrwesen; 
Bauliche Einrichtungen 
Hubrettungsfahrzeug; Zweck, Begriffe, 
Sicherheitseinrichtungen, Anforderungen 
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DIN 
1 4 701 
3176 
3179 
3179 
3174 
3180 
3180 
3180 
3180 
3181 
3181 
13024 
13164 
13169 
58645 
S86.J6 
Teil 
T 2 
T 
T 2 
T 3 
T 
T 2 
T 4 
T 5 
T 
T 2 
T 2 
T 1 
T 1 
Ausgabe 
02.80 
10.77 
11.77 
11 . 7 7 
08.76 
05.78 
05.78 
03.78 
03.78 
05.80 
05.80 
07.68 
01.70 
04.70 
03.79 
03.79 
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Titel 
Hubrettungsfahrzeuge; Drehleitern mit 
maschinellem Antrieb; DL 23-12 und 
DLK 23-12 
Alkalipatronen für Atemschutzgeräte 
Einteilung von Atemgeräten, Übersicht 
Einteilung 
geräte für 
druck 1 
von Atemgeräten; Atemschutz-
Hauptanwendung bei Umgebungs-
+ 0 ' 2 bar 
- 0,3 
Einteilung von Atemgeräten; Tauchgeräte 
Benennungen für Atemgeräte; Ateman-
schlüsse 
Benennungen für Atemgeräte, Schlauch-
geräte 
Benennungen für Atemgeräte; Kreislauf-
geräte mit Drucksauerstoff (Sauerstoff-
schutzgeräte) 
Benennungen für Atemgeräte; Filtergeräte 
Atemgeräte; Atemfilter für Atemschutz-
geräte, Gas- und Kombinationsfilter, 
Sicherheitstechnische Anforderungen, 
Prüfung, Kennzeichnung 
Atemgeräte; Atemfilter für Atemschutz-
geräte, Partikelfilter, Sicherheitstech-
nische Anforderungen, Prüfung, Kennzeich-
nung 
Einheits-Krankentrage 
Verbandkästen für Betriebe und Schutz-
räume C/D (leicht) 
Verbandkästen; groß, für Betriebe und 
Schutzräume (E/F) 
Atemgeräte; vollständige Atemschutzge-
räte; Anforderungen, Prüfung, Kennzeich-
nung von Behältergeräten mit Druckluft 
(Preßluft) 
Atemgeräte; Bauteile für Atemschutzge-
räte; Anforderungen, Prüfung, Kennzeich-
nung von Vollmasken 
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2.5 Industrierichtlinien 
2.5.1 Ubersicht 
Allgemein geben seitens der Industrie folgende Institutionen Be-
stimmungen oder Richtlinien mit Bezug zum Brandschutz heraus: 
-Verband der Sachversicherer e.V. (VdS) 
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) 
- Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (VFDB) 
-Deutscher Verein von Gas- und Wasserfachmännern e.V. (DVGW) 
- Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) 
- Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (VBG) 
Im folgenden werden die VdS-"Richtlinien für den Brandschutz in 
Kernkraftwerken"[21] wegen ihrer umfassenden Anforderungen ausführ-
licher behandelt. Die weiteren Bestimmungen und Richtlinien wer-
den ähnlich den DIN-Normen nur tabellarisch aufgeführt. Der Aus-
wahl relevanter Bestimmungen und Richtlinien wurden die Zusammen-
stellungen in der IRS-Praxisbeschreibung [22J und in den KTA-
Regeln 2101 (Abschnitt 2.3.1 bis 2.3.4) zugrundegelegt. 
2
·5.2 VdS-Richtlinien für den Brandschutz in KKW 
Die Richtlinien sind eine Kurzfassung der "Internationalen Richt-
linien für den Brandschutz in Kernkraftwerken" der Nationalen 
Pools und Vereinigungen für die Versicherung von Kernrisiken (siehe 
Abschnitt 2.6.5) unter besonderer Beachtung der deutschen Ver-
hältnisse. Die wesentlichen Aussagen und Anforderungen werden 
nachfolgend unter den in Abschnitt 2.3.1 genannten Gesichtspunk-
ten diskutiert. 
~egungskonzept: 
o· le Brandschutzmaßnahmen entsprechen den Erfordernissen eines um-
fassenden Versicherungsschutzes. Sie gehen daher über den Schutz 
der Sicherheitstechnisch wichtigen Anlagen hinaus, um hohe Sach-
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ßetrl.ebsuntcrbrechungen zu vermeiden. Besonderes Ge-~>ch :ic.kn und 
automatischen Branderkennung und Brandbe-wicht wird dabei einer 
kämpfung beigemessen. 
Brandverhütung: 
um die Menge an brennbaren Stoffen gering zu halten, wird die Ver-
wendung nichtbrennbarer oder schwerentflammbaren Betriebsstoffe em-
pfohlen. Unvermeidbare brennbare Betriebsstoffe sind besonders zu 
sichern durch: 
- bauliche Abtrennung von Ölbehältern und Schutz gegen Explosions-
einwirkungen 
- Aufstellen von H2-vorratsbehältern und Füllsystem an brandschutz-
technisch geschützter Stelle in einem belüfteten Lagerraum mit 
Vorrichtungen zur Leckageüberwachung, Auslaufsicherung und Ver-
hinderung von Explosionen 
- Schweißen von Leitungssystemen für brennbare Flüssigkeiten und 
Gase oder besondere Sicherung von Verschraubungen 
- Verwendung von geprüften, nahtlosen Rohren mit Abnahmezeugnis für 
Drucksysteme und brandsichere Verlegung getrennt von anderen Lei-
tungen 
- Doppelrohrsysteme (oder vergleichbar sichere) für Steuerkreis-
läufe mit nicht schwerentflammbaren Hydraulikflüssigkeiten und 
besondere Sicherung von Dichtungen 
- Leckageüberwachung der Lager von Dampfturbinen, Generatoren, 
größeren Motoren und Pumpen sowie des Steuersystems 
- Leckagebegrenzung bei Vorräten an brennbaren Flüssigkeiten und 
Gasen 
- Auffangen und Ableiten von Ölen, bei größeren Mengen in feuerbe-
ständig abgetrennte Behälter. 
~ebäude sind aus nichtbrennbaren Baustoffen nach [13] zu erstellen. 
Abgehängte Decken, Zwischenböden, Wandverkleidungen und ihre Be-
festigungen sowie Dämmstoffe sollen nichtbrennbar sein. Lüftungs-
und Klimakanäle und freiverlegte Abflußrohre sollen aus nichtbrenn-
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barem Material hcnJl'';l:ellt werden. Fußböden sollen nichtbrennbar 
sein oder aus schw('rcntflarnmbare m unmittelbar auf Beton oder 
Stein verlegten Material bestehen. Die Verwendung von Kunststoffen 
ist in Be rc' j clwn mit k orrossionsgefährdeten Instrumenten und 
Einrichtungen zu beschränken; Einbauten sind aus nichtbrennbarem 
Material zu errichten. 
Branderkennung: 
Brandmeldeanlagen müssen vom Verband der Sachversicherer anerkannt 
sein. Für Früherkennung eignen sich im allgemeinen Rauchmelder. 
Entsprechend den besonderen Betriebsgefahren können auch Wärme-
oder Flammenmelder eingesetzt werden. Zur Vermeidung von Fehlalar-
men bzw. Fehlauslösungen von Löschanlagen empfiehlt es sich, die 
Melder im Zwei-Schleifen-System anzuordnen. 
Eine Raumüberwachung ist insbesondere für folgende Bereiche vor-
zusehen: 
- Kabelkanäle, -schächte und -böden 
- Rangierverteiler 
- Schalt- und Notwarte 
- EDV- und Instrumentenräume 
- Schalt- und Relaisräume 
- Wichtige oder feuergefährdete, während des Betriebes nicht be-
gehbare Eä ume . 
Für eine Objektüberwachung kommen in Betracht: 
- Turbogruppe und Ölversorgung 
- s . Pelsewasserpumpen 
- Schalt- und Elektronikschränke 
- HUfskessel 
- Notstrom-Dieselanlage 
- u f rn ormergruppen 
- F'l l terkammern 
- Abluftschächte 
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an el·ner ständig besetzten Stelle einlaufen, Die Alarmmeldung muß 
t Ml.ndestens die sammelmeldung muß auf dem z.B. zentrale war e. 
Schaltpult angezeigt werden. 
über die Brandmeldeanlagen können verschiedene Funktionen ge-
steuert werden, wie z.B. 
- Löschanlagen und Löschwasserversorgungspumpen 
- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
- Klima- und Belüftungsanlage (Zuluft) 
- Brandschutzschieber 
- Brandschutzklappen in Lüftungsleitungen 
- Filterabschlußklappen 
- Einrichtungen zur zeitfolgerichtigen Registrierung von Meldungen 
der Brandschutzanlagen 
- Alarmübermittlungsapparat mit Überwachungsanzeige für selektive, 
vorbereitete Alarmierung von eigenen Lösch- und Hilfskräften, 
Pförtner oder von fremden Feuerwehren usw. 
Die ferngesteuerten Einrichtungen müssen auch von Hand an den Ein-
satzorten von sicherer Stelle aus bedienbar sein. 
Die Funktionen sind auf dem Tableau mit anzuzeigen. 
An Fluchtwegen und an besonders gefährdeten Anlageteilen sind 
zusätzliche Druckknopf-Feuermelder anzubringen. 
Brandbekämpfung: 
Das Löschwasserversorgungssystem ist so auszulegen, daß es unab-
~ängig von der normalen Stromversorgung wirksam ist. Die Wasser-
persorgu~g muß aus einer unerschöpflichen und frostsicheren Quelle 
er:olgen. Sofern dies nicht möglich ist, ist mindestens eine 
Wasserlieferung von 3200 1/min über eine Zeitdauer von 90 min 
anderweitig sicherzustellen. 
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Auf dem Gelände ist um die Gebäude ein Löschwasser-Ringsystem mit 
mindestens 150 mm Nennweite (DM 150) zu errichten. Im Abstand von 
60 bis 80 m sind tibPrflurhydranten vorzusehen. 
In den Gebäuden sind zusätzlich Wandhydranten mit angeschlossenen 
Schläuchen und Mehrzweckstrahlrohen nach DIN 14 461 so zu in-
stallieren, daß jeder Punkt des Betriebes mit mindestens einem 
Strahlrohr erreicht werden kann. Die Wandhydranten sind so anzu-
ordnen, daß sie im Brandfall sicher erreicht werden können. 
Günstig sind formbeständige Schläuche. Die Pumpen sind so auszu-
legen, daß am Ringsystem ein Mindestfließdruck von 7 bar, an 
höchster Entnahmestelle am Strahlrohr noch ein Druck von 2,5 bar 
gewährleistet ist. 
Amtlich zugelassene und den besonderen Betriebsgefahren ent-
sprechende Feuerlöscher müssen in ausreichender Anzahl an gut 
sichtbarer und stets leicht zugänglicher Stelle angebracht sein. 
Die 'Bicherheitsregeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit 
Feuerlöschern" - Form 2001 (Sachverband) - sind zu beachten. 
Die besonders gefährdeten und brandbelasteten Bereiche sind 
durch vom Verband der Sachversicherer anerkannte Löschanlagen 
zu schützen. Als Löschanlagen kommen infrage: 
- Sprinkleranlage als Naß- oder vorgesteuerte Trockenanlage 
- Sprühwasser-Löschanlage 
- CO 2 -Löschanlage 
Solange nicht die örtlichen Verhältnisse eine andere Wahl des 
Löschsystems erforderlich machen, sind die Objekte wie folgt zu 
schützen: 
- Sprinkleranlage als Naßanlage für Bereiche unter der Turbogruppe, 
Gebäude mit ungeschützten Tragwerken aus Stahl, Lagerräume und 
Werkstätten, Zwischendeckbereiche, sofern brennbare Stoffe in 
erheblichen Mengen vorhanden sind 
- Sprinkleranlage als vorgesteuerte Trockenanlage für Warten, 
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EDV-Räumen (auch Prozeßrechner), sofern kein CO TRaumschutz vor-
handen ist, Anlagen, die für die Sicherheit wichtig sind, wie 
Räume für Notkühlpumpen, Notstromdieselaggregate usw., 
wobei die Luftzufuhr für die Diesel nicht aus dem Raum angesogen, 
sondern über geschlossene Leitungen von außen zugeführt werden 
muß 
- Sprühwasser-Löschanlagen für Kabelkanäle, -schächte und -böden, 
Turbinenöl-Aufbereitungsraum, Räume für Ölbehälter, 
hydraulisch gesteuerte Ventile in Dampfleitungen, wie Schnell-
schluß-, Steuer-, Umleit- und Entnahmeventile, einschließlich 
der benachbarten Druckleitungen (sofern brennbares Hydrauliköl 
verwendet wird), die Turbinen- und Generator-Lager, die dampf-
turbinengetriebenen Schmierölpumpen, ölgefüllte Transformatoren 
(die Leistungs-, Eigenbedarfs-, Hilfs- und Notstrom-Transforma-
toren), die durch Dampfturbinen angetriebenen Pumpen des Kern-
notkühlsystems, 
die dampfgetriebenen Pumpen und Gebläse. 
Bei der Bemessung der Bodenabläufe und Pumpensümpfe in Räumen mit 
Sprinkleranlagen oder Sprühwasser-Löschanlagen ist die mögliche 
Löschwassermenge zu berücksichtigen. 
- CO 2-Löschanlage als Raumschutz für Kabelböden, sofern eine 
Sprinklerung nich± möglich ist, bzw. als Objektschutz für Not-
strom-Dieselanlage, primäre Kühlmittelpumpen bzw. Kühlgasgebläse 
einschl. Antriebe, U~formergruppen, Schaltschränke. 
Klima- und Belüftungsanlagen sollen vor oder spätestens mit dem 
Ausströmen des Löschmittels abgeschaltet werden. 
Entsprechend der Betriebsgröße und d ·· tl' · 
. en or 1chen Gegebenheiten 1st 
elne Werkfeuerwehr einzurichten A .. t 
· usrus ung und Ausbildung sind 
c•ntsprechend den Grundsätz f'' 
. en ur Werkfeuerwehren sicherzustellen 
lslehe Landesgesetze über den F h 
· euersc utz) . 
Alarmpl~1e und Feuerwehreinsatzpläne s· d f 
ln au zustellen und mit 
der zuständigen öffentlichen F 
euerwehr abzustimmen. 
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zur Abfuhr von Brand rauch und WärmP, insbesondere der korrosiven 
Brandgasc?, sind in dc'n Dächern der Brandabschnitte Rauch- und Wärme-
abzugson 1 dCJC'n ( Hh'/\) \lorzus0hcn. Die Bemsssung der aerodynamisch 
freien FLiehe <c'rqi ht sieh aus den "Richtlinien für Rauch- und Wär-
meabzuqsanlaqc>n, Planung und Einbau" - (s.u.) -. Bei automatischen 
Löschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln dürfen die RWA nur von 
Hand betätigt werden. 
Räume, bei denen der Einbau einer RWA nicht möglich ist, wie Ran-
gierverteiler, und nicht durch Sprühwasser-Löschanlagen geschützte 
Kabelkanäle und -bödPn sind mit mechanischen Entqualmungseinrich-
tungen auszustatten. Die Anforderungen an die Auslösung und 
Funktionsbereitschaft müssen im Brandfall denen einer RWA ent-
sprechen. 
Brandeindämmung: 
Die Gebäude sollen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 
90 Minuten haben (F 90 nach DIN 4102). 
Die tragende Konstruktion unterhalb des Maschinenhausflurs ist 
in F 180 zu erstellen. Kraftwerksanlagen sind in Brandabschnitte 
zu unterteilen. 
Durch einen Abstand von mindestens 15 muntereinander und von 
anderen Gebäuden oder durch Brandwände der Feuerwiderstandsklasse 
F 180 sind folgende Gebäude voneinander zu trennen: 
- Reaktorgebäude 
- Maschinenhaus 
- Betriebsgebäude 
- H' l 1 fsanlagengebäude 
- Aufbereitungsgebäude 
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Durch Brandwände F 180 sind mindestens folgende Betriebsbereiche 
abzutrennen: 
- jeder Turbosatz bis 600 MW unterhalb des Maschinenhausflures 
- jeder Turbosatz über je 600 MW vollständig 
- die Schmierölaufbereitungsräume mit Förder-, Verteil- und 
Regeneriereinrichtung und etwaige Zwischentanks 
- die Haupttanks der Schmierölversorgung (Turbinenölbehälter) 
- die Notstromversorgunq und die Notwarte 
- die Treibstofflagerräume (Hilfsanlagenräume) 
- die Systeme, die aus Sicherheitsgründen redundant ausgeführt 
sein müssen; diese müssen auch gegen Explosion aus dem Be-
trieb geschützt werden. 
Innerhalb der Betriebsgebäude sind folgende Bereiche durch Wände 
und Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minu-
ten (F 90 nach DIN 4102) abzutrennen: 
- Warten 
- EDVA-Raum 
- Instrumentenraum 
- Elektroschaltraum 
- Relaisraum 
- Rangierverteiler 
- Eigenbedarfsanlage 
- Gas- und kleinere Ölversorgungsanlagen 
- Kabelkanäle, -schächte und -böden 
- Hilfskessel, ausgenommen Elektrokessel. 
Aus Sicherheitsgründen redundant ausgeführte Systeme sind durch 
Bauteile mit einer Feuer 'd Wl erstandsdauer von mindestens 90 Minu-
ten (F 90 nach DIN 4102) · 
. vonelnander abzutrennen oder soweit von-
elnander entfernt zu install' . 
.. . leren, daß lm Brandfall die Funktions-
fahlgkeit der Gesamtanlage erhalten bleibt. 
Steuer- und Nachrichtenkabel . d 
Sln von Leistungskabeln durch Bau-
teile mit einer Feuerwiderst (F 90 h andsdauer von mindestens 90 Minuten 
nac DIN 4102) getrennt zu verlegen. 
Große Elektroräume, 
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wie Elektronik- und Rangierverteilerräume sind mit F 90-Wänden 
zu unterteilen. 
Kabelkantile sind in kleinere Brandabschnitte von etwa 60 m Länge 
durch F 90-Bauteile zu unterteilen. Abgehende Kanäle und Schäch-
te sind in gleicher Weise abzutrennen. An den Enden soll eine Ab-
schottung vorgenommen werden. 
Kabelbündel (Steuer-, Nachrichten- und Leistungskabel) dürfen 
nicht in einem gemeinsamen Kanal oder Schacht mit Öl-, Gas- oder 
Dampfleitungen verlegt werden. Freiliegende Kabelbündel in Ge-
bäuden sind gegen betriebsbedingt mögliche Gefährdungen zu schützen. 
Für die Feuerwehr sind leicht erreichbare Zugänge zu den Kabelan-
lagen zu schaffen. 
Durchgänge in Brandwänden der Feuerwiderstandsklasse F 180 sind 
durch Brandschutztüren der gleichen Feuerwiderstandsdauer oder 
durch Schleusen mit zwei hintereinander liegenden T 90-Türen zu 
schützen. 
Kabeldurchbrüche durch Decken und Wände mit einer nach diesen 
Richtlinien erforderlichen Feuerwiderstandsklasse sind mit bau-
aufsichtlich zugelassenen Abschottungen der gleichen Feuerwider-
standsklasse zu sichern. Bei Kabeldurchtritten sind die Kabel-
Pritschen nicht als durchgehende Träger auszubilden. Im übrigen 
sind die "Richtlinien für den Brandschutz bei freiliegenden 
Kabelbündeln innerhalb von Gebäuden sowie in Kabelkanälen und 
-schächten - Form 2013 Sachverband -" zu beachten. 
Durchbrüche für Rohrleitungen in den nach diesen Richtlinien er-
forderlichen Wänden und Decken sind bis an die Rohrwandung mit 
Beton zu verfüllen. Rohre, qie ihre Eigenbeweglichkeit behalten 
müssen, sind in Mantelrohre mit beidseitigem Uberstand von je 
O,S m zu verlegen. Der Ringraum ist mit Asbestwolle oder der-
gle· h Ic en zu verstopfen. 
Lüftungsleitungen und Klimakanäle sind im Bereich von Brandwänden 
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d t . Wa"nden und Decken der Feuerwiderstandsklasse F 90, un sons 1gPn 
soweit sie nach diesen Richtlinien erforderlich sind, durch 
selbsttätig wirkende Brandschutzklappen K 90 zu sichern. 
Lüftungsleitungen der Feuerwiderstandsklasse L 90 benötigen keine 
Brandschutzklappen, wenn sie nach dem "Musterentwurf det bauauf-
sichtliehen Richtlinien über die brandschutztechnischen Anforde-
f 1 't 1'n Gebäuden - Fassung Februar 1977 -" rungen an Lü tungs e1 ungen 
errichtet werden. 
Rauchabzugskanäle sind bei Führung durch andere Brandabschnitte 
entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Brandabschnitte aus-
zuführen. 
Dehnungsfugen sind mit nichtbrennbaren Stoffen abzudichten und 
zu verkleiden. 
Organisatorische Haßnahmen: 
Für jedes Kraftwerk ist bereits für die Planungsphase eine aus-
gebildete Brandschutz-Fachkraft zu benennen. 
Sie ist zur Bauplanung hinzuzuziehen. Ihr obliegt die Planung der 
betrieblichen Brandschutzmaßnahmen und die regelmäßige Kontrolle 
der Brandschutzeinrichtungen sowie der Kontakt zu den öffentlichen 
Feuerwehren, die Aufstellung einer Brandschutzordnung, der Alarm-
pläne und der Feuerwehreinsatzpläne. 
Sie ist zuständig für die Genehmigung von brandgefährlichen Arbei-
ten und die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsrnaßnahmen, 
für Ordnung und Sauberkeit im Betrieb sowie für die Ausbildung 
der Mitarbeiter im Brandschutz. Sie veranlaßt die Kennzeichnung 
der Angriffs- und Rettungswege. 
Alle Brandschutzmaßnahmen sind mit dem Versicherer abzustimmen. 
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2.5.3 
Form 
1000 
1001 
1012 
1014 
2000 
2001 
2005 
2006 
2007 
2008 
2013 
2014 
2015 
2016 
2021 
2022 
2023 
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Weitere VdS-Vorschriften und Richtlinien 
Ausgabe Titel 
( 1/80) Allgerneine Sicherheitsvorschriften der Feuer-
versicherer für Fabriken und gewerbliche An-
lagen (ASF) 
( 1/80) Brandverhütungsvorschriften für Fabriken und 
gewerbliche Anlagen (P = Papier und K = 
Karton) deutsch 
(12/75) Sicherheitsvorschriften für Starkstromanlagen 
bis 1000 Volt 
( 1/73) Sicherheitsvorschriften für die Ausführung 
von Schweiß-, Schneid-, Löt- und Auftauar-
beiten jeder Art in feuer- oder explosions-
gefährlicher Umgebung - deutsch 
1/7 3) Betrieblicher Brandschutz 
5/78) Sicherheitsregeln für die Ausrüstung von Ar-
beitsstätten mit Feuerlöschern 
6/78) Richtlinien für den Brandschutz 
"Elektrische Leuchten" 
1/73) Merkblatt für die Brandverhütung 
"Blitzschutzanlagen" 
3/80) Merkblatt Brandschutz in Räumen für elektro-
nische Datenverarbeitungsanlagen (EDVA) 
3/80) Richtlinien für den Brandschutz bei Schweiß-, 
Löt- und Trennschleifarbeiten 
5/73) Richtlinien für den Brandschutz bei freilie-
genden Kabelbündeln innerhalb von Gebäuden 
sowie in Kanälen und Schächten 
( 1/73) Erläuterungen zum Merkblatt "Brandschutz in 
Räumen für elektronische Datenverarbeitungs-
9/77) 
9/77) 
(10/75) 
(12/75) 
( 4/76) 
lagen (EDVA)" 
Elektrische Geräte und Einrichtungen 
Richtlinien für den Brandschutz 
Sofortmaßnahmen bei Korrosionsschäden nach 
Abbrand von PVC und anderen halogenhaltigen 
Stoffen 
Brandschutz bei Bauarbeiten 
Merkblatt zur Schadenverhütung 
Richtlinien für die Beurteilung von Korro-
sionsschutzmitteln zur Verminderung von 
Korrosionsschäden nach einem Brand 
Brandschutzrichtlinien für die Errichtung 
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Form 
2024 
2025 
3000 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3008 
3010 
3012 
3013 
3014 
3015 
Ausgabe 
( 2/76) 
9/77) 
1/7 8) 
(11/73) 
6/7 8) 
6/74) 
( 9/77) 
1 /77) 
7/76) 
3/79) 
2/78) 
(11/78) 
(11/78) 
{ 5/80) 
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Titel 
elektrischer Anlagen in baulichen Anlagen 
aus vorwiegend brennbaren Baustoffen 
Brandschutzrichtlinien für den Einbau 
elektrischer Betriebsmittel in Einrichtungs-
gegenständen 
Brandschutz in Kabel-, Leitungs- und Strom-
schienenanlagen 
Hinweise zur Wartung von Sprinkleranlagen 
Richtlinien für automatische Brandmeldean-
lagen, Anforderungen und Prüfmethoden für 
punktförmige Rauch- und Wärmemelder 
Richtlinien für Sprinkleranlagen 
- Planung und Einbau 
Vorschriften für die Errichtung und den Be-
trieb ortsfester Kohlensäure-(co2 ) Feuerlösch-
anlagen 
Baustoffe, Bauteile, Sonderbauteile 
Katalog mit Angaben über Brandverhalten nach 
DIN 4102, 3. Auflage 
Richtlinien für automatische Brandmeldean-
lagen - Planung und Einbau 
Richtlinien für Hauptmeldeanlagen von Be-
wachungsunternehmen 
Richtlinien für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen 
(RWA) - Planung und Einbau 
Richtlinien für CO -Feuerlöschanlagen 
Anforderungen an efektrische Steuereinrichtung 
Richtlinien für Sprinkleranlagen 
Anforderungen und Prüfmethoden für Strömungs-
melder 
Richtlinien für Sprinkleranlagen 
Anforderungen und Prüfmethoden für Rohrhalte-
rungen 
Richtlinien für Sprinkleranlagen 
Elektrische Schaltschränke 
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2. 5. 4 vo~:-Best immuncwn und Vorschriften 
VDE Teil 
0100 
0101 
0105 T 1 
0132 
0165 
0170 T 1 
0265 
0271 
0510 
0530 T 
0530 T 3 
0532 T 
066o T 2 
011 0 T 1 
oso0 
osoo T 2 
Ausgabe 
(05/73) 
(04/71) 
(05/75) 
(05/65) 
(08/69) 
(05/78) 
(05/62) 
(02/76) 
(01/77) 
(11/72) 
(09/78) 
(11/71) 
(08/69) 
(03/69) 
(05/70) 
(04/73) 
Titel 
Bestimmungen für das Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V 
Bestimmungen für das Errichten von Stark-
stromanlagen mit Nennspannungen über 1 kV 
Betrieb von Starkstrornanlagen, Allgemei-
ne Bestimmungen 
Merkblatt für die Bekämpfung von Bränden 
in elektrischen Anlagen und in deren Nähe 
Bestimmungen für die Errichtung elektrischer 
Anlagen in explosionsgef'ih rdeten Betriebs-
stätten 
Elektrische Betriebsmittel für explosions-
geßih rdete Bereiche, 
Allgemeine Bestimmungen 
Vorschriften für Kabel mit Gummi- oder 
Kunststoffisolierungen sowie mit Blei-
mantel für Starkstromanlagen 
Bestimmungen für Kabel mit Isolierung und 
Mantel aus Kunststoff auf der Basis von 
PVC für Starkstromanlagen 
Bestimmung für Akkumulatoren und Batte-
rie-Anlagen 
Bestimmungen für umlaufende elektrische 
Maschinen, Allgerneines 
Bestimmungen für umlaufende elektrische 
Maschinen, Dreiphasen-Turbogeneratoren 
Bestimmungen für Transformatoren und 
Drosselspulen, Transformatoren 
Bestimmungen für Niederspannungsschalt-
geräte, Bestimmungen für Hilfsstrorn-
schalter mit Nennspannungen bis 500 V 
Wechselspannung und bis 600 V Gleichspannung 
Vorschriften für Leuchten mit Betriebs-
spannungen unter 1000 V, Allgemeine 
Vorschriften 
Bestimmungen für Errichtung und Betrieb 
von Fernmeldeanlagen einschließlich In-
forrnationsverarbeitungsanlagen, 
Allgerneine Bestimmungen 
Bestimmungen für Errichtung und Betrieb 
von Fernmeldeanlagen einschließlich 
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VDE Teil Ausgabe 
0833 T 1 (11/78) 
2.5.5 VFDB-Richtlinien 
Nr. Ausgabe 
0501 1962 
0502 1962 
0503 1962 
0504 1965 
0505 1969 
0506 1970 
0507 1970 
0508 1973 
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Titel 
Informationsverarbeitungsanlagen, 
Besondere Bestimmungen für Erdungen 
Bestimmungen für Gefahrenmeldeanlagen, 
Allgemeine Bestimmungen 
Titel 
Technische Richtlinien für die Errich-
tung und den Betrieb ortsfester Feuer-
löschanlagen mit dem Löschmittel Kohlen-
säure 
Technische Richtlinien für die Errich-
tung und den Betrieb ortsfester Feuer-
löschanlagen mit dem Löschmittel Lösch-
pulver (seit 1965 als Vornorm DIN 14492) 
Technische Richtlinien für die Errich-
tung und den Betrieb ortsfester Feuer-
löschanlagen zum Schutze von Tankanlagen 
mit dem Löschmittel Luftschaum (seit 
1965 als Vornorm 14493) 
Richtlinien für die Errichtung und den 
Betrieb von ortsfesten Sprühwasser-
Löschartlagen mit offenen Düsen (seit 
1968 als Vornorm DIN 14494) 
Richtlinien für ortsfeste Feuerlöschan-
lagen mit Löschmittel Leichtschaum 
Richtlinien für ortsfeste Feuerlöschan-
lagen mit dem Löschmittel Mittelschaum, 
Verschäumungszahl 50-150 
Richtlinien für ortsfeste Feuerlöschan-
lagen mit dem Löschmittel Schwerschaum, 
Verschäumungszahl zwischen 4 und 20 
Richtlinien für die Berieselung von ober-
irdischen Behältern zur Lagerung brenn-
barer Flüssigkeiten im Brandfalle. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 65 -
2.5.6 Sonstiqe Vorschriften und Richtlinien 
Bezeichnung Ausqabc 
DVGW-Arbeitsblätter: 
302 
w 331 
w 405 
VDEW-Richtlinien: 
--------·---
1970 
Titel 
Bemessung von Rohrleitungen 
Hydrantenlinien 
Wasserversorgung im Brandschutz 
Verhinderung und Bekämpfung von PVC-Bränden 
in Kernkraftwerken und elektrischen Anlagen 
VB~fallverhütungsvorschriften: 
VBG (1977) Allgemeine Vorschriften 
VBG 5 (1951) Kraftmaschinen 
VBG 7a ( 19 51) Arbeitsmaschinen 
VBG 1 5 (1953) Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeiten 
VBG 1 7 (1974) Druckbehälter 
VBG 125 ( 1 9 80) Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz 
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2.6 Internationale Vorschriften und Richtlinien 
2.6.1 übersieht 
In diesem Abschnitt soll der internationale Stand der Erkenntnisse 
zum Brandschutz in Kernkraftwerken abgegrenzt werden. Dabei 
werden als Beispiel für ausländische nationale Regelungen die 
amerikanischen Vorschriften und die schwedischen Empfehlungen 
unter den Gesichtspunkten gemäß Abschnitt 2.3.1 zusarnrnenge-
faßt. Als internationale Richtlinien werden der kürzlich er-
schienene IAEA-Safety Guide und die Richtlinien der Nationalen 
Pools und Vereinigungen für die Versicherung von Kernrisiken 
behandelt. 
2.6.2 US-Regelungen 
Als grundlegende kernkraftwerksspezifische Brandschutzrege-
lungen werden hier zu jedem Gesichtspunkt der Reihe nach er-
örtert: 
- Federal Regulations 10 CFR 50 
Fire Protection Program for Operating Nuclear Power Plants 
[23] 
- USNRC Regulatory Guide 1.120 
Fire Protection Guidelines for Nuclear Power Plants [24] 
-ANS Standard N 18.10 
Fire Protection Criteria for Safety-Related Systems, Struc-
tures and Equipment for Water-Cooled d an -Moderated Nuclear 
Power Generating Plants [2~ . 
In 1° CFR 50 sind auch die "Recomrnandations Related to Browns 
.:erry ? ire" [26] berücksichtigt. 
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Auslegun<;~>konzcpt: 
10 CFR 50 fordert in § 50.48: Jedes Kernkraftwerk muß einen 
Brandschutzplan haben, der das umfassende Brandschutz-Ausle-
gungskonzept beschreibt, die Verantwortlichkeiten für das Kon-
zept und dessen Realisierung klärt und die Vorkehrungen für 
Brandverhütung, Branderkennung, Brandbekämpfung und Brand-
eindämmung sowie die zugehörigen administrativen Kontrollenund 
personellen Anforderungen erläutert. Die Maßnahmen werden auf 
die sicherheitstechnisch wichtigen Bauteile, Systeme oder 
Komponenten bezogen, die das sichere Abschalten des Reaktors 
gewährleisten. 
Die allgemeinen Entwurfskriterien für Kernkraftwerke sind in 
Appendix A zu 10 CFR 50 niedergelegt. Kriterium 3 "Fire pro-
tection" besagt: Sicherheitstechnisch wichtige Bauteile, Sy-
steme und Komponenten sollen so ausgelegt und angeordnet wer-
den, daß unter Einbeziehung anderer Sicherheitsanforderungen 
die Wahrscheinlichkeit und Auswirkung von Bränden und Explo-
sionen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 
Nichtbrennbare und hitzebeständige Materialien sind überall in 
der Anlage zu verwenden, wo es praktisch möglich ist, beson-
ders aber in solchen Bereichen wie der Sicherheitshülle und 
der Schaltwarte. Ausreichende und geeignete Branderkennungs-
und Brandbekämpfungseinrichtungen sind vorzusehen und so aus-
zulegen, daß Brandschäden an sicherheitstechnisch wichtigen 
Bauteilen, Systemen und Komponenten auf ein Mindestmaß be-
schränkt bleiben. Brandbekämpfungseinrichtungen sind so aus-
zulegen, daß ihr Ausfall, Bruch oder ihre Fehlauslösung nicht 
die Sicherheitsfunktion dieser Bauteile, Systeme und Kompo-
nenten beeinträchtigt. 
Zur Erfüllung dieses Kriteriums 3 werden spezielle Brand-
schutzmaßnahmen für ältere Kraftwerke (vor Januar 1979 in Be-
trieb) in Appendix R zu 10 CFR 50 "Fire Protection Program 
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for Nuclear Power Facilities Operating Prior to January 1' 
1979 .. gefordert: Das Brandschutzprogramm soll das Schutzkon-
zept für sicherheitstechnisch wichtige Brandabschnitte darle-
gen mit 
- Verhütung von Brandentstehung 
- Schnellem Erkenner, Kontrollieren und Löschen entstehender 
Brände 
- Schutz sicherheitstechnisch wichtiger Bauteile, Systeme und 
Komponenten, so daß nicht sofort gelöschte Brände das siche-
re Abschalten nicht verhindern. 
Eine Brand-Störfallanalyse soll durchgeführt werden, um 
- mögliche örtliche oder transiente Brände zu betrachten 
- die Konsequenzen von Bränden an beliebiger Stelle für die 
Schnellabschaltfähigkeit und die Minimierung und Kontrolle 
von Radioaktivitätsfreisetzungen zu bestimmen 
- die Maßnahmen der Brandverhütung, Branderkennung, Brand-
bekämpfung, Brandeindämmung und alternative Abschaltmöglich-
keiten für jeden Brandabschnitt mit sicherheitstechnisch 
wichtigen Bauteilen, Systemen und Komponenten zu spezifi-
zieren. 
Nach Reg.Guide 1.120 [24} mußtrotz aller bei der Auslegung 
getroffenen Maßnahmen immer mit Bränden gerechnet werden. 
Daher sind stationäre Brandmelde- und Feuerlöschanlagen in 
ausreichender Leistungsfähigkeit und Kapazität dort einzu-
bauen, wo potentielle Brandschäden ein sicheres Abschalten 
der Anlage gefährden können. Zusätzlich sind Einrichtungen 
zur manuellen Brandbekämpfung in der ganzen Anlage vorzusehen, 
mit denen ordnungsgemäß ausgebildete Feuerwehrleute den Um-
fang von Bränden eindämmen können. Eln einziger Ausfall im 
Brandschutzsystem oder den Versorgungseinrichtungen darf nicht 
den Brandschutz beeinträchtigen; daher sind z.B. der Pumpen-
teil der Löschwasserversorgung sowie die Stromversorgung und 
Bedienungselemente redundant auszulegen. 
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Angenommene Brände oder Ausfälle von Brandschutzeinrichtungen 
brauchen nicht gleichzeitig mit anderen Einwirkungen von in-
nen oder außen betrachtet zu werden. Allerdings müssen Brand-
schutzeinrichtungen bei Einwirkungen mit höherer Eintritts-
wahrscheinlichkeit (einmal in 10 Jahren) einsatzfähig blei-
ben. Eine minimale Wasserversorgung aus den Schlauchanschlüs-
sen für Handbetrieb ist auch bei Sicherheitserdbeben für Be-
reiche sicherzustellen, die zum Abschalten wichtige Anlagen-
teile enthalten. 
Im ANS-Standard N 18.10 [25] werden spezielle Brandschutzvor-
kehrungen gefordert für: 
- Reaktor-Schutzsystem 
- Sicherheitssysteme, Teile des Reaktorsicherheitsbehälters 
und andere zur Beherrschung von Unfällen erforderliche Sy-
steme 
- Systeme, die radioaktives Inventar kontrollieren oder ein-
schließen 
- Hilfssysteme oder -einrichtungen zum Betrieb sicherheits-
technisch wichtiger Systeme. 
Als Anforderungen sollen betrachtet werden: 
- Branderkennung 
- Brandlokalisierung 
- Auslösung lokaler Feueralarme 
- Organisatorische Haßnahmen 
- Auslösung von Kontrollfunktionen für Abschlüsse, Klappen, 
Lüftungssysteme oder für den Betrieb von Systemen 
- Überwachung der Stromversorgung, automatischen Komponenten, 
Wasserversorgung, Gas- oder Schaumversorgung oder anderer 
kritischer Elemente und Anzeige eines gestörten Betriebs 
- Abschottung sicherheitstechnisch wichtiger Systeme oder 
Einrichtungen durch bauliche Maßnahmen und/oder räumliche 
Trennung 
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_ Verhinderung zusätzlicher Brandgutfreisetzung bei Brand 
_ Notmaßnahmen für den Brandfall mit zugehörigen Übungen 
und Ausrüstungen. 
Brandverhütung: 
zur Brandverhütung enthält Appendix R von [23] folgende An-
forderungen: 
- Identifizierung örtlicher Brandrisiken und geeigneter 
Schutzvorkehrungen 
- Identifizierung beweglicher Brandrisiken aus Normalbetrieb, 
Wartung, Instandsetzung und geeigneter Schutzvorkehrungen 
- Administrative Kontrollen in sicherheitstechnisch wichtigen 
Bereichen zwecks Begrenzung der Verwendung und Handhabung 
brennbarer Güter, Lagerung nur in besonders feuergeschütz-
ten Bereichen, Vermeidung "wandernder" Brandlasten während 
Betrieb und Wartung 
- Kontrolle der Zündquellen durch zeitlich begrenzte Erlaubnis 
für Schweiß-, Schneid- und Schleifarbeiten 
- Kontrolle der Verlagerung brennbarer Güter nach ausgeführten 
Arbeiten 
- Kontrolle spezieller brennbarer Güter, wie Holz und Verpak-
kungsmaterialien; Holz ist feuerhemmend zu behandeln, Ver-
packungsmaterial ist zu bewachen oder in Metallcontainern 
aufzubewahren 
- Ausrüstung der Kühlmittelpumpen mit einem Ölversorgungs-
system, das so ausgelegt ist, daß Lecks oder Brüche nicht 
zu einem Brand während Normalbetrieb oder Auslegungsstör-
fällen führen. Leckagen in drucklosen und Drucksystemen 
müssen aufgefangen und in einen Auffangbehälter für den 
samten Ölinhalt abgeleitet werden. 
ge-
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Darüber hinaus sind in Reg.Guide 1.120 (24] allgemeine Anla-
genrichtlinien zur Brandverhütung enthalten: 
- Teile von Innenwänden, Wärmedämmstoffe, Strahlenschutzstoffe, 
schallschluckende Materialien müssen nichtbrennbar oder von 
einer Landesprüfstelle als mindestens schwerentflammbar ein-
gestuft sein. 
- Dachkonstruktionen mit Metalldeckung und abgehängte Decken 
mit Aufhängungen müssen nichtbrennbar sein. 
- Transformatoren in sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden 
müssen trocken ausgeführt oder mit nichtbrennbarer Flüssig-
keit isoliert und gekühlt werden. ölgekühlte Tranformataren 
müssen von sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden 
mit 15 m Mindestentfernung aufgestellt und durch öff-
nungslose Wände mit 180 min Feuerwiderstandsdauer getrennt 
sein. 
Speicherung großer Gasmengen ist in sicherheitstechnisch 
wichtigen Gebäuden unzulässig. 
- Die Verwendung von Kunststoffen, insbesondere PVC oder Neo-
prene, ist auf ein Mindestmaß zu beschränken. 
- In Kabeltrassen sind in höchstens 3 m Abstand Brandstop-
stellen vorzusehen. 
Der ANS-Standard fordert keine weitergehenden detaillierten 
Brandverhütungsmaßnahmen. 
~randerkennung: 
Nach 10 CFR 50, Appendix R [23] sind automatische Branderken-
nungseinrichtungen dort zu installieren, wo ein Brand sicher-
heitstechnisch wichtige Systeme oder Komponenten gefährdet. 
Die Branderkennungseinrichtungen müssen mit Netz- und Not-
strom arbeiten. 
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Gemäß [24] sind Feuermeldeeinrichtungen nach geltenden Normen aus-
zuführen. Sie müssen akustischen und optischen Alarm auslösen und 
in der Schaltwarte anzeigen. Feuermelder und Auslöseeinrichtungen 
sind an die Notstromversorgung anzuschließen. 
Insbesondere sind Brandmeldeanlagen in folgenden Anlagenbereichen 
vorzusehen: 
- örtlich in der Primär- und Sekundär-Sicherheitshülle je nach fest-
gestellter Brandgefahr und zu erwartender Brandart; zusätzlich 
ein allgemeines Feuermeldesystem für die Sicherheitshülle mit 
Rauchmeldern im Umluftsystem 
Rauch- und Wärmemelder in der Schaltwarte, in den Schaltschränken 
und Pulten, im Anlagenrechnerraum, in den Schaltanlagenräumen 
und im Bereich sicherheitstechnisch wichtiger Schalttafeln 
- Wasserstoffkonzentrationsmelder in den Räumen für Notstrombatte-
rien 
- im Bereich für Notstrom-Dieselgeneratoren, sicherheitstechnisch 
wichtige Pumpen 
- im Lagerbereich für neuen Brennstoff, im Bereich des Brennelement-
Lagerbeckens, im Gebäude für radioaktive Abfälle und in Dekontam-
niationsbereichen 
- in Archivbereichen 
- Rauch- und Wärmemelder in Lagerbereichen für trockene Ionentauscher-
harze. 
Branderkennungs- und -meldesysteme mit Anzel'gen l·n 
nach [25] folgende Funktionen erfüllen: 
der Warte müssen 
- Auslösen der automatischen Melder 
- Auslösen automatischer Löschanlagen 
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- Betrieb von Schaltern und Kontrollventilen im Feuerlöschsystem 
- Auslösen von Gaskonzentrationsmeldern 
- Anzeigen der Pumpenzustände 
- Funktionsanzeigen der Löschwasser-Notversorgung 
- Funktionsanzeigen des Feueralarmsystems und anderer erforder-
licher Brandschutzeinrichtungen. 
10 CFR 50, Appendix R fordert automatische Feuerlöscheinrich-
tungen zum Schutz redundanter sicherheitstechnisch wichtiger 
Systeme und Komponenten. Außerdem soll eine Betriebsfeuerwehr 
jederzeit vor Ort sein. Es sind zwei getrennte Löschwasserver-
sorgungen mit Tank, Pumpe und Rohrleitung vorzusehen oder zwei 
getrennte Einspeisungen in einem oder mehr Einlaufbauwerken 
aus einem unerschöpflichen Reservoir. Jede Versorgung soll den 
maximalen Wasserbedarf für die Löschwasserleitung gemäß Brand-Stör-
fallanalyse über 2 Stunden sicherstellen. In der Feuerlöschleitung 
sollen Ventile eingebaut werden, die eine bereichsweise Ab-
trennung für Wartungszwecke erlauben; außerdem müssen die Außen-
hydranten durch Ventile abtrennbar sein. Steigleitungen und 
Schlauchsysteme sind so vorzusehen, daß jede brandgefährdete 
Stelle erreicht werden kann. 
Zur manuellen Brandbekämpfung ist eine Betriebsfeuerwehr mit 
mindestens 5 Mann je Schicht aufzustellen. Der Leiter und 
mindestens 2 Mann müssen spezielle anlagentechnische und 
feuerwehrtechnische Ausbildung haben. Die Mindestausrüstung 
muß Persönliche Schutzgeräte, Konununikationseinrichtungen, 
tragbare Beleuchtung, Entqualmungsgeräte und Feuerlöscher um-
fassen; mindestens 10 umluftunabhängige Masken sind für das 
L" 
aschpersonal vorzuhalten. Durch ein Übungsprogramm aus 
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Ausbildungskursen und periodischen Instruktionen und Übungen in 
höchstens 3 monatigem Abstand ist die Schlagkraft zu gewährleis-
ten. Hierfür sind Mindestanforderungen angegeben. 
Detaillierte Anforderungen an die Werkfeuerwehr sind auch in 
[2~ enthalten; hier wird zusätzlich eine Beteiligung der ört-
lichen Feuerwehr an den Übungen empfohlen. Für Anlagenbereiche 
mit fest installierten Feuerlöschanlagen werden ausreichende 
Bodenabflüsse gefordert. Automatische Sprinkleranlagen sind für 
Kabelwannen vorzusehen, Aktivkohlefilter sind ebenfalls durch 
stationäre Feuerlöschanlagen zu schützen. Eine Löschwasserring-
leitung für den erwarteten Wasserbedarf ist außerhalb der Ge-
bäude unterirdisch, getrennt von Brauchwasser und Sanitärwasser 
zu verlegen. Feuerlöschpumpen sind redundant (3 x 50 % oder 
2 x 100 %) und räumlich getrennt mit unabhängigen Antriebs-
aggregaten vorzusehen; mindestens eine Pumpe soll nicht elek-
trisch angetrieben sein. Zwei getrennte betriebssichere Wasser-
versorgungen mit Behältern von je mindestens 1 Million Liter 
oder zwei getrennte Einspeisungen aus Seen oder Süßwasserteichen 
sind erforderlich. In Abständen von ca. 75 m sind entlang der 
Ringleitung Hydranten aufzustellen. Automatische Sprinkleranlagen 
und Steigleitungen sind einzeln an die unterirdische Ringleitung 
anzuschließen; innerhalb der Gebäude sind auch zweifach eingespeis-
te Sammelleitungen für mehrere Löschanlagen oder Steigleitungen 
möglich. Zur Löschwasserversorgung in den Gebäuden sind auf allen 
Stockwerken Wandhydranten in höchstens 30 m Abstand aufzustellen. 
Bei Halon-Feuerlöscheinrichtungen ist nur zugelassenes Lösch-
mittel mit der notwendigen Mindestkonzentration zu verwenden, bei 
C0 2-Löschanlagen sind mögliche Sekundärschäden durch Kälteschock 
und die Personalsicherheit zu beachten. Im Sicherheitsbehälter 
sind stationäre automatische Löschanlagen z.B. für Schmieröl-
oder Hydraulikflüssigkeitssysteme, für Hauptkühlmittelpumpen, 
Kabelwannen und Aktivkohlefilter vorzusehen. Der Betrieb der 
Löschanlagen darf sicherheitstech · h · · 
n1sc w1cht1qe Systeme nicht 
beeinträchtigen. An strategisch ·· t · -guns 1gen Stellen sind mobile 
Feuerlöscher und Wandhydranten f" 
ur manuelle Brandbekämpfung 
aufzustellen. In d s h 1 
er c a twarte und im Anlagenrechnerraum 
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sind mobile Löschgcrtite (Wasser und Halon) sowie Schlauchan-
schlüsse vorzusehen. Gegen Br~nde in Kabelverteilungen sind auto-
matische Sprlihflut- oder Sprinkleranlagen, ggf. auch Schaum- oder 
Gaslöschanlagen einzubauen. Automatische Schaum- oder Sprinkler-
anlagen sind für Bereiche der Notstromdiesel gefordert. 
Im ANS-Standard werden vorwiegend automatische Feuerlöschan-
lagen empfohlen, um möglichst rasche Wirkung ohne Verzögerung 
durch sp~tes Erkennen und Reagieren oder Fehlhandlungen zu er-
zielen. Als Löschmedium wird Wasser bevorzugt. Hinsichtlich der 
Anwendungsbereiche der unterschiedlichen Löscheinrichtungen sind 
die Empfehlungen weitgehend deckungsgleich mit denen in [24] 
Brandeindä~_l:!_ng: 
·Nach 10 CFR 50, Appendix R [23] ist ein Brand so einzudämmen, 
daß eine Redundanz von Sicherheitssystemen zum Abfahren und 
Unterkritischhalten des Reaktors von der Warte oder Notsteuer-
stelle aus unbeschädigt bleibt und die zum Abfahren und Unter-
kritischhalten erforderlichen Systeme in 72 Stunden repariert 
werden können. Eine Eindämmung durch bauliche Maßnahmen kann 
durch Brandabschottung von Kabeln Komponenten und zugehörigen 
nicht sicherheitstechnisch wichtigen Leitungen mit einer Feuer-
Widerstandsdauer von 3 stunden oder durch einen horizontalen 
Abstand von mindestens 20 Fuß ohne dazwischenliegende Brand-
last oder durch einen Einschluß mit der Feuerwiderstandsdauer 
von 1 Stunde bei zusätzlichem Einbau von Meldern und einer 
automatischen Feuerlöschanlage erfolgen. 
Im Reg. Guide 1 . 120 [ 2 4] werden grunds~tzlich zur Brandein-
därnmung getrennte Brandabschnitte flir jeden redundanten Teil 
sicherheitstechnischer Einrichtungen gefordert. Diese Brandab-
Schnitte sind aufgrund des vorliegenden brennbaren Materials 
für Auslegungsbrände, die zur nachhaltigsten Beeinträchtigung 
der Redundanz führen, auszulegen. Es sind Brandwände mit ge-
n" 
ugender Trennung der Redundanzen zu errichten. 
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Spezielle Anforderungen sind: 
_ öffnungslose Wände mit einer Feuerwiderstandsdauer von 
3 stunden und 15m Mindestabstand zur Abschirmung bei ölge-
füllten Transformatoren 
- Fußböden, Wände und Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer 
von 3 stunden zur Begrenzung oder Trennung von Brandabschnitten; 
Abdichten oder Schließen von Durchbrüchen mit gleicher Feuer-
widerstandsfähigkeit (Kabeldurchführungen, Kabelwannen, Rohr-
durchführungen, Türen, Feuerschutzklappen) 
- Treppenhäuser, Fahrstühle und Schächte mit einer Feuerwider-
standroauer von 3 Stunden und Feuerschutztüren mindestens wie 
an den Gebäudeeingängen 
Feuerlöschpumpen mit Antriebsaggregaten in Räumen mit einer 
Brandwand der Feuerwiderstandsdauer von 3 Stunden 
- Schutz der Schaltwarte, der Schaltanlagenräume und des Anlagen-
rechnerraumes durch Fußböden, Wände und Decken mit der Feuer-
widerstandsdauer von 3 Stunden 
- Abtrennung der Batterieräume von anderen Anlagenbreiehen durch 
Brrri~en mit mindestens 3 Stunden Feuerwiderstand, einschließ-
lich aller Durchführungen und Öffnungen 
- Abtrennung sicherheitstechnisch wichtiger Anlagenbereiche gegen-
über Turbinenölanlagen durch eine Brandwand mit 3 stunden 
Mindestbelastbarkeit 
- Abtrennung der Notstrom-Dieselgeneratoren untereinander und 
gegen andere Anlagenbereiche durch Brandwände mit 3 Stunden 
Feuerwiderstandsdauer 
- Abtrennung von Dieselöllagerbereichen für mehr als 4000 1 
durch 15m Abstand von Gebä d . . 
u en mlt Slcherheitstechnisch 
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wichbqcn r:inrichtungen durch Bauteile mit 3 Stunden Feuer-
widerstandsdauer oder durch Eingraben im Boden 
- Abtrennunq von Gebäuden und Räumen mit sicherheitstechnisch 
wichtigen Pumpen durch Brandwände mit 3 Stunden Feuerwider-
standsdauer 
- Abtrennunq des Gebäudes für radioaktive Abfälle und der 
Dekontaminationsbereiche von den übrigen Anlagenbereichen durch 
Brandwände mit einer Belastbarkeit von 3 Stunden 
In ANS N18.2 [25] sind Anforderungen an den Brandschutz von Bau-
teilen und Komponenten enthalten, die mit den Anforderungen aus 
[24] weitgehend abgedeckt sind. Einige spezielle Anforderunqen 
betreffen Steuer- und Leistungskabel: 
- Trennung von Kabeln in der Warte durch metallische oder nicht-
brennbare Abschottungen 
- in der Warte vorgelagerten Kabelverteilungsräumen sind Kabel 
durch Abschottungen mit der Feuerwiderstandsdauer von 1 Stunde 
abzutrennen 
- in anderen Kraftwerksbereichen sind ebenfalls Abschottungen 
mit 1 Stunde Feuerwiderstandsdauer vorzusehen. 
D' le Forderungen in [23] beschränken sich auf die Ausrüstung der 
11erkfeuerwehr mit Schutzgeräten (siehe Brandbekämpfung) sowie 
eine Notbeleuchtung mit mindestens 8 Stunden Notstromversorgung 
f" ur sicherheitstechnisch oder zum Angriff und zur Flucht wichtige 
Bereiche, ergänzt durch zusätzliche tragbare Lampen. 
Die Zielrichtung von [24] ist der Schutz sicherheitstechnisch 
Wichtiger Einrichtungen, nicht primär der Personenschutz. 
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Daher werden hauptsächlich zur Ermöglichung einer wirksamen 
Brandbekämpfung folgende Maßnahmen gefordert: 
_ Rauch und korrosive Gase sind im allgemeinen direkt und 
automatisch an einen sicheren Ort nach außen abzublasen; dabei 
müssen radioaktives Material enthaltende Rauche und Gase im 
Brandabschnitt überwacht werden. 
- Lüftungsanlagen, die Rauch und korrosive Gase abführen,sind 
zum Schutz der Einschließungsfunktion und Aufrechterhaltung 
der Begehbarkeit auf die Möglichkeit unbeabsichtigter Inbe-
triebsetzung oder eines Einzelfehlers zu überprüfen. 
- Treppen müssen als Notausgang und Zugang zur Brandbekämpfung 
deutlich gekennzeichnet werden. 
- Rauch- und Wärmeabzüge werden für Bereiche mit Kabelver-
teilungen, Dieselöllagerung und Schalträumen empfohlen. Bei 
Umluftbetrieb ist mindestens 1 m2 Lüftungsfläche für 200 m2 
I 
Grundfläche, bei Zwangsbelüftung 8,5 m3/min je 20m2 Grund-
fläche sicherzustellen. 
- Unabhängige Atemschutzgeräte mit Überdruck-Gesichtsmasken 
sind für Werkfeuerwehr, zur Schadensüberwachung und für das 
Wartenpersonal bereitzustellen. Für jedes Gerät sind mindes-
tens zwei zusätzliche Sauerttoffflaschen auf dem Gelände er-
forderlich sowie eine zusätzliche Sauerstoffreserve für 
6 Stunden_ 
- Zum sicheren Abschalten im Brandfall und zur Beherrschung von 
Notfällen sind eine feste Notbeleuchtung mit mindestens 8 stun-
den Notstromversorgung über Batterien sowie tragbare Hand-
scheinwerfer erforderlich . 
- Zur Kommunikation beim Noteinsatz sind fest installierte 
Fernmeldeeinrichtungen und fest . t 11" 1ns a lerte Verstärker für 
transportable Funkgerät 
e vorzusehen und vor Feuer zu schützen 
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- zum Schutz des Wartenpersonals ist die Lüftungsanlage der 
Schaltwarte im Brandfall automatisch abzuschalten. Eine Ent-
lüftung zur Sichtverbesserung sollte mit Handbetätigung mag-
lieh sein. 
In ANS N18.10 (25) sind außer dem Hinweis auf Atemschutzgeräte 
keine Anforderungen im Hinblick auf Flucht und Rettung enthalten. 
Organisato~isc~~ Maßnahmen: 
Neben den bereits erwähn~en Kontrollen im Rahmen der Brand-
verhütungsmaßnahmen und den regelmäßigen Instruktionen und 
Hbungen der Werkfeuerwehr werden in (23] folgende Maßnahmen ge-
fordert: 
- Benennung eines Brandschutzbeauftragten, der für die Über-
prüfung der getroffenen Maßnahmen und Festlegungen zusätzlicher 
Maßnahmen verantwortlich ist 
-Regelmäßige Inspektionen,um die Einhaltung der 
Vorkehrungen zu gewährleisten 
- Kontrollhandlungen bei Entdeckung eines Brandes durch Betriebs-
personal,Wartenführer und Werkfeuerwehr 
- Festlegung von Brandbekämpfungsstrategien für jeden Bereich. 
Nach Reg. Guide 1.120 [24] muß der Brandschutzbeauftragte ein 
Mitarbeiter auf h6herer Geschäftsebene sein. Er kann die Auf-
stellung, Verwirklichung und Überwachung des Brandschutzpro-
gramms an Mitarbeiter mit Ausbildung und Erfahrung im Brandschutz 
Und in der Sicherheit von Kernenergieanlagen delegieren; diese 
überwachen: 
- Gebäudeanordnung und Auslegung der Einrichtungen 
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_ Auslegung und Instandhaltung von Brandmelde- und Brandbe-
kämpfungseinrichtungen 
- Brandverhütungsmaßnahmen 
- Ausbildung von Betriebspersonal und Werkfeuerwehr für die 
Brandbekämpfung. 
Es sind wirksame Verwaltungsmaßnahmen vorzusehen, um sicher-
zustellen, daß 
- die Lagerung größerer Mengen von brennbarem Material während 
Betrieb und Wartung unterbleibt 
- das Arbeiten mit Zündquellen nur unter Überwachung durch im 
Brandschutz ausgebildete Mitarbeiter erfolgt. 
Die gesamten Brandschutzmaßnahmen unterliegen unabhängigen 
Kontrollen, insbesondere 
die Unterlagen über die Auslegung und Beschaffung in Überein-
stimmung mit der Richtlinie 
- die Anweisungen, Verfahrensvorschriften und Zeichnungen 
- eingekauftes Material, Geräte und Dienstleistungen 
- die vorgesehenen Prüfungen und die Prüfergebnisse sowie die 
Kennzeichnung der erfolgreich geprüften Punkte. 
In ANS N18.10 [25] sind keine weiteren qualitätssichernden 
Maßnahmen angegeben. 
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2.6.3 Schwedische Empfehlungen 
Die "Recommendations Rcgarding Fire Protection at Nuclear Power 
Plants" der Schwedischen Brandschutzvereinigung SBF [27] werden 
als eine relativ frühe Brandschutzrichtlinie diskutiert, die von 
den Grundsätzen her wegweisend war. 
Auslegungskonzept: 
Bei der Planung des Brandschutzes sind folgende Grundsätze zu be-
achten: 
- brennbare Stoffe minimieren, besonders in Bereichen mit 
sicherheitstechnisch wichtigen Einrichtungen 
- lllögliche Brandursachen ausschließen, u. a. Schutz der Beleuch-
tung und Explosionsschutz 
- Flucht- und Angriffswege für die Brandbekämpfung vorsehen unter 
Beachtung der Risiken von Reaktorunfällen 
-Bereiche mit normalerweise oder zeitweilig größerer Brandlast, 
durch die ein für die Reaktorsicherheit oder den Personenschutz 
gefährlicher Brand denkbar ist, mit stationären Löschanlagen 
versehen 
- Bereiche mit Brandlast, deren Menge stationäre Löschanlagen 
nicht rechtfertigt, mit automatischen Brandmeldern versehen 
- Wasserversorgung so auslegen, daß in jeder denkbaren Situation 
die v d f'' d · ersorgung der stationären Löschanlagen un ur le 
manuelle Brandbekämpfung sichergestellt ist, auch bei Ausfall 
der normalen Stromversorgung; eine ausreichende Anzahl von 
Außenhydranten und zusätzliche Wasserreservoire für die Brandhe-
k" ampfung durch die öffentliche Feuerwehr selbst für ein 
katastrophales Brandereignis vorsehen 
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Unter Beachtung der Strahlengefährdung 
_ Rauch- und Wärmeabzug 
fu··r die Reaktorsicherheit notwendige so vorsehen, daß eine 
Brandbekämpfung wirksam durchzuführen ist 
d Schnel le manuelle Brandbekämpfung 
- für eine wirkungsvolle un 
d t Und tragbare Feuerlöscher vorsehen Wandhy ran en 
regelmäßige Übungen des Betriebspersonal in Brandbekämpfung, 
z.B. Alarmierung, Einsatz der Brandbekämpfungseinrichtungen, 
Auslösung von Löschanlagen und Lüftungsanlagen, Zusammenar-
beit mit öffentlicher Feuerwehr 
- Planung aller Brandschutzmaßnahmen in Abstimmung mit öffent-
licher Feuerwehr, mit den mit Reaktorsicherheit befaßten Be-
hörden, mit Versicherungen und Brandschutzsachverständigen. 
Brandverhütung: 
Zur Begrenzung der Brandlasten müssen Bauteile und Baustoffe 
(z.B. Wärmedämmung, Schalldämmung, Heizung, Lüftung, Sanitär-
installation) weitestgehend nichtbrennbar sein (Klasse A) . 
Inneneinrichtungen sollen feuerfest (Klasse I) sein. Wenn zum 
Korrosionsschutz Kunststoffe für Lüftungsleitungen benutzt 
werden müssen, sollen diese schwerentflammbar sein. Rohrlei-
tungen sollen mit nichtbrennbarem Material u~nantelt sein, oder 
das Risiko der Brandweiterleitung ist anders zu reduzieren. 
Fußbödenbeläge aus Bitumen oder Asphalt sollen nur verwendet 
werden, wenn die Unterkonstruktion im Brandfall intakt bleibt 
und ein Schmelzen des Belages nicht zu befürchten ist. 
Zur Vermeidung von explosionsfähigen C::as-Luft-Gemischen bei gas-
gekühlten Turbogeneratoren sind Gastanks außerhalb von Gebäuden 
aufzustellen, Gasleitungen besonders auszulegen und zu schützen, 
Explosionsöffnungen möglichst nah 
e am zu erwartenden Explosions-
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zentrum vorzusehen; einer Gasausbreitung ist durch Gefüllthalten 
von Ölleitungen und Lüftung gefährdeter Bereiche vorzubeugen. 
Branderkennung: 
Kernkraftwerke müssen vollständig mit automatischen Einrich-
tungen zur Betriebsüberwachung und allgemeinen Beobachtung der 
verschiedenen Bereiche ausgerüstet werden. Fehleranzeigen 
müssen schnell zur ständig besetzten Warte weitergeleitet werden. 
Daher sollte jeder Bereich, in dem ein Feuer ausbrechen kann,mit 
automatischen Brandmeldern ausgerüstet werden. Die Anforderungen 
an Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit der Melder müssen extrem 
hoch sein und müssen den Spezifikationen der nationalen Brand-
schutzüberwachung und der Vereinigung der Sachversicherer ge-
nügen. 
Rauchmelder des Ionisationstyps sind normalerweise am empfind-
lichsten und reagieren am schnellsten, noch bevor eine gefähr-
liche Wärme erzeugt ist. Dieser Meldetyp soll daher hauptsächlich 
gewählt werden. Da die Reaktion auf PVC-Brände weniger schnell 
ist, sind in Bereichen mit PVC-Brandlasten zusätzlich optische 
Rauchmelder zu installieren; diese reagieren besonders empfind-
lich auf den Rauch von PVC mit größeren Mengen HCl. Wärmemelder 
Sind gebräuchlich in kleinen Räumen mit niedrigen Decken und in 
Bereichen, wo Schneid- und schweißarbeiten ausgeführt werden. 
Bei der Unterteilung des Alarmsystems sind die Brandabschnitte 
Und dazu die Grenzen zwischen Räumen mit mehrfachen Systemen 
(Redundanzen) zu beachten. 
Alle Bereiche in allen Brandabschnitten - ausgenommen viel-
leicht das Kühlwasserpumpenbauwerk - sollten mit Meldern ausge·-
r.. . Ustet werden einschließlich der Bereiche mit langsam reaglerenden 
Sprinkleranlagen und mit handbetätigten C02-Anlagen. Druckknopf-
melder sind in jedem Geschoß an Treppen, in der Nähe von wand-
hydranten und an anderen strategischen Punkten vorzusehen. 
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Brandbekämpfung: 
Bereiche mit hoher oder relativ hoher Brandlast (z.B. Maschinen-
. 1 b" d Kabelräume) sollen mit stationären haus Notstromdlese ge au e, 
' .. d · 1 Zeit bis zum Eintreffen Laschanlagen ausgerustet wer en, wel 
der Werkfeuerwehr verstreicht, Schwierigkeiten einer Verstär-
kung der Feuerwehr bestehen und die Werkfeuerwehr solbst zu 
klein ist für eine wirksame Brandbekämpfung. Als Laschmedien 
sollen vor allem Wasser, Schaum und co2 verwendet werden. 
Sprinklersysteme sollen unter Berücksichtigung des zu verwen-
denden Typs, der Wasserversorgung und der Anforderungen an die 
Wasserbedeckung nach den Regeln der schwedischen Sachver-
sicherer ausgelegt werden. 
Zwei Typen sind geeignet: 
Typ 1: Einzelauslasunq der geschlossenen Sprinkler 
(Nasse Leitung) 
Typ 2: Gruppenauslasung bei offenen Sprinklern mit getrennter 
Wasserversorgung (Ventilauslasung durch schnell 
reagierende Melder - trockene Leitung). 
Bei jedem Typ sollten spezielle Düsen für eine feine Wasserver-
teilung zusätzlich zu normalen Sprinklern zum Objektschutz bei 
hydraulischen Antrieben, Ölleitungen für Turbinenlager, Wasser-
stoff- und Ölversorgungen eingebaut werden. Die Bereiche mit 
Sprinkleranlagen müssen mit Laschwasserabflüssen versehen wer-
den, bei contaminiertem Wasser mit Ableitung in einen Sammeltank. 
Schaumlaschanlagen sind wegen fehlender schwedischer Richtlinien 
nach den amerikanischen NFPA-Standards auszulegen. Dabei ist die 
zur Vermeidung von Schäden an Komponenten und Bauteilen notwen-
dige Schaummenge zu beachten. Es sind Deckenaffnungen zur Abfuhr 
von Luft und Rauchgasen bei ansteigendem Schaumspiegel vorzusehen. 
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co 2-Löschanlagen sind im Prinzip nach den Anforderungen der 
schwedischen Brandschutzüberwachung auszulegen. Sie können, 
z.B. nach dem Alarm eines Rauchmelders, von Hand betätigt wer-
den, wenn dies für die Sicherheit des Personals nötig ist. 
Folgende stationäre Anlagen sollen eingebaut werden: 
-Maschinenhaus: 
Sprinkleranlage Typ 2 in allen Bereichen unter der Turbine, 
unter allen Zwischenböden und dort, wo öl bei Rohrleitungs-
brüchen freigesetzt werden kann. Sprinkleranlage Typ 1 ~ 
Ölaufbereitungsraurn und im Raum für den Lageröltank. 
Als Alternative Schaurnlöschanlage, ggf. ergänzt durch Sprüh-
wasser zur Kühlung an verschiedenen Punkten. 
- Kabelkanäle~ -schächte, - verteilungen: 
Wassersprinkleranlage Typ 1 oder 2 oder Schaumlöschanlage oder 
co2-Löschanlage 
- Notstromdieselgebäude: 
co 2-Löschanlage oder Schaumlöschanlage oder Sprinkleranlage 
Typ 1 oder 2 in Dieselräumen und Öllagerräurnen. 
Wenn redundante Notstromdiesel in separatenBrandabschnitten 
untergebracht sind, kann vorn Sicherheitsaspekt her von statio-
nären Löschanlagen abgesehen werden. 
Flir die Brandbekämpfung sollen an strategischen Punkten Außen-
hydranten im Abstand von höchstens 75 rn vorgesehen werden. Eine 
Ringleitung mit mindestens 150 rnrn Durchmesser soll eine Wasser-
einspeisung von beiden Richtungen erlauben. 
Innenhydranten sollen nahe jeder Treppe in jedem Geschoß und 
an anderen von der Art des Bereichs und der Brandlast her 
kritischen Stellen angebracht werden, die Schlauchlängen von 
jedem Hydranten sollen 20 rn nicht überschreiten. Trockene Steig-
leitungen sollen in den hohen Gebäuden,vor allem im Reaktorgebäude, 
in Treppenhäusern vorgesehen und in jedem Geschoß mit doppelten 
Schlauchanschlüssen ausgerüstet werden. 
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Die Löschwasserversorgung und -lagerung ist für eine volle 
Versorgung der größten Sprinkleranlage über deren vorgesehene 
Betriebsdauer bei gleichzeitiger Benutzung des Löschwassernetzes 
für die manuelle Brandbekämpfung durch die Feuerwehr auszulegen; 
der Bedarf für die Feuerwehr ist mit ca. 2000 1/min (8 C-Rohre) 
anzunehmen. Die Wasserversorgung kann durch das normale 
Wasserleitungssystem, wenn dies nicht ausreicht, durch 
zusätzliche Löschwasserleitungen oder durch ein völlig getrenntes 
Löschwassernetz erfolgen. In jedem Fall ist eine zweiseitige Ver-
sorgung der Hydranten sicherzustellen. Für den Fall von Rohr-
leitungsbrüchen sind Absperrventile vorzusehen, durch die eine 
unverminderte Versorgung der größten Sprinkleranlage bei zusätz-
lich 1000 1/min für die Feuerwehr erreicht wird. Löschwasser-
leitungen sollen aus Gründen der Korrosionsgefahr nicht mit Salz-
wasser gespeist werden. Die Feuerlöschpumpen müssen eine Notstrom-
versorgung haben. 
Zusätzlich zu den Innenhydranten sollen an den Stellen, die 
routinemäßig oder zu Reparaturzwecken begangen werden, tragbare 
Feuerlöscher vorgesehen werden: 
-Wasser-Feuerlöscher (Typ A) für Feuer in Holz, Papier, Textjl 
u.a. 
- C02-Löscher (Typ B) für Feuer in brennbaren Flüssigkeiten 
und Kabeln 
- Pulverlöscher (Typ BC II oder III) sollen nicht in kontrollier-
ten Bereichen und bei empfindlichen elektrischen und elektro-
nischen Einrichtungen benutzt werden. 
Tragbare Feuerlöcher sind in maximal 1 5 m Ho""h h d A 
.. , e na e en us-
gangen oder an den für eine rasche Brandbekämpfung günstigen 
Stellen aufzuhängen; ein geeigneter 
Feuerlöscher muß in höchstens 
15m erreichbar sein. Die Standorte 
der betreffenden der Feuerlöscher sind nach 
schwedischen Norm in einer Höhe von 2 - 2,5 m 
zu kennzeichnen. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 87 -
Im Brandfall muß die für die Brandbekämpfung verantwortliche 
Person nach Rücksprache mit der Betriebsleitung entscheiden, in 
welchem Umfang die normale Lüftung weiterbetrieben werden kann. 
Die normale Lüftung reicht aber auch bei guter Luftwechselzahl 
nicht zur schnellen Entqualmung aus. In Bereichen höherer Brand-
last sollten daher zusätzliche Vorkehrungen zum Rauch- und 
Wärmeabzug getroffen werden, die eine Brandbekämpfung ermög-
lichen und die Rauchausbreitung in benachbarte Bereiche be-
grenzen. Die notwendige öffnungsfläche folgt z.B. aus der Größe, 
Art und Verteilung der Brandlast und beträgt 0,5 - 3 % der Grund-
fläche. Die Rauch- und Wärmeabzüge sollten von Hand zu öffnen und 
später wieder zu schließen sein. 
Brandeindämmung: 
Kernkraftwerke sind in Brandabschnitte zu unterteilen,um einer 
Brandausbreitung über eine gefährlich große Fläche vorzubeugen. 
Brandabschnitte können entweder aus Gebäuden bestehen, die vom 
Rest der Anlage abgetrennt sind oder aus Abschnitten eines Ge-
bäudes, die voneinander durch Wände und Decken mit ausreichender 
Feuerwiderstandsdauer getrennt sind. Einzelne Brandabschnitte 
können durch das Lüftungssystem verbunden sein, wenn Vorkehrungen 
gegen eine Brand- und Rauchausbreitung auf diesem Wege getroffen 
sind. Ein Brandabschnitt oder eine Gruppe von Abschnitten mit 
getrennter Lüftung wird als Brandschutzzone bezeichnet; ihre 
Begrenzung fällt mit der eines Brandabschnittes zusammen. 
Parallel oder redundant vorhandene Sicherheitssysteme sind in 
getrennten Brandschutzzonen oder Brandabschnitten unterzubringen 
oder in ausreichendem Abstand im selben Brandabschnitt. 
Auf der Grundlage einer Sicherheitsanalyse sind Brandschutzzonen 
Und Brandabschnitte festzulegen. 
Brandschutzzonen sind z.B.: 
- Reaktorsicherheitsbehälter 
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- Reaktorgebäuderingraum 
_ Hilfsanlagengebäude 
- Maschinenhaus 
_ Notstromdieselgebäude 
_ Schaltanlagengebäude, Teil A 
- Schaltanlagengebäude, Teil B 
- Verwaltungsgebäude 
- Gebäude für Abfälle 
- Werkstatt- und Lagergebäude 
- Kühlwasserpumpenbauwerk. 
Folgende Bereiche k6nnen als eigene Brandabschnitte ausgelegt werde 
- Treppenräume und andere Fluchtwege, Aufzugsschächte 
- Bereiche mit parallelen oder redundanten System zum Abfahren 
des Reaktors 
- Bereiche, die nach ihrer Funktion, Gr6ße, Brandlast, Bedeutung, 
't Flucht- und Angriffswegen u.s.w~ine brandschutztechnische Einhel 
bilden (z.B. Büros, Warte, Aufenthaltsräume, Verteilungsräumer 
Kabelräume und -schächte u.s.w. 
Bauteile die Brandabschnitte umschließen, sollen normalerweise 
Klasse A 60 sein (maximal 50 Mcal/m2 Brandlast bezogen auf uro-
fassungsbauteile) . Dies gilt auch für Türen und Abschlüsse in 
der Begrenzung. Bei gr6ßerer Brandlast ist Klasse A 60 zulässig, 
wenn die Brandabschnitte mit wirksamen stationären Löschanlagen 
ausgerüstet werden. 
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Bauteile sollen nichtbrennbar (Klasse A) sein. Deckenkonstruktionen 
sind so auszulegen, daß das Risiko einesteilweisen oder völligen 
Einsturzes und daraus folgender Schäden im Brandfall weitgehend 
ausgeschlossen ist. 
Kabeltrassen sollen an den Grenzen getrennter Räume abgeschottet 
werden (horizontal und vertikal) . Kabeldurchführungen durch 
Wände sind sorgfältig mit nichtbrennbaremMaterial abzuschotten. 
Flucht und Rettu~ 
Die allgemeinen Anforderungen der schwedischen Bauordnung an 
Fluchtwege gelten auch für Kernkraftwerke. Normalerweise darf 
die zu einem Fluchtweg gehörige Einzugsfläche 600 m2 nicht 
überschreiten, in nicht durch Wände unterteilten gut überschau-
baren Bereichen 2.400 m2 . Die Anforderungen hinsichtlich rascher 
Evakuierung sind strikt zu beachten, besonders in Bereichen mit 
Cü 2-Löschanlagen. 
Treppenhäuser und Aufzugsschächte sind vom übrigen Gebäude 
mindestens durch Bauteile der Klasse A 60 zu trennen. Alle Flucht-
wege sind deutlich zu kennzeichnen mit Nummer des Geschosses und 
Richtung zum Notausgang. Notstromversorgte (mindestens für 30 min!) 
Notbeleuchtung ist vorzusehen. Der örtliche Feuerwehrleiter ist 
bei der Festlegung der Angriffswege für die Brandbekämpfung zu Rate 
zuziehen; es ist für jeden Brandabschnitt zu prüfen, ob die nor-
malen Verkehrswege ausreichen oder zusätzliche Angriffswege er-
forderlich sind, z.B. besonders bei Kabelkanälen. 
Orga · ~ehe Maßnahmen: 
Die Empfindlichkeit von Kernkraftwerken gegen Feuer aufgrund der 
Strahlengefährdung und der verfügbarkeit erfordert eine besondere 
Wart h 
ung und einen hohen Standard der Brandschutzmaßna men. 
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Automatische Brandmelder, station~re L5schanlagen, Brandab-
schnittsunterteilungen, Abschlüsse, Klappen, Lüftung und Rauch-
und Wärmeabzug sind wiederkehrenden Prüfungen und Tests zu unter-
werfen. In regelmäßigen Abständen sind tragbare Feuerl5scher und 
Hydranten zu überprüfen. Die Belegschaft_muß so ausgebildet sein, 
daß jede Person schnell und wirkungsvoll bei Brandgefahr oder 
einem Brand reagiert. 
Jdes Kraftwerk soll einen Brandschutzoffizier haben, der für 
einen bestmöglichen Brandschutz sorgt einschließlich der per-
fekten Betriebsbereitschaft aller Brandbekämpfungseinrichtungen. 
Er kann durch ein Brandschutzkommitee oder einen hauptamtlichen 
Brandschutzingenieur unterstützt werden. In Zusammenarbeit mit dem 
Leiter der 6ftentliehen Feuerwehr sind Brandbekämpfungspläne 
aufzustellen und auf neuestem Stand zu halten. Der Leiter der 
5ffentlichen Feuerwehr hat die Aufgabe, regelmäßig das Kraft-
werk zu inspizieren, um z.B. das Vorhandensein brennbarer Stoffe 
zu kontrollieren. 
Bei Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten durch Fremdpersonal 
ist eine schriftliche Erlaubnis für Schneiden, Schweißen u.ä. 
erforderlich. Durch Schulung der Belegschaft und regelmäßige 
Kontrollgänge ist in allen Teilen des Kraftwerks ein ordnungsge-
mäßer Zustand sicherzustellen, z.B. Geschlossenhalten von Türen, 
Freihalten von Rettun E tf gswegen, n ernen von Verpackungsmaterial, 
Rauchen nur in erlaubten Bereichen. 
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2.6.4 IAEA-Richtlinien 
Der IAEA Safety Guide "Fire Protection in Nuclear Power Plants" 
(28] ist deshalb besonders bedeutsam, weil er unter Mitwirkung 
von Vertretern praktisch aller Herstellerländer von Kernkraft-
werken entstanden ist. Er gibt den derzeitigen gemeinsamen 
Nenner des internationalen Standes der Erkenntnisse im Brandschutz 
bei Kernkraftwerken wieder. 
Auslegungskonzept: 
Ziel des Brandschutzes in Kernkraftwerken ist es sicherzustel-
len, daß die Einrichtungen zum 
- sicheren Abfahren des Reaktors 
- Unterkritischhalten 
- Begrenzen der Strahlungsgefährdung 
durch das auslösende Ereignis Brand nicht unzulässig beein-
trächtigt werden. 
Dazu ist durch die Auslegung ein angemessener Schutz unter den 
drei Aspekten 
- Brandverhütung 
- Branderkennung und -bekämpfung 
- Brandeindämmung 
anzustreben. 
Bei der Auslegung des Kraftwerks ist die Menge der brennbaren 
Stoffe duch die Verwendung gebräuchlicher nichtbrennbarer Stof-
fe und, falls diese nicht vorhanden sind, schwerentflammbarer 
Stoffe so gerins wie möglich zu halten. Auslegung und Konstruktion 
sollen gewährleisten, daß Betrieb und Störungen keinen Brand 
verursachen. Sicherheitstechnisch wichtige Komponenten, deren 
Versagen oder Fehlfunktion zur Aktivitätsfreisetzung führen 
kann, sind gegen Natureignisse mit möglicher Brandfolge auszu-
legen. Die Verwendung und Lagerung brennbarer Stoffe in der Nähe 
solcher Komponenten ist zu vermeiden oder zu kontrollieren. 
Arbeiten, jurch die ein Brandrisiko entsteht, sind nach Inbetrieb-
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nahme des Reaktors nur auf schriftliche Anweisung unter Kontrol-
le durchzuführen. 
Durch Branderkennungs- und Brandbekämpfungseinrichtungen ist 
ein n. .. -chtzeitir;c:r: Alarm und ein schnelles Löschen des Brandes 
zum Schutz sicherheitstechnisch wichtiger Komponenten vor nach-
teiligen Auswirkungen zu ermöglichen. Versagen oder ungewollte 
Auslösung von Löscheinrichtungen darf die Funktion sicherheits-
technisch wichtiger Komponenten nicht nennenswert beeinträchti-
gen. Ereignisse, die wirklich gleichzeitig mit einem Brand zu 
erwarten sind, sind bei der Auslegung der Brandbekämpfungsein-
richtungen zu berücksichtigen. Brände brauchen jedoch nicht mit 
unwahrscheinlichem und unabhängigem Versagen von Sicherheits-
systemen oder Reaktorunfällen postuliert zu werden. 
Postulierte Brände sind in allen Bereichen mit sicherheitstech-
nisch wichtigen Komponenten zu untersuchen. Die sicherheitstech-
nisch wichtigen Systeme sind so gegen die Brandwirkungen zu 
schützen, daß die Sicherheitsfunktionen von den verbleibenden 
Systemen unter Beachtung von Einzelfehlern erfüllt werden; ggf. 
sind zusätzliche Systeme vorzusehen. Brandbekämpfungssysteme 
und unterstützende Systeme wie Rauchabzüge, Lüftung, Entwässerung 
müssen unabhängig von den entsprechenden Systemen in anderen 
Brandabschnitten sein. 
Im einzelnen sind folgende Schritte zur Verwirklichung des Brand~ 
Schutzprogramms nötig: 
- Kraftwerksauslegung 
Zusammenstellung der brennbaren Stoffe und Oberprüfung der Ge~ 
fährdung von Sicherheitssystemen, ggf. Reduktion oder andere 
Anordnung 
- Brandabschnittsbegrenzung 
Zur Verhinderung einer Brandausbreitung von einem Brandabschnitt 
in einen anderen ist d' d le Begrenzung gegen postulierte Brän e 
auf der einen oder d . 
an eren Selte auszulegen: die Feuerwider-
standsdauer muß ent d .. . 
we er großer als die Branddauer oder be~ 
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Vorhandensein von aktiven Einrichtungen größer als die Dauer 
bis zum Löschen des Brandes sein. Öffnungen in oder Durch-
führungen durch die Begrenzung müssen die gleiche Feuerwider-
standsdauer haben. 
- Brand-störfallanalyse 
Die Anforderungen an den Feuerwiderstand von Brandabschnitts-
begrenzungen, Abschottungen und Brandbekämpfungseinrichtungen 
sind aus einer Brandstörfallanalyse zu ermitteln, wobei in 
allen Brandabschnitten sicherheitstechnisch wichtige Kompo-
nenten zu ermitteln sind, die Art der Brandschutzmaßnahmen 
festzulegen ist, der erforderliche Feuerwiderstand der Ab-
schnittsbegrenzungen zu ermitteln ist. 
Bei der Brand-Störfallanalyse wird unterschieden zwischen Brandab-
schnitten, in denen alle Brandlasten verbrennen können und die 
Sicherheitsfunktionen von Komponenten in anderen Brandabschnit-
ten erfüllt werden, und solchen, in denen durch räumliche 
oder bauliche Trennung sowie durch aktive Maßnahmen ein Schutz 
der mindestens erforderlichen Sicherheitssysteme erreicht wird. 
In beiden Fällen sind mögliche Folgewirkungen von Bränden zu be-
rücksichtigen, z.B. die Wirkung von Wärme, Rauchgas, Löschmittel, 
elektrisches Versagen, mechanische Beschädigungen, schädliche 
Wirkungen auf das Personal. 
~ndverhütung: 
Die brennbaren Stoffe sind bei der Planung zu erfassen und nach 
ihrer Brennbarkeit und schädlichen Folgewirkungen zusammenzustel-
len, einschließlich vorübergehender Brandlasten. 
Bauteile und Einrichtungen sollen, soweit praktikabel, aus 
nichtbrennbarem Material bestehen. Dichtungsmaterial, Anstriche, 
Beschichtungen, Beläge, Leitungen, abhängte Decken mit Auf-
hängungen sollen aus geprüftem nichtbrennbaren Material bestehen. 
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Die Verwendung von Kunststoffen, die korrosive Verbrennungspro-
dukte erzeugen, ist besonders in Bereichen mit elektrischen und 
elektronischen Einrichtungen zu vermeiden. Isolierstaffe sind 
gegen Eindringen von öl oder anderen brennbaren Flüssigkeiten 
oder explosionsfähigen Gemischen durch Ummantelung zu schüt.zen. 
Kunststoff- oder andere Beläge sollen direkt auf nichtbrenn~ 
baren Oberflächen verlegt werden. 
In sicherheitstechnisch wichtigen Gebäuden sind brennbare Stof-
fe nur in der für den Betrieb erforderlichen Mindestmenge zu 
lagern; größere Vorräte sind außerhalb dieser Gebäude zu halten. 
Wasserstofftanks und -verteilungen sollten sich (gut belüftet) 
an abgeschirmter Stelle außerhalb sicherheitstechnisch wichti-
ger Gebäude befinden. Meßgeräte sollten Druck und Reinheit des 
Wasserstoffs im Generatorkühlsystem anzeigen. 
Wasserstoffgefüllte Systeme müssen vor dem Füllen mit inertem 
Gas gespült werden. Batterieräume sind mit separater Abluft ins 
Freie zu versehen. Systeme mit brennbaren oder entflammbaren 
Flüssigkeiten und Gasen sind mit einem hohen Zuverlässigkeitsgrad 
auszulegen, um Leckagen vorzubeugen. Sicherheitseinrichtungen zur 
Begrenzung von Leckagen und Leckagenableitung für den Fall eines 
Lecks sind vorzusehen. 
Gebäude mit sicherheitstechnisch wichtigen Systemen sind durch 
Blitzschutzeinrichtungen gegen mögliche Brandentstehung durch 
Blitz zu schützen. 
Während des Betriebs, einschließlich Revisionsphasen, ist das 
Einbringen von brennbaren Stoffen in sicherheitstechnisch wich-
tige Bereiche und das Entfernen daraus zu kontrollieren; Trans-
portwege und -mittel sind zu beachten. Leckagen bei brennbaren 
Stoffen müssen unverzüglich entdeckt und abgestellt werden. La-
ger mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind regelmäßig zu 
inspizieren und inventarisieren um L k 
' ec agen zu erkennen. 
In Bereichen, wo sich explosionsfähige Gasgemische bilden kön-
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nen, ist die Konzentration regelmäßig zu messen und beim Er-
reichen konservativer Grenzwerte zu warnen. Hitze und Funken 
erzeugende Arbeiten sind durch Arbeitserlaubnis zu kontrol-
lieren; in der Nähe befindliche brennbare Stoffe sind zu ent-
fernen oder zu schützen. 
Branderkennung: 
Sicherheitstechnisch wichtige Komponenten sind durch frühes 
Erkennen und wirksames Löschen von Bränden zu schützen. Für die 
Brandmeldeeinrichtungen gelten folgende Anforderungen und Emp-
fehlungen: 
- Jeder Brandabschnitt ist mit einer Brandmeldeanlage auszu-
rüsten, die nach dem Brandrisiko des Abschnittes ausgewählt 
und entworfen ist. 
- Die Meldeanlage soll optisch und akustisch in der Warte und 
bei begehbaren Bereichen und solchen mit automatischen Lösch-
anlagen auch vor Ort anzeigen. 
- Das Brandmeldesystem ist an die Notstromversorgung anzuschlies-
sen. 
Die nach der Art der freigesetzten Verbrennungsprodukte geeig-
nete Meldeart ist bei der Auslegung nachzuweisen. 
- Bei der Anordnung der Melder sind der Luftstrom durch die Lüf-
tung oder Druckdifferenzen aus Strahlenschutzgründen zu berück-
sichtigen. 
-Bei der Melderauswahl ist die Umgebung, z.B. Strahlungsfelder, 
Feuchtigkeit, Temperatur, Luftstrom, in Rechnung zu stellen. 
- Wenn erforderlich, sind durch die Meldeanlage Feuerlöschpum-
pen, Sprinkleranlagen, Lüftungsanlagen, Brandschutzklappen u.a. 
zu steuern. 
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Brandbekämpfung: 
Die Brandbekämpfung erfolgt durch stationäre Löschanlagen und 
manuell zu betätigende Geräte. Wo Brandbekämpfung wichtig ist, 
um einen ausreichenden Schutz sicherheitstechnisch wichtiger 
Komponenten zu gewährleisten, sind die Löschanlagen und die er-
forderlichen Hilfssysteme nach dem Einzelfehlerkriterium aus-
zulegen. Alle automatischen Löschanlagen sollen möglichst auch 
von Hand zu betätigen sein. 
Die Löschwasserversorgung soll folgenden Anforderungen und Emp-
fehlungen genügen: 
- Die Löschwasserringleitung ist so auszulegen, daß sie den an-
genommenen Löschwasserbedarf deckt. 
- Absperrventile mit Stellungsanzeige sollen das Absperren von 
Teilen der Löschwasserleitung ermöglichen; das Schließen 
eines Ventils darf nicht die Funktion des Brandbekämpfungs-
systems eines Bereichs außer Kraft setien. 
-Die Löschwasserringleitung soll von Betriebswasser-ader Sani-
tärwasserleitungen getrennt sein. 
Bei Mehrblockanlagen kann die Ringleitung für mehrere Blöcke 
genutzt werden. 
- Es sind redundante Feuerlöschpumpen mit unabhängiger Über-
wachung und Stromversorgung vorzusehen. 
- Die Löschwasserversorgung ist auf der Basis der größten er-
forderlichen Löschwassermenge für die Mindestzeit (z.B. 2 
Stunden) bei Betrieb der größten Sprinkleranlage und gleich-
zeitiger manueller Brandbekämpfung im betreffenden Brandab-
schnitt zu ermitteln; dabei ist der erforderliche Mindestdruck 
zu beachten. 
vorzusehen, von denen min-
verfügbar bleibt, oder eine 
- Zwei getrennte Wasserquellen sind 
destens eine auch bei Naturereignissen 
unerschöpfliche (See Fluß a .. ) 
. ' .o. mit zwei unabhängigen Ein-
spelsungen. Werden nur Tanks benutzt, sind 2 x loo% mit ange~ 
messener Auffülldaue d .. . 
r un Mogllchkeit einer gleichzeitigen 
Entnahme vorzusehen. 
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Eine gemeinsame Wasserversorgung für Brandbekämpfung und Wär-
mesenke ist für die zusätzliche Löschwassermenge zu bemessen 
und darf die Sicherheitsfunktion der Wärmesenke nicht beein-
trächtigen. 
- Das Löschwasser für Sprinkleranlagen muß ggf. chemisch behan-
delt und gefiltert werden. 
Hydranten sind so anzuordnen, daß alle Brandabschnitte voll 
abgedeckt sind. Schläuche und Strahlrohre sind wie nach der 
Brand-Störfallanalyse erforderlich vorzuha~en; sie müssen mit 
den internen und externen Löschgeräten kompatibel sein. 
Gebäudeleitungen müssen einen unabhängigen Anschluß an die 
Löschwasserringleitung mit Absperrventil haben. 
Für Löschanlagen gilt folgendes: 
- In Brandabschnitten mit hoher Brandlastdichte oder schwieri-
ger Brandbekämpfung sind Löschanlagen vorzusehen, und zwar 
Wasser-Iöschanlagen oderr~s-Löschanlagen (co2 oder Halon). 
- Die Art der Löschanlage ist nach der Ansprechzeit, der Art 
der vorhandenen Brandlast, der Möglichkeit von Temperatur-
schocks und den Folgen des Betriebs für Menschen oder Sicher-
heitssysteme auszuwählen (z.B. Wasser für hohe Kabelbrand-
lasten, Gas für Kontrollräume und andere elektrische Anlagen). 
- Bei Wa 5schanlagen sind empfindliche Einrichtungen vor 
Wasserschäden zu schützen durch Sammeln und Abführen, ggf. 
in kontrollierte Tanks. 
- Bei Auslösung von G as- Löschanlagen ist das Personal früh-
zeitig zu warnen. 
- Gas- Löschanlagen eignen sich nicht für Bereiche, in denen 
Kühlung erforderlich ist. 
- Gas-Löschanlagen sind nur in Bereichen zu verwenden, für die 
eine erforderliche Konzentration über die Löschdauer sicherge-
stellt ist. 
- Von Hand betätigte Löschanlagen sind so auszulegen, daß sie in 
der bis zur Handauslösung erforderlichen Zeit dem Feuer wider-
stehen. 
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_ Elektrische Auslösesysteme und die Stromversorgung der 
Löschanlagen sind gegen Brand zu schützen oder außerhalb 
des Brandabschnittes anzubringen. Melder und zugehörige 
elektrische Systeme müssen auch bei einem postulierten 
Brand funktionieren. 
Das Kraftwerk ist mit einer ausreichenden Zahl geeigneter 
tragbarer Feuerlöscher auszurüsten, deren Platz klar zu kenn-
zeichnen ist. Feuerlöscher sollen nahe bei Wandhydranten und 
längs den Flucht- und Rettungswegen stationiert werden. Trag-
bare Wasserlöscher müssen generell verfügbar sein. Schädliche 
Folgen bei Verwendung von Feuerlöschern sind zu beachten. 
Als Hilfseinrichtungen für die Brandbekämpfung sind vorzu-
sehen: 
- geeignete feste Notbeleuchtung und zusätzlich Handlampen 
in allen Brandabschnitten 
- ein festes Notkommunikationssystem mit zuverlässiger Strom-
versorgung 
- Funkeinrichtungen einschließlich tragbarer Zwei-Weg-Geräte 
- umluftunabhängige Atemschutzgeräte für das Einsatzteam der 
Werkfeuerwehr mit ausreichendem Sauerstoffvorrat. 
Außerdem sind Rauchabzüge zur Abfuhr der Verbrennungsprodukte, 
Verhinderung der Brandausbreitung und zur Errnöglichung der 
Brandbekämpfung in Bereichen mit großen Kabelbrandlasten, gros-
sen Mengen brennbarer Flüssigkeiten und begehbaren Bereichen 
sinnvoll, ggf. auch in kontrollierten Bereichen, sofern die Ak-
tivitätsfreisetzung in zulässigen Grenzen bleibt oder eine 
unzulässige Freisetzung durch überwachten Betrieb der Rauchab-
züge verhindert werden kann. 
Brandeindärnmung: 
Durch die Kraftwerksauslegung sollen sicherheitstechnisch wich-
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tige Systeme von unzulässigen Brandereignissen isoliert und 
untereinander so getrennt werden, daß ihre Sicherheitsfunktion 
nicht durch Brand verhindert wird. Dies ist anhand einer detail-
lierten Branc-Störfallanalyse nachzuweisen. 
Jeder Brandabschnitt soll ein unabhängiges Lüftungssystem haben; 
wenn Teile davon durch andere Brandabschnitte gehen und nicht 
wirksam durch Klappen abgeschlossen werden können,sind sie mit 
gleichem Feuerwiderstand wie dieser Brandabschnitt auszuführen. 
Bei gemeinsamer Lüftung für mehrere Brandabschnitte soll die 
Konstruktion der Ventilatorräume, Filterräume und Leitungen 
eine Ausbreitung von Hitze und Rauch verhindern. Wenn Sicher-
heitssysteme duch brennbare Filter gefährdet sind, müssen die 
Filter durch Brandschotten von anderen Einrichtungen getrennt 
und vor Brandwirkungen geschützt werden; vor und hinter den 
Filtern sind in den Leitungen Melder einzubauen. Frischluftöff-
nungen von Brandabschnitten sind von Abluftöffnungen anderer 
Brandabschnitte getrennt anzuordnen. 
Bereiche mit größeren Kabelbrandlasten sollen von anderen 
Einrichtungen durch Brandschotten getrennt werden, desgleichen 
Schaltanlagen. In der Warte, die Einrichtungen verschiedener 
Sicherheitssysteme enthält, sollen redundante Sicherheitssysteme 
bei nicht ausreichender räumlicher Trennung mit nichtbrennbarem 
Material abgeschottet werden. Die Notsteuerstelle ist analog 
zu schützen. Sie muß in ausreichendem räumlichen Abstand von 
der Warte liegen. Im Reaktorinnenraum sind ebenfalls nicht-
brennbare Baustoffe für Bauteile und Abschottungen zu verwen-
den und redundante Systeme durch ausreichenden Abstand zu 
trennen. 
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Flucht und Rettung: 
Angemessene Fluchtwege für das Personal und Angriffswege 
für Löschteams sind einzuplanen und deutlich zu kennzeichnen. 
Jeder weg soll mit einer zuverlässigen Beleuchtung und 
geeigneter Alarmanlage ausgestattet sein. Ein zuverlässiges 
Kommunikationssystem ist für die Flucht- und Angriffswege 
vorzusehen. 
Begehbare Bereiche sollen Rauchabzüge haben. Treppenhäuser, 
die als Angriffs- und Fluchtweg dienen, sollen mit Überdruck-
lüftung zur Rauchfreilialtung versehen werden. 
Organisatorische Maßnahmen: 
Zur Qualitätssicherung bei den Brandschutzmaßnahmen sind Prü-
fungen während der Planung, Errichtung und dem Betrieb des 
Kraftwerks erforderlich; sie sollen sicherstellen, daß 
- alle Brandschutzanforderungen erfüllt werden 
- alle Brandschutzeinrichtungen den Spezifikationen und 
Zeiclmungen genügen und möglichst geprüft sind 
- Melde- und Löscheinrichtungen der Auslegung genügen und 
Betriebstests bestanden haben 
- Brandverhütungsmaßnahmen im Betrieb ergriffen, Melde- und 
Löscheinrichungen getestet und das Personal in der Bedie-
nung geschult wird. 
Zusätzliche administrative Kontrollen sind vorzusehen: 
- grundlegende Kontrolle der Brandabschnitte vor der Kernbela-
dung auf Brandlasten 
- Kontrolle von Arbeiten, die die Integrität von Brandbe-
kämpfungseinrichtungen und Brandabschnitten beeinträchtigen 
können 
- Kontrolle von Arbeiten, die einen Brand verursachen können 
- Wiederholgungsprüfungen von Melde- und Löscheinrichtungen 
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Zum wirksamen Einsatz der Löschkräfte sind Notmaßnahmen für 
den Brandfall vor Inbetriebnahme vorzubereiten. Ebenso sind 
Ausbildungsprogramme und Test- und Wartungsprogramme für die 
Helde- und Löscheinrichtungen auszuarbeiten. Die Aufgabenver-
teilung von Betriebspersonal, Löschteams und Werkfeuerwehr 
sowie öffentlicher Feuerwehr sind festzusetzen. Betriebsperso-
nal, Löschteams und Werkfeuerwehr sollen mit der öffentlichen 
Feuerwehr koordiniert werden. 
2.6.5 Internationale Richtlinien der Sachversicherer 
Die "International Guidlines for the Fire Protection of Nucle-
ar Power Plants" (29] stellen eine Überarbeitung der Richtlinien 
von 1974 dar, die in den VdS-Richtlinien für den Brandschutz 
in Kernkraftwerken (Abschnitt 2.5.2) zusammengefaSt wurden. 
Hier soll daher nur auf einige wesentlich erscheinde Details 
eingegangen werden. 
Auslegungskonzept: 
Die Auslegung der Kernkraftwerke gegen Brandereignisse soll 
eine Gefährdung der für die Reaktorsicherheit wichtigen Systeme 
sowie des Kraftwerkspersonals durch einen Brand mit möglichen 
nuklearen Folgen verhindern und auch finanziellen Verlusten 
durch Schäden und Betriebsunterbrechung vorbeugen. 
Die Auslegung erfolgt nach folgendem Verfahren: 
(l) Ermittlung 
- der unmittelbaren Gefahr von Brandschäden 
- der Folgeschäden wie z.B. Contamination, Korrosion 
(2) Festlegen von Vorkehrungen 
- zur Minimierung der Brandlasten 
- zur Verhütung des Brandausbruchs 
- zur Begrenzung der Brandausbreitung und Lokalisierung 
von Schäden. 
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Praktisch wird dazu in mehreren Schritten vorgegangen: 
- Vertrautmachen mit den Anlagenfunktionen 
- Feststellung der Brandgefahr aufgrund eines 
vorhandenen gefährlichen Stoffe 
- Minderung der Brandgefahr 
- Feststellung der Brandlast der Gebäude 
- Unterteilung in Brandabschnitte 
- Minderung der Gefahr von Folgeschäden 
- Minderung der Zündgefahren 
- Brandbekämpfungskonzept 
- Branderkennungs- und Alarmsystem 
- Löschwasserversorgung 
- Feuerlöscher 
- Löschtrupps 
- Ausrüstung der Werkfeuerwehr 
- Zeitplan für den Brandschutz 
- Brandschutz während der Bauphase 
Inventars der 
- Brandschutz bei und nach nuklearen Störfällen. 
Brandverhütung: 
Alle gefährlichen Stoffe sind mit ihrem Abbrandverhalten, ihrer 
schädigenden Wirkung, ihrer Menge, Lagerung und Verteilung im 
Brandabschnitt zu erfassen. Die Menge gefährlicher Betriebs-
stoffe soll so gering wie möglich gehalten werden durch 
- Verwendung von Auslegungskonzepten, die ohne brennbare Stof-
fe auskommen 
- Auslegung und Verlagerung der Einrichtungen mit brennbaren 
Stoffen 
- Kontrollieren der brennbaren Stoffe durch Leckagevermeidung, 
-erkennung und -begrenzung sowie Belüftung und Ableitung. 
Geeignete Vorkehrungen werden in den Richtlinien in Bezug auf die 
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verschiedenen gefährlichen Stoffe detailliert behandelt. 
Die Menge der Brandlasten aus Baustoffen und Ausbaumaterialien 
ist zu reduzieren durch 
- weitgehende Vermeidung von Kunststoffen, speziell PVC 
- Verlegen von PVC-Bodenbelägen direkt auf nichtbrennbaren 
Oberflächen 
- Verwendung ausschließlich nichtbrennbarer geprüfter Isolie-
rungen 
- Vermeidung der Brandausbreitung über Anstriche 
- Verw8ndung nichtbrennbarer geprüfter Konstruktionen für ab-
gehänge Decken 
- nichtbrennbare Bauteile mit einer Feuerwiderstandsdauer 
F ~90 
- unter dem Maschinenhausflur Stahlbeton-Konstruktion F ~180 
- Dachkonstruktionen ausreichend standsicher und nur mit bi-
tuminösem oder Asphaltbelag, wenn dieser keiner höheren 
Temperatur ausgesetzt wird . 
Die Gefahr einer Brandentstehung soll durch vorbeugende Maß-
nahmen in Bezug auf den Bau, die Einrichtungen und Installa-
tionen und den Betrieb des Kraftwerks gemindert werden. Diese 
Maßnahmen sind in den Richtlinien näher beschrieben und decken 
sich mit den in anderen Regeln angegebenen. 
~randerkennung: 
Es wird ein zentrales automatisches Branderkennungs- und Alarm-
system gefordert, das folgenden Anforderungen genügt: 
- Meldung optisch und akustisch in der ständig besetzten Warte 
- Wesentliche Informationen zur Interpretation der Meldung in 
der Meldezentrale verfügbar 
- automatische Anzeige von Brandausbrüchen durch ein System 
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örtlicher Melder 
- Einbeziehung manuell zu betätigender Melder 
Und Kontroll instrumente für Brandmeldung, - Zustandanzeigen 
Löschanlagen und Hilfssysteme in der Brandmeldezentrale 
_ örtlicher Feueralarm zur Lokalisierung des Brandausbruchs 
- örtliche Warnung bei Einsatz von Gas-Löschanlagen 
- Kommunikationsleitungen zu außerbetrieblichen Organisationen, 
z.B. öffentlicher Feuerwehr 
- regelmäßige Funktionsprüfung der verschiedenen Meldesignale 
- Auswahl der unabhängigen Melder nach örtlichen Gegebenheiten 
und Anforderungen. 
Die im einzelnen zu überwachenden Bereiche stimmen mit den in 
Abschnitt 2.5.2 aufgeführten überein. 
Brandbekämpfung: 
Entsprechend der Wertkonzentration in Kernkraftwerken, den mög-
lichen direkten Verlusten und langfristigen Verlusten durch 
Nichtverfügbarkeit ist ein umfassendes Brandbekämpfungskonzept 
erforderlich. Die Zeit vom Brandausbruch bis zur Brandbekämpfung 
ist mit angemessenem Aufwand erheblich zu reduzieren; hierzu 
gehört: 
- weitgehende automatische Brandbekämpfung von Erkennung bis 
zu Anzeige der Auslösung stationärer Löschanlagen 
- Basisschutz durch automatische stationäre Löschanlagen 
- zur frühestmöglichen Branderkennung zusätzlich zu den Brand-
erkennungssystemen der automatischen Löschanlagen unabhängige 
brandlastspczlfisclle Melder z B R 1 ld 
· -· ~, . • auc ln\e er 
- Ergänzung der stationären Brandbekämpfungseinrichtungen durch 
umfassende Möglichkeiten zur manuellen Brandbekämpfung. 
Die im einzelnen durch stationäre Löschanlagen zu schützenden 
Bereiche entsprechen den in Abschnitt 2 5 2 t Dl'e ge-
. . genann en. 
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eigneten Löschanlagen werden in den Richtlinien angegeben. 
Die Löschwasserversorgung muß für den größten Wasserbedarf der 
Sprinklersysteme bei gleichzeitger Entnahme von 3200 1/min für 
manuelle Brandbekämpfung ausreichen. Bei allen Gebäuden mit 
Sprinkler- oder Sprühwasser-Löschanlagen sind Löschwasserab-
flüsse vorzusehen; das Löschwasser ist vor der Ableitung auf 
radioaktive Stoffe zu überprüfen und ggf. in Abwassertanks zu 
leiten. 
Ein zur Kühlung bei Kühlmittelverluststörfällen vorhandenes 
Sprühwassersystem für die Sicherheitshülle von LWR-Anlagen 
sollte auch zur Brandbekämpfung benutzt werden, jedoch nur im 
Falle eines größeren Brandes im Reaktorgebäude-Innenraum. 
Zur manuellen Brandbekämpfung kann z.B. herangezogen werden 
- ein Löschtrupp aus dem Schichtpersonal 
- eine Werkfeuerwehr (bei Tag und im Alarmfall bei Nacht) 
- eine öffentliche Feuerwehr mit Alarmtrupp 
-eine Berufsfeuerwehr der nächsten Stadt. 
Der Einsatz erfolgt nach detaillierten Einsatzplänen. Die Ver-
antwortung für die Brandbekämpfungseinrichtungen und die Schu-
lung des Personals liegt bei einem Brandschutzoffizier, dem auch 
die Koordinierung mit der öffentlichen Feuerwehr obliegt. 
Im Rahmen der Schadensminderung und des Personenschutzes wird 
in den Richtlinien auch auf die Rauch- und Wärmeabfuhr detail-
liert eigegangen. Insbesondere werden separate Rauchabzugsan-
lagen für die verschiedenen Brandabschnitte, die räumliche 
Trennung von Zuluft- und Abluftöffnungen verschiedener Brand-
abschnitte, eine Überdrucklüftung in den Treppenräumen, Explo-
sionsöffnungen in bestimmten Fällen empfohlen. Für den Kontroll-
bereich wird eine Rückführung der Rauchgase in das kontrollier-
te Lüftungssystem vorgeschlagen, sofern die Filter gegen Rauch 
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Hitze und korrosive Gase geschützt sind. 
Brandeindämmung: 
Wesentlich für die Brandeindämmung ist die physikalische Tren-
nung bei: 
- verschiedenen Reaktorblöcken von Hehrbl<Dckanlagen 
- redundanten Sicherheitssystemen 
- Angriffs- und Fluchtwegen 
- konzentrierten Brandlasten 
- konzentrierten Isolierungen 
- Steuer-, Meß- und Leistungskabeln 
- heißgehenden Leitungen und Kabeln. 
Die trennenden Elemente müssen nach Feuerwiderstandsklasse und 
Leckdichtigkeit gewählt werden und umfassen 
- Wände,Decken, Fußböden 
- Abschottungen von Kabel- und Rohrdurchführungen 
- Feuerschutzabschlüsse 
- Feuerschutzklappen. 
Die Anforderungen an die räumliche und bauliche Trennung von 
Gebäuden und Brandabschnitten und sonstigen Bereichen sind in 
Abschnitt 2.5.2 wiedergegeben. 
Flucht und Rettung: 
Hinsichtlich Flucht und Rettung wird auf die nationalen Vor-
schriften verwiesen. Die Fluchtwege sollen deutlich markiert 
sein und auch Betriebsfremden eine leichte Orientierung erlau-
ben. Eine für mindestens 3o min notstromversorgte Notbeleuch-
tung ist vorzusehen. Die Werkfeuerwehr ist mit Schutzkleidung, 
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Atemschutzgeräten, Strahlenmeßgeräten und persönlichen Dosi-
metern auszurüsten. 
Organisatorische Maßnahmen: 
Die organisatorischen Maßnahmen betreffen alle Phasen der Pla-
nung, Errichtung und des Betriebs eines Kernkraftwerks. Sie um-
fassen: 
- Interpretation der geltenden Vorschriften und Regeln 
- Überprüfung der Auslegung des Brandschutzsystems 
- Überprüfung der Sicherheitsaspekte und Wechsel in den Be-
triebsabläufen 
- spezielle Erlaubnis für "heiße" Arbeiten 
- Inspektion der Einrichtungen für den Brandfall 
- Verbindungen zu außerbetrieblichen Organisationen 
- Verbindungen zu Versicherungen 
- Zusammenarbeit mit Behörden 
-Inspektion und Wartungder Brandschutzeinrichtungen 
- Organisation und Schulung der Werkfeuerwehr 
- Einsatzplanung 
- Brand- und Schadensuntersuchungen 
- Überwachung von eventuellen Brandschutzbeeinträchtigungen 
-Notmaßnahmen zur Minimierung der Schadensauswirkungen. 
Verantwortlich für die Maßnahmen ist ein Brandschutzbeauftrag-
ter mit Brandschutz- und Strahlenschutzerfahrung. 
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3. STAND DER BRANDSCHUTZPRUFUNGEN 
3.1 Allgemeine Grundlagen 
Sl'ch hinsichtlich seiner Tem-Der Ablauf eines Brandes läßt 
Vereinfacht in vier Abschnitte untertei-peraturentwicklung 
len: 
a) Zündphase (z.B. Zu''ndung eines brennbaren Stoffes durch 
Kurzschluß oder Schweißperlen), 
b) Schwel- oder Teilbrand (z.B. in Form eines Papierkorb-
brandes mit einer geringen Flammenausbreitung entspre-
chend den örtlichen Gegebenheiten), 
c) Erwärmungsphase des Vollbrandes (z.B. rascher Temperatur-
anstieg im Brandraum) , 
d) Abkühlphase des Vollbrandes (z.B. Temperaturrückgang im 
Brandraum infolge des weit fortgeschrittenen Abbrandes 
der Brandlast). 
Für den ungestörten Ablauf eines Brandes sind u.a. folgende 
Faktoren maßgebend: 
- Zündenergie bzw. Zündquelle, 
- Entflammbarkeit und Entzündbarkeit des Stoffes, 
- Art und Höhe der Brandlast, 
- Ventilationsverhältnisse (Sauerstoffangebot), 
- Art und Ausbildung der angrenzenden Bautei1e (u. ggf. 
Druckverhältnisse im Brandraum). 
Aufgrund der Vielzahl der am realen Brandgeschehen beteilig-
ten Einflußgrößen ist die brandschutztechnische Beurteilung 
von Baustoffen und Bauteilen nur anhand von Modellprüfver-
fahren möglich. Dabei wird vorausgesetzt, daß die einzelnen 
Risiken durch die modellmäßige Erfassung auf der sicheren 
Seite liegend abgeschätzt werden. Diese Voraussetzung ist 
naturgemäß nicht immer gegeben. So wird beispielsweise die 
Brennbarkeit von Baustoffen gemäß DIN 4102 Teil 1 prinzipi-
ell auf d' b 'd 
le e 1 en o. g. Phasen a) und b) des Entstehungs-
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brandes bezogen. Die Klassifizierung B 1 (schwerentflamm-
bar) eines Baustoffs bedeutet somit nicht, daß dieser Stoff 
im Falle eines Vollbrandes nicht gut brennt. Es gibt viele 
geprüfte Stoffe dieser Art, die z.B. bei erschwerten Lüf-
tungsbedingungen ganz anders abbrennen als nach den Prüfun-
gen "landläufig" erwartet wird. Die Aussagefähigkeit von 
Brandschutzprüfungen über die Brennbarkeit von Stoffen ist 
somit grundsätzlich immer im Zusammenhang mit den tatsäch-
lich vorliegenden Einbauverhältnissen und Randbedingungen 
im Bauwerk zu sehen. 
Die Prüfung und Beurteilung von Bauteilen gemäß DIN 4102 
Teil 2 erfolgt demgegenüber nur unter Einbeziehung der Er-
wärmungsphase des Vollbrandes. Für die Brandprüfung ist auf 
internationaler Ebene eine sogenannte "Einheitstemperatur-
zeitkurve" (ETK) mit einer logarithmisch ansteigenden Tempe-
raturfunktion festgelegt. Die Abkühlphase des Vollbrandes 
wird nicht in die Prüfung einbezogen, d.h. die ETK ist ein 
sehr unvollständiges Modell eines realen Brandes. Prüfungen 
nach der ETK führen somit nicht in allen Fällen zu auf der 
sicheren Seite liegenden Beurteilungen. Das Letztere ist 
auch deshalb richtig, weil in der Brandprüfung nach DIN 4102 
nur das Verhalten von Einzelbauteilen betrachtet wird; das 
Verhalten von Gesamtsystemen ist nicht Gegenstand der Norm. 
Diese Vergehensweise hat bisher offenbar nur deshalb nicht 
zu besonderen Risiken geführt, weil Gesamtsysteme - vergli-
chen mit Einzelbauteilen - meistens ein besseres, zumindest 
jedoch ein gleichwertiges brandschutztechnisches Verhalten 
aufweisen. 
Der Nachweis der Baustoff- oder Bauteilklasse muß generell 
durch Prüfzeugnis oder Gutachten einer amtlichen Material-
prüfanstalt erfolgen, soweit der Nachweis der Brauchbarkeit 
gemäß DIN 4102 Teil 4 (Katalog geprüfter Baustoffe und Bau-
teile) nicht vorliegt. Neben diesem zwingend vorgeschriebe-
nen Weg gibt es z.B. bei noch nicht gebräuchlichen Bauarten 
oder bei Brandschutzmaßnahmen, deren Brauchbarkeit durch 
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eine Normprüfung allein nicht beurteilt werden kann, noch 
die Möglichkeit, den Nachweis der Brauchbarkeit über 
- eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung oder 
- eine Genehmigung im Einzelfall im Einvernehmen mit der 
örtlich zuständigen Bauaufsicht 
zu erbringen. Im Zulassungsverfahren wird das Brandverhal-
ten aufgrund von Prüfungen und unter Einschaltung von Sach-
verständigenausschüssen (SVA) beraten. Zulassungen oder 
Prüfzeichen werden vom Institut für Bautechnik, Berlin, er-
teilt. 
Auf dem nachfolgenden Schema ist das System der zu erbrin-
genden Nachweise dargestellt. Die Genehmigung im Einzelfall 
ist darin nicht enthalten, weil die im Zuge eines solchen 
Verfahrens erforderlichen Nachweise und Prüfungen für jeden 
Einzelfall gesondert festgelegt werden müssen. 
Beurteilung 
SV!\ Brandverhalten 
von Baustoffen 
Erteilung eines 
Prüfzeichens 
Prüfzeugnis 
einer 
Materialprüfanstalt 
ggf. Aufnahme 
in DIN 4102 Teil 4 
Beurteilung 
SVA Brandverhalten 
von Bauteilen 
Erteilung einer 
Zulassung 
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3.2 Baustoffprüfunq nach DIN 4102 
Sofern nach dem Baurecht der Bundesländer für die zu ver-
wendenden Baustoffe ein bestimmtes Brandverhalten 
vorge-
schrieben ist, gelten nach de L d b 
n an es auordnungen folgende 
Nachweise als ausreichend: 
ne~ustoffklasse zusätzliche Kriterien Nachweis durch 
ohne genormte DIN 4102 Teil 4 
brennbare Baustoffe 
Bestandteile 
nicht genorm-A 1 te Baustoffe Prüfzeugnis 
brennbaren Bestandteilen Prüfbescheid mit mit Prüfzeichen 
Prüfbescheid mit A 2 Prüfzeichen 
nach bestimmten Normen DIN 4102 Teil 4 
B 1 Prüfbescheid mit 
sonstige Prüfzeichen 
genormte Baustoffe DIN ,1102 Teil 4 
B 2 
nicht genormte Baustoffe Prüfzeugnis 
Bei der in DIN 4102 Teil 1 vorgenommenen Klassifizierung 
kann man - mit Ausnahme der Baustoffe der Klasse A 1 - nicht 
mehr von Stoffeigenschaften sprechen. In die Normprüfungen 
und Beurteilungen gehen z.B. sehr wesentlich die geometri-
schen Abmessungen, insbesondere die Dicke, der zu prüfen-
den Baustoffproben ein. Auch die Art der zukünftigen Ver-
wendung kann von ausschlaggebender Bedeutung sein. Stark 
wärmedämmende Untergründe verhindern beispielsweise den 
raschen Abfluß der Wärme. Dadurch tritt eine schnelle Auf-
heizung der darüber befindlichen Baustoffe ein, was eine 
deutliche Verschlechterung des Brandverhaltens nach sich 
Zieht. 
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Die in DIN 4102 Teil 1 beschriebenen Prüfverfahren erstrek-
ken sich im wesentlichen bei 
_ Baustoffen der Klasse A 1 und A 2 (nichtbrennbar) auf die 
freiwerdende Wärmemenge auch nach dem Feuerübersprung 
(bei Temperaturen von 750 °C) und auf die Entzündlichkeit 
bzw. Flammenausbreitung bei thermischer Vorbelastung der 
Stoffe; 
- Baustoffen der Klasse B 1 (schwerentflammbar) auf die 
Flammenausbreitung (Restlänge > 15 cm) und Energiefrei-
setzung (Temperaturerhöhung < 200 °C) bei geringer ther-
mischer Vorbelastung bis unmittelbar vor dem Feuerüber-
sprung; 
- Baustoffen der Klasse B 2 (normalentflammbar) als Abgren-
zung zur Klasse B 3 auf die Flammenausbreitung (150 mm 
Meßmarke bei 20 s Beflammung) ohne thermische Vorbelastung. 
Baustoffe der Klasse B 3 (leichtentflammbar) lassen sich 
durch kleine Zündquellen zum Entflammen bringen und brennen 
selbständig weiter. Nach § 19 MBO ist die Verwendung von 
solchen Baustoffen grundsätzlich nicht zulässig, sofern sie 
nach dem Einbau noch leichtentflammbar sind. 
Für die Prüfung textiler Erzeugnisse bzw. Fußbodenbeläge 
ist in AnlehnunganDIN 4102 Teil 1, Abschnitt 6.2, in 
DIN 66 081 ein Verfahren zur Klassifizierung beschrieben. 
Die nicht nach DIN 66 081 in Ta, Tb oder Tc eingestuften 
Beläge gelten danach als "leichtentflammbar". 
lvei tere Prüfrichtlinien und Normen über das Brandverhalten 
von Werkstoffen und Betriebsmitteln werden in Abschnitt 3.7 
und 3.8 diskutiert. 
Wichtig erscheint noch der Hl'nwel·s, d 1 
aß nach DIN 4102 Tei 
die Verpflichtung zur K . 
ennzelchnung der Baustoffe nach ih-
rem Brandverhalten best ht . 
. e · Dle Kennzeichnungspflicht be-
Zleht sich auf alle pr"f . 
u zelchenpflichtigen Baustoffe der 
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Klasse A 1, A 2, B 1, B 2 und B 3. Holzwerkstoffe über 
2 mm Dicke sind von der Kennzeichnungsverpflichtung ausge-
nommen, weil sie als allgernein bekannte normalentflammbare 
Baustoffe gelten. 
3.3 Bauteilprüfung nach DIN 4102 
3.3.1 Ubersicht 
Die brandschutztechnischen Bauteilprüfungen gemäß DIN 4102 
sind in folgenden Normblättern beschrieben: 
Teil 2 - Bauteile; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 
Teil 3 - Brandwände und nichttragende Außenwände; Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen 
Teil 5 - Feuerschutzabschlüsse, Abschlüsse in Fahrschacht-
wänden und feuerwiderstandsfähige Verglasungen; 
Begriffe, Anforderungen und Prüfungen 
Teil 6 - Lüftungsleitungen; Begriffe, Anforderungen und 
Prüfungen 
Teil 7 - Bedachungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen. 
Die Prüfung des Brandverhaltens von Bauteilen geht stets 
vorn vollentwickelten Brand aus, wobei die genormte Bean-
spruchung durch die Temperatur, die Zeit, Druckverhältnisse 
im Prüfraurn, Art des Brennstoffes und ggf. aufgebrachte Be-
lastung definiert ist. Bei den Bauteilen wird zwischen 
- tragenden, nichtraumabschließenden Bauteilen, 
- tragenden, raumabschließenden Bauteilen und 
- nichttragenden, raumabschließenden Bauteilen 
unterschieden. Normbrandversuche sind Modellversuche, bezo-
gen auf das einzelne Tragwerk wie Wände, Decken und Stützen. 
Die Versuchsergebnisse können unter Beachtung bestimmter Re-
gelungen auf gleiche Bauteile anderer Abmessungen übertra-
gen werden. 
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Die Beurteilung nach DIN 4102 erstreckt sich ausschließlich 
auf das zu erwartende Verhalten beim Brand. Für die Beurtei-
lung der sonstigen Brauchbarkeit sind weitere Grundlagen 
erforderlich, z.B. andere Prüf- und Berechnungsnormen. Die 
Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den in den bauauf-
sichtliehen Vorschriften enthaltenen brandschutztechnischen 
Begriffen ist durch Einführungserlasse geregelt. Im einzel-
nen gilt folgender Zusammenhang: 
bauaufsichtliche Forderung nachzuweisende Feuerwider-
standsklasse nach DIN 4102 
feuerhemmend F 30-B, F 30-AB, F 30-A 
feuerhemmend und in den tragen-
den Teilen aus nichtbrennbaren F 30-AB, F 30-A 
Baustoffen 
feuerhemmend und aus nichtbrenn-
baren Baustoffen F 30-A 
feuerbeständig F 90-AB*, F 90-A 
feuerbeständig und aus nicht-
brennbaren Baustoffen F 90-A 
* I .. n e1n1gen Ländern über Ausnahme- und Befreiungsbestimmungen 
Im folgenden sind die wesentlichen Prüfkriterien für die 
einzelnen Bauteil rüf .. P ungen gernaß DIN 4102 zusammengestellt. 
Alle Bauteile s· d . 
. ln ln praxisgerechter Ausführung - ggf. mit 
Bekleldungen, Einbauten .. 
. und Anschlussen - in einen Prüfofen 
elnzubauen und unter d . . 
er Elnheltstemperaturzeitkurve (ETK) 
zu prüfen. 
3.3.2 Prüfunqen h nac DIN 4102 Teil 2 
Es sind folgende A f 
n orderungen zu erfüllen: 
- Raumabschluß (Flammen b 
zw. Entzündung eines Wattebauschs 
auf der feuerabgekehrten Seite) 
- Temperaturerhöhung (Er .. ' 
warmung < 180 K - im Mittel < 140 K 
- auf der feuerabgekehrten Seite), 
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- Festigkeitsprüfung bei raumabschließenden Wänden (3 x Ku-
gelstoß mit 20 Nm,3 min vor dem Beurteilungszeitpunkt), 
- Tragfähigkeit (Ba'lteile müssen während des Prüfzeitraums 
tragfähig bleiben), 
- Durchbiegungsgeschwindigkeit (bei überwiegend auf Biegung 
beanspruchten Bauteilen darf ein definierter Wert nicht 
überschritten werden), 
- Stahltemperatur (bei nicht unter Gebrauchslast geprüften 
Stahlstützen < 500 °c). 
Neben diesen Anforderungen sind bei bestimmten Baustoffen 
und Bauteilen entsprechend den Einführungserlassen zu 
DIN 4102 Zulassungen erforderlich, die durch den Sachver-
ständigenausschuß (SVA) "Brandverhalten von Bauteilen" be-
raten und durch das Institut für Bautechnik, Berlin, erteilt 
werden: 
- Beschichtungen und ähnliche Schutzschichten, die im In-
nern, auf der Oberfläche oder in Fugen von Bauteilen an-
geordnet und erst durch eine Temperaturbeanspruchung wirk-
sam werden, 
- Verglasungen der Feuerwiderstandsklasse F, die erst durch 
Temperaturbeanspruchung ihre Brandschutzwirkung erreichen, 
- besondere Vorkehrungen (Abschottungen) gegen eine Brand-
übertragung durch elektrische Leitungen und durch Rohr-
leitungen aus brennbaren Baustoffen mit lichten Durch-
messern ~ 50 mm jeweils bei raumabschließenden Bauteilen 
der Feuerwiderstandsklasse > F 90 (s. auch Abschnitte 
3 . 4 und 3 . 5 ) , 
- Putzbekleidungen, die brandschutztechnisch notwendig 
sind und nicht durch Putzträger wie z.B. Rippenstreckrne-
tall, Drahtgewebe o.ä. am Bauteil gehalten werden (s. 
Abschnitt 3.6). 
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3.3.3 Prüfunqen nach DIN 4102 Teil 3 
In DIN 4102 Teil 3 sind die brandschutztechnischen Begrif-
fe, Anforderungen und Prüfungen für Brandwände und für 
nichttragende Außenwände festgelegt. Im folgenden werden 
nur Brandwände behandelt. Da Brandwände neben einem aus-
reichenden Feuerdurchgangswiderstand eine qualifizierte 
Standsicherheit besitzen müssen, sind gegenüber den in Ab-
schnitt 3.3.2 beschriebenen Anforderungen zusätzlich fol-
gende Bedingungen zu erfüllen: 
Brandwände müssen aus Baustoffen der Klasse A bestehen. 
Brandwände müssen auch bei ausmittiger Belastung die An-
forderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 erfüllen. 
- Brandwände müssen unter dreimaliger Stoßbeanspruchung 
(3000 Nm Stoßarbeit) standsicher und raumabschließend 
bleiben. 
Brandwände müssen die o.g. Anforderungen ohne Bekleidun-
gen erfüllen. 
Nach den bauaufsichtliehen Bestimmungen und Abschnitt 4.2.5 
von DIN 4102 Teil 3 gibt es auch Brandwände der Klassen 
F 120 bzw. F 180, d.h. die o.g. Anforderungen sind nach 
120 bzw. 180 Minuten Prüfdauer zu erfüllen. Nach den Be-
stimmungen des Verbandes der Sachversicherer gibt es "Kom-
plextrennwände", die als Brandwände der Feuerwiderstands-
klasse F 180 angehören und mit 4000 Nm Stoßarbeit geprüft 
sind. 
3.3.4 Prüfunqen nach DIN 4102 Teil 5 
In DIN 4102 Teil 5 sind die brandschutztechnischen Begrif-
fe, Anforderungen und Prüfungen von Feuerschutzabschlüssen, 
Fahrschachtwände d v 
n un erglasungen festgelegt. Im folgenden 
werden nur Feuerschutzabschlüsse (z.B. Türen) behandelt. 
Folgende Anforderungen sind zu erfüllen bzw. werden über-
prüft: 
- Funktionsfähigkeit (5000maliges Schließen)' 
- Feuerschutzabschlüsse müssen selbstschließend sein, 
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- Standsicherheit unter Eigengewicht, 
- raumabschließende Wirkung bzw. Feuerdurchgang (Watte-
bausch, Flammendurchtritt, Temperaturerhöhung am Balda-
chin - im Mittel < 140 K), 
- Temperaturerhöhung (im Mittel< 140 K), 
- Festigkeitsversuch (20 Nm Stoßarbeit). 
Darüber hinaus müssen Feuerschutzabschlüsse als Nachweis 
einer ausreichenden Brauchbarkeit eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung besitzen. Die in diesem Zusammenhang 
erschienenen Normen DIN 18 081 und DIN 18 084 sind jedoch 
zurückgezogen, so daß der Brauchbarkeitsnachweis derzeit 
nur über eine Zulassung erbracht werden kann. Die "Richtli-
nien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen" des In-
stituts für Bautechnik vom September 1976 enthalten eine 
ganze Reihe von Anforderungen und Regelungen über derartige 
zusätzliche Nachweise, auf die hier nicht detailliert ein-
gegangen werden kann. Darüber hinaus sind auch für die Zu-
behör- und Beschlagteile von Feuerschutzabschlüssen Prüf-
richtlinien erstellt worden - dazu gehören: 
- Anforderungen und Prüfrichtlinien für Schlösser für Feuer-
schutztüren, 
- Anforderungen und Prüfrichtlinien für einstellbare Feder-
bänder für Feuerschutztüren, 
- Anforderungen und Prüfrichtlinien für Türschlösser mit 
hydraulischer Dämpfung für Feuerschutztüren, 
- Anforderungen und Anwendungsrichtlinien für Feststellan-
lagen für Feuerschutzabschlüsse. 
Feuerschutzabschlüsse werden stets als Einheit betrachtet 
und beurteilt. Ziel der Prüfungen ist es, festzustellen, 
daß die Abschlüsse auch noch nach Jahrzehnten des Gebrauchs 
die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Schutzwirkunq aufweisen. 
Die Herstellung von Feuerschutzabschlüssen unterliegt somit 
zwingend einer Uberwachung. Grundlage dieser Uberwachung 
sind die sogenannten Uberwachungsverordnungen der jeweili-
gen Landesbauordnung. Der Tatbestand der Uberwachung ist 
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auf einem sichtbar angebrachten Schild zu vermerken (Kcnn-
zeichnungspflicht). 
Feuerschutzabschlüsse, die eine gültige allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung besitzen, sind im Zulassungsverzeich-
nis (Zusammenstellung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sungen für Feuerschutzabschlüsse und Abschlüsse in Fahr-
schachtwänden der Feuerwiderstandsklasse "F 90") des Insti-
tuts für Bautechnik, Berlin, aufgeführt. 
Ein besonderer Nachweis der Brauchbarkeit ist für einflü-
gelige Stahltüren T 30-1 nicht erforderlich, wenn sie nach 
DIN 18 082 Teil 1, Ausgabe 1976, hergestellt werden. 
3.3.5 Prüfungen nach DIN 4102 Teil 6 
Nach den bauaufsichtliehen Bestimmungen werden an Lüftungs-
leitungen unter bestimmten Voraussetzungen - z.B. bei mehr 
als 2 Vollgeschossen - Forderungen hinsichtlich 
- der verwendeten Baustoffe und 
- der Übertragung von Feuer und Rauch 
erhoben. Eine Verhinderung der Brandübertragung kann auch 
durch besondere Vorkehrungen, z.B. Brandschutzklappen, er-
reicht werden. Die Brandschutzklappen werden in die Lüf-
tungsleitungen eingebaut und müssen im Brandfall selbst-
t"t· hl' 
a lg sc leßen. Das setzt eine Auslösevorrichtung voraus. 
Anforderungen an Bauteile von Lüftungsleitungen nach 
DIN 4102 Teil 6: 
- Standsicherheit 
I 
- Verhinderung des Fe d h 
uer urc tritts (Wattebausch), 
- Temperaturerhöhung (im Mittel < 140 K) 
- Rauchdichtigkeit (Gase d" f ' 
ur en < 180 K erwärmt sein), 
keine Entzündung brennbarer l. 
nnerer Schalen. 
Absperrvorrichtungen in L"ft . 
.. u ungsle1tungen 
pen) mussendarüber h' 
.. lnaus noch folgende fullen: 
(Brandschutzklap-
Anforderungen er-
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-Dichtheit (< 10 m3/h bei 200 Pa), 
- Gastemperatur (Gase dürfen< 140 K erwärmt sein), 
- Funktionsfähigkeit der Schließvorrichtung (50 bzw. 
10.000-maliges Schließen). 
Lüftungsleitungen, die nicht DIN 4102 Teil 4 entsprechen, 
und Brandschutzklappen sind ab Januar 1981 zum Nachweis ih-
rer brandschutztechnischen Brauchbarkeit prüfzeichenpflich-
tig. Neben den Festlegungen in der Norm sind somit zusätz-
lich die 
- Bau- und Prüfgrundsätze für Rohre und Formstücke für Lüf-
tungsleitungen im Hinblick auf Anforderungen des Brand-
schutzes, 
- Bau- und Prüfgrundsätze für Absperrvorrichtungen gegen 
Feuer und Rauch in Lüftungsleitungen (Brandschutzklap-
pen), 
- Bau- und Prüfgrundsätze für Absperrvorrichtungen gegen 
Brandübertragung in Lüftungsleitungen entsprechend 
DIN 18 017, 
- Bau- und Prüfgrundsätze für Rauchauslöseeinrichtungen von 
Absperrvorrichtungen gegen Brandübertragung in Lüftungs-
leitungen 
einzuhalten. Letztere gelten insbesondere auch für Absperr-
vorrichtungen ohne nachzuweisende Feuerwiderstandsdauer, 
die gegen Übertragung von Rauch erforderlich sind (z.B. 
Jalousieklappen). 
Prüfzeichen werden vom Institut für Bautechnik, Berlin, 
erteilt. 
3.3.6 Prüfunqen nach DJN 4102 Teil 7 
In DIN 4102 Teil 7 werden brandschutztechnische Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen für Bedachungen zum Nachweis 
der Widerstandsfähigkeit gegen Flugfeuer und strahlende 
Wärme festgelegt. Die Norm ist für die vorliegende Frage-
stellung von untergeordneter Bedeutung. 
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3.4 Prüfrichtlinien für die Abschottung von Kabeldurchfiih-
runqen 
Kabelabschottungen sind dazu bestimmt, an Wand- und Decken-
durchbrüchen für elektrische Leitungen oder Kabel die Brand-
übertragung zu verhindern. Ihre Brauchbarkeit im Sinne einer 
bestimmten Feuerwiderstandsfähigkeit kann nach DIN 4102 
Teil 2 allein nicht beurteilt werden. Unabhängig von elek-
trotechnischen Vorschriften sind in den Prüfrichtlinien fol-
gende wesentliche Anforderungen enthalten: 
- Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit (bis 80 °c und 
100 % rel. Feuchte), 
- Raumabschluß (Wattebausch) , 
- Temperaturerhöhung (im Mittel < 140 K), 
- Brandnebenerscheinungen (keine Rauchdurchlässigkeit und 
Rauchentwicklung) , 
- Brandprüfung nach der Schwelbrandkurve (bei dämmschicht-
bildenden Brandschutzbeschichtungen), 
- Nach- oder Neubelegung (Reserveschott) muß möglich sein. 
Die Brauchbarkeit von Abschottungen ist durch eine allgemei-
ne bauaufsichtliche Zulassung nachzuweisen. Insbesondere 
sind in diesem Zusammenhang die "Richtlinien für die Über-
wachung und Herstellung von Baustoffen für Kabelabschottun-
gen" einzuhalten d h z 1 . 
' · · u assungen werden nur erte1lt, wenn 
die vorgeschriebenen Überwachungsverträge abgeschlossen wer-
den. 
Die bisher erte'lt z 1 1 en u assungen von Abschottungen für Ka-
beldurchführungen sind vero"ffentll'cht. d In der nachfolgen 
aufgeführten Tabelle 
sind die bis Mai 1981 erteilten Zu-
lassungen zusammengestellt. 
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3.5 Prüfrichtlinien für Abschottunqen von Durchführungen 
für Rohre aus brennbaren Stoffen 
In den vorliegenden Bauordnungen der Länder sind vergleichs-
weise wenig Bestimmungen über Rohrleitungen enthalten. All-
gemein heißt es, daß Öffnungen - z.B. Rohrleitungen - ge-
stattet werden können, wenn der Brandschutz gesichert ist. 
Um dieser Bestimmung mehr Inhalt zu geben, wurden die o.g. 
Richtlinien entwickelt. Sie beziehen sich zunächst nur auf 
Rohre aus brennbaren Baustoffen und gelten somit insbeson-
dere nicht für metallische Rohre. Die Arbeiten im SVA "Brand-
verhalten von Bauteilen" beim Institut für Bautechnik (IfBt) 
befinden sich im Hinblick auf eine entsprechende Richtlinie 
in einer vorbereitenden Phase. 
In der vorliegenden Prüfrichtlinie sind u.a. folgende Bau-
grundsätze und Anforderungen enthalten: 
- Baustoffe müssen alterungs- und korrosionsbeständig sein, 
- die Durchführungen sind für jeden Belegungszustand zu 
prüfen, 
- es dürfen keine Zwängungskräfte infolge Längenänderungen 
im Brandfall auftreten, 
- der Raumabschluß muß bei Brandprüfungen gewahrt bleiben, 
- Temperaturerhöhung < 180 K, 
- Rauchentwicklung und 
- Durchlässigkeit dürfen nicht beanstandet werden. 
Es sind folgende Brandprüfungen durchzuführen: 
- Brandprüfung mit der ETK nach DIN 4102 Teil 2, 
- Brandprüfung mit minimaler Temperaturbeanspruchung (nur 
bei Deckeneinbau) durch Entzündung des Rohres (ABM-Lunte), 
- Brandprüfung mit der Schwelbrandkurve gemäß Bild 4 der 
Prüfrichtlinien. 
Für die übrigen Arten von Rohrdurchführungen können Zulassun-
gen derzeit nicht erteilt werden, d.h. ihr Einbau bedarf 
grundsätzlich einer bauaufsichtliehen Zustimmung im Einzel-
fall. 
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3.6 Prüfung und Zulassunq von Putzbekleidunqen 
Putzbekleidungen können die Feuerwiderstandsdauer eines 
Bauteils erheblich verbessern. Voraussetzung ist dabei, 
daß der Putz (z.B. Vermiculite- oder Mineralfaser-Spritz-
putz) #ährend der Brandbeanspruchung weitgehend erhalten 
bleibt. Putzbekleidungen, die nicht durch einen nichtbrenn-
baren Putzträger am Bauteil gehalten werden bzw. die nicht 
in DIN 4102 Teil 4 aufgeführt sind, bedürfen jedoch eines 
gesonderten Brauchbarkeitsnachweises. Dieser Brauchbarkeits-
nachweis kann mit Hilfe der vorn SVA "Brandverhalten von 
Bauteilen" erarbeiteten Zulassungsbedingungen erbracht wer-
den. Eine verbindliche Prüfrichtlinie liegt derzeit nicht 
vor. 
In den Zulassungsbedingungen werden folgende Anforderungen 
bzw. Prüfungen für Putzbekleidungen vorgeschrieben: 
- Nachweis der Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 Teil 2, 
- Nachweis der ausreichenden Haftzugfestigkeit, der sicher-
stellen soll, daß ein Abfallen des Putzes verhindert und 
eine bestimmte Gleichmäßigkeit der Putzhaftung gewähr-
leistet wird. 
Für die Erteilung der Zulassung sind u.U. noch weitere Prü-
fungen notwendig, auf die hl'er nl'cht · 
welter eingegangen 
wird. Alle bisher erteilten Zulassungen über vermiculite-
und Mineralfaser-Spritzputze sind veröffentlicht. 
3.7 Prüfungen an Kabeln und isoll'erten Leitungen 
Brandschutztechnische Pr;'f . 
. u ungen an lsoliertcn Kabeln sind 
ln E D~N 57 472 (VDE 0472 Teil 804, 813 und 814) beschrie-
ben. Dle Normentwürfe wurden von 
den Komitees 411 und 412 
der Deutschen Elektrotechnischen 
ausgearbeitet. 
vorgesehen: 
Kornmission in DIN und VDE 
Im einzelnen sind f 1 o gende Normprüfungen 
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a) DIN 57 472 Teil 804 Flammenwidrigkeit, 
b) DIN 57 472 Teil 813 Korrosivität von Brandgasen, 
c) DIN 57 472 Teil 814 Funktionserhalt bei Flarmnenein-
wirkung. 
Gegen den Entwurf von DIN 57 472 Teil 804 vom Oktober 1979 
wurden jedoch so wesentliche Einsprüche vorgebracht, daß 
eine Neufassung als zweiter Entwurf Ausgabe Februar 1981 
erforderlich wurde. Dieser Entwurf ist gegenwärtig der Öf-
fentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. 
Bei der Prüfung der Flammenwidrigkeit nach DIN 57 472 Teil 
804 werden die Prüfarten A, B und C unterschieden. 
Prüfart A: 
Die Probestücke von 600 mm Länge werden senkrecht in einer 
Metallbox aufgehängt und maximal 20 s lang mit einem Gas-
brenner beflammt.Die Flammenlänge beträgt 125mmunddie 
Flammentemperatur etwa 800 °C. Die Prüfung der Flammenwi-
drigkeit gilt als bestanden, wenn 
- die Probe nicht gebrannt hat, 
- die Flammen nach der Flammeneinwirkung verlöschen, 
- die Brandspur das obere Ende der Probe nicht erreicht hat. 
Die Prüfung ist mit den in Abschnitt 3.2 beschriebenen 
Baustoffprüfungen naturgemäß nicht vergleichbar. Vom Aufbau 
und den gestellten Anforderungen her wäre sie ehestens der 
B 2-Prüfung gemäß DIN 4102 Teil 1 ~egenüberzustellen. 
Prüfart B : 
Bei dieser Prüfung sind gegenüber der Prüfart A lediglich 
die Flammenlänge des Gasbrenners (175 mm) und die Einwirk-
dauern (> 60 s) verändert. Im übrigen gelten die obigen Hin-
weise und Angaben. 
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Prüfart C: 
Bei · p "f g werden die zu untersuchenden Kabel von dleser ru un 
360 cm Länge auf einem leiterartigen Prüfgestell mit Stahl-
drähten befestigt, wobei der Kabelabstand höchstens 20 mm 
11 Wl'rd l'n eine 400 cm hohe Brennkam-beträgt. Das Prüfgeste 
mer aus Metall eingehängt. Die Beflammung der Probe erfolgt 
senkrecht und 600 mm vom unteren Ende entfernt mit einem 
Propangas-Flachbrenner mit einer Heizleistung von 75 MJ/h. 
Die Flammeneinwirkungsdauer beträgt 20 min. Die Prüfung gilt 
als bestanden, wenn 
- entstehende Flammen von selbst erlöschen, 
- die Brandbeschädigungen nicht das obere Ende der Probe 
erreichen. 
Brandspuren wie Rußbelag, Farbänderungen, Anschmelzen, Bla-
senbildung, Abtropfen, Kräuselung und Verziehen der Probe 
werden nicht beanstandet. 
Die Prüfung der Korrosivität von Brandgasen nach E DIN 57 472 
Teil 813 erfolgt durch Verschwelung bzw. Verbrennung von 
kleinen Proben (ca. 1 g) in einem Verbrennungsofen nach Grote-
Krekeler (Temperatur 750 bis 800 °c). Die Brandgase werden 
über Gaswaschflaschen geleitet. Als Maß für die Korrosivität 
werden die Änderungen des pH-Wertes und der elektrischen 
Leitfähigkeit des destillierten Wassers in den Gaswaschfla-
schen angesehen. Die bei der Prüfung einzuhaltenden Grenzwer-
te (Mindestwerte) sind in dem vorliegenden Normentwurf nicht 
angegeben. 
Bei der Prüfung des Funktionserhalts bei Flammeneinwirkung 
nach E DIU 57 472 Teil 814 werden 120 mm lange Energie-, 
Steuer- oder Nachrichtenkabel unter Spannung einer Propanbe-
flammung unterworfen. 
600 
tur 
gen 
ist 
Die Flamme muß dabei auf mindestens 
mm der Unterseite der Probe auftreffen (Flammentempera-
800 °C). Während der Prüfdauer darf keine der Sicherun-
(Schmelzsicherung 3 A fll'nk) 
' ansprechen. Die Prüfdauer 
in dem Normentwurf nicht angegeben. 
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3.8 Prüfungen für schwerbrennbare Betriebsmittel 
(Hvdrauliköle) 
Nach einigen Großbränden von Hydrauliköl auf Mineralölbasis 
ist der Einsatz von sogenannten schwerbrennbaren Hydraulik-
flüssigkeiten auf Phosphorsäureesterbasis in den Kraftwerken 
deutlich angestiegen. Die Verwendung dieser öle hat jedoch 
verschiedentlich zu Betriebsstörungen durch Bildung von Ab-
lagerungen in den Systemen geführt, so daß ein konsequenter 
Einsatz dieser Mittel bisher nicht möglich war. Im Hinblick 
auf den Brandschutz bieten solche Hydraulikflüssigkeiten 
gegenüber konventionellen Hydraulikölen jedoch deutliche 
Vorteile; das Zündverhalten geht aus der folgenden Tabelle 
hervor. 
Zündtempera- Zündtemperatur [oe] bei 
Bezeichnung tur [ 0 e] Typ 
n.DIN 51 794 10 atü 50 atü 100 atü 
Shell Tellus 29 340 240 197 180 Mineralöl 
Shell s 4899 400 260 195 180 Mineralöl 
Pydraul A 200 > 675 350 310 304 chlor. KWS 
BP Energol 610 460 370 338 Phosphatester 
Die Brennbarkeit von Mineralölen ist eindeutig, obwohl eine 
Entzündung in kompakter flüssiger Phase nicht leicht zu er-
reichen ist. zu ihrer Prüfung sind zahlreiche Prüfverfahren 
entwickelt worden, in denen in mehr oder weniger großer Ver-
einfachung die Verhältnisse beim Austreten von Druckflüssig-
keiten aus einem Hydrauliksystem und der entsprechende Zünd-
vorgang simuliert werden. Entscheidende Arbeiten auf diesem 
Gebiet wurden von einem Ausschuß der Bergbaubetriebe in 
der Europäischen Gemeinschaft durchgeführt. Von dem Ständi-
gen Ausschuß flir die Betriebssicherheit und den Gesundheits-
schutz im Steinkohlenbergbau bei der Kommission der EG wurde 
1974 der 5. Bericht über "Anforderungen und Prüfungen schwer 
entflammbarer Flüssigkeiten zur hydraulischen Kraftübertra-
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d St " vorgelegt Dieser Bericht beschreibt u.a. gung un euerung · 
die Prüfverfahren für Hydrauliköle, die die Anforderungen der 
h · haft erfüllen Danach sind zur Beurteilung der sec sergeme1nsc · 
Schwerentflammbarkeit in der EG folgende Tests vorgeschrie-
ben: 
a) Bestimmung der Entflarnrnbarkeit der unter Druck versprüh-
ten Flüssigkeit, 
b) Bestimmung der Flammenausbreitung in eine~ Gemisch aus 
Kohlenstaub und Flüssigkeit, 
c) Bestimmung der Entflamrnbarkeit mittels Dochtversuch · 
Daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Prüfverfahren, 
die bisher allerdings noch nicht vereinheitlicht werden 
konnten. Viele Industriezweige haben aufgrund von Erfahrun-
gen mit Mineralölbränden eigene Vorstellungen über die für 
ihre Verhältnisse spezifischen Testbedingungen entwickelt, 
wobei vor allem die Art der Zündquelle je nach Betriebsbe-
dingungen variiert wird. Ein für alle Einsatzbereiche aus-
sagefähiger Brandtest dürfte nur schwerlich zu definieren 
sein. Die von der Bergbauindustrie der EG durchgeführten Ar-
beiten liefern jedoch gute Ansatzpunkte für die Vereinbarung 
solcher Tests auch in anderen Industriebereichen. 
Der Einsatz von solchen Hydraulikflüssigkeiten bietet sich 
vor allem dann an, wenn Brandbekämpfungs- und Löschmaßnahmen 
in sehr schwer zugänglichen Räumen und Anlageteilen vorzu-
sehen und sicherzustellen sind. 
3.9 Sonstige Prüfrichtlinien 
Neben den in den Abschnitten 3.1 bis 3.8 beschriebenen 
Brandschutzprüfungen gibt es noch . 
e1ne große Zahl weiterer 
Prüfbestirnrnungen, auf die jedoch nicht näher eingegangen 
hier vorliegenden Anwendungsbereich 
keine oder nur geringe B d t 
wird, weil sie für den 
e eu ung haben. Erwähnenswert sind 
in diesem Zusammenhang lediglich noch 
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- die Richtlinien für die Prüfung und Zulassung von dämm-
schichtbildenden Brandschutzbeschichtungen auf stahlbau-
teilen zum Nachweis der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach 
DIN 4102 und 
- die Richtlinien und Erläuterungen für die Prüfung und 
Zulassung von Verglasungen. 
An dieser Stelle soll jedoch noch ein brandschutztechnisches 
Prüfproblem angesprochen werden, welches seit vielen Jahren 
bearbeitet und diskutiert wird, ohne daß dafür eine Lösung 
abzusehen ist. Es geht dabei um die Messung der optischen 
Dichte von Rauch, der beispielsweise bei der Verbrennung 
eines Feststoffes entsteht. Wenngleich der Rauchdichte und 
-menge im Falle eines Schadenfeuers für die Rettungs- und 
Brandbekämpfungsmaßnahmen entscheidende Bedeutung zukommt, 
ist es trotz umfangreicher Forschungsbemühungen bisher 
nicht gelungen, ein Meßverfahren zu entwickeln, welches 
gestattet, die Gefährlichkeit der einzelnen brennbaren 
Stoffe untereinander im Hinblick auf ihre Rauchentwicklung 
im Falle eines Brandes quantitativ nachzuweisen. Die in 
diesem Zusammenhang in den USA durchgeführten Arbeiten ha-
ben zur Entwicklung der sogenannten XP2-Chamber und daraus 
folgend zu einer Standardprüfung nach ANSI/ASTM E 662-79 
geführt. Die spezifische optische Dichte von Rauch wird 
gemäß dieser Norm aus 
der Lichtschwächung eines durch den Rauch geleiteten 
Strahles und 
- einem geometrischen Faktor, der die Versuchsanordnung 
berücksichtigt, 
2 
ermittelt. Bei der Prüfung werden die 76,2 x 76,2 mm gro-
ßen Proben von ~ 25,4 mm Dicke mit einem elektrischen 
Strahler mit 2,~ w/cm2 beheizt. Dabei ~erden zwei Arten 
von Brandbeanspruchungen unterschieden. Entweder wird die 
Rauchdichte der unter diesen Bedingungen entstehenden 
Pyrolysegase direkt gemessen, oder die Gase werden noch mit 
einer kleinen Pilotflamme gezündet und teilweise verbrannt. 
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2 
Die Strahlungsintensität von 2,5 W/cm wurde gewählt, weil 
dieses die höchste Intensität ist, bei der eine Pyrolyse 
von Cellulosematerialien ohne Selbstentzündung möglich ist. 
Die Prüfung ermöglicht somit die Ermittlung der optischen 
Rauchdichte von bestimmten Materialien unter speziellen 
versuchsbedingungen. Eine Übertragung der Versuchsergeb-
nisse auf die Verhältnisse, die bei einem wirklichen Brand 
vorliegen, ist nur begrenzt möglich. Insbesondere kann mit 
dieser Methode die optische Rauchdichte von brennenden Ka-
beln, was für den hier vorliegenden Fall besonders wichtig 
erscheint, nicht bestimmt werden. Es erscheint somit drin-
gend erforderlich, daß diesbezüglich umgehend entsprechende 
Prüfgrundsätze ausgearbeitet werden. Die Messung der Licht-
schwächung infolge der Rauchentwicklung als Ergänzung einer 
Brennbarkeitsprüfung allein dürfte dafür nicht ausreichen. 
Nach den vorliegenden Erfahrungen mit der ASTM E 662 Cham-
ber werden die Ergebnisse von Rauchdichtemessungen sehr 
stark von der Versuchsanordnung und den jeweiligen Versuchs-
bedingungen beeinflußt, so daß die Verallgemeinerung von 
Meßdaten außerordentlich schwierig ist. Die vorliegenden 
Erfahrungen aus den USA könnten jedoch gut als Grundlage 
für die Entwicklung einer entsprechenden Prüfmethode 
dienen. 
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4. BRANDSCHUTZ DER REFERENZANLAGE 
4.1 Vorbemerkung 
Die brandschutztechnischen Erhebungen in der Referenzanlage 
wurden im Zuge von zwei dreitägigen Begehungen durchgeführt. 
Zur Vorbereitung wurde anhand der in Abschnitt 4.2 beschrie-
benen Unterlagen von der Arge ein Begehungsplan ausgearbei-
tet. Im wesentlichen umfaßte die Bestandsaufnahme raumweise 
die folgenden übergeordneten Gesichtspunkte: 
- Raumgröße und -nutzung, 
- Sicherheitseinrichtung und radiologisches Inventar, 
- Brandgut und Zündquellen, 
- Bauteile und Bauteilprüfungen, 
- Branderkennung und -bekämpfung, 
- Flucht- und Rettungswege. 
Für jeden Raum wurden etwa 30 Einzelwerte ermittelt, die 
sich jeweils aus den 
- vorgegebenen Anforderungen und 
- ausgeführten Maßnahmen 
ergaben. Gebäudeweise werden die Einzelergebnisse der Be-
gehung auf Formblättern zusammengestellt. Es kann davon aus-
gegangen werden, daß darin die brandschutztechnisch wesent-
lichen und typischen Bereiche der Referenzanlage erfaßt sind. 
Brandschutztechnisch mit konventionellen Kraftwerksbauten 
vergleichbare Bereiche wurden bewußt ausgespart. Somit wur-
den nur Gebäude mit sicherheitstechnisch wichtigen oder nu-
klearspezifischen Anlagenbereichen erfaßt: 
- Reaktorgebäude Innenraum (Bauteil A), 
- Reaktorgebäude Ringraum (Bauteil B), 
- Reaktorhilfsanlagengebäude (Bauteil C), 
- Schaltanlagengebäude (Bauteil E), 
- Notstromdieselgebäude (Bauteil K), 
- Notspeisegebäude (Bauteil X), 
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- Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerke (Bauteil M2 und MS)' 
- Kabelkanäle. 
Durch die Beteiligung des Beratergremiums an der Begehung 
war über die Erfassung der Anforderungen und Maßnahmen hin-
aus die Möglichkeit gegeben, Sonderprobleme und Detailfragen 
bereits vor Ort weitgehend abzuklären. 
Nicht erfaßt und beurteilt wurden bei der Begehung die 
brandschutztechnischen Maßnahmen und Gegebenheiten des in 
der Bauphase befindlichen Kraftwerks. Maßnahmen, die aus 
den Genehmigungsauflagen der Gutachter resultieren, \'rurden 
so weit wie möglich auf den zu erwartenden Endzustand des 
Bauwerks extrapoliert (Beispiel: noch nicht vorhandene Tü-
ren). Im übrigen ist der Brandschutz auf Baustellen thema-
tisch so weit von dem vorliegenden Vorhaben entfernt, daß 
auch auf das oberflächliche SAMmeln von Erfahrun'fen Vf'r-
zichtet wurde. 
Die Brandgutmengen in den Tabellen "Brandschutztechnische 
Randbedingungen" entsprechen den nur qualitativ überprüften 
Angaben des Herstellers in den Brandschutzlisten; eine ge-
sonderte Messung dieser Brandlasten war aus zeitlichen Grün-
den nicht möglich. Abgesehen von den in den Brandschutzlisten 
nicht mit erfaßten Brandgütern (z.B. schwer brennbaren Kalt-
wasserisolierungen oder Rohrleitungen aus PU-Schaum bzw. PE-
Materialien) kann davon ausgegangen werden, daß die angegebenen 
Brandlasten repräsentativ sind. 
Die Formblätter "S' h . lC erhel tstechnische Randbedingungen 11 geben 
Aufschluß darüber · 1 h h-
. ' ln we c en Bereichen sich sicherheitstec 
n1sch wichtige Anl . 
. agentelle und radioaktive Stoffe befinden, 
d1e entsprechend an e ß · h 
machen. 
In den 
Hälfte 
g pa te Brandschutzmaßnahmen erforderl~C 
Formblättern 11B d 
. ran schutzmanßnahmen II 
dle Anforderungen mit Quell 
enangabe; 
umfaßt die linke 
Ha .. lfte die rechte 
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enthält die vor Ort angetroffenen Maßnahmen und die zugehörigen 
Beurteilungsgrundlagen. 
4.2 Verwendete Brandschutzunterlagen 
zum Brandschutz der Referenzanlage wurden der Arge mit Ge-
nehmigung der Bayernwerk-AG vom Hersteller und von den Gut-
achtern folgende Pläne und Unterlagen zur Verfügung gestellt: 
Allgemeine Pläne: 
- Brandschutzpläne, 
- Fluchtwegpläne, 
- Brandmeldepläne, 
- Lüftungspläne, 
- Lagepläne, 
- Zufahrtspläne. 
Berichte des Herstellers: 
- Baubeschreibung der sicherheitstechnisch relevanten Ge-
bäude (aus dem Bauantrag), 
- Sicherheitsbericht (Auszug zum Brandschutz), 
- Brandschutzmemorandum (Stand Mai 1978), 
- Brandschutzlisten, 
-Beschreibung des Feuerlöschsystems UJ, 
- Zusammenstellung der Feuerschutzabschlüsse und Kabel-
schotte, 
- Brandschutz im Betriebshandbuch (Auszug), 
- Einzelergebnisse brandschutztechnischer Untersuchungen und 
Prüfungen (soweit vorhanden). 
Gutachten zum Brandschutz: 
Die Beurteilung des Brandschutzkonzepts und der Brandschutz-
maßnahmen wurde mündlich von Vertretern folgender Institu-
tionen erläutert: 
- TUV Bayern, 
- Bayerisches Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz 
(abwehrender Brandschutz), 
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_ Bayerische versicherungskarruner (vorbeugender Brand-
schutz). 
Die in diesem Zusammenhang erstellten Gutachten und Exper-
tisen standen der Arge nicht zur Verfügung; sie sind jedoch 
in die Teilbaugenehmigungen des Landratsamtes Schweinfurt 
eingeflossen (s.u.). 
Auflagen der Genehmigungsbehörden: 
- Brandschutztechnische Auflagen zum Bauantrag, 
- Brandschutztechnische Auflagen in den Teilbaugenehmigungen 
- Brandschutztechnische Auflagen des Atomrechts. 
Die Beschaffung aktueller Unterlagen war dadurch erschwert, 
daß Pläne und Berichte zu den zu untersuchenden Gebäuden über-
arbeitet und fortgeschrieben werden mußten. Soweit möglich, 
wurden dabei neue Erkenntnisse und Erfahrungen in Forschung 
und Technik berücksichtigt. Der Istzustand der Anlage konnte 
daher erst vor Ort festgestellt werden. 
4.3 Bestandsaufnahme vor Ort 
Im folgenden werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
gebäudeweise diskutiert. Jeder Unterabschnitt enthält eine 
kurze Baubeschreibung und eine Erörterung der baulichen und 
brandschutztechnischen Besonderheiten. Aus Gründen der über-
sieht sind die wesentlichen Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
tabellarisch unter den in Abschnitt 4.1 erläuterten Gesichts-
punkten zusammengefaßt: 
- Sicherheitstechnische Randbedingungen, 
- brandschutztechnische Randbedingungen, 
- Brandschutzmaßnahmen. 
Durch die Untersch 'd 
e1 ung zw · h f"h-
rungen b · d 1 sc en Anforderungen und AUS u 
e 1 en Brandsch t d 
in welchem U f .. u zmaßnahmen wird u.a. deutlich, wo un 
m ang uber Altern t · Ent' 
a 1 V- und Ersatzmaßnahmen der 
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wicklung der brandschutztechnischen Erkenntnisse und nuklear-
spezifischen Gesichtspunkten Rechnung getragen wurde. 
4.3.1 Reaktorgebäude- Innenraum 
Das Reaktorgebäude ist eine Stahlbetonkonstruktion, die 
durch die Stahlkugel in das innenliegende Containment (Bau-
teil A) und den außenliegenden Ringraum (Bauteil B) geteilt 
ist. Im brandschutztechnischen Sinn bilden die Bauteile A 
und B einen Brandabschnitt, so daß die getrennte Behandlung 
lediglich dazu dient, die aus dem Betriebszustand resultie-
renden besonderen Bedingungen im Sicherheitsbehälter in 
eine übersichtliche Form zu bringen. 
Der äußere Durchmesser des Reaktorgebäudes beträgt 62,80 m, 
der des stählernen Sicherheitsbehälters 56,00 m. Die lichte 
Weite des Ringraumes zwischen Betonhülle und Sicherheitsbe-
hälter beträgt ab Äquatorebene nach oben 1,40 m. Das 
Gebäude ist gleichmäßig bis - 6,00 m unterkellert und ragt 
ca. 55,00 m über OK Gelände. 
Der Sicherheitsbehälter wird durch die geschlossene 
30 mm dicke kugelförmige Stahlkonstruktion begrenzt, die 
in die ca. 3,0 m dicke Stahlbetonkonstruktion zwischen den 
Ebenen - 6,0 m und + 2,0 m eingespannt ist. Die Lasten der 
Stahlbetoneinbauten des Sicherheitsbehälters werden durch 
den Sicherheitsbehälter über die Stahlbetonk~lotte in die 
Funda~entplatte abgetraqen. Im Innern des Sicher~ei~shPh~l~Pr~ 
umgibt ein stehender Schutzzylinder aus Stah!heton a]~e ~ru~c, 
in denen die druckführende Umschließung des Real:torl:Uh:ni tte,.s 
und das Brennelementbecken sowie das separate Transportbehälter-
becken untergebracht sind. Er bildet gleichzeitig einen Schutz 
für den Sicherheitsbehälter gegen anlageninterne Störfälle. 
Der Zylinderinnenraum ist nach oben durch den Beckenflur und 
die als Stahlkonstruktion ausgeführten Decken über den Dampf-
erzeugerräumen begrenzt. Die hochgeführte Krone der 
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Zylinderwand trägt die Kranbahn für den Reaktorgebäude-Rund-
laufkran. Alle tragenden Bauteile sind aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen erstellt, jedoch z. T. in ungeschützter Stahlkonstruktion. 
Die Dimensionierung der Stahlbeton-Einbauten des Sicherheits-
behälters ist im wesentlichen durch die erforderliche Ab-
schirmung gegen Strahlung und Schutzanforderungen gegen an-
lageninterne Störfälle bestimmt. Überströmtüren und über-
strömöffnungen sorgen beim Bruch einer Rohrleitung fir den 
notwendigen Druckausgleich zwischen Anlagen- und Betriebs-
räumen. Verschiedene Abschirmwände und ~.\landöffnungen sind 
als Setzsteinwände mit vorgefertigten Abschirmsteinen aus 
Stahlbeton gemauert. 
Auf der folgenden Tabelle A 1 sind die für das Bauteil A 
relevanten sicherheitstechnischen Randbedingungen angegeben. 
Bei einem Brand im Containment ist eine Reihe sicherheits-
technisch wichtiger Komponenten und Einrichtungen, zum gro-
ßen Teil mit aktivem Inventar, betroffen. Eine Kurzüber-
sicht der vorgesehenen Brandschutzmaßnahmen ist auf der Ta-
belle A 1 ebenfalls angegeben. Zu den sicherheitstechnischen 
Randbedingungen zählt auch die Auslegung gegen andere Stör-
fälle, die unter Umständen d1'e B d ran entstehung, -erkennung, 
-bekämpfung oder -ausbreitung beeinflussen könnten. 
Auf der Tabelle A 2 · Slnd brandschutztechnische Randbedingun-
gen des Bauteils A zusammengestellt. Wichtig ist die Er-
kenntnis, daß die spezifischen l'm s· f 
' 1nne von DIN 18 230 au 
die zugehörige Gru dfl" 
n ache bezogenen Brandlasten sehr un-
terschiedlich s· d d 
ln un aus betrieblichen Gründen punktuell 
Extremwerte erreichen. Das 
gesamte Gebäude ist brandschutz-
technisch eine Einheit. 
Die Tabelle A 3 enthält 
auf 4 Blättern die im Reaktorgebäu-
de vorgeschriebenen und aus .. 
0 · .. gefuhrten Brandschutzmaßnahmen · le ausgefuhrten Maßnahmen b 
eruhen in vielen Fällen auf Zu-
stimmungen im Einzelfall U 
p "f · rsache hierfür sind unvollständige 
ru grundsätzesowie sicherheitstechnl'sch 
und betrieb-
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lieh notwendige Abweichungen von herkömmlichen Regelvor-
schriften. Den gestellten Anforderungen konnte vielfach nur 
durch aufwendige Ersatzmaßnahmen entsprochen werden; ein 
Teil dieser Maßnahmen wurde erst im Zuge der mehrjährigen Bau-
zeit aufg:rrund zwischenzeitlich weiterentwickelter Sicherheits-
anforderungen gefordert und ausgeführt. 
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Tabe;lle A 1 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Einwirkungen von außen, 
Kühlmittel verlust-Stör 
fälle (Druckaufbau, 
Stahlkräfte, Reaktions 
kräfte , Bruchstücke, 
Lastabsturz,Flctung) 
Strahlenschutz 
\ 
Sicherheitstechnische Randbedingungen - Reaktorgebäude Bauteil A 
Betroffene 
Einrichtung 
Primärkreiskomponen-
ten, 
Meßeinrichtungen, 
Steuereinrichtungen, 
Lüftungsanlagen 
Aktivitätsinventar 
Primärkreis, 
Umluftfilteranlagen 
Brandschutzmaßnahmen 
allgemeine Maßnahmen 
Tragende Konstruktion 
feuerbeständig und 
nichtbrennbar, 
z.T. bauliche Redun-
danztrennung, 
räumliche Redundanz-
trennung, 
Branderkennung durch 
Melder, 
manuelle Brandbe-
kämpfung, 
stationäre Löschanla-
gen 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
Abschottungen mit 
Sondertüren zum Druck 
ausgleich, 
Kabelabschottungen, 
Kabeldurchführungen 
durch Sicherheits-
behälter, 
Rohrdurchführungen 
TV-Überwachung der 
HKMP 
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I Tabelle A 2 Brandschutztechnische Randbedingungen - Reaktorgebäude Bauteil (A) 
Brandabschnitte *) Brandlasten spezielle Zündquellen 
AilZahl Flacne Art Einzelmenge Brandbelastung 
m2 kg lO .. ·MJ 10 3 ·MJ. MJ/m2 
1 4240 Kabelisolierungen (PVC 10.750 154,8 elektrische(Pumpen, 
Aktivkohle 1.280 51,2 Antriebe) 
Holz 140 2,5 heiße Anlagenteile 
Öl 600 25,2 Autoxidation 
Schmieröle ohne Anga )en Selbstentzündung 
PU-Schaum II II 233,7 55 (Aktivkohle) 
Dekontanstriche II II Fahrlässigkeit 
18 Ölversorgung für 1. 900 79,8 79,8. 4.433 (Revision) 
HKM-Pumpen 
' 
*) nach DIN 18230 E 
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Tabell(• l\ 3 
Bla.tt: 1 
Kr i t:cr i 11rr1 
Brandwände 
Brandabschnitte 
tragende Konstruktion 
Fugen 
\ 
Brandschutzmaßnahmen - Reaktorgebäude Bauteil A 
l\n fordc>runq Ausführung 
Maßnahme Reaeiunq Maßnahme Beurteilung 
Brandwand als Abschlußwand Bay BO, Art. 31 Reaktorgebäude Bauteile A DIN 4102, Teil 
3 + 4 von Gebäuden und innerhalb und B als ein Brandab-
ausgedehnter Gebäude in 
Abständen von höchstens 
40 m 
F 90 
F 90 - AB 
BayBO, Art. 27 
- 29 
schnitt; Brandwand zum 
Reaktorhilfsanlagengebäude 
(mit Druchbruch im Bereich 
der Personenschleuse) 
Stahlbetonbauteile F120-A, DIN 4102, Teil 
Montageöffnungen mit Stahl- 2 + 4 
betonplatten verschlossen, 
Stahlkonstruktionen (z.B. 
DE- und RDB-Auflager) unge-
schützt 
Bauteilfugen dicht mit 
Litaflex verschlossen -
Feuerwiderstandsdauer 
~ 90 Minuten 
in Anlehnung an 
DIN 4102, Teil 2 
Prüfzeugnis 
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Tabelle A 3 
Blatt: 2 
Kriterium 
Abschlüsse 
Feuerschutzklappen 
Kabeldurchführungen 
Rohrdurchführungen 
Redundanztrennung 
Brandschutzmaßnahmen - Reaktorgebäude Bauteil A 
AnForderuna Ausführung 
Maßnahme 
Verschlüsse T90/K90 an den 
Deckenöffnungen oder Öff-
nungen in feuerbeständigen 
Wänden; 
Türen T90 in Treppenraum-
wänden für mehr als 5 Voll-
geschosse 
Rohrdurchführungen nicht 
brennbar und gegen Brand-
übertragung gesichert 
erforderlich 
Reqelunq 
BayBO, Art. 30 
- 34 
BayBO, Art. 38 
Maßnahme 
Türen T30 mit Scherstift 
(Pendeltür) aus nuklearen 
Gründen 
Klappen·K90 
Beurteilung 
Zustimmung im 
Einzelfall 
Nr. IIB12-9130/ 
2-70 
DIN 4102, Teil 6 
BayBO, Art. 32.4 Kabelschotts Naumann F90 Zustimmung im 
RSK-Leitlinie 
Einzelfall 
Brattberg/Mörtelschott F90 allg .. bauaufs. 
spezifizierte Rohrdurchfüh-. 
rungen 
Kunststoffleitungen mit ge.". 
Zulassung 
prüften Durchführungen Prüfzeugnis 
weitgehende räumliche und/ 
BMI-Sicherheits- oder teilweise bauliche 
kriterien 
KTA 3501 
Trennung 
Schutz nicht getrennter 
redundanter Kabelvertei-
lungen durch Sprühflutan-
lagen 
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Tabelle A J 
Blcltt: 3 
Krit Pri11rn 
Abschottung 
von Brandlasten 
Branderkennung 
Brandbekämpfung 
\ 
Brandschutzmaßnahmen - Reaktorgebäude Bauteil A 
An for·de runa Ausführung 
Na l)nahrne 
Abschottungen 
für brennbare 
und für Räume 
Brandgefahr 
I Reqeluna 
I 
F90/T90/K90 I BayBO, Art. 30 
Flüssigkeite4 5.TBG, 2.2 + 
mit erhöhter 2.3.3 
Rauchmelder in allen Räu-
men mit größerer Brandlast; 5.TBG, 2.5 
für Brandfrüherkennung weit-
gehend Ionisationsfeuer-
melder 5. TBG, 2. 12 
wirksame Löscharbeiten er-
möglichen; selbsttätige Feu-
erlöscheinrichtungen falls 
sonst kein ausreichender 
Schutz 
BayBO, Art. 16 
5. TBG, 2. 2 
(Änderung hin-
sichtlich Hand-
auslösung mit 
Bescheid vom 
21.7.1981) 
\ 
l'<l-aßnahme Beurteilung 
Stahlbetonbauteile F120-A, DIN 4102, T,2+4 
Türen T90 zu Ölbehälter-
räwnen, Umluftfilteranlagen DIN 4102 1 T.S 
Türen T90 DIN 18081, Zu-
stimmung i!ll Ein-
zelfall 
flächendeckende Anordnung 
von Rauchmeldern (I, I+O); 
Druckknopfmelder in den 
Treppenräwnen; 
VDE 0833 
DIN 14675 
TV-Überwachung der HKM-Pum-
pen, Kanalmelder vor Abluft 
filtern, Temperaturwächter 
und Sicherheitstemp.begrenz r 
unY" 11. h; .-,+-o..- l'.V,.k'; 1 +-o...-.-, 
Sprühwasser-Löschanlagen m. DIN 14494 
Auslösung vor Ort und von 
der Warte aus bei Brandgut-
massierung: 
- HKM-Pumpen mit Kabeltras-
1 sen (+6,0m - +16,0m) 
- Ölbehälterräume I 
' - Kabelverteilungen bei 1 
+ 12,0m 
ausreichend Wandhydranten BlaBuK-Merkblat 
und mobile Feuerlöscher "Tragbare Feuer 
1öscher" 
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r :::~~~e A ~ I !coLlrJ•J>iChutzr;:.::lf':r-:a.hn,e'-, - Reaktorgebäude Bauteil A 
--------+------------------------,~ ---------·--------1 
Kriterium 
Treppenräume 
I Anforderung i Ausführung 
I L---------------------------~-----------------1 i---------------------------------.~-----------------·-, 
Maßnahme I Regelung I Maßnahme 
1 
2 notwendige Treppenräume 
mit Überdrucklüftung oder 
Rauchabführung; 
II BayBO, Art. 37 
I 
+ 38 
5 . TBG , 2 • 1 0 + 
2.33.5 alternativ für fehlende 
Rauchabführung Selbstretter 
als Fluchtgerät; 
feuerbeständige Ausführung 
Änderung der 
TBG beantragt 
5.TBG, 2.4 
' I 
1
4 innenliegende Treppenräume 
bis +12,0m, zusätzlich außen 
,liegender Treppenraum mit 
lzugang bei +21,5m (Notschleu l se); 
Beurteilung 
I
Selbstretter als Fluchtgerät 
1------------+--------------t-----------+------------+--------
Angriffswege 
Flucht- und Rettungs-
wege 
Rauch- und 
Wärmeabzug 
2 voneinander unabhängige 1· 
Angriffs-, Flucht- und Ret-
tungswege mit Krankentrage 
begehbar; I 
die beiden Treppenräume 
müssen von jeder Ebene aus 
erreichbar sein; 
Rauchabfuhr über kontrol~ 
lierte Ablufteinrichtung; 
notwendige Treppenanlagen 
mit Überdrucklüftung 
Rauchabführung aus den 
Treppenräumen 
5.TBG, 2. 33 
BayBO, Art. 38 
5 . TBG , 2 . 3 3 . 5 
5. TBG, 2. 10 
BayBO, Art. 38 
StrlSchVO 
4 innenliegende Treppenräume 
bei +12,0m über der Personen 
schleuse erreichbar; 
Zugang zu Ebene +21,5, über 
außenliegenden Treppenraum 
und Notschleuse; 
Angriff, Flucht und Rettung 
durch fehlende Entrauchung 
sowie Wege bis 100m erschwer , 
jedoch Selbstretter sowie 
besondere Fluchtwegkennzeich 
nung 
keine Rauchabführung; 
Selbstretter als Flucht-
gerät 
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4.3.2 Reaktorgebäude- Ringraum 
Der Ringraum (Bauteil B) ist über die Notschleuse mit dem 
1 ) Verbunden Und stellt mit diesem eine Innenraum (Bautei A 
brandschutztechnische Einheit dar. 
Der Ringraum mit seinen 2,0 m dicken Stahlbeton- bzw. Spann-
betonaußenmantel von- 6,0 m bis 21,5 m als Zylinder und von 
+ 21,50 m bis+ 54,20 malsKugelschale schützt einerseits 
den Sicherheitsbehälter gegen mechanische Einwirkung von au-
ßen, soll andererseits aber auch die Umgebung gegen unzu-
lässige Strahlenbelastung schützen. Alle Decken und Wände 
des Ringraums bestehen aus Stahlbeton mit Betondeckungen 
> 4,0 cm. 
Die Außenkontur des Reaktorgebäudes ist im zylindrischen Be-
reich von zwei Anbauten unterbrochen: 
- die Stahlbetonumbauunq des aus dem Sicherheitsbehälter her-
vortretenden Teils der Materialschleuse, 
- die an der dem Maschinenhaus gegenüberliegenden Außenseite 
der Betonhülle auskragend angeordneten FD- und Speisewas-
ser-Armaturenkammern. 
Im unteren Bereich von- 6,0 bis + 12,o m dient der Ringraum 
zur Aufnahme Von Sicherheitssystemen (z. B. Flutbehälter, 
Nachkühler .. ) f .. 
u. a. ur den Reaktor. Der Ausbau erfolgte 
durch Stahlbetonwände (d ~ 40 cm) und Stahlbetondecken, wäh-
rend für die Weiterleitung der Lasten aus den verschiedenen 
Versorgungssystemen im wesentlichen Stahlgerüste eingesetzt 
wurden. Stahlbüh d 
nen un Laufstege sind in geschweißter oder 
geschraubter Konstruktion ausgeführt und mit Gitterrosten 
abgedeckt; sie sind brandschutztechnl·sch 
ungeschützt. 
Die sicherheitstechn· h 
. lsc en Randbedingungen des Bauteils B 
Slnd auf Tabelle B 1 
. zusammengestellt. Im Brandfall sind 
Slcherheitstechnisch . h . . 
Wlc tlge Elnrichtungen und aktives rn-
ventar zu schützen d . 
' so aß dle Maßnahmen ebenso wie beim 
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Bauteil A aus einer umfangreichen Palette von baulichen und 
betrieblichen Vorkehrungen bestehen. 
Die brandschutztechnischen Randbedingungen des Bauteils B 
sind auf Tabelle B2 angegeben. Die Brandgutarten entspre-
chen in etwa den Brandgütern im Containment. Den Hauptan-
teil bilden auch hier die PVC-Kabelisolierungen. Die Brand-
schutzlisten enthalten keine Mengenangaben über PU-Schaum-
Isolierungen für die Kaltwasserleitungen. Die zugrunde ge-
legte Brandabschnittsfläche des Ringraums ist so groß, daß 
sich im Mittel eine niedrige spezifische Brandbelastung er-
rechnet. örtlich treten jedoch Brandlastanhäufungen auf, 
für die gesonderte Maßnahmen vorgesehen sind. 
Die Brandschutzmaßnahmen im Reaktorgebäude-Ringraum sind 
auf den Tabellen B3 zusammengestellt. Auch hier wurden für 
einige bauliche Maßnahmen Zustimmungen im Einzelfall er-
teilt. Auf die geforderten selbsttätigen Feuerlöschanlagen 
wurde verzichtet, da ausreichend Wandhydranten und mobile 
Löscheinrichtungen vorhanden sind. Anstelle des nicht reali-
sierbaren Rauchabzugs sind umluftabhängige Atemschutzgeräte 
vorgesehen. Diese "Selbstretter" sind auch im Zusammenhang 
mit den überlangen Flucht- und Rettungswegen als Alternativ-
maßnahme anzusehen. Die Alternativmaßnahmen wurden mit 
Änderungsbescheid zur 5. TBG vom 21.7.1981 genehmigt. 
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Tabelle B 1 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Einwirkungen von außen, 
Rohrleitungsbrüche, 
Überflutung, 
Strahlenschutz, 
Ansaugen explosions-
fähiger Gase (bei Arma 
turenkammer) 
\ 
Sicherheitstechnische Randbedingungen - Reaktorgebäude Bauteil B (Ringraum) 
Betroffene 
Einrichtung 
redundante Not- und 
Nachkühlsysteme, 
Meßumformer, 
redundante Kabel-
trassen 
Lüftungstechnische 
Anlagen 
Aktivitätsinventar 
Komponenten und Lei-
tungen, welche Primär-
kühlmittel beinhalten 
Aktivkohle-Filter 
Brandschutzmaßnahmen 
allgemeine Maßnahmen 
Tragende Konstruktion 
feuerbeständig und 
nichtbrennbar, 
z.T. bauliche Redun-
danztrennung, sonst 
räumliche Redundanz-
trennung, 
Branderkennung durch 
Me'lder, 
manuelle Brandbekämp-
fung 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
Kabelabschottungen, 
Vertikalabschottung 
zur Raucheindämmung, 
Rohrdurchführung bei 
Kunststoffrohren, 
Wärmedämmung von 
Kaltwasserleitungen 
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Tabelle B 2 
Brandabschnitte *) 
Anzahl Flacne 
1 4280 
76 
*) nach DIN 18230 E 
Brandschutztechnische Randbedingungen - Reaktorgebäude Bauteil (B) 
Art 
Kabelisolierungen (PVC 
Schmieröle und -fette 
Aktivkohle 
Holz 
PU-Schaum 
Dekontanstriche 
Ölversorgung für HD-
Förderpumpen (3 x 
o,3 m3 ) 
Brandlasten 
Einzelm~e~nr.g~er-~~-+-B~r~a;-n~d~b~e_l_a_s,t~un~~g~----1 kg lU··MJ l03 ·MJ MJ/m~ 
24.050 346,4 
760 31,9 
880 35,3 
120 2,2 
ohne Anga pen 415,8 97 
II II 
900 37,8 37,8 498 
spezielle Zündquellen 
elektrische (Pumpen, 
Antriebe) 
heiße Anlagenteile 
Autoxidation 
Selbstentzündung 
(Aktivkohle) 
Fahrlässigkeit 
(Revision) 
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Tabelle B3 Blatt: 1 
Krit:erium 
Brandwände 
Brandabschnitte 
tragende Konstruktion 
Brandsch,-.JtZ['}aßna):nen - Reaktorgebäude Bauteil B (Ringraum) 
l\nforcir>run,...~ 
Maßnahme r Regelung 
Brandwand zum Hilfsanlagen~ BayBO, Art. 31 
gebäude; I 
Schleuse auf -6,0m zum 5.TBG, 2.4 
Hilfsanlagengebäude mit ! 
doppelten T90/K90-Verschl.~· 
Personenschleuse mit Siehe -5.TBG, 2.4 
heitsbereich in F90/T90/K9 
im Hilfsanlagengebäude; I 
2 Brandabschnitte, alter- 5.TBG, 2.5 
nativ I-Melder 
F90 
~ F90-AB 
I BayBO, Art. 27 
1 
_ 29 I 
I 
Maßnahme 
Schleusenraum in F120-A, 
Tür T90 2-flügelig 
Beurteilung 
DIN 4102, Teil 
3 + 4 
zusätzlich druckwasserdich- DIN 4102, Teil 5 
te Sondertüren, 
keine Abtrennung zum Bau-
teilA(Stahlhülle), 
rauchwirksame Abschottung 
von +9m bis +16,5m, I- bzw. 
+0-Melder für größere Brand 
lasten, oberhalb +16,5m 
offene Verbindung 
Stahlbetonbauteile Fl20-A DIN 4102, Teil 
Montageöffnungen mit Stahl- 2 + 4 
betonfertigteilen bzw. Rif-
felblech 
i 1------------+----------------;--~~--~-~-------+--------------+-----------j 
Fugen 
\ 1 
Fuge zwischen Bauteil B und 5.TBG, 2.2 
Bauteil C im eingebauten 
Zustand feuerbeständig ge-
schützt 
Gebäudefuge Styropor mit 
8 cm Litaflex-Abdeckung 
in Anlehnung an 
DIN 4102, 
Prüfzeugnis 
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I Tabelle B3 
Bhtt: 2 
Abschlüsse 
Feuerschutzklappen 
Kaheldurchführungen 
Rohrdurchführungen 
3l·ar-3s::::h:Jt::::r;-,ai3r:a.hr:-:en - Reaktorgebäude Bauteil B (Ringraum) 
Anforderung 
Maßnahme I Regelung 
l 
doppelte T90/K90-Verschlüs~ S.TBG, 2.4 
se auf -6,0m in der Schleu~ 
se zum Hilfsanlagengebäude I 
I 
I 
Rohrdurchführungen nicht-
brennbar und gegen Brand-
übertragung gesichert 
I BayBO, Art. 22. 
l 
i 
·Maßnahme 
I 
Ausführung 
an Schleuse Tür T90, sonst 
Türen T90 
lii Türen T 30 Klappen K 90 
Kabelschotts Naumann F90 
Brattberg mit Mörtelschotts 
F90, 
spezifizierte Rohrdurch-
führungen, 
Kunststoffleitungen mit 
geprüften Durchführungen 
Beurteilung 
DIN 4102, Teil 5 
DIN 18081 1 Zusti 
mung im Einzel-
fall 
DIN 18082 
DIN 4102, Teil 6 
Zustimmung im 
Einzelfall 
allgemeine bau-
aufsichtl. Zul. 
keine 
Prüfzeugnis 
t------------1---------------+-i' ----------·----+-------------+--------1 
' 
Redundanztrennung erforderlich jl RSK-Leitlinie 
I 
BMI-Sicherheits 
kriterien 
KTA 3501 
I 
l 
feuerbeständige Abschottung DIN 4102, Teil 2 
von Kabelschächten und· 
Kabelve~teilungen, ausge-
nommen Steigeschächte 
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Tabelle B3 I Brandschutzmaßnahmen - Reaktorgebäude Bauteil B (Ringraum) 
_B_-1_a_· t_t_: ___ 3_______ ---1-------- __ ------------- __________ --------------------------=------------------------1 
I Anforderung i Ausführung ! 
• -------- -- --- -·---- -------------------r--------------- ___ i______________ , 
j Maßnahme ; Regelung ! Maßnahme ~Beurteilung 
-------~'---------------------------------~-------------------~i~--------------------------------t-------------------1 ~----------- ' I 
Ab.schot.t.unq 
von Braadlast.•:'n 
Brandt:::-·l·k_,- i;Il1J:!~J 
Abschottungen F90 /T90 /K90 : BayBO, Art. 30 
für brennbare Flüssigkeite~ 5.TBG, 2.2 + 
und für Räume mit erhöhter: 2.3 
Brand- und ' Explosionsgefahr; 
l 
I 
I 
Rauchmelder in allen Räumen 5.TBG, 2.5 
mit größerer Brandlast; 1 
für Brandfrüherkennung 
weitgehend Ionisationsfeu-
ermelder 
i 
! 5. TBG, 
' ! 
I 
2.12 
I 
I
' feuerbeständige Abschottung 
von Kabelschächten, Kabel-
! Verteilungen und HD-Förder-
1 
.. ' pumpen, Ringraumfilter 
(Stahlbeton F90, 
Türen T90, 
Promat F90 Trennwände bzw. 
Abschottungen), 
Kabel zum größten 
abqeschottet 
Teil 
DIN 4102,Teil 2 
DIN 4102, Teil 4 
DIN 18081, Zu-
stimmung im Ein-
zelfall 
·.1 flächendeckend realisiert, VDE 0833 
zusätzlich Druckknopfmelder DIN 14675 
in Treppenräumen; 
! 
i 
I 
Rauchmelder teilweise nicht 
unter einer Decke, sondern 
mit Rauchfangschirm 
1--------------- ------------ ---- -- - ---- ______ J----------------11---------t 
Brandbekarr:pfun9 
\ 
l 
J 
selbsttätige Feuerlöschein-IS.TBG, 
richtungen, falls sonst ! 
kein ausreichender Schutz f 
i 
\ 
2.2 
I 
\l keine selbsttätigen Feuer-
löschanlagen; alternativ 
manuelle Brandbekämpfung, 
I 
i 
I 
dazu ausreichende Anzahl 
von Wandhydranten und mo-
bilen Feuerlöschern vor-
t handen 
jBlaBuK-Merkblatt 
"Tragbare Feuer-
löscher" 
--> 
Ul 
0 
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f Tabelle B3 
~1a~t; 4 
1.' 
, Brandschutzmaßnahmen - Reaktorgebäude Bauteil B (Ringraum) 
--------------., .... ·- ---·-···--------- .. ------ ..... ---------------4 
Kriterium 
Ausführun_g __________________ -t 
i Maßnahme ! Reqelunq ' Maßnahme ! Beurteilung 
....... ________ ,.__ _____________ .-~~------. ----~---------------------!--------. 
! i : ,. 
i ! 
!! Treppenräume in Achsen 18° i BayBO, Art.37+3S 2 Treppenräume bis +12m; 
und 181° in feuerbeständige~S .. TBG,2. 4+2 .10 : keine Überdrucklüftung oder 
\ Ausführung mit Überdruck- . . ! Rauchabführung; 
\ lüftung oder Rauchabführung~Änderung 3. TB4 Selbstretter als Flucht-
! alternativ Selbstretter als! 1 gerät 
\ 
Fluchtgerät für fehlende l ! 
Treppenräume 
1 
Rauchabführung . ~.. l 
---------------------+--------------------~---------------.-~---- ---------------------- ·-t- .. --------r-
Angriffsweye ·~die beiden Treppenräume müs"-S.TBG, 2.33.1 i beide Treppenräume bei -6m 
Flucht- und Rettungs- sen von jeder Ebene aus er- 1 von Reaktor-Hilfsanlagen-
1 reichbar sein, j gebäude sowie über außen-wege 
Rauch- und 
Wärmeabzug 
1 Treppenraum an Material- jS.TBG, 2.33.2 liegenden Treppenraum und 
~schleuse mit Ausgang ins i Ringbühne +21,5m erreichbar 
Freie I Angriff, Flucht und Rettung 
l 
lRauchabführung in den 
penräumen 
! durch lange Wege und fehlen 
1 de Entrauchung erschwert 
(max. Weg 120 m) 1 
umluftunabhängige Atem-
schutzgeräte, umluftab-
hängige Selbstretter 
Trep-lS.TBG, 2.10 + 
!2. 33.5 
:strlSchVO 
keine Rauchabführung; 
Selbstretter als Flucht-
gerät 
I ; _______ " ___ __., ____________ . __ . ________________ _.;.. ______ ..... 
-' 
Ul 
-' 
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4.3.3 Reaktorhilfsanlagengebäude 
Das Reaktorhilfsanlagengebäude (Bauteil C) reicht bis ca. 
+ 20,50 m über Geländeniveau. Es ist als konventioneller 
stahlbetonbau mit sehr dicken Stahlbetonwänden bis zur 
Ebene + 10m (d = 50 - 100 cm) zu betrachten. Die oberen 
Geschosse auf + 12,0 m und+ 16,5 m sind zwischen den Ach-
sen 9 und 22 bzw. B und E als Stahlbetonskelettkonstruktion 
zur Aufnahme von Büro-, Labor- und Sozialräumen ausgeführt. 
Die Zwischenwände sind in diesen Bereichen überwiegend als 
24 cm dicke Mauerwerkswände errichtet. 
In der Achse 13 ist eine von unten nach oben durchgehende 
ca. 3 cm breite Gebäudetrennfuge angeordnet, die mit nicht-
brennbaren Dfulli~stoffen ausgefüllt wurde. Die Treppenräume-
ein außen liegender zwischen den Achsen 16 und 18 sowie ein 
innen liegender zwischen den Achsen 9 und 11 - sind mit 50 
und 30 cm bzw. 25 cm dicken Stahlbetonwänden umgeben. Die 
Zwischengeschosse auf + 3,0 m und + 9,0 m sind nicht direkt 
an die Fluchttreppenhäuser angeschlossen, sondern nur über 
das darunter liegende Hauptgeschoß mit ihnen verbunden. 
Eine große Anzahl von Räumen, z. B. das Faßlager, die Räume 
für Kühlmittelspeicher und Abwasserbehälter und die Abgasver-
zögerungsstrecke, erstreckt sich über mehrere Geschosse, 
d. h. die Geschoßdecken springen bereichsweise über mehre-
re Ebenen, so daß das gesamte Gebäude als ein Brandabschnitt 
anzusehen ist. 
Die Abmessungen der Wände und Decken sind den Erfordernis-
sen des Strahlenschutzes angepaßt. Entsprechend diesen An-
forderungen sind Stellwände und 
Setzsteinwände 
ton gemauert. 
einige Wandbereiche als 
mit vorgefertigten Abschirmsteinen aus Be-
Die sicherheitstechnischen Randbed' b" lngungen im Hilfsanlagen-
ge aude (Bauteil C) gemäß Tabelle C 1 sind im wesentlichen durch das vo h d 
r an ene radioaktl've Inventar und durch die 
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nukleare Lüftungsanlage bestimmt. Dementsprechend sind 
auch die Sondermaßnahmen und Sonderbauteile ausgelegt. 
Die brandschutztechnischen Randbedingungen sind auf Tabel-
le C 2 zusammengestellt. Für die wesentlichen Brandgüter 
liegen Mengenangaben vor, wobei punktuelle Brandlastanhäu-
fungen festgestellt wurden. Die vorgefundenen Maximalwerte 
für die spezifische Brandbelastung sind mit den im Contain-
ment festgestellten Werten vergleichbar. Aufgrund der be-
trieblichen Ausstattung ergeben sich im Hilfsanlagengebäude 
sehr unterschiedliche Arten von Zündquellen. 
Die Brandschutzmaßnahmen im Bauteil C sind auf den Tabellen 
C 3 zusammengestellt. Aus betrieblichen Gründen ist es nicht 
möglich, gemäß Art. 31 der Bayerischen Bauordnung jedes 
Geschoß als eigenen Brandabschnitt auszubilden. Die Brand-
abschnittsgrenzen springen über mehrere Geschoßebenen. Die 
eingebauten Türen und Schotts sind teilweise durch Zu-
stimmung im Einzelfall genehmigt. Auf den Einbau selbsttä-
tiger Feuerlöscheinrichtungen wurde wegen anderer Maß-
nahmen (Vorhaltung zusätzlicher Brandbekämpfungseinrichtun-
gen) verzichtet. Im Hinblick auf die Brschwerte Flucht-
und Rettungswegsituation sind als Alternativmaßnahme Selbst-
retter und eine besondere Fluchtwegkennzeichnung vorgesehen. 
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Tabelle Cl 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Erdbeben (nach DIN), 
Ansaugen explosions-
fähiger Gase 
Strahlenschutz 
\ 
Sicherheitstechnische Randbedingungen -
Betroffene 
Einrichtung 
Behälter, 
Komponenten, 
radioaktive Abfälle, 
nukleare Lüftungs-
anlage 
Aktivitätsinventar 
schwach und 
mittelaktiv 
Reaktorhilfsanlagengebäude C 
Brandschutzmaßnahmen 
allqemeine Maßnahmen 
tragende Konstruktion 
feuerbeständig und 
nichtbrennbar, 
manuelle Brandbe-
kämpfung 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
geschlossene Behälter 
Abkammerung, 
technische Einrich-
tungen (z.B. E-Luft-
erhitzer abschalten, 
Klappen schließen), 
Edelstahlleitung für 
Methan, Wasserstoff, 
Sauerstoff· 
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I Tabelle C2 
Brandabschnitte *) 
Anzahl Flacne 
1 7226 
6 
*) nach DIN 18230 E 
Brandschutztechnische Randbedingungen - Reaktorhilfsanlagengebäude (C) 
Art 
Kabelisolierungen (PVC 
Aktivkohle 
Holz 
Harze, Filtereinsätze 
Putzwolle 
PU-Schaum 
PE-Rohre 
Dekontanstriche 
Kabelisolierungen (PVC 
Brandlasten 
Einzelmenge Brandbelastung 
kg -.l~U.-·~M~J~~~1~0~3 -.M~J~--~MJ~/7m~~~--~ 
57.670 830,5 
5.350 214,0 
40 0,7 
ohrte Ang ben 
.. 
-
-
.. 
- -
-
.. 
-
1.045,2 145 
.. 
- -
7.500 36,0 36,0 16.000 
-3-
spezielle Zündquellen 
elektrische (Antriebe, 
E-Lufterhitzer) 
chemische Reaktionen 
(z.B. Recombinator) 
Selbstentzündung 
(Aktivkohle) 
Fahrl~ssigkeit 
..... 
U'1 
U'1 
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T.;~belle C3 Blatt: 1 
Kriterium 
Brandwände 
Brandabschni tt.e 
Brandschutzmaßnahmen - Reaktorhilfsanlagengebäude (C) 
Maßnahrne 
Jedes Geschoß als eigener 
Brandabschnitt; 
Schleusen-Vorraum auf 
+12,0 m als Sicherheits-
bereich 
Bay 130, Art. 31 
+ 66 
5. TBG, 2. 5 
5. TBG, 2.4 
Brandabschnittsgrenze 
springt über mehrere Ge-
schoßebenen; 
Schleusen-Vorraum gemäß An-
Beurteilung 
forderung, jedoch mit 2-flü DIN 4102, Teil 5 
geliger Tür T90 
1--------------+----------------·-i------- ··- ---+----------~------ -------1~------- --
tragende Konstruktion 
Fugen 
\ \ 
F 90 
(~ F 90 - AB) 
Bay BO, Art. 
27-29 
Trenn- und Dehnfuge im ein 5. TBG, 2.2 
gebauten Zustand feuer-
beständig geschützt 
Stahlbetonbauteile i.a. 
> F 120-A 
z.T. F 180-A 
DIN 4102, Teil 
2+4 
Fuge aus Styropor mit 8 cm DIN 4102, Teil 2 
Litaflex-Abdeckung Prüfzeugnis 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
Brandschutzmaßnahmen - Reaktorhilfanlagengebäude (C) 
Ausführung 
Bi'caltEt.Fe i3 
K1·i t c!'i u:-: -------------1------------A-n_f __ o_r_d_e_r_u __ n_g _________________ r 
------------~---------------
Abschlüsse 
Feuerschutzklappen 
KaLeldurchführungcn 
Rohrdurchführungen 
Redundanztrennung 
~aßnahme 
-------~ ---
1 Regelung 
Rohrdurchführungen nicht-
brennbar und gegen Brand-
übertragung gesichert 
Sondervereinbarung über 
Rauch- und Kabelschotts 
I I Bay BO, Art. 
34 
5. TBG, 2.5 
Bay BO, Art. 
32.4 
· !1 
j 
! 
301 
I 
Maßnahme Beurteilung 
DIN 4102, Teil 5 
'JIN 18081, 
Zustimmung im 
Einzelfall; 
DIN 4102, Teil 6 
Kabelschotts Naumann F30 u. Zustimmung im 
F90 Einzelfall, 
Brattberg/Mörtelschott F90 allgemeine bau-
spezifizierte Rohrdurchfüh- aufsichtliche Zu 
rungen lassung 
---------------- -------------1---------------1---------1 
U1 
-....) 
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Tabelle C3 I -'·, _.c_,;·_:~;;_,--,,~n·.L::· - Reaktoranlagengebäude 
_B_J_.:_l r ___ ~'_: __ 3 __________ j_ _____________________ _ (C) 
%'ri tr-:.r:i 11m 
Abschottung 
von Brandlasten 
I 
I 
-----·-----,..-------------------------1 
Anforderung 
'------·~ -- --·---------------·--------
1 
I 
Maßnahme ' ~Regelung 
F90 für größere Brandlasten Bay BO, 
5. TBG, 
2.3 
i 
r Ausführung 
i Maßnahme Beurteilung 
' 
i 
I 
Art. 30! 
2.2 + 1 
I 
Harze und Aktivkohle in Be- DIN 4102, Teil 21 
hältern oder geschlossenen 
Systemen, Harze in Wasser; 
Kabelschächte feuerbeständi 
F90 mit Kabelschotts F90 u. 
Türen T90 bzw. DIN 18081,Zustim 
Türen T30; mung im Einzel-
Schaltschränke und Kabelver fall 
teilungen in notwendigen DIN 18082 
Fluren abgeschottet; 
I vertikale Abschottung F90 I mit K90, T30 in Fluren; DIN 4102, Teil 5 + 6 
I rauchwirksame Abschottung 
in Flur auf 12,0 m und im 
Rohrkanal ungeprüft 
Rauchmelder in allen Räu- ! 5. TBG, 2.5 
' 
Branderkennung gemäß Anforderungen, VDE 0833 ! Druckknopfmelder in Treppen DIN 14675 
Brandbekämpfung 
\ 
men m. größerer Brandlast; 
'für Brandfrüherkennung weit~5 TBG, 2.12 
gehend Ionisationsfeuermel-~ 
der 
\ 
! 
selbsttätige Feuerlöschein- 5. TBG, 2.2 
richtungen, falls sonst 
kein ausreichender Schutz 
I 
I 
räumen und Gängen, 
z.T. optische Rauchmelder 
Wandhydrantenkasten mit zu-
sätzlichem C-Anschluß in 1 
I 
den Treppenräumen auf allen! 
Geschossen; 1 
Vorhaltung zusätzlicher jBlaBuk-Merkblatt 
i Schläuche; 1' "Tragbare Feuer-
mobile Feuerlöscher löscher'' 
U1 
CO 
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Tabelle CJ 
"!.''' {; 4 
Kriterium 
Treppenräume 
1 Brandschutzmaßnahmen - Reaktorhilfsanlagengebäude (C) 
~ - ----- -________ , ________ . --- ---. -------------------------------------------------1 
Anforderung Ausführung 
---- ----~------- ---------------- ----- -------------------------------------------------1 
Maßnahme 
, 2 unabhängige Treppenräume 
, mit Überdrucklüftung oder 
i Rauchabführung; 
Türen feuerbeständig und 
Regelung Maßnahme 
Bay BO, Art. 38 
5. TBG, 2.10 + I 
Treppenhäuser gemäß Anfor-
derung, jedoch ohne Über-
: drucklüftung oder Rauchab-2.33.5 
I 5. TBG, 2. 34 
i 
i führung; 
! 
! 
selbstschließend 
Alternativmaßnahme wie Bau-! Änderung 3. TBG I Selbstretier als Fluchtge-rät 
teil A \ 
I 
! 
I I 
i Beurteilung 
I 
! i 
r-------------------+-------- ---------------------+ ----- ------------------'-----------t------------\ ' I 
Angriffswege : beide Treppenräume in allen! 5. TBG, 2.34 ! 2 Treppenräume von allen Ge 
Flucht- und Rettungs- l Geschossen von jedem Raum i schossen aus erreichbar, über-
wege 
Rauch- und 
Wärmeabzug 
\, ~::~~~::~;::;:~gleiche Aus~1l -~~~ i~~~~~~:~~~nr:::::i:::e::-trassen in Fluren; 
\ innerer Treppenraum ohne Auf>-
\ : gan9 ins Freie, jedoch auf 
\ 
%0 ln notwendigen Flur füh-
l Entlüftung oder Rauehabfüh-l rung über kontrollierte Ab-\ 
• luftanlage des Nukleartei- 1 l les I I i 
\ 
i 
5. TBG, 2.34 
StrlSchVO 
rend;zusätzlicher Zugang vor 
Schaltanlagengebäude auf +l~m; 
keine Rauchabführung, 
Selbstretter als Flucht-
gerät 
----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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4.3.4 Schaltanlagengebäude 
Das ca. 75,0 m lange und ca. 26,5 m breite Schaltanlagenge-
bäude (Bauteil E) ist voll unterkellert und ca. 22,86 m, im 
Bereich der vorgezogenen Treppenhäuser ca. 24,50 m über OK 
Gelände hoch. Es ist als ein Stahlbetonskelettbau mit einer 
von unten nach oben durchgehenden Gebäudetrennfuge in Achse 
~ zu betrachten. Die Geschoßdecken über allen Geschossen 
sind als Plattenbalkendecken ausgeführt, wobei jedoch ein 
Kabelgeschoß und das darüber liegende Installationsgeschoß 
brandschutztechnisch je eine Einheit bilden. Die Gründung 
des Schaltanlagengebäudes erfolgte auf einer biegesteifen 
Fundarnentplatte. Der Anschluß der die 4 vertikalen Redun-
danzen unterteilenden Stahlbetonzwischenwände an die Stüt-
zen und Unterzüge der Skelettkonstruktion erfolgt über An-
kerschrauben und Ankerschienen bzw. über Dollenverbindungen. 
Die Fugen sind jeweils mit Asbestschaum (Litaflex) verfüllt. 
Die zwei außen liegenden Treppenhäuser von Ebene - 3,50 bis 
+ 21,80 m sind mit 20 cm dicken Stahlbetonwänden umgeben. 
In der Stahlbetonfundamentplatte sind auf der dem Reaktor-
gebäude zugewandten Seite längslaufende, auf der freilie-
genden Gebäudelängsseite vorwiegend querlaufende, in allen 
Fällen begehbare Kabelkanäle eingezogen. Die Fußböden der 
Kabelgeschosse mit zugehörigen Betriebsgängen, der Kabel-
keller, die Kabelkanäle, das Treppenhaus in Verbindung mit 
der Montageöffnung und alle Anlagenräume der Hauptgeschos-
se erhielten zementgebundenen Est . h rlc . 
Die Innenwände des Gebäudes bestehen, sofern nicht als aus-
steifende Stahlbetonwände ausgebildet, aus Mauerwerk. 
Die sicherheitstechnischen Randbed' 
. lngungen des Bauteils E 
slnd auf Tabelle E 1 zu 
sarnrnengestellt. Betroffene Einrich-
tungen sind u. a. Leittechnik Die 
' Energieversorgung und Warte. 
bauliche Redundanztrennung . 
lst durch 4 Brandabschnitte ver-
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wirklicht. Der Wartenbereich bildet als nullredundante Ein-
heit einen eigenen Brandabschnitt. Aktivitätsinventar spielt 
in diesen Bereichen keine Rolle. 
Die brandschutztechnischen Randbedingungen des Bauteils E 
sind auf Tabelle E 2 angegeben. Danach ergeben sich ver-
gleichsweise hohe spezifische Brandbelastungen, wobei die 
unvermeidlich auftretenden Kabelmassierungen in den Schäch-
ten zu Verhältnissen führen, die nahezu außerhalb unseres 
Erfahrungsbereichs liegen. Im wesentlichen sind nur elek-
trische Zündquellen anzutreffen bzw. zu erwarten. 
Die Brandschutzmaßnahmen im Schaltanlagengebäude sind auf 
den Tabellen E 3 zusammengestellt. Die baulichen Anforde-
rungen und Ausführungen sind weitgehend kongruent, ledig-
lich bei den Abschlüssen und Schotts mußten vielfach Son-
dervereinbarungen getroffen werden. Auf den Einbau selbst-
tätiger Feuerlöscheinrichtungen in den Kabelgeschossen wurde 
verzichtet. Den Einrichtungen zur manuellen Brandbekämpfung 
wurde von betrieblicher Seite größere Bedeutung beigemessen. 
Der Rauchabzug wird durch mechanische Entqualmungsanlagen 
sichergestellt. 
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Tabelle El 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Erdbeben (AE und SE), 
Bersten der Druckluft-
behälter 
\ 
Sicherheitstechnische Randbedingungen - Schaltanlagengebäude E 
Betroffene 
Einrichtung 
betriebliche und 
sicherheitstechnischE 
Leittechnik und Ener 
gieversorgung, 
Warte und Re.chner 
Aktivitätsinventar Brandschutzmaßnahmen 
allgerneine Maßnahmen 
4 Brandabschnitte zur 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
Sondertüren mit 
baulichen Redundanz- Brandschutzanforde-
trennung, rung 
tragende Konstruktion 
feuerbeständig und 
nichtbrennbar, 
Branderkennung durch 
Melder, 
manuelle Brandbekärnp-
fung, 
Kanäle mit stationä-
ren Einrichtungen, 
mechanische Entrau-
chung 
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' Brandschutztechnische Tabelle E2 -
Brandabschnitte *) 
Anzahl F .tacr.e Art 
m2 
4 570 Kabelisolierungen (PVC 
685 Kabelisolierungen (PVC 
Holz 
3 Kabelisolierungen (PVC 
' 
*) nach DIN 18230 E 
Randbedingungen -
Brandlasten 
Einzelmenge 
kg 10•-MJ 
23.000 331,2 
4.360 62,8 
795 14,3 
10.000 144,0 
Schaltanlagengebäude 
Brandbelastung 
103 ·MJ. MJ/m2 
331,2 581 
77,1 113 
144,0 48.000 
(E) 
spezielle Zündquellen 
elektrische (Kurz-
schluß, t"berlastung) 
Fahrlässigkeit 
0'\ 
w 
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Tabelle E1 
Brandschutzmaßnahmen - Schaltanlagengebäude (E) 
__________ 1~--------~------------------------------------------------------------------------------------Blatt: 
Kriterium 
Brandwände 
Brandabschnitte 
tragende Konstruktion 
Anforderung 
Maßnahme 
Brandwand F 180 im Bereich 
zum Hilfsanlagengebäude, 
Öffnungen mit doppelten 
T90/K90-Verschlüssen; 
durch Brandwand in Achsen 
f, 1, g, vier Brandabschnit 
te; 
jedes Geschoß als eigener 
Brandabschnitt 
F 90 
(~ F 90 - AB) 
Regelung 
5. TBG, 2.4 
5. TBG, 2. 5 
Bay BO, Art. 27 
29 
Ausführung 
Maßnahme 
Brandwand zu Hilfsanlagenge 
bäude mit Sondertür und 
T90 2-flügelig, 
Brandwände zwischen Redun-
danzen an Anschlüssen zu 
Stützen und Decken gefugt 
(F 120-A); 
Kabel- und Schaltanlagenräu 
me zählen jeweils als ein 
~~~g~~gß~~~t~~~nische Tren-
nung bei + 15,5 m mit Pro~ 
mat F 90 
Stahlbetonbauteile i.a. 
>F 120-A 
1 Beurteilung 
DIN 4102, Teil 3 
+ 4 , 
Zustimmung im 
Einzelfall 
Prüfzeugnis 
DIN 4102, Teil 2 
+ 4 
t------------------+---------------------+----- ---- --·-----+-------------------------+---------------1 
Fugen 
\ 
Gebäudefuge in eingebautem 5. TBG, 2.2 
Zustand feuerbeständig ge-
schützt 
\ 
Gebäudefuge in Styropor mit in Anlehnung an 
8 cm Litaflex-Abdeckung DIN 4102, Teil 2 
Prüfzeugnis 
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r Tabelle EJ / 
__ B_J_a_t_t_._= __ ~?--------------~~~B_r_~~-d_s_c_h~tzrnaßnahrnen - Schaltanlagengebäude (E) 
Kriterium 
Abschlüss·~ 
Feuerschutzklappen 
I Anforderung -------------------~---------------------1 i 
f 
Ausführung 
-----·---------------------------+-----------------------""1 
I Regelung I Maßnahme Maßnahme 
1
1 
T90/K90-Verschlüsse an den 
Deckenöffnungen oder Öff-
nungen in feuerbeständigen 
Wänden; 
Türen T 90 für die 2 unab-
hängigen Treppenräume 
i I Bay so, Art. 3oi 
I -34 I 
! 5 • TBG, 2 • 5 I 
I I 
II Bay BO, Art. 381 5. TBG, 2.34 
Türen T90, z.T. 2-flügelig; 
horizontale Einstiegsklappe 
T90 zu Kabelkanälen; 
Klappen K90; 
Beurteilung 
DIN 18081, Zu-
stimmung im 
Einzelfall 
DIN 4102, Teil 6 
1-----;------~-----------+------+-----t 
KabeldurchführungE!n 
kuhrdurchführungen 
Redundanztrennung 
Rohrdurchführungen nicht- 1
1 
Bay BO, Art. 1. Kabelschotts Naumann F90, 
brennbar und gegen Brand- 32 4 
übertragung gesichert l . · Brattberg/Mörtelsch?tts F90 
erforderlich 
~~ : spezifizierte Rohrdurchfüh-
l rungen; 
\ Kunststoffleitungen wie Bau 
--~--- --- - ------~- -~ ·-~ 
I RSK-Leitlinie I hauliehe Trennung BMI-Sicherheits1 
\ kriterien 
I 
I 
I 
I 
i 
Zustimmung im 
Einzelfall, 
allgerneine bau-
aufsichtliche 
Zulassung 
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T1abelle E3 I ?'.·: ,::<~c~ut::c::.a:"',r,.-,;·,· .c.·:c _ Schaltanlagengebäude (E) ?-!t:t: 3 ~
--------~---------- I -----------------··.~--------------------------------------------~ 
V,ri teri um Anforderung ! Ausführung 
I---·----·---------------·- ---·--·------+----------------,-----------t 
Abschottung 
von Brandlasten 
Brandel·kt:·nnuJJg 
Maßnahme ~ Regelung I Maßnahme 
' 
F90, T90, K90 bei größeren ! Bay BO, 
Brandlasten und Explosions-; 5. TBG, 
gefahr 2.3 
! 
l 
Rauch~e-lder in allen Räu- ts-.-:;~~' 
Art. 
2.2 + 
2.5 
men mit größerer Brandlast;; 
für Brandfrüherkennung 
weitgehend Ionisations-
Feuermelder; 
5. TBG, 2. 12 
I-Melder in den Zwischen-
bodenhereichen und in den 
Schaltschränken 
5. TBG, 2.12 
i 
' 
30 I 
I 
I 
l 
Kabelschächte F90 mit Ka-
belschotts F 90 und 
Türen T90 bzw. 
! Türen T30 
i 
gemäß Anforderungen,z.T. 
I 
I-Melder und optische Rauch 
melder in gemischter Bele-
gung; 
Druckknopfmelder in Treppen 
räumen und Kabelkanälen; 
Schaltschränke mit gelochte 
Abdeckung 
------------------4----·------------------- -
I 
-----~ 
Beurteilung 
DIN 4102, Teil 2 
DIN 18081, Zu-
stimmung im Ein-
zelfall, 
DIN 18082 
VDE 0833 
DIN 14675 
Brandbekämpfung 
i 
selbsttätige Feuerlösehein-i 5. 
richtungen, falls sonst keir 
TBG, 2. 2 I Wandhydrantenkasten in den 
Treppenräumen; 
\ 
ausreichender Schutz; j 
Löschmittel für Rechner- 1 5. 
1 raum im Einvernehmen mit 
\ Hersteller 
\ 
TBG, 2.35 l 
! 
Sprühflutanlagen in den Ka- DIN 14494 
belkanälen mit Handauslö-
sung vor Ort und von der I 
Warte aus; I 
Halon-Handfeuerlöscher für ~BlaBuK-Merk-
Rechnerraum und Warte (trag blatt "Tragbare 
-' <=•,hrh",.,-) F'PllPrl nc,rhPr" 
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I Tabelle E3 
PLc.t ,_. 4 Brandschutzmaßnahmen 7 Schaltanlagengebäude (E) 
·--------------- ---~-----·----- ----- ---- -- ---- ----- ------~---------------------------------1 
_Kriterium Anforderung Ausführung 
-------------- ------------------------------·------1 i -- -----·---- ----
1 Maßnahme o Regelung Maßnahme I Beurteilung 
1 2 unabhängige Treppenräume ;Bay Bo; Art. 38 gemäß Anforderung, i mit Rauchabzugsöffnungen ;5. TBG, 2.35 ; jedoch z.T. Verbindung zu j ~ 5% oder '? 0, 5m2 l Rohrschächten ohne Brand-
Treppenräume 
! i lasten (Stahltür) 
I ! 
I i 
I I 
I I 
I i 1----------·-----+---·--- ----------·--------+ --- -----------~-----------!---------\ . I 
Angriffswege l beide Treppenräume in allen ° 5. TBG, 2. 35 i gemäß Anforderung; 
Flucht- und Rettungs- ! Geschossen von jedem Raum 1 überlange Flure in der MittE 
\aus erreichbar, 1 mit Tür T 30 abgeschottet; w.ege 
DIN 4102, Teil c 
l in .Höhe der Erdgleiche Aus- Kabelgeschosse von zwei 
1 gang ins Freie Seiten zugänglich 
I 
\ I 
f--·-------·-----------L _____________ ---------------- ----- ------~1---------+-------1 
Rauch- und I Rauchabzugsöffnungen in denis. TBG,2.35 ! gemäß Anforderung RWA 0,5 m 
Wärmeabzug I Treppenräumen ~5% oder i in Treppenräumen oberhalb 
:!:. 0, 5 m2 ; 1 + 10 m; 
\von übrigen getrennte zu- :5. TBG, 2.35 getrennte mechanische Ent-
' qualmung der 4 Redundanzen 
und Abluftanlagen für · mit bis zu 25-fachem Luft-
Batterieräume 
kanäle, getrennte Abluft 
wechsel bei 20° C, i 
gemeinsame Zuluft über Beta -
t~------------------------~'----------·-----------------------------·------------~------------------------------~----------------..J 
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4.3.5 Notstromdieselgebäude 
Das Notstromdieselgebäude (Bauteil K) ist als eingeschossige 
unterkellerte Stahlbetonkonstruktion zu betrachten, die durch 
28 cm dicke Wandscheiben in 4 vertikale Redundanzen aufge-
teilt wird. Die Tragkonstruktion besteht aus einem Stahlbe-
tonskelett mit aussteifenden Stahlbetonwänden zwischen den 
vier Bauwerksabschnitten, ferner aus Stahlbetondecken und 
-unterzügen in Ortbetonbauweise. Einige Innenwände bestehen 
aus Mauerwerk. 
Mit Ausnahme der Öffnungen für die Zuluftjalousien mit Vo-
gelschutzgittern vor den Notstromdieselaggregaten ist das 
Gebäude fensterlos ausgeführt. 
Die Kellerdecke ist als Stahlbeton-Plattenbalkendecke, die 
Dachdecke als durchlaufende Stahlbetondecke auf Stahlbeton-
fertigteilbalken mit T-Querschnitt ausgebildet. 
Die sicherheitstechnischen Randbedingungen des Bauteils K 
sind auf Tabelle K 1 angegeben. Die betroffenen redundanten 
Einrichtungen sind baulich getrennt in 4 Brandabschnitten 
angeordnet. Sonderbauteile sind nur in geringem Umfang er-
forderlich. 
Die brandschutztechnischen Randbedingungen sind gemäß Tabel-
le K 2 vor allem durch die erforderliche Dieselölbevorratung 
bestimmt. Es ergeben sich punktuell und im Hittel vergleichs-
waise hohe spezifische Brandbelastungen. Zündquellen der 
verschiedensten Art liegen ebenfalls vor. 
Die Brandschutzmaßnahmen des Notstromdieselgebäudes sind 
auf den Tabellen K 3 zusammengestellt. Die brandschutztech-
nischen Anforderungen an das Bauwerk sind erflillt. 
Abschlüsse und Schotts sind größtenteils im Einzelfall 
geregelt. Zwischen den einzelnen Redundanzen sind aus Grün-
den des Arbeitsschutzes T 90-Fluchttüren angeordnet. Die 
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geforderte selbsttätige Feuerlöschanlage für die Kraftstoff-
tagesbehälter ist durch eine manuell zu betätigende Schaum-
löschanlage ersetzt. Ein Rauch- und Wärmeabzug wird durch öff-
nen der Flügeltore und durch mobile Entqualmungsgeräte si-
chergestellt. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
\ 
Tabelle Kl 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Erdbeben (AE und SE), 
Bersten der Starter-
flasche 
\ 
Sicherheitstechnische Randbedingungen -
Betroffene 
Einrichtung 
redundante Notstrom-
diesel- und Kalt-
wasserversorgung 
Aktivitätsinventar 
Notstromdieselgebäude K 
Brandschutzmaßnahmen 
allgemeine Maßnahmen 
4 Brandabschnitte zur 
baulichen Redundanz-
trennung, 
tragende Konstruktion 
feuerbeständig und 
nichtbrennbar, 
Branderkennung durch 
Melder, 
manuelle Brandbekämp-
fung, 
stationäre Einrichtun 
gen für Kanäle 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
Kabelabschottungen, 
Druckentlastungs-
klappen für Elektro-
nikraum 
druckwasserdichte 
Abschottung der 
Kanäle 
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f .. Tabelle K2 Brandschutztechnische Randbedingungen - Notstromdieselgebäude (K) 
Brandabschnitte *) Brandlasten spezielle Zündquellen 
lU1Zahl Flacne Art Einzelmenge BrandbeTastung 
m2 kg 10 .. ·MJ 10 3 ·MJ MJ/m2 
4 148 Kabelisolierungen (PVC 1.140 16,4 elektrische 
Tagesölvorrat (3 m3 ) 3.000 126,0 (Pumpen, Antriebe, 
Dieselölausgleich (2m3 2.000 84,0 Aggregate, Generator) 
PU-Schaum orine An aben 226,4 1.535 überhitzte Leitungen 
Autoxidation 
68 Kabelisolierungen (PVC 1.000 14,4 Fahrlässigkeit 
Dieselölvorrat (30 m3 ) 30.000 1.260,0 1.274,4 18.740 
' 
*) nach DIN 18230 E 
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Tabelle K3 
Blatt: 1 Bcandschutzmaßn.'lhrr:en - Notstromdieselgebäude (K) ·---------~----------~------------------------------------·----------------------------------------------------~ 
Kriterium 
Brandwände 
Brandabschnitte 
Anforderung Ausführung 
1-------------------~----------~·-----------------~------------------------------.------------------i 
Maßnahme Regelung Maßnahme Beurteilung 
Brandwand zum westlich an- Bay BO, Art. 31 Stahlbetonbrandwände >F 120 DIN 4102, Teil 
grenzenden Wasseraufberei-
tungsgebäude; 
3 Brandwände zwischen den 
einzelnen Anlagen; 
Brandwände für die Kraft-
stoffvorratsräume; 1 
8. TBG, 2. 21 
-A; 
Zwischen den Redundanzen 
Fluchttüren T90 
3+4 
DIN 18081, Zu-
stimmung im Ein-
zelfall 
~----------------4~!~!~~~:=:~~===~=~~==:~_z_w_1_·_sc_h_e_n _ d_e_n~J~~~~~~~-9---+--------~~--------4--------- __ 
tragende Konstruktion F 90 
(= F90-AB) 
Bay BO, Art. 27 
29 
TBG 2.20 
! 
Stahlbetonbinder,-decken 
und -wände mind. >F90-A; 
Montageöffnung über Ölbe-
hälterräumen mit Stahlbeton 
fertigteilen geschlossen 
DIN 4102, Teil 
2+4 
i ~----------------------+------------·---------+--- --- --···-----+-----------------_:_ _________ ~------------1 
Fugen 
\ \_ 
-...] 
N 
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Tabelle K3 f Brandschutzmaßnahmen -Notstromdieselgebäude (K) BJatt: 2 
------------t----------------------------------------------------------------1 
f Kriterium 
Abschlüsse 
Feuerschutzklappen 
____________ An_f_o_r_d_e~_u_n_g ____________ _J ________ A_u_s_f_ü_h_r_u_n_g-------------t 
!Regelung I 
I : 
Maßnahme Maßnahme Regelung 
I I j 
Öffnungen zu den Räumen fü~ 8. TBG, 2.22 I Türen T90 und Türen T30/2 DIN 18081, Zu-
DieselöB:e:its:tände mit seltlst- I (Schaltraum); stimmung im Ein-
schließenden Türen T 30; i I aus Schalträumen Türen T30 zelfall 
rauchdichte Türen T90 zu 1 mit Scherstift (Pendeltür) DIN 18082, zu-
den abgehenden Kanälen im ·~ stimmung im Ein-
Bereich der Achsen 6-10; zelfall 
Vorratsbehälter-Räumen zu I Klappen K90 DIN 4102, Teil 6 
Türen T90 von den Dieselöl--~8. TBG, 2.38 DIN 4102, Teil 5 
~---------------------~n~lP~n~K~:.rllilin'-~~ilu~~n- --41---------------+---------------------------+-----------~---~ 
- I 
Kabeldurchführung~n 
Rohrdurchführungen I 
I 
Kabelschotts Naumann F90, Zustimmung im 
Einzelfall, 
Brattberg/Mörtelschotts F90 allgemeine bau-
aufsichtliche 
Zulassung 
1----- ----------------4------------ . --- --------------1' . . . .. ------41-----+------1 l 
I 
RSK-Leitlinie 
BMI-Sicherheits I kriterien 
Redund-cnztrennung erforderlich 
I 
I 
I t 
gemäß Anforderungen, jedoch DIN 18081, Zu-' 
Fluchttüren T 90 in Brand~ stimmung im Ein-
wänden zelfall 
'-' 
w 
I 
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Tabelle K3 
Blatt: 3 
Kriterium 
Abschottung 
von Brandlasten 
I ? ' ··· · · i ~c '1•.1 tz. r;_a ßr! J. h:·.e n - Nots t_r_o_m __ d __ i_e_s_e_l_g_a_b ___ ä_u_d,....e ___ <K __ ) -------------------------------------------i 
Ausführung I Anforderung ~ ------------~--~------~·--------------r---------t 
!Regelung I Maßnahme Maßnahme 
I 
! 
F90 Auffangräume für die ! 
Kraftstofftages:Qehälter; i 
F90 Abtrennung der Aufstellr 
räume für Notstrom-Diesel- i 
aggregate sowie des Aufstelt 
lungsraumes der Öllagerbe- • 
8. TBG, 2. 21 
8. TBG, 2.24 
i 
i 
I 
gemäß Anforderung, jedoch 
F90 Auffangwanne für die 
1 Kraftstofftagesbehälter, I Türen T90 
Beurteilung 
DIN 4102, Teil 
2+4 
DIN 18081, Zu-
stimmung im Ein-
zelfall 
hälter; ±1 
F90/T90/K90 für Kanäle zu a -8 TBG, 2.2 
._------------------------~~d~e~r~en Gebäuden od. Anlagen ----·--------------~------------------------------~~--------------·---
1 
Branderkenn'-lng Rauchmelder in den Kabel- i 
kanälen 
i 
i 
8 . TBG , 2 . 4 1 . 2
1 
I-Melder, z.T. auch opti-
sche Rauchmelder in allen 
Räumen und als Objektüber-
wachung bei Tagesölbehälter 
Druckknopfmelder an den Ein 
gängen zu den Redundanzen 
VDE 0833 
DIN 14675 
! ! 1-------------+-----------------',-··· ---------~--------------1----------1 
selbsttätige Feuerlöschan- I 8. TBG, 2. 24 I Ölbehälterraum mit Sprüh- DIN 14494 
lage als Objektschutz für 1 flutanlage (Handauslösung 
die Kraftstofftagesbehälter\ unmittelbar vor dem Raum) , 
Brandbekämpfung 
\ Tagesölbehälterraum mit DIN 
14493
.
2 I Schwerschaumanlage, Auslö-
\ sung vor Ort; I 
\ \ 
\. \ Wandhydrantenkasten mit I 
Schaumanschluß 
~------~----------------------------~----~ 
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r Tabelle KJ 
Blatt= 4 
Kriterium 
Treppenräume 
Brandschutzmaßnahmen- Notstromdieselgebäude (K) 
---------------------- ----------·-------------------------------------------t 
Anforderung Ausführung 
----------------------------------------------------------~ 
Maßnahme : Regelung f Maßnahme 
: 
: 
' 
\ ! l 
j Beurteilung 
I i I 
r----------------------t-- ------------------- i -- --------- _1,__ ___________________ +---------------
1 I 
Angriffswege i Schlupftüren in Achse 2; '8. TBG, 2.89 i gemäß Anforderung 
Flucht-- und Rettungs- ! Türen T90 zwischen den ein-8. TBG, 2.89 i 
wege ! zelnen Aggregaträumen; I 
1
1 
mehrere Möglichkeiten zum 
Verlassen der Kabelkanäle 
18. 
I 
! 
I 
I 
I 
TBG, 2.38 
I 
I 
DIN 18081, 
Zustimmung im 
Einzelfall 
r-----------------·· ___ _j___ -·· ·-- ·--------------- ----- _____ _,_ 
1
1 
Rauch- und 
-- --.------ ____ !i------------------+----------1 
Rauch- und 
Wärmeabzug 
Wärmeabzugsöff-\8. 
nungen für die einzelnen 
I Anlagen I I 
I 
i 
I 
! 
TBG, 2.25 
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4.3.6 Notspeisegebäude 
Das ca. so m lange und ca. 29 m breite Notspeisegebäude 
(Bauteil X) - im Bereich der Eingänge und Treppenhäuser bis 
zu 42 m breit - ragt ca. 8 m über Geländeniveau hinaus. Es 
hat eine Flachgründung mit biegesteifer Stahlbetonplatte. 
Die Tragkonstruktion des Gebäudes besteht aus Stahlbeton-
wänden und Stahlbetondecken. Die Unterteilung in vier Redun-
danzbereiche erfolgt durch Stahlbetonscheiben. 
Die 35 cm dicken Stahlbetonlängswände zwischen den vertika-
len Redundanzen bilden mit der Dachdecke und mit den Außen-
wänden 15 cm breite Fugen, die eine Aufnahme der Verformun-
gen bei Flugzeugabsturz ohne Beeinträchtigung der Wände zu-
lassen. Die Fugen sind mit Asbestschaum (Litaflex) ausge-
stopft und jeweils wandseitig mit Blechen abgedeckt. 
Die sicherheitstechnischen Randbedingungen des Bauteils X 
sind auf Tabelle X 1 zusammengestellt. Betroffene Einrich-
tungen sind u. a. die redundante Energieversorgung und das 
Reaktorschutzsystem. Den hohen Sicherheitsanforderungen ist 
durch 4-fach redundante Auslegung und konsequente Redundanz-
trennung im Bauwerk Rechnung getragen. Hohe brandschutz-
technische Werte der tragenden Konstruktion ergeben sich 
zwangsläufig aus der Auslegunq gegen "Einwirkungen von au-
ßen". 
Die brandschutztechnischen Randbedingungen des Bauteils X 
sind auf Tabelle X 2 angegeben. Entsprechend ihrer betrieb-
lichen Zuordnung sind die Brandgüter in bestimmten Räumen 
konzentriert; dadurch ergeben Sl'ch 
extreme spezifische 
Brandbelastungen oh' 
' w lngegen der Mittelwert der Brandbela-
stung vergleich · . . 
swelse nledrlg ist. Zündquellen vielfältiger 
Art sind vorhanden B · · b 
' z. • lm Bereich der elektrischen Antr1 e e 
und Aggregate~ 
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Die Brandschutzmaßnahmen des Notspeisegebäudes sind auf den 
Tabellen X 3 zusammengestellt. Aufgrund anderer als brand-
schutztechnischer Auslegungkriterien ergeben sich für die 
stahlbetonbauteile sehr hohe Feuerwiderstandsklassen. Für 
Türen und Schotts wurden größtenteils Zustinunungen im Einzel-
fall erteilt. Die Brandbekämpfung wird in Ibhr- und Kabelkanälen 
durch Sprühwasser-Löschanlagen gesichert. Aus sicherheitstech-
nischen Gründen können die beiden notwendigen Treppenanla-
gen nicht rauchfrei gehalten werden. Deshalb sind als Flucht-
gerät umluftabhängige Selbstretter vorgesehen. Die Zugäng-
lichkeit ist aus betrieblichen Gründen bereichsweise einge-
schränkt (Steigleitern zu den Rohr- und Kabelkanälen). Im 
übrigen sind die gestellten Anforderungen erfüllt. 
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l 
Tabelle X1 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Einwirkungen von außen 
Bersten der Starter-
flasche, 
Ansaugen explosions-
fähiger Gase 
\ 
Sicherheitstechnische Randbedingungen - Notspeisegebäude X 
Betroffene 
Einrichtung 
Aktivitätsinventar Brandschutzmaßnahmen 
redundante Energie-
erzeugung und -Ver-
sorgung, 
Notspeisesystem, 
Reaktorschutz 
allqemeine Maßnahmen 
4 Brandabschnitte zur 
baulichen Redundanz-
trennung, 
tragende Konstruktion 
feuerbeständig und 
nichtbrennbar, 
Branderkennung durch 
Melder, 
manuelle Brandbekämp-
fung, 
stationäre Einrich-
tungen für Kanäle und 
Dieselölbehälterräume 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
Sondertüren mit 
Brandschutzanforde-
rungen, 
Abschottung der Ka-
näle, 
druckwasser- und 
gasdichte Schotts 
....... 
-.) 
00 
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Tabelle X2 Brandschutztechnische Randbedingungen - Notspeisegebäude (X) 
Brandabschnitte *) Brandlasten speziE:lle Zündquellen 
Anzahl Flacne Art Einzelmenge Brandbelastung 
m2 kg 10" -MJ 10 3 -MJ MJ/m2 
4 162 Kabelisolierungen (PVC) 740 10,7 elektrische 
Schmier öl 210 8,8 (Pumpen,Antriebe, 
PU-Schaum ohne A ~gaben Aggregate, Generator) 
PE-Rohre " " 19,5 120 überhitzte Leitungen, 
Autoxidation, 
13 Dieselölvorrat (5 m3 ) 5.000 210,0 210,0 16.156 Fahrlässigkeit 
' 
*) nach DIN 18230 E 
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Tabelle X3 
Blatt: 1 
Kriterium 
Brandwände 
Brandabschnitte 
Brandschutzmaßnahmen - Notspeisegebäude (x) 
Anforderung Ausführung 
Maßnahme 
Brandwände zwischen den 
vier Anlagen; 
Brandwände zu den Kabel-
und Rohrkanälen; 
Brandwand bei Achse 7 zu 
den kopfseitig angeordne-
ten Räumen 
Regelung 
10. TBG, 
10. TBG, 
10. TBG, 
2.5 
2.4 I 
2.6 
Maßnahme 
Stahlbetonbrandwände > F 120 
-A; 
15 cm Litaflexfuge zur Dach 
decke zur Beherrschung des 
Lastfalles Flugzeugabsturz, 
Fuge siehe unten 
Beurteilung 
DIN 4102, Teil 
3 + 4 
t-------------------------+-------------------------------+----·----·----·----+-------------~-~--------------r------------·-
tragende Konstruktion F 90, nicht brennbar 10. TBG, 2. 3 
Fugen 
' 
Stahlbetonbauteile 
'>F 120-A, 
Fugen mindesten F 90-A 
Fugen zwischen den Bautei-
len ~ 15 cm (Flugzeugab-
sturz) 
DIN 4102, Teil 
... 2 + 4 
Prüfzeugnis 
CO 
0 
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I Tabelle X3 
Blatt: 2 Brandschutzmaßnahmen - Notspeisegebäude (X) 
·-------------+---------------------------------------.,------------------------------------1 
! Kriterium 
Abschlüsse> 
Feuerschutzklappen 
KabeldurchführungPn 
Rohrdurchführungen 
Anforderung Ausführung 
__ M_a_ß_n_a--hm--e---------------------~ _R_e_g-~~:ng------~~-M--a-ß_n_a_h_m_e _____________________ B_e_u_r_t_e_i_l_u_n_g~----1 
F90-Bauteile für die Mon- i 1 1 0 . TBG ; 2 . 7 
l 
i 
tageöffnung in der Decke 
über der Ebene - 4,50 m; 
I 
Kabelschächte feuerbestän- I 
die F 90 mit Türen T 90 ! 
10.TBG, 2.8 
i Türen T 90 
l 
! 
l 
I 
I 
Klappen K 90 
DIN 18081, Zu-
stimmung im 
Einzelfall 
DIN 4102,Teil 6 
Wände und Decken für die I lO.TBG, 2.11 horizontale Einstiegsklappe DIN 4102,Teil 2 
Schaltwarte und die Schalt- zu Kabel- und Rohrkanal Zustimmung im 
anlagenräume in F 90 mit i T 90 Einzelfall 
mind. T30/K30 - Verschlüs~---------------~--------------------------4---------------~ 
I 
i 
I 
Kabelschotts Naumann F 90 Zustimmung im 
oder Brattberg/Mörtelschott Einzelfall 
F 90 allg. bauauf-
sichtl. Zulassun 
t---- -----------+--------------------------+--- - - - - ____ __L _____________ -+---------1 
I I 
Redundanztrennung erforderlich I RSK-Lei tlinie bauliche Trennung I BMI-Sicherheits 
\ kriterien 
I 
1. 
CO 
-" 
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Tabelle X3 
Blatt: 3 J Brandschutzmaßnahmen _ Notspeisegebäude (X) ------------- --------------------- ---· ------·---------.------------------------------t 
Kriterium 
Abschottung 
von Brandlasten 
-----------------
Branderkennung 
Anforderung i I 
' 
Ausführung 
t 
1
: 
I 
1 10.TBG, 2.13 
1 
Wände und Decken F 120-A; 
für die Dieselkraftstoffe l! I Tür T 90; 
in F 90, Zugangsöffnungen flüssigkeitsdichte Auffang 
Vorratsbehälter (3000 1) 
selbstschließend und mind. ! j wanne; 
T 30 I I Kabelzuführung zu Schalt-
Beurteilung 
DIN 4102,T.2+4 
DIN 18081, Zust. 
im Einzelfall 
anlagen durch Betonplatten ------------------)------4-:-~--~-o-~-~-=-~-l--t-r_a._·g_e_r_n_a_b_g_e_----+-----------t 
Rauchmelder in allen RäumeJ.i 10.TBG, 2.2 I I-Melder und optische VDE 0833 
mit größerer Brandlast; , Rauchmelder in gemischter DIN 14675 
1 Belegung; 
I-Melder in der Schaltwart~ 10.TBG, 2.11 Druckknopfmelder in Trep-
und den Schaltanlagenräume1 penräumen und Rohr- und 
einschl. der Kabelböden Kabelkanälen 
I 
i 
! I 
----- ----··--------------------- ·---------------·-·----·- --- ---- --- ______ ____J ------------------;,.-----------t 
Brandbekämpfung 
\ 
\ \ 
Feuerlöscher in 
der Anzahl 
J 
. h I 
ausrerc enl 
\ 
I 
10. TBG, 1. 3 
I 
Sprühflutanlagen in Rohr-
~:~ä~~~e~~:~:l i~~i===~~~~-,~ 
behälterraum, sonst aus-
reichend Wandhydrantenka- I 
sten und mobile Handfeuer-
,. I 
! löseher, zusätzlich 2 B- 1 
Anschlüsse im Querflur I 
DIN 14494 
BlaBuK-Merkblatt 
"Tragbare Feuer-
löscher" 
CO 
N 
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Tabelle X3 
Bla.tt: 4 ! Brandschutzmaßnahmen -I Notspeisegebäude (X) 
---------------- --f ---·--------------- ---- -----------------------------·--------------------1 
K:itcriu:n 
Trepper. räume 
I 
! 
·--------
! Maßnahme I 
Anforderung I Ausführung 
-------------------------~------------------~----------1 
I ! Regelung 
' 
i Maßnahme 
I 
Beurteilung 
I i l ' ! 1 2 notwendige Treppenräume \ BayBO, Art. 37 ' beide Treppenräume feuer- DIN 4102, 
I mit Entrauchung, alternati~ + 38 ~~ beständig mit Teil 2, 3 + 4 
I 
Selbstretter als Flucht- 1 10.TBG, 2.10 Türen T 90, DIN 18081, 
gerät j Änderung der Zustimmung im 
1
10 TBG Einzelfall -~ , Selbstretter als Flucht-
\ I gerät 
1---------~--- ----------t----------+------------11--------t 
Angriffswege I Ausgang vom Treppenraum 1 
Flucht- und Rettungs- in Achse f/7 direkt in 
die Montageschleuse I 
I 
wegc-
I 
I 
10. TBG, 2. 1 gemäß Anforderung, jedoch 
I Zugang zu Kabel- und Rohr-kanälen sowie Dieselölbe-
hälterräumen eingeschränkt 
(Steigleitern)r 
Zugang zu Anlageräumen von 
zwei gegenüberliegenden 
Seiten über notwendigen 
~-------------· _________ .. ____ --·-----------------; __________ --------+-'f""'-"e05le,_,._."rb~es;""t:""',ä1....,..:ndl..._.i·_""""""aen...._.F._.'.l...,L u~r-----+---------1 
Rat:.ch- und 
Wärmeabzug 
Entrauchung für die 2 not-
wendigen Treppenanlagen, · 
alternativ Selbstretter 
als Fluchtgerät 
! 
1 0 . TBG , 2 • 1 0 
Änderung der 
I 10 .TBG 
I 
I 
' 
Räume mit Umluft, 
Selbstretter als Fluchtge-
rät 
CXl 
w 
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4.3.7 Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerke 
Die beiden Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerke (Bauteil M 2, M 5) 
sind jeweils zweifach redundant unterteilte unterirdische 
Stahlbetonbauwerke (- 10,0 m) mit abdeckbaren Montageöffnun-
gen auf ~ 0 m und einem aufgesetzten Schutzhaus aus Stahl-
beton. Ein Treppenhaus führt bis auf- 7,0 m zu den beiden 
durch 40 cm dicke Stahlbetonwände und jeweils eine T 30-Tür 
abgetrennten Pumpenräumen. 
Jedes Bauwerk besteht aus zwei Reinigungsstraßen, einer Quer-
kammer und zwei Pumpenkammern. 
Die zwei Feuerlöschwasserpumpen stehen je in einer Pumpen-
kammer der Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerke. Die Druckhalte-
pumpe des Feuerlöschwassersystems steht in der Pumpenkammer 
des Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerks M 2. Das letztgenannte 
Bauwerk nimmt auch den Druckbehälter mit seinem Kompressor 
für das Feuerlöschwassersystem auf. 
In den Pumpenkammern sind je Bauwerk die 
- Nebenkühlwasserpumpe für Gesicherte Anlage (Betriebskreis), 
- Nebenkühlwasserpumpe für Gesicherte Anlage (Abfahrkreis), 
- Notnebenkühlwasserpumpe, 
- Nebenkühlwasserpumpe für Konventionelle Anlage 
angeordnet. 
Die sicherheitstechnischen Randbedingungen des Bauteils M 2 
und M 5 · d Sln auf Tabelle M 1 angegeben. Betroffene Einrich-
tungen sind vor alle d' N tk"h m 1e o u 1- und Feuerlöschpumpen. 
Brandschutztechnisch sind die Feuerlöschpumpen mit 2 x 100 % 
Leistung zur Redund t 
anz rennung voneinander abgeschottet. In 
dem Gebäude selbst · t . . ls e1ne Re1he von Sondertüren vorhanden-
Die brandschutztechnischen Randbed' 1ngungen der Nebenkühlwas-
ser-Pumpenbauwerke sind auf Tabelle 
Als B d "t M 2 zusarcunengestell t. 
ran gu er sind im wesentlichen d u ie Kabelisolierungen z 
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nennen, wobei eine hohe·spezifische Brandbelastung vorliegt. 
Die Brandschutzmaßnahmen sind auf den Tabellen M 3 angege-
ben. Die baulichen Ausführungen entsprechen mindestens den 
jeweiligen Anforderungen. Wirksame Löscharbeiten sind mög-
lich, wobei der notwendige Rauchabzug durch die in der Dek-
ke befindliche Montageöffnung erfolgen soll; diese ist nur 
von außen mit zusätzlichen Hebeeinrichtungen zu öffnen. 
Alle übrigen Anforderungen sind erfüllt. 
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' 
Tabelle M1 
Art des Störfalles 
Brand 
außerdem: 
Explosionsdruckwelle, 
Erdbeben, 
Überflutung, 
Ansaugen explosions-
fähiger Gase 
Sicherheitstechnische Randbedingungen -
Betroffene 
Einrichtung 
Aktivitätsinventar 
redundante Not- und ---
Nebenkühlwasserpumper , 
Feuerlöschpumpen 
Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerke M2, MS 
Brandschutzmaßnahmen 
allgemeine Maßnahmen 
Redundanztrennung, 
auch brandschutz-
technisch 
Sondermaßnahmen 
und -bauteile 
Sondertüren mit 
Brandschutzanforde-
rung (T30) 
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Tabelle M2 Brandschutztechnische Randbedingungen - Nebenkühlwasserpumpenbauwerke M2/M5 
Brandabschnitte *) Brandlasten spezielle Zündquellen 
Anzahl Flache Art Einzelmenge Brandbelastung 
m2 kg 1o· -MJ 10 3 ·MJ MJ/m2 
1 40 Kabelisolierungen (PVC 3.000 43,2 43,2 1.080 elektrische 
(Pumpen, Antriebe) 
Fahrlässigkeit 
*) nach DIN 18230 E 
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Tabelle M3 
Blatt: Brandschutzmaßnahmen - Nebenkühlwasser -1 
Kriterium Anforderur.q 
Maßnahme Reoe1unq 
Brandwände 
---
Brandabschnitte 
tragende Konstruktion feuerbeständig F 90 Bay. BO, 
(~ F 90 - AB) Art. 27 - 29 
.-
-
. 
Fugen 
--- .. 
\ 1 
Pumpenbauwerk M2/M5 
Ausführung 
Maßnahme 
Stahlbetonbrandwände 
>F 120 - A 
. 
-
Stahlbetonwände und -decken 
> F 120 - A 
I Montageöffnungen in Decke 
über Pumpenraum mit Beton-
platten geschlossen 
---
; 
Beurteilung 
DIN 4102 
Teil 3 + 4 
DIN 4102, 
Teil 2 + 4 
---
--
CO 
(X) 
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f Tabelle M3 
Blatt: 2 BraLc"'cl::.;tzca:';,.'thr::er: - Nebenkühlwasser - Pumpenbauwerk M2/M5 t----------+--------------------·----.--------------------1 l K?:"iterium 
Abschlüsse 
Feuerschutzklappen 
Kabeldurchführungen 
Rohrdurchführungen 
Anforderung 
Maßnahme I Regelung 
Türen T 30, selbstschlies- I 9.TBG, 
send, für die Zugangsöff- \ 
nungen zu den beiden Pumpen-
räumen I 
2.16 
Kabeldurchführungen mit 9.TBG, 2.2 
geprüften Einbauteilen F90 
\ 
I 
t--R-e_d_u_n_d_a __ n_z_t_r·.-e-.n-n __ u_n_g------+--e-r_f_o_r_d_e--r-l~c-h------------------~~R-SK-~:i~li~ie 
Ausführung 
I Maßnahme 
I I Türen T 30~ 
I Türen zum Querflur mit 
1 2 x 20 mm Promatplatten 
brandschutztechnisch er-
tüchtigt 
Beurte~lung 
DIN 18082 
Naumann F90 Zustimmung im 
Einzelfall 
Brattberg/Mörtelschott F90 Zulassung 
I BMI-Sicherheits 
2 Bauwerke mit je 2 feuer-
beständig abgetrennten 
Redundai).zen ;· I kriterien 
Pumpen räumlich getrennt 
I 
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Tabelle M3 
Blatt: 3 
Abschottung 
von BrandlEJsten 
_j Brandschutzmaßnahmen ~ Nebenkühlwasser - Pumpenb_a_u_w_e __ r_k __ M_2_/_M_s ______________________________ ~ 
-- lr--·----~-----~for~erung _______ ·------t---- Ausführung 
i I ;;;:~~~,;".:~~- -~----~ ; ~:g~l-u_n_g ________ _,!,___M_a._ß_n_a_h_m_e __________________ _ 
Beurteilung 
F 90 für größere Brand-
lasten 
i 
Promat F 90 Abschottung vor DIN 4102, Teil 2 
Kabelmassierungen im Quer- (Prüfungszeugnis 
flur 
I I 
._B_r_a ____ n_d_e_r_k-_e_n __ n_u_n,_g ________ ---,t-_-_-_----- ------------1- ~---------+1,--D-r_u_c_k_k_n_o_p_f_m._e_l_d_e_r_l._. m ___ T_r_e_p-----+-VD-E--0-8_3_3 ______ --t 
/ penhaus und Querkammer DIN 14675 
I 
---------------------,----- ---·-
Brandbekä.Inpfung 
\ 
I 
! 
l 
·-·----------------- _____ J- _____ _j ____ ----l----1 
I 
I 
I 
mobile Handfeuerlöscher BlaBuK-Merkblatt 
"Tragbare Feuer-
löscher" 
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I Brandschutzmaßnahmen - Nebenkühlwasser-Pumpenbauwerk M2/M5 Tabelle MJ Blatt: 4 
-------------------------~--- - - -------------------------------------------------~ i 
Kritcriur.J 
Tn'!ppenräume 
1---------___ A_nf_o_r_d_e_run_g __ j ___________ _t ______________ A_u_s_f_u_-h_r_u_n_g _______________ -1 
Maßnahme I Regelung I Maßnahme Beurteilung 
i l 
I I 
\ BayBO, Art. 38 J 
: I 
Wände feuerbeständig F 90 Wände feuerbeständig 
.>F 120 - A, 
Türen T 30 
DIN 4102, 
Teil 2, 3 + 4 
DIN 18082 
t---------+---------4------+-------T-----
Angriffswe·.:Je 
Flucht- und Rettungs-
wege 
Rauch- und 
Wärmeabzug 
1 
wirksame Löscharbeiten und i BayBO,Art 16.1 
Rettung von Menschen er- : 
möglichen ' 
Zugang zu Pumpenräumen über 
Treppenhaus und Querflur 
-···-- --------+---------------+--------; 
notwendig, um wirksame 
Löscharbeiten zu ermög-
lichen 
BayBO, Art 16 Entrauchung über Montage-
öffnung 
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4.3.8 Kabelkanäle und Kabelbrücken 
Mit getrennten Kanälen sind die vier redundanten Scheiben 
des Notstromdieselgebäudes mit den vier Redundanzen des 
Schaltanlagengebäudes verbunden. Jeder der Kanäle erhält 
einen der vier Kabelstränge der Notstromversorgung. Die Zu-
gänge, die auch als Fluchtwege dienen, folgen getrennt für 
jeden Kanal den jeweiligen Redundanzen des Schaltanlagen-
und des Notstromdieselgebäudes. 
Die Kanäle sind in Stahlbeton erstellt, der zum Schutz ge-
gen Grundwasser wasserundurchlässig ausgeführt und mit einer 
druckwasserdichten Isolierung versehen ist, die bis zu 3 m 
unter Gebäudeoberkante reicht. 
Die beiden Kabelbrücken vom Schaltanlagengebäude zum Reak-
torgebäude-Ringraum bestehen jeweils aus 4 in Blockform an-
geordneten, durch Stahlbetonwände und -decken voneinander 
getrennten Kabelgängen. Die Brücken verlaufen im freien. Die 
untere Ebene liegt auf + 9 m, die obere auf + 12 m. Die Ka-
belpritschen sind in den Gängen angeordnet. 
Die Kabele±n- und -austritte sind auf beiden Seiten durch 
feuerbeständige Abschottungen gesichert. 
Kabelkanäle und -brücken kommen in der Referenzanlage viel-
fältig zur Anwendung. Ihre Ausbildung ist weitestgehend 
vereinheitlicht, so daß es genügt, typische Einzelfälle zu 
betrachten. 
Die brandschutztechnischen Randbedingungen für einen sol-
chen Fall sind auf der Tabelle Kab 1 angegeben. 
Die spezifischen Brandbelastungen sind relativ hoch. 
Als Zündquelle kommt fast ausschließlich elektrisches Ver-
sagen in Frage. 
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Die Brandschutzmaßnahmen in den Kanälen sind gemäß Tabelle 
Kab 2 dadurch gekennzeichnet, daß die Feuerwiderstandsdau-
er der tragenden Bauteile durchweg weit über den Anforde-
rungen liegen. Abschlüsse, Schotts und Durchführungen sind 
vorwiegend aufgrund von Zustimmungen im Einzelfall aus0e-
führt. Die räumliche Trennung (Redundanztrennung) ist ein-
gehalten; auch die Zwischenschotts entsprechen den Anforde-
rungen. Sprühwasser-Löschanlagen werden grundsätzlich nur manuell 
ausgelöst. Entrauchungsmöglichkeiten sind durch mobile Ge-
räte und Notausstiegsklappen gegeben. 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
Tabelle Kab 1 
Brandabschnitte *) 
Anzahl Flache 
ml 
1 304 
\ 
*) nach DIN ~8230 E 
Brandschutztechnische Randbedingungen - Kabelkanal von Geb. E zum EB-Trafo 
Art 
Kabelisolierungen (PVC 
Brandlasten spezielle Zündquellen 
Einzelmenge Brandbelastung 
kg -.l~.U~l .• r.~M~J~~~l~0'3 -.~M~J~.--.-7M~J~/~m'l,---, 
26.690 339,7 339,7 1.116 elektrische 
(Kurzschluß, Über-
lastung) 
Fahrlässigkeit 
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IT;';t;cll8 Kab l 
Blatt: 1 
Kriterium 
Brandschut:zmaßnahmen - Begehbare Kabelkanäle 
-~----- _____ 1 ______________________________ --t 
Ausführunq Anforderung 
1--------------------------~---------------~~------------------------,-------------------i 
Maßnahme Maßnahme Beurteilung I Regelung 
~--------------------+-------------------------~--------------~------------------------~-------'-·------~ 
Brandwände 
Brandabschnitte 
Einmündung in Gebäudebrand-
wände feuerbeständig und 
in Brandwanddicke mit 
Türen T 90 
t----------------------+----------------------------
tragende Konstruktion aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen 
I 
i 
11. TBG, 
2,5 + 2,1 
Stahlbetonbrandwände 
> F 120 - A, 
Türen T 90 
---· -·- .. ·-·---·-l------·-----·-----------------------
11. TBG, 2. 7 Stahlbeton >-F 120-A 
DIN 4102, 
Teil 3 + 4 
DIN 4102, 
Teil 5 
DIN 4102, 
Teil 2 + 4 
r-----------1-------------------+-··-· -··-·--·· --------·-+-·-------------1----------1 
Fugen 
i 
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Tabelle Kab 2 Brandschutzmaßnahmen _ Begehbare Kabelkanäle 
p] :.l t_t: 2 
·-------------1---------------------~---------------------~-----------------------------i 
Abschlüsse 
Feuerschutzklappen 
Kabcldurchführunqen 
f-<nnn1'1 (eh führunq•:n 
Anforderung Ausführung 
-------------------------- -----------------------,-------------------------------------1 
Maßnahme Regelung ! Maßnahme 
i Türen T 90; Türen T 90 :11. TBG 1 2.5 + l DIN 4102,Teil 5, 
1 horizontale Einstiegsklappe 
I, T 90 z.T. DIN 18081, 
in Brandwänden und feuerbe-!2.6 
ständigen Abschottungen 
Rohrdurchführungen nicht-
brennbar und gegen Brand-
übertragung gesichert. 
Kabeldurchführung F 90 in 
Brandwänden und feuerbe-
ständigen Abschottungen 
: 
. Zustimmung im 
• Einzelfall 
-~--------- I 
; I 
BayBO, Art. 32.~ Kabelschotts Brattberg/ 
11 . TBG, 2 . 5 + 
! 2.6 
I Mörtelschott F 90; 
l Tür-Kabelschott-Kombina-
' 
tionen; 
spezifizierte Rohrdurch-
führungen 
DIN 4102,Teil 2 
i 
allgem. bauauf-
sichtl. Zulassun~ 
Zustimmung im 
Einzelfall 
t------ ----------1------------------------------ - --~-----------------l--------------1 
Redundanztrennung 
I 
erforderlich RSK-Leitlinie 1 i.a. räumliche Trennung; 
BMI-Sicherheitsl feuerbeständige Abtrennung 
kriterien I benachbarter Redundanzen 
bei Kanalen zwischen Bau-
teil B und X I mit Verbindungstür T 90 
IDIN 4102, Teil 
1
2 + 4 
DIN 18081, Zu-
jstimmung im Ein-
i zelfall 
I 
! 
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Tabelle Kab 2 I h ß h i Brandsc utzrna na rnen - Begehbare Kabelkanäle 
_B_J_cl_t_r_: ___ 3 __________ ___ j ------------------------------------ _ ----- __ ------------- --------------------------------------« 
Kriterium 
Abschottung 
von Brandlasten 
~------------------
Blanderkennung 
Brandbekämpfung 
Anforderung Ausführung 
- ------,---------------------. ------------------- ------.-----------f 
I Regl~ng I Maßnahme I-·--·-·~-··~------------- .. Haßnahme I ' ' l ! 
I 
: in Abständen von 40 m feueJ-11.TBG, 
\, beständige Schotten in : 2.6 
Brandwanddicke mit selbst- 1 I schließenden Türen T 90 • 
I 
i 
i 
2. 5 + \ 
! 
I 
gemäß Anforderungen. 
Zwischenschotts Brattberg/ 
Mörtelschotts F 90 
Beurteilung 
I DIN 4102, Teil 
2 + 4 
allgemeine bau-
aufsichtliche 
Zulassung und Kabeldurchgängen mit I 
auf dem Markt befindlichem 1 
I 
I Brandschutzsystemen 
·---------------------- - -~ 
i 
Rauchmelder (I-Melder) und ! 
-----~- __ _____:___~--4----
i 
Druckknopfmelder gemäß VDS-i 
Richtlinien und einschlä- i 
I gigen Normblättern; 1 
Schaltung zur betriebliche~ 
Feuermeldezentrale I 
I 
i, 
11 • TBG I 2 . 1 4 
11 . TBG , 2 • 1 5 
ll flächendeckende Anordnung 
von Ionisations- und opti-
schen Rauchmeldern (1:1), 
zusätzlich Druckknopfmelder 
an Ein- und Ausgängen: 
Schaltung gemäß Anforderung 
VDE 0833 
DIN 14675 
·- ·-- ----------··---1---------------1--------1 
selbsttätige Feuerlöschan- VDS-Richtlinie 
lage, Schaltung zur Feuer- 11.TBG, 2.8 
meldezentrale; 
1 
bis 2.11 
!'trockene Feuerlöschleitunge~ 11.TBG, 2.12 mit Anschlüssen vor und I 
na-ch jeder Abschottung; ·~· 
Anschlüsse für Einspeisung 11.TBG, 2.13 
jederzeit sicher und ge- J 
1 fahrlos zugänglich 
I gemäß Anforderung; jedoch 
Sprühflutanlage mit Hand-
auslösung 
DIN 14494 
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Tabelle Kab 2 I BJa.tt: 4 Brandschutzmaßnahmen ..,. Begehbare Kabelkanäle 
1--------------l------------------------------------------------------------l 
K' i ter· ium I Anforderung ! Ausführung ! ------- -------------------------+ ----------------------1 I Maßnahme / Regelung I Maßnahme ~ Beurteilung 
Treppenräume I --- l ---
1 
I i 
1-------+-------i--------ll------+-------t 
Angriffswege ! 1 1 Zugang alle 40 m, 
Flucht- und Rettungs- I ; I Einstieg durch horizontale 
wege -I . Abschlußklappen und Steig-
leitern 
l 
I 
! 
1-----------------4---------- ----------------! ---- -- --- -------+-----------1-~:-----t 
Rauch- und 
Wärmeabzug 
\ \ 
erforderlich BayBO, Art. 16 Entrauchung durch mobile 
Geräte und ggf. durch 
Notausstiege 
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5. BEURTEILUNG DER REGELUNGEN, PRÜFUNGEN UND MASSNAHMEN 
5.1 Beurteilung der Regelungen 
5.1.1 Auslegungskonzept 
Die Brandschutzregelungen für Kernkraftwerke zielen vor allem 
darauf ab, eine Beeinträchtigung der Reaktorsicherheit durch 
anlageninterne Brände weitestgehend auszuschließen. Fragen des 
Schutzes sicherheitstechnisch weniger wichtiger Gebäude, des 
Personenschutzes und der Verfügbarkeit der Anlage treten im 
internationalen Vergleich demgegenüber in den Hintergrund. 
Hier wird auf konventionelle Anforderungen und Lösungen ver-
wiesen. Detailliertere Anforderungen zum Personenschutz finden 
sich hauptsächlich in der KTA-Regel 2lo2 "Flucht- und Rettungs-
wege". In den ausländischen Regeln wird mehr auf die erforder-
lichen Voraussetzungen für eine manuelle Brandbekämpfung - An-
griffswege, Rauch- und Wärmeabzug, Notbeleuchtung, Atemschutz-
geräte - eingegangen. Fragen der Verfügbarkeit werden natur-
gemäß in den Richtlinien der Sachversicherer mitbehandelt. 
Sinngemäß wird in allen ausgewerteten 
den Einzelmaßnahmen ausgegangen: 
- Brandverhütung 
- Branderkennung 
- Brandbekämpfung 
- Brandeindämmung 
- organisatorische Maßnahmen. 
Regelungen von folgen-
Dabei wird eine Austauschbarkeit der Einzelmaßnahmen in gewis-
sen Grenzen allgemein anerkannt. Insbesondere sind Ansätze zur 
quantitativen Bewertung alternativer Maßnahmen in den neuesten 
US-Regelungen und in der IAEA-Richtlinie enthalten. Allerdings 
bleibt dabei die Art der anzustellenden Brand-Störfallanalysen der-
zeit noch im Dunkeln. 
Grundlage der Auslegung sind postulierte Brände in allen Brand-
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abschnitten mit sicherheitstechnisch wichtigen Systemen, in de-
nen sich im Betrieb oder bei Revision Brandlasten befinden 
oder befinden können. Schutzziel ist dann, eine unzulässige 
Beeinträchtigung der sicherheitstechnisch wichtigen Systeme 
des betrachteten Brandabschnittes und eine Brandausbreitung 
auf einen benachbarten Brandabschnitt zu verhinden; bei re-
dundanten Sicherheitssystemen ist die Gefährdung mehrerer 
Redundanzen auszuschließen. Grundsätzlich werden der Auslegung 
der Brandschutzmaßnahmen keine Kombinationen des Brandes mit 
anderen Störfällen zugrunde gelegt. Jedoch werden in den os-
Regeln und in der IAEA-Richtlinie Kombinationen mit tatsäch-
lich gleichzeitig zu erwartenden Ereignissen (z.B. häufigere 
Erdbeben) gefordert, wodurch sich Anforderungen z.B. an die 
Auslegung der Brandmelde- und Löschanlagen sowie an die Lösch-
wasserversorgung ergeben. 
5.1.2 Brandverhütung 
Die maßgebenden Brandlasten und die Ursachen einer Brandent-
stehung werden in den Regelwerken einheitlich beurteilt. Eben-
so wird einheitlich eine Minimierung der brennbaren Stoffe 
gefordert, der jedoch an einigen Stellen betrieblich bedingt 
Grenzen gesetzt sind.Allgeme~n werden Bauteile aus nicht-
brennbaren Werkstoffen verlangt, andernfalls sind zusätzliche 
Schutzvorkehrungen zur Verhinderung einer Brandausbreitung 
erforderlich. Betriebsstoffe sollen weitgehend schwerentflamm-
bar sein. Brennbare Betriebsstoffe sind außerhalb von Bereichen 
mit sicherheitstechnisch wichtigen Systemen zu lagern. Behälter 
und Leitungssysteme unterliegen einer umfassenden Qualitäts-
sicherung; zusätzliche Vorkehrungen dienen der Erkennung und 
Ableitung von Leckagen sowie der Abschirmung benachbarter heißer 
Teile. Außerdem werden bei Brandlastkonzentrationen (z.B. ölbe-
hälter, Kabelkonzentrationen, ölgekühlte Transformatoren) bau-
liche Abschirmungen oder größere Abstände von benachbarten An-
lagenbereichen gefordert. Sehr detailliert geht die internatio-
nale Richtlinie der sachvers1·cherer auf t ffe die brennbaren S o ' 
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ihre Eigenschaften, spezielle Schutzvorkehrungen oder neuere 
Entwicklungen alternativer Stoffe ein. 
Auch die Maßnahmen zur Verhinderung einer Brandentstehung sind 
international weitgehend identisch. Sie umfassen im wesent-
lichen Schutzvorkehrungen zur Vermeidung elektrischer Zünd-
quellen, Abschirmung heißer Teile, Überwachungen, z.B. der 
Wicklungstemparaturen von Elektromotoren oder der Lagertem-
peraturen. Besondere administrative Maßnahmen werden für 
Schweiß- und Schneidearbeiten, z.B. in der Revisionsphase, 
ergriffen; hierzu zählt u.a. eine zeitlich begrenzte schrift-
liche Arbeitserlaubnis und die Begleitung durch einen brand-
schutzerfahrenen Mitarbeiter. Die Bildung explosionsfähiger 
Gasgemische soll z.B. durch separate Belüftung und Konzentra-
tionsüberwachung verhindert werden. Anlagenspezifische Maß-
nahmen zur Vermeidung von Zündquellen sind detailliert in den 
o.g. internationalen Richtlinien der Sachversicherer angegeben; 
sie sind im Prinzip auch im KTA 2lol.3-Vorberic~t enthalten. 
5.1.3 Branderkennung 
Durch ein automatisches zentrales Branderkennungs- und Alarm-
system sind alle Bereiche mit (nennenswerten) Brandlasten stän-
dig zu überwachen, um Brände bereits in der Entstehungsphase 
zu erkennen und wirksam bekämpfen zu können. Die Regelungen 
über zu überwachende Bereiche, einzeln zu überwachende Objek-
te, Anforderungen an die Meldezentrale, Anzeigen vor Ort und 
Steuerung weiterer Funktionen sind international zwar mehr 
oder weniger detailliert, aber dem Sinn nach einheitlich. 
Auch über die Art der geeigneten Melder und über Ereignisse, 
die eine rasche Meldung verhindern können, gibt es kaum Auf-
fassungsunterschiede. 
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5.1.4 Brandbekämpfung 
zur wirksamen Brandbekämpfung werden in den Regelungen behan-
delt: 
- stationäre Löschanlagen 
- Einrichtungen zur manuellen Brandbekämpfung 
- Löschwasserverso!lgung 
- Löschtrupps, Werkfeuerwehr, öffentliche Feuerwehr 
- Rauch- und Wärmeabzug 
- Angriffswege. 
Die einzelnen Komponenten werden in den verschiedenen natio-
nalen und internationalen Regeln und Richtlinien mit unter-
schiedlichem Gewicht belegt. 
International werden offensichtlich die Möglichkeiten zur 
manuellen Brandbekämpfung und zur Handbetätigung stationärer 
Löschanlagen geringer eingeschätzt als derzeit in der Bundes-
republik. Daher geht die Tendenz mehr zu automatischen Lösch-
anlagen in allen Bereichen mit größerer Brandlast und I oder 
schwieriger Brandbekämpfung, wobei jedoch Schutzmaßnahmen gegen 
mögliche Folgewirkungen (z.B. Ableitung des Löschwassers, 
Schutz von Sicherheitssystemen) erforderlich sind. Als weit-
gehend verwendbar werden Nasser-Löschanlagen angesehen. Gas-
Löschanlagen werden vornehmlich für Räume mit empfindlichen 
elektrischen und elektronischen Anlagen empfohlen; dabei sind 
Vorkehrungen zum Schutz des Personals wichtig. In den Richt-
linien der Sachversicherer werden Löschanlagen in größerem 
Umfang auch zum Zwecke der Schadensminderung gefordert. 
Hinsichtlich der Ausrüstung mit Geräten zur manuellen Brand-
bekämpfung sowie zur Löschwasserversorgung besteht internatio-
nal Einigkeit; hier ist KTA 2lol.3 auf dem neuesten interna-
tionalen Stand. Auch die Notwendigkeit werkseigener Löschkräf-
te ist unbestritten, wobei sich jedoch die Stärke und der Auf-
gabenhereich auch an einer in Nähe einsatzbereiten öffentlichen 
Feuerwehr orientieren kann. Die Planung und Durchführung der 
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Brandbekämpfung ist nicht einheitlich geregelt; sie erfolgt 
in der Regel durch einen Brandschutzbevollmächtigten des Be-
triebs in Abstimmung mit dem Leiter der öffentlichen Feuerwehr. 
Die Anforderungen an die Angriffswege für die Brandbekämpfung 
und eine Rauch- und Wärmeabfuhr aus nichtkontrollierten Berei-
chen sind im Grundsatz einheitlich. In der kürzlich veröffent-
lichten IAEA-Richtlinie wird erstmals ausdrücklich eine Rauch-
und Wärmeabfuhr auch aus dem Kontrollbereich zugelassen, wenn 
die zu erwartende Aktivitätsfreisetzunq in zulässigen Gren-
zen bleibt oder eine unzulässige Freisetzung durch den über-
wachten Betrieb der Rauchabzüge verhindert werden kann. 
5.1.5 Brandeindämmung 
Die Begrenzung der Brandwirkung auf einen möglichst engen Be-
reich wird durch folgende Einzelmaßnahmen erreicht: 
- Trennung der Gebäude durch Brandwände und I oder ausreichen-
den Abstand 
- Bildung von Brandabschnitten in Gebäuden und Trennung durch 
feuerwiderstandfähige Bauteile mit entsprechend geschlossenen 
Öffnungen und Durchführungen 
- Abschottung von größeren Brandlasten durch feuerwiderstands-
fähige Bauteile mit entsprechend geschlossenen Öffnungen und 
Durchführungen 
- Trennung redundanter Systeme durch ausreichenden Abstand oder 
feuerwiderstandsfähige Bauteile 
- Verschluß von Lüftungsleitungen beim Durchgang durch Brand-
abschnittsbegrenzungen oder feuerwiderstandsfähige Ausführung_ 
Naturgemäß sind die Anforderungen an die zur Brandeindämmung ver-
wendeten Bauteile, Abschlüsse, Durchführungen und Leitungen 
in den verschiedenen Ländern unterschiedlich. Sie sind nur zusamnen 
mit dem jeweils zugrunde liegenden Prüfverfahren vergleichbar. 
Bis auf die IAEA-Richtlinie legen die verschiedenen Regeln die 
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Anforderungen empirisch aufgrund der Erfahrungen im konven-
tionellen Brandschutz fest. In der IAEA-Richtlinie wird dage-
gen die Forderung nach einer Auslegung aufgrund der Brand-
störfallanalyse erhoben; dabei kann die Wirkung der Brander-
kennungs- und Brandbekämpfungseinrichtungen in Rechnung ge-
stellt werden. Unklar bleibt jedoch das Nachweisverfahren. 
5.1.6 Organisatorische Maßnahmen 
Die organisatorischen Maßnahmen bestehen aus: 
- Qualitätssicherung bei der Planung, Verwirklichung und dem 
Betrieb der Brandschutzmaßnahmen 
- Erfassung aller Brandlasten und ständige Überwachung oder 
regelmäßige Kontrolle während Bau, Betrieb und Revision 
- Kontrolle aller Arbeiten, durch die Zündquellen entstehen 
können einschließlich Vorkehrungen zur raschen Brandbe-
kämpfung 
- Brandschutzausbildung und regelmäßige Übungen des Betriebs-
personals undderWerkfeuerwehr, z.T. gemeinsam mit öffent-
licher Feuerwehr 
- Tests vor Betriebsbeginn und Wiederholungsprüfungen der Mel-
de- und Löscheinrichtungen sowie der Schutzausrüstung 
- Benennung eines Brandschutzbeauftragten für die Planung 
und Koordinierung aller Brandschutzmaßnahmen 
- Erstellen genauer Einsatzpläne für die Branderkennung, Brand-
bekämpfung und ggf. Rettung. 
Im Prinzip entsprechen sich die international vorgeschriebenen 
Maßnahmen. Sehr detaillierte Angaben finden sich in der neuesten 
US-Vorschrift lo CFR So, Appendix R, in der IAEA-Richtlinie 
und in den internationalen Richtlinien der Sachversicherer. 
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5.2 Beurteilung der Prüfungen 
5.2.1 Baustoffprüfung 
Die Baustoffprüfung nach DIN 4lo2 Teil 1 beurteilt die Brenn-
barkeit für die Phase des Entstehungsbrandes. Sie sagt nichts 
aus über das Verhalten im Falle eines Vollbrandes. In die 
Normprüfung gehen auch die geometrischen Abmessungen und die 
Art der Verarbeitung alswesentliche Parameter ein. Die Baustoff-
prüfung nach DIN 4lo2 erlaubt daher in allen Fällen eine zu-
treffende Baustoffbeurteilung, wo ein Vollbrand aufgrund 
anderer brennbarer Stoffe nicht zu erwarten ist und die Rand-
bedingungen in der Prüfung und nach dem Einbau in etwa überein-
stimmen. Sofern diese Voraussetzungen erfüllt sind, steht 
einer Verwendung der nach DIN 4lo2 geprüften Baustoffe in Kern-
kraftwerken nichts im Wege. 
5.2.2 Bauteilprüfung 
Die Prüfung des Brandverhaltens von Bauteilen geht stets 
vom vollentwickelten Brand aus, wobei die genormte Bean-
spruchung durch die Temperatur, die Zeit, Druckverhältnisse 
im Prüfraum, Art des Brennstoffes und ggf. aufgebrachte Be-
lastung definiert ist. Die Versuchsergebnisse können unter 
Beachtung bestimmter Randbedingungen auf gleichartige Bau-
teile anderer Abmessungen übertragen werden. 
Die Beurteilung nach DIN 4lo2 erstreckt sich ausschließlich 
auf das zu erwartende Verhalten beim Brand. Für die Beurtei-
lung der sonstigen Brauchbarkeit sind zusätzliche Grundlagen 
erforderlich. Bei Kernkraftwerken sind z.B. erhöhte Anfor-
derungen an Dichtigkeit oder an die Temperaturerhöhung 
bar, die derzeit nicht geregelt sind. 
vorstell-
Wo vor allem das Brandverhalten der Bauteile zu beurteilen ist, 
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steht mit DIN 4lo2 Teil 2 bis 7 ein Normenwerk mit einem um-
fangreichen Katalog geprüfter Bauteile zur Verfügung, das für 
Kernkraftwerke weitgehend genutzt werden kann. Bauteile, die 
nicht aus betrieblichen Gründen von genormten Konstruktionen 
abweichen müssen, sollten zur besseren Uberprüfbarkeit mög-
lichst entsprechend DIN 4lo2 Teil 4 hergestellt werden. Davon 
abweichende Bauteile sollten immer nach DIN 4102 Teil 2 bzw. 
den entsprechenden anderen Teilen geprüft und beurteilt wer-
den. 
5.2.3 Prüfung von Kabel- und Rohrdurchführungen 
Kabel - und Rohrdurchführungen durch Bauteile mit Brandschutz-
funktion können allein aufgrund von DIN 4102 Teil 2 nicht beur-
teilt werden. Daher sind Prüfrichtlinien erforderlich,die zu-
sätzliche Anforderungen im Hinblick auf eine umfassende Brauch-
barkeit enthalten. 
Für Kabeldurchführungen sind zahlreiche Zulassungen aufgrund 
entsprechender Prüfrichtlinien erteilt worden. Die entsprechen-
den zugelassenen Durchführungen können auch in Kernkraftwerken 
eingesetzt werden, sofern nicht weitergehende Anforderungen, 
z.B. aus Gründen des Strahlenschutzes, bestehen. 
Die Prüfrichtlinien für Rohrdurchführungen beziehen sich der-
zeit nur auf Rohre aus brennbaren Baustoffen. Für Durchführungen 
von Rohren aus nichtbrennbaren Stoffen können Zulassungen noch 
nicht erteilt werden; ihr Einbau bedarf grundsätzlich einer Zu-
stimmung im Einzelfall. 
5.2.4 Prüfung von Kabeln und Betriebsstoffen 
Für die brandschutztechnische Pr··f n-u ung von Kabeln auf Flamme 
widrigkeit liegt ein noch · ht nlc verabschiedeter Normenentwurf 
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vor. Bei der Prüfung der Korrosivität sind einzuhaltende Grenz-
werte und bei der Prüfung auf ~unktionserhalt die ~rüfdauer 
noch ungeklärt. 
Zur Prüfung schwerbrennbarer Betriebsstoffe fehlen bisher 
einheitliche Prüfverfahren. Gute Ansatzpunkte für ein Prüf-
verfahren mit möglichst allgemeingültigen Testbedingungen 
liefert ein von den Bergbaubetrieben der Europäischen Gemein-
schaft erstellter Bericht. 
5.3 Beurteilung der Maßnahmen 
5.3.1 Brandverhütung 
Die Maßnahmen zur Brandverhütung in der Referenzanlage ent-
sprechen im wesentlichen dem derzeitigen Stand der Erkenntnis-
se. Es wurden durchweg nichtbrennbare Baustoffe verwendet; 
brennbares Fugenmaterial ist gegen Entzündung wirksam geschützt. 
Dämm- und Isolierstaffe sowie Anstriche sind im allgemeinen 
schwerentflammbar. Brennbare Betriebsstoffe sind von 
den übrigen Anlagenbereichen baulich getrennt gelagert und 
besonders geschützt. Das Eindringen von brennbaren Flüssig-
keiten in Leitungsisolierungen wird durch entsprechende Um-
mantelungen verhindert. Zur Leckageverhinderung bei Systemen 
mit brennbaren Flüssigkeiten und Gasen sind qualitätssichern-
de Maßnahmen ergriffen. Bei H2-Leitungen sind zusätzlich Ab-
sperrungen und Konzentrationsmessungen vorgesehen. Ein Auf-
treffen von ölleckagen auf heiße Teile wird durch Schutzvor-
kehrungen vermieden. 
In Kabelkanälen sind teilweise Steuer- und Meßkabel über 
Leistungskabeln verlegt. Die Kanäle sind jedoch frei von 
sonstiger Brandlast. 
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5.3.2 Branderkennung 
Die Branderkennung und -meldung erfolgt durch eine Anlage 
der Firma Siemens. Sie entspricht den derzeitig gültigen 
Anforderungen. Etwa 300 Meldelinien für Rauchmelder und 
100 Meldelinien für Druckknopfmelder sind installiert. Die 
Bestückung der einzelnen Gebäude ist normal (15-20m2 /Melder); 
dabei ist zu beachten, daß die Anbringung von Rauchmeldern 
in der empfohlenen Form unter Decken praktisch nicht immer 
möglich ist (Abhilfe: Rauchfangschirme). 
vorteilhaft ist die gemischte Anwendung von Ionisations- und 
optischen Rauchmeldern im Bereich von reinen Kabelbrandla-
sten, bei gemischten Brandlasten kommen nur I-Melder zur 
Anwendung. In Kabelkanälen ist ein Melderabstand von etwa 
7 m vorgesehen, die Bestückung beträgt hier somit ebenfalls 
15 - 20 m2 /Melder. 
5.3.3 Brandbekämpfung 
Stationäre Löschanlagen sind nur in ganz besonders gefähr-
deten Bereichen wie 
- Hau~tkühlmittelpumpen 
- HKMP-ölversorgung, 
- ~raftstoffvorratsbehälter, 
- Kabelkanälen, 
- Trafostationen (teilweise) 
vorhanden. Das Brandbekämpfungskonzept beruht ganz wesent-
lich auf einer manuellen Brandbekämpfung vor Ort durch die 
Werk- und freiwilligen Feuerwehren. Dieser Sachverhalt 
wird durch die jeweil h 
s vorgese enen Handauslösungen der 
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SfrLihwasser-Löschanlagen besonders deutlich._Eine sinnvolle und mo-
derne Überarbeitung dieses Konzepts sollte bei zukünftigen 
Anlagenplanungen diskutiert werden. 
nie Hasserversorgung der Sprühwasser-Löschanlaqen ist von 
der übrigen Versorgung nicht getrennt. Die Verfügbarkeit 
von Löschwasser ist dabei durch spezielle Fließ-Druck-
Prüfungen nachgewiesen. Im übrigen stehen zwei Feuerlösch-
pumpen mit jeweils 100 % Förderleistung (6000 l/min bei 
13,2 bar) zur Verfügung. Bsi dem Einsatz von stationären 
Löschanlagen ist zu beachteü, daß der Löscherfolg ganz we-
sentlich von der Anordnung der Sprühdüsen und dem Sprühbild 
abhängt. In einigen Bereichen der Anlage scheidet der Ein-
satz von Löschanlagen u. U. auch aus diesen Gründen aus, so 
daß die Möglichkeit, eine manuelle Brandbekämpfung vorzuneh-
men, in jedem Fall erforderlich ist. Die Vorhaltung einer 
entsprechend ausgerüsteten Werkfeuerwehr ist somit unab-
dingbar notwendig. 
Im Hinblick auf den abwehrenden. Brandschutz ist § 37 der 
Strahlenschutzverordnung zu beachten. Im vorliegenden Fall 
sind diesbezügliche Maßnahmen entsprechend der Bekanntma-
chung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 
14.11.1979 Nr. I D 1-3082-12/4 (MABl. S. 694), "Richtlinien 
für den Einsatz von Feuerwehren an strahlengefährdeten Ein-
satzstellen" ausgeführt. Durch die zeitlich begrenzten Ein-
satzdauern an strahlenden Objekten ist u. U. eine erhöhte 
Anzahl von Feuerwehrleuten erforderlich. Bei der Einrichtung 
einer Werkfeuerwehr muß dieses beachtet werden. 
Die Forderung, Zufahrten zu sämtlichen Gebäuden für Feuer-
wehrfahrzeuge und soweit erforderlich Umfahrtmöglichkeiten 
bereitzustellen, ist im vorliegenden Fall erfüllt. Sämtli-
h d · d t 4 m breit, und alle über-c e Zufahrtswege sin mln es ens 
bauten Durchfahrtsöffnungen sind > 3,5 x 3,5 m
2 
groß. Die 
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Forderung, eine zweite Zufahrtsmöglichkeit für Feuerwehr-
fahrzeuge zu schaffen, wurde aus Sicherheitsgründen fallen 
gelassen; eine Ersatzmaßnahme ist vorgesehen. 
Bei der Beurteilung des Rauch- und Wärmeabzugs in der Refe-
renzanlage sind die nukleare Lüftung und die konventionelle 
Lüftung zu unterscheiden. Eine Entqualmung des Sicherheits-
behälters, Ringraums und Hilfsanlagengebäudes ist aus Grün-
den des Strahlenschutzes nicht möglich, so daß sich 
diesbezügliche Bemühungen im wesentlichen auf die Bereit-
stellung von Ersatzmaßnahmen konzentrieren. Dabei sind im 
vorliegenden Fall als Alternativmaßnahme Selbstretter als 
Fluchtgeräte sowie zusätzliche Fluchtwegmarkierungen vorge-
sehen. Neuere Konzepte über zusätzliche Maßnahmen werden in 
Abschnitt 5.4 angesprochen. 
Im konventionellen Bereich der Anlage ist die Entqualmung 
der Treppenräume gewährleistet, wobei 5 % öffnungsfläche, 
mindestens jedoch 0,5 m2 vorgesehen sind. Ungünstig ist je-
doch die Verlegung von Kabeltrassen in einigen Flurberei-
chen der Gebäude, wobei die Rauchverschleppunq u.a. durch Zwi-
schenwände mit Feuerschutztüren behindert werden soll. 
In einigen Gebäudenbereichen, z.B. im 
- Notstromdieselgebäude, 
- Notspeisegebäude, 
- Kabelkanäle, 
ist ein Rauchabzug nur mit mobilen Geräten möglich. Diese 
Maßnahme ist insoweit zweckmäßig, als sie der Rauchver-
schleppung etwas entgegenwirkt. Für die eigentliche Brand-
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bekämpfung ist umluftunabhängiger Atemschutz jedoch grund-
sätzlich notwendig. 
Der vorgesehene maschinelle Rauchabzug im Schaltanlagenge-
bäude muß unter ähnlichen Gesichtspunkten gewertet werden. 
Alle Maßnahmen, die der Rauchverschleppunq entgegenwirken, 
sind günstig und zweckmäßig; es wurde jedoch in Abschnitt 
3.9 darauf hingewiesen, daß eine quantitative Beurteilung 
der getroffenen Maßnahmen derzeit schwierig ist. 
Das Problem der Verqualmunq ist vermutlich auch langfristig 
nicht vollständig lösbar. Insofern kommt der Ausbildung der 
Angriffs- und Rettungswege, insbesondere jedoch auch der 
Fluchtwegkennzeichnung, besondere Bedeutung zu (s. Ab-
schnitt 5. 3. 5}. Demgegenüber ist das Problem des T~ärmeab­
zugs zumindest in den von dicken Massivbauteilen begrenzten 
Bereichen als gering einzustufen. Aufgrund der vorliegenden 
Bauteildicken und gewählten Überdeckungen sind diese Bau-
teile zur Aufnahme größerer Wärmemengen geeignet. 
5.3.4 Brandeindämmung 
. G b'' d und die Unterteilung Die Trennung der versch1.edenen e au e 
in Branda.."Jschnitte und brandschutztechnisch abgetrennte Be-
reiche entspricht dem Stand der Technik. Die tragenden.Kon-
e
;nzelnen Gebäude erreichen durchweg dJ..e 
struktionen der ..... 
. 1 · e sogar F 120-A und Feuerwiderstandsklasse F 90-A, tel. we1.s . 
Vergle ;chsweise hohe Brandsicherheit ergibt sJ..ch darüber. Die .._ 
Zwangsläufig als Folge anderer überwiegend zum Teil jedoch 
die an das Bauwerk gestellt 
sicherheitstechnischer Forderungen, .. 
h . ht im Bereich von Turen und 
werden. Sie wird und kann auc n1.c 
Klappen konsequent durchgehalten werden. 
h t ztüren und Feuerschutzklappen sind Abschlüsse wie Feuersc u 
g rößter Bedeutung. Die Unter-bei Bauwerken dieser Art von 
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suchungen haben ergeben, daß im vorliegenden Fall diesbe-
züglich eine große Anzahl verschiedener Formate und Typen 
zur Anwendung kommt, wobei für viele Typen eine Zustimmung 
im Einzelfall erforderlich war. Nur ein Teil der Abschlüsse 
ist mit genormten Ausführungen identisch. Eine sinnvolle Be-
schränkung der Formate und Typen auf wenige Standardab-
schlüsse wäre zweckmäßig und brächte auch wirtschaftliche 
Vorteile. Im Hinblick auf die erforderlichen Sonder-
türen kann man jedoch nicht gänzlich auf Sonderregelungen 
bei den Abschlüssen verzichten. 
Die gewählten Systeme für Kabelabschottungen und Durchfüh-
rungen für Kunststoffleitungen entsprechen dem gegenwärti-
gen Standard. Die spezifizierten Rohrdurchführungen weisen 
ebenfalls einen hohen Feuerwiderstand auf, sie können auf-
grund fehlender Prüfrichtlinien jedoch nicht klassifiziert 
werden. Prinzipiell ist die in der Referenzanlage vorge-
sehene Abschottung sämtlicher Durchführungen in Wänden, 
Decken und Böden jedoch ein wesentliches Kriterium für den 
baulichen Brandschutz. 
Eine bauliche Trennung von redundant verlegten Kabeltrassen 
ist bis auf den Containmentbereich vorhanden. Im Contain-
ment ist teilweise nur eine räumliche Trennung möglich. 
Verbesserungen sind im Ringraum vorstellbar und z. B. im 
Rahmenneuerer Anlagenplanungen (s. Abschnitt 5.4) auch be-
reits berücksichtigt. Grundsätzlich sollten räumliche Tren-
nung und bauliche Abschottung immer Hand in Hand gehen, wo-
bei jede Abschottungsmaßnahme im Hinblick auf zusätzlich 
erforderliche Meldeeinrichtungen zu überprüfen ist. 
Die konstruktive Ausbildung von Gebäuden der vorliegenden 
Art erfordert sorgfältige Detailplanungen und große Erfah-
rung. Ohne positive oder negative Wertung seien im folgen-
den diesbezüglich einige wichtige Punkte erwähnt, die bei 
der Referenzanlage (und vermutlich auch bei Anlagen ähnli-
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chen Typs) besonders zu beachten waren: 
- Ausbildung der Gebäudefugen, Fugenmaterial, 
- Ausbildung von Zwischengeschossen im Hinblick auf die 
Brandbekämpfung, 
- Mindestbreiten und -höhen von Durchgängen, Fluren, Trep-
pen und Öffnungen, 
- Gestaltung von Fluchtwegen, z. B. Vermeidung von Einbauten, 
- Ausbildung von Brandwänden (ggf. mit "geschützten" Öff-
nungen), 
- Ausbildung von Sonderbauteilen, die nicht aufgrund beste-
hender Regelungen geprüft werden können. 
Bauliche Brandschutzmaßnahmen, die aufgrund der Betriebs-
verhältnisse nicht oder nur teilweise durchführbar sind, 
wurden in der Referenzanlage durch zusätzliche betriebli-
che Einrichtungen ersetzt, wobei überwiegend auf vorliegen-
de Erfahrungen aus der Kraftwerksindustrie zurückgegriffen 
werden konnte. Prinzipiell ist eine derartige Einführung 
von Ersatzmaßnahmen sinnvoll und zulässig. Schwierigkeiten 
ergeben sich jedoch bei der Bewertung solcher Maßnahmen, 
so daß es häufig zu einer Überbetonung von betrieblichen 
Brandschutzeinrichtungen kommt. Bei der Referenzanlage ist 
dieses Problem in angemessener Form gelöst. 
5.3.5 Angriffs-, Flucht- und Rettungswege 
Die Beurteilung von Angriffs-, Flucht- und Rettungswegen 
kann nur auf der Grundlage der zugehörigen Begriffsdefini-
tionen erfolgen. Danach ist der Angriffsweg der Weg, auf 
dem sich die Feuerwehr bewegt, um eine wirkungsvolle Brand-
hm Z ko··nnen Der Fluchtweg entspricht bekämpfung vorne en u · 
n g elaufen qestieqen oder gesprungen dem Weg, der gegange , , · 
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wird, um in "das Freie" als Synonym für die Sicherheit zu 
gelangen. Demgegenüber ist der Rettungsweg 
a) der weg des Retters zu dem zu Rettenden und 
b) der Weg, den der zu Rettende zurliekzulegen hat, um "das 
Freie" zu erreichen. 
"Das Freie" in diesem Sinne ist eine geeignete, nach oben 
offene Verkehrsfläche (Stauraum), von der aus der öffentliche 
Verkehrsraum sicher erreicht werden kann. 
In den Gebäuden der Referenzanlage sind jeweils mindestens 
zwei Flucht- und Rettungswege für Aufenthaltsräume vorge-
schrieben und ausgeführt. Diese Wege sind in der Regel iden-
tisch mit den Angriffswegen. Der Angriff im Bauteil A ist vor-
nehmlich über die Personenschleuse möglich. Er muß über das Hilfs-
anlagengebäude erfolgen, wobei eine Wegstrecke von ca. 120 m 
zurückzulegen ist. Der Zeitraum, einen Angriff vorzutragen, 
wird durch den Schleusvorgang naturgemäß verzögert. Die An-
griffs- und Flucht- bzw. Rettungssituation ist im gesamten 
Reaktorgebäude somit außerordentlich kompliziert, weil dort 
vergleichsweise lange Wege zurückzulegen sind und keine Mög-
lichkeiten der Entqualmung bestehen. um dennoch ein geeignetes 
Fluchtkonzept aufrecht erhalten zu können, ist u.a. der Ein-
satz von umluftabhängigen Selbstrettern vorgesehen. 
Bei den derzeit geplanten Neuanlagen wird die Flucht- und 
Rettungssituation im Reaktorgebäude verbessert (vgl. Ab~ 
schnitt 5.4.6). 
In der Referenzanlage sind Flucht und Rettung, aber auch der 
Löschangriff nur unter erschwerten Bedingungen möglich, wobei 
beispielsweise als wesentliche Punkte zu nennen sind: 
- die überlangen Wege, 
- Flure mit Einbauten (Schaltschra··nke, Kabeltrassen), 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
- 215 -
-niedrige Durchgangshöhe in Zwischengeschossen (Bauteil E), 
- fehlende Entqualmungsmöglichkeiten (teilweise). 
Demgegenüber stehen: 
Einsatz einer Werkfeuerwehr, 
- Einsatz von 5 freiwilligen Feuerwehren mit Anmarschzeiten 
von ca. 15 Minuten aus der Umgebung, 
- Einsatz umluftabhängiger Selbstretter, 
- Einsatz einer Brandmeldeanlage, 
- Unterteilung überlanger Flure in Rauchabschnitte. 
Der Schnelligkeit eines vorzutragenden Brandangriffs kommt 
in diesem Konzept somit eine hervorragende Bedeutung zu. 
Neben der Brandmeldung spielt dabei das vorgesehene Leitsy-
stem für Flucht und Rettung eine bedeutsame Rolle. Bei zu-
künftigen Entwicklungen sind aufgrund der vorliegenden Er-
fahrungen folgende Verbesserungen vorstellbar (vgl. Abschnitt 
5.4.4 und 5.4.6): 
- Begrenzung der Flucht- und Rettungsweglangen auf ~ 35 rn und 
Schaffung von Ausgängen unmittelbar ins Freie 
- Schaffung von Feuerwehraufzügen, soweit erforderlich 
- Besetzung der Werkfeuerwehr mit überwiegend hauptamtlichen 
Kräften 
- Begrenzung der Verqualmunq durch Verwendung von FRNC-Kabeln 
und Schaffung wirksamer Rauehabschüttungen 
- Einsatz von Sprühflutanlagen bei verbleibenden PVC-Kabel-
trassen. 
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5.4 Neuere Entwicklungen 
5.4.1 Allgemeines 
Bei der Referenzanlage wurde versucht, die Brandschutzmaßnahmen 
teilweise zu einem sehr späten Zeitpunkt den sich entwickelnden 
Regelungen für Kernkraftwerke anzupassen; der Baufortschritt 
ließ jedoch einschneidende Änderungen, z.B. im Hinblick auf 
konsequente brandschutztechnische Trennung von Redundanzen, 
Abschottung von Brandlasten und kürzere Angriffs-, Flucht- und 
Rettungswege nicht mehr zu. Trotz aufwendiger Nachrüstungen 
konnte daher der in Abschnitt 2 erläuterte Umfang des Brand-
schutzes z.T. nur über Alternativ- oder Ersatzmaßnahmen sicher-
gestellt werden. 
Die Brandschutzkonzeption einiger im Genehmigungsverfahren 
befindlicher Kernkraftwerke (Baulinie 80) trägt den interna-
tionalen Erkenntnissen dagegen weitestgehend Rechnung. Sie 
soll daher hier in die Beurteilung der Brandschutzmaßnahmen 
einbezogen werden. Zu diesem Zwecke werden im folgenden die 
wesentlichen Änderungen gegenüber der Referenzanlage unter 
den gleichen Gesichtspunkten wie im Abschnitt 5.3 zusammenge-
faßt. Die diesbezüglichen Informationen stammen aus folgenden 
Unterlagen des Herstellers: 
- Brandschutzmemorandum 
"Brandschutz im Kernkraftwerk", 
KWU-Bericht Nr. 207-Vll3-445-003 
vom Sept. 1980. 
- Vergleiche der Brandschutzeinrichtungen von KKG und Isar 2. 
Interner KWU-Bericht VllJF 
sowie aus einem Gespräch zwischen H t 
ersteller, Betreiber, Gu -
achtern und Arge. 
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5.4.2 Brandverhütung 
Die wesentlichen Brandlasten im Reaktorgebäude-Innenraum 
sind die ölversorgung für die Hauptkühlmittelpumpen und die 
Kabelisolierungen. Für die Hauptkühlmittelpumpen ist eine 
integrierte ölversorgung vorgesehen, die vermutlich auch den 
neuesten OS-Regeln genügt. Hierdurch wird eine Reduktion der 
im Sicherheitsbehälter vorhandenen Gesamtölmenge von 4 x 2 m3 
auf 4 x 1 m3 erreicht, wovon sich je 0,6 m3 im Pumpenlager, 
0,2 m3 im oberen und 0,2 m3 im unteren Motorlager befinden. 
Damit kann als maximale Leckage die Menge von 0,6 ~ 3 aus 
dem HKHP-Lager auslaufen. Hierfür ist eine AuffangHanne ·Jor-
handen. Unter dem Axiallager befindet sich ein Auffangbehäl-
ter, aus dem das öl in den ölbehälter zurückgepumpt wird; 
Leckagen aus Anhebeölpumpe und Leitungen werden von einem 
Spritzschutz aufgefangen und in die Pumpenlaterne abgeleitet. 
Im Gebäudesumpf ist außerdem eine Leckage von ca. 1 m3 aufzu-
fangen, die durch eine massive Stahlabdeckunq geschützt wird. 
Im Innenraum werden ausschließlich sogen. FRNC-Kabel verwen-
det, die nur bei vorhandenem Stützfeuer abbrennen und eine 
Brandfortleitung erschweren (siehe auch Abschnitt 3.7 und 
5.2.4). Zusätzlich ist eine Blechummantelung der heißen Teile 
der Hauptkühlmittelpumpen und Primärrohrleitungen zum Schutz 
der Härmeisolierungen (Autoxidation) vorhanden. 
Im Reaktorgebäude-Ringraum werden die Kabelverteilungen als 
entscheidende Brandlasten in F90 abgeschottet. Die Sicherheits-
einspeisepurnpenmit je 0,2 m3 öl befinden sich in F90-abgetrenn-
ten Bereichen des inneren Ringrauroes. Die Angriffs-, Flucht-
und Rettungswege sind grundsätzlich frei von Kabeln. 
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5.4.3 Branderkennung 
Das Branderkennungskonzept entspricht im wesentlichen dem der 
Referenzanlage. Es werden nur vom VdS anerkannte Brandmelde-
anlagen verwendet. 
5.4.4 Brandbekämpfung 
Die Möglichkeiten der manuellen Brandbekämpfung im Sicher-
heitsbehälter werden durch die ohne nennenswerte Qualment-
wicklung brennenden FRNC-Kabelisolierungen wesentlich verbes-
sert. Stationäre Sprühwasser-Löschanlagen sind daher nur für 
die Hauptkühlmittelpumpen als zusätzlicher Objektschutz so-
wie für die Dampferzeuger-Unterräume geplant. Im Ringraum 
werden aufgrund der schlechten Zugänglichkeiten die Kabel-
verteilungen mit· Sprühw asser-Löschanlagen ausgestattet. Im 
Schaltanlagengebäude werden im Kabelkeller und den Kabelge-
schossen Sprühwasser-Löschanlagen 1 in Warte und Rechnerraum 
eine geeignete stationäre Löschanlage eingeh aut. Nach wie 
vor ist eine Auslösung der Löschanlagen von Hand vor Ort oder 
in der Warte vorgesehen. 
5.4.5 Brandeindämmung 
Ein wesentliches Kennzeichen des neuen Brandschutzkonzeptes 
ist die konsequentere räumliche und I oder bauliche Trennung 
redundanter Systeme und die Abschottung größerer Brandlasten. 
Im Reaktorgebäude-Ringraum werden bis zur Ebene + 6 m zwei 
Brandabschnitte ausgeführt; oberhalb + 9 m sind Rauchab-
schottungen vorgesehen. Es werden drei Treppenräume in F90 
bis zur Ebene + 12 m des Ringraumes ausgeführt. 
Grundsätzlich werden geprüfte T"" Abschottungen urenl Klappen und 
verwendet (siehe Abschnitt 3 2 5 2 2 • I • • 1 5.2.3). 
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5.4.6 Angriffs-, Flucht- und Rettungswege 
Die Angriffs-, Flucht- und Rettungssituation ist bei der neuen 
Baulinie entscheidend verbessert. In Übereinstimmung mit den 
Anforderungen des Entwurfsvorschlags KTA 2102 konnten besonders 
im Reaktorgebäude die Fluchtweglängen durch drei Treppenräume 
im Ringraum,von denen zwei einen direkten Ausgang ins Freie 
haben, verkürzt werden. Die Treppenräume sind im Brandfall über 
die Zu- und Abluft des Ringraumes zu belüften. Zusätzlich be-
finden sich an der Personenschleuse und den beiden Notschleu-
sen im Sicherheitsbehälter Sammelräume, die separat belüftet 
werden. Der Weg von der Personenschleuse führt über einen ge-
sicherten Flur und Treppenraum des Hilfsanlagengebäudes ins 
Freie. In den durch zusätzlich eingebrachte Brandlasten und 
Zündquellen sowie eine Vielzahl von Personen kritischen Revi-
sionsphasen können gemäß KTA 2102 die Schleusentüren geöffnet 
bleiben, sofern die Genehmigungsbehörde dem zustimmt. 
Im Reaktorhilfsanlagengebäude werden zwei vorgelagerte Trep-
penhäuser und ein innenliegendes Treppenhaus ausgeführt. Diese 
können im Brandfall durch eine Klappe entqualmt werden. Die 
Angriffs- und Fluchtwege sind frei von Kabeln. Die Flure sind 
mit F30-Abschottungen unterteilt. 
Im Schaltanlagengebäude werden die Kabelgeschosse zur Verbes-
serung der Angriffs-, Flucht- und Rettungssituation in einer 
größeren lichten Höhe ausgeführt. 
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6. MÖGLICHE WEITERENTWICKLUNGEN 
6.1 Brandrisikoanalysen 
An verschiedenen Stellen der Bestandsaufna~mc wurde festge-
stellt, daß Brandschutzmaßnahmen in Relation zur tatsächlichen 
Gefährdung derzeit schwer eingeschätzt werden können. 
Es ist zu vermuten, daß der erreichte Stand der Technik den 
möglichen Risiken in der Mehrzahl der Fälle ausreichend, mög-
licherweise sogar mehr als ausreichend Rechnung trägt. Nicht 
auszuschließen ist jedoch nach den bisherigen Erfahrungen und 
Erkenntnissen der Autoren, daß die getroffenen Maßnahmen an 
einigen Stellen nicht genügen könnten. 
Die Ungewißheit in der Quantifizierung der Maßnahmen soll 
Schritt für Schritt durch die Brand-Störfallanalysen ausge-
räumt werden, die vom USNRC ebenso wie von der IAEA gefordert 
werden. In den USA befassen sich umfangreiche Forschungspro-
gramme mit dieser Frage [30, 31] . Ziel ist es,in einer Fehler-
baumanalyse die möglichen Pfade einer Brandentstehung und 
-ausbreitung bis hin zur Gefährdung von Sicherheitssystemen 
zu identifizieren und für die einzelnen Schritte, z.B. auch 
die Funktion von Branderkennungs- und Brandbekämpfungsmaß-
nahmen unter bestimmten Bedingungen, Erfolgs- und Mißerfolgs-
wahrscheinlichkeiten abzuschätzen. Sofern dies näherungsweise, 
z.B. aufgrund vorliegender Betriebsdaten, gelingt, lassen 
sich dominierende Pfade klar erkennen. Diese sind dann in 
einem zweiten Schritt gerrauer zu analysieren, um eine bessere 
Aussage über das "echte" Risiko zu erhalten. 
Längerfristig lassen sich auf diese Weise ausgewogene Brand-
schutzmaßnahmen erreichen, welche die Forderungen der Reaktor-
sicherheit voll erfüllen und doch der Wirtschaftlichkeit genügen. 
Hierbei gewinnen zwangsläufig auch Fragen des PersonenschutzeS 
und der Anlagenverfügbarkeit an Bedeutung. 
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Untersuchungen, wie sie jetzt in den USA - nach dem Schock 
von Browns Ferry - mit erheblichem Aufwand durchgeführt werden, 
wurden im Prinzip von der Arge bereits 1977 bei BMFT und BMI 
vorgeschlagen und bei der Beauftragung der vorliegenden Be-
standsaufnahme nochmals präzisiert. 
6.2 Brandauswirkungen 
Eine Voraussetzung zur Bewertung des Brandrisikos ist die Quan-
tifizierung der möglichen Brandauswirkungen. Auch hier sind 
wir derzeit an vielen Stellen auf Vermutungen aufgrund von 
Erfahrungen in anderen Bereichen angewiesen. 
Ein wesentliches Kriterium für die Beurteilung der Brandaus-
wirkungen ist z.B., ob die zum Schutz von Sicherheitssystemen 
herangezogenen Bauteile einschließlich der Abschlüsse, Kabel-
abschüttungen und Rohrdurchführungen unter den gegebenen 
brandschutztechnischen Randbedingungen ihre Aufgabe erfüllen 
können. Diese Aufgabe kann jedoch unterschiedlichster Art 
sein. Bisher wird in der Regel nur die Brandschutzfunktion 
geprüft. Hinsichtlich denkbarer weitergehender Aufgaben, z.B. 
Dichtigkeit oderStrahlenschutzfunktion, ggf. auch unter zusätz-
lichen Einwirkungen wie einem Erdbeben, fehlen derzeit sowohl 
klare Anforderungen als auch Ansätze zu brauchbaren Prüfver-
fahren. Es erscheint daher sinnvoll, die kernkraftwerksspezi-
fischen Anforderungen an Brandschutzsysteme genauer zu erfassen 
und daraus eventuell erforderliche Ergänzungen der Prüfver-
fahren abzuleiten. 
Offen ist auch das Brandverhalten von Baustoffen und Betriebs-
stoffen unter den bei einem Brand im Kernkraftwerk herrschen-
den Randbedingungen. Im Abschnitt 3.2 und 5.2.1 wurde z.B. da-
rauf hingewiesen, daß alle Baustoffprüfungen auf die Phase des 
Entstehungsbrandes bezogen sind und die Ergebnisse daher nicht 
ohne weiteres für die Phase des Vollbrandes gelten. Aufbauend 
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auf den Ergebnissen der Brandrisikoanalysen ist daher zu klä-
ren, ob ggf. Prüfungen unter den Bedingungen eines Vollbrandes 
erforderlich sind. zu diesem Themenkreis gehört auch die Fra-
ge, ob die Modelle in den Prüfungen die Wirklichkeit zutreffend 
erfassen. In den USA werden dies~üglich vergleichende Großver-
suche, z.B. an Kabeldurchführungen durchgeführt [32] sie er-
geben z.T. ein ungünstigeres Verhalten als die üblichen Zu-
lassungsversuche. 
Die Bestimmung der zu erwartenden Temperatur- und Rauchver-
teilungen bei einem Brand ist ebenfalls bisher nicht Stand 
der Technik. Hier sind die in der Wissenschaft diskutierten 
Methoden auf der Basis der Wärmebilanztheorie für die sehr 
komplexe Situation in Kernkraftwerken zu verfeinern und ggf. 
durch Versuche abzusichern. Dies gilt insbesondere für die 
Situation im Reaktorgebäude-Innenraum. Dabei muß auch die 
Wirksamkeit von Lüftungsanlagen, Rauch- und Wärmeabzügen, 
Entqualmungsanlagen und mobilen Entqualmungsgeräten berück-
sichtigt werden. 
6.3 Wirksamkeit von aktiven Brandschutzmaßnahmen 
über die Wirksamkeit von Branderkennung und Brandbekämpfung 
liegen Erfahrungen aus dem konventionellen Bereich vor. Es sind 
Statistiken verfügbar, die Aussagen über die Zuverlässigkeit 
von Brandmeldern und Löschanlagen sowie vereinzelt auch über 
die Wirksamkeit manueller Brandbekämpfungsmaßnahmen erlauben. 
Die vorliegenden Daten umfassen aber nicht die verschiedenen 
Schritte von der Brandentstehung bis zur vollständigen Löschung. 
Insbesondere geht daraus kaum der reale Einfluß notwendiger 
menschlicher Handlungen hervor. Die in den USA begonnenen 
Untersuchungen [32) befassen sich sehr intensiv mit diesen 
Fragen. Als vorläufiges Ergebnis hat sich bereits gezeigt, 
daß die Erfolgswahrscheinlichkeit einer menschlichen Handlung 
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erheblich unter derjenigen einer richtig ausgelegten automa-
tischen Einrichtung liegt. Der Erfolg der Branderkennungs- und 
stationären Brandbekämpfungseinrichtungen hängt entscheidend 
von der richtigen Auswahl und Auslegung ab, die in den ver-
fügbaren Statistiken ebenfalls nicht ablesbar ist. 
Es erscheint notwendig, spezielle Betriebserfahrungen über 
manuelle Brandbekämpfung unter erschwerten Bedingungen sowie 
über die Funktion von Branderkennungs- und Brandbekämpfungs-
einrichtungen unter den in Kernkraftwerken (oder vergleichba-
ren Anlagen) herrschenden Bedingungen auszuwerten. Erst dann 
ist es möglich, den alternativen Einsatz der betrieblichen Maß-
nahmen anstelle nicht möglicher baulicher Maßnahmen auch durch 
Zahlen über die adäquate Wirksamkeit zu rechtfertigen. 
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7. ZUSAMMENFASSUNG 
Der vorliegende Bericht faßt die Ergebnisse einer durchgeführ-
ten Bestandsaufruilirne des Brandschutzes in Kernkraftwerken zusam-
men. 
Ziel der Bestandsaufnahme war, 
- den nationalen und internationalen Stand der Brandschutzrege-
lungen für KKW zu beschreiben 
- den Stand der Brandschutzprüfungen an Baustoffen, Bauteilen, 
Sonderbauteilen und Betriebsstoffen darzustellen 
- die brandschutztechnische und sicherheitstechnische Ausgangs-
situation und die ergriffenen Brandschutzmaßnahmen einer Re-
ferenzanlage vor Ort zu erfassen 
- die Regelungen, Prüfungen und Maßnahmen - unter Einbezie-
hung neuerer Kernkraftwerksplanungen - zu beurteilen und 
Möglichkeiten für eine gezielte Weiterentwicklung aufzuzei-
gen. 
Bei der Auswertung der umfangreichen und zum Teil sehr detail-
lierten Regelungen hat sich gezeigt, daß - wenn auch mit teil-
weise unterschiedlicher Wichtung - einheitlich von folgenden 
Einzelmaßnahmen ausgegangen wird: 
- Brandverhütung 
- Branderkennung 
- Brandbekämpfung 
- Brandeindämmung 
- organisatorische Maßnahmen. 
Bei den deutschen Regelungen wird ein stärkeres Gewicht auf 
die Flucht- und Rettungswege zum Zwecke des Personenschutzes 
gelegt. Die Richtlinien der Sachversicherer beeinhalten zu-
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sätzliche Maßnahmen zur Schadensminderung und Sicherung einer hö-
heren Anlagenverfügbarkeit. 
Die Brandschutzprüfungen sind durch die DIN 4102 und darauf 
aufbauende Prüfrichtlinien geregelt. Die geprüften Baustoffe, 
Bauteile und Betriebsstoffe erfüllen auch beim Einsatz in Kern-
kraftwerken die gestellten brandschutztechnischen Anforde-
rungen, sofern die Randbedingungen nicht wesentlich von denen 
im Versuch abweichen. Betriebsbedingte weitergehende Anforde-
rungen sind in den derzeitigen Normen und Prüfrichtlinien nicht 
geregelt. Allgemein anerkannte Prüfrichtlinien für Durchfüh-
rungen von ~ohren aus nichtbrennbaren Baustoffen, für Kabel und 
für verschiedene Betriebsstoffe existieren derzeit noch nicht. 
Die ausgeführten Brandschutzmaßnahmen in der Referenzanlage 
sind besonders durch die Zwänge aus baulichen Gegebenheiten 
und Strahlenschutzforderungen geprägt. Sie weichen daher not-
gedrungen an einigen Stellen vom heutigen Stand der Erkennt-
nisse ab. In diesen Fällen wurden jedoch - zum Teil mit er-
heblichem Aufwand - Alternativmaßnahmen vorgesehen. 
Die Brandschutzkonzeption für geplante neue Anlagen genügt dem 
internationalen Stand der Technik. Entsprechend der deutschen 
Auffassung werden aber stationäre Löschanlagen von Hand aus-
gelöst; international wird wegen der Zeitersparnis und der 
größeren Zuverlässigkeit eine automatische Auslösung empfohlen. 
Die durchgeführte Bestandsaufnahme schließt mit der Empfehlung 
einer gezielten Weiterentwicklung auf folgenden Gebieten: 
- Brandrisikoanalysen zur Ermittlung dominierender Ereignis-
pfade und besseren Wichtung der Brandschutzmaßnahmen 
- Theoretische und experimentelle Untersuchungen zur besseren 
Erfassung von Brandauswirkungen, z.B. dem Verhalten von Bau-
stoffen, Bauteilen und Betriebsstoffen unter speziellen Rand-
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bedingungen, der Entwicklung von Temperatur und Rauch bei 
den gegebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung von 
Lüftung, Rauch- und Wärmeabzug und Entqualmung. 
- Auswertung von Betriebserfahrungen und Statistiken zur Er-
mittlung der Wirksamkeit von Maßnahmen zur Branderkennung 
und Brandbekämpfung unter Einbeziehung des Einflusses mensch-
licher Handlungen. 
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Zeichenerklärung 
1. E ;.ndschutztechnische Gegebenheiten (Bauteil-Prüfung) 
z .le 
z .le 
z le 
1: 
2: 
3: 
Soll-Vorschrift 
Soll nach Angabe K.'<W 
Ist-Zustand lt. Begehung 
2. B· :1derkennung - Brandbekämpfung 
M;·· .Jer I = Ionisations-Rauchmelder 
-··~ ··--
0 = Optischer Rauchmelder 
D = Druckknopfmelder 
Wä = ~vär:nemelder 
Lö; :hanlagen 
W = Wandhydrantenkasten 
Sp = Selbsttätige Feuerlöschein~ichtung (Sprühflutanlage) 
FLL = Feuerlöschleitung 
3. Ra.' r1- und Wärmeabzugsanlagen 
RWA = Rauch- und ':·1ärmeabzuganlagen 
Zl = Zuluft 
Al = Abluft 
FSK = Feuerschutzklappen 
-Jl od. Ra = Oberdrucklüftung oder Rauchabführung 
4. Dur:-:hführungen - Klappen 
N = Naumann-Rohre - F 30, F 90, offen 
B = Brattberg - F 90, luftdicht 
SK = Sander-Kabelschott (Mörtelschott) 
TR = "Trox"-Klappen - K 90 
5. Rohrdurchführungen 
Rohrdurc!l.führungen nach Syster!lblatt 2. 07 (siehe Anhang) 
Bl = Blatt 1 - 6 
Auslegung gegen 
S = Strahlung 
B = Brandschutz 
Sp = 
L 
Spritz-wasser 
= Luftdicht 
D = Druckdicht 
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t:-M..>t.o-
ren 
-----
elektr. 
lnutall-. 
ttoucn 
llo.utoile Pn!fb 
wand .. &ec!(e:n Fu3bodcn T':lren 
F 90 r 9u F 90 
I" 120 I" 120 F 120 
Podoat~ Pod~~te 
----.. ---1-----1------
F uo 
F90 
I" 120 
I!' 90 
W"asserd!t:hte 
spczla.ltOr 
I" 120 Fundamont T 90 
(Dill 16 061) 
e<!ingung 
\l<lar;>;:>en. 
l<i!bel• Rohr-
abschott. durcht. 
~·=r --.~~;.oa&·ez=r;· = •*'~· 
-
- -
K90 keiuo Rohr-TR: 
- durchfuhruniJ 
- -
-
II) 
- -
Dl .. l.D,Sp"L 
- -
II) 
-
-
Ho .. 90 lll,I,S,B,Sp 
at.4.s,sp 
oi .• 6,B,Sp 
----+----1-----1------t-·----l----·---- II) 
1109 
0112 
12 
I'VC.-
K.>hol 
"• n 
------~---------1-----------
Nukleobi"ftll 
Zwluchon-
kOhl•)'Bt.em 
1 
I'VC-
KAhul +-
"-)20 k1J 
Öl> 
th.:hn~ol•r· 
fct t 
o, n ____ _. ____ ,__ ___ .__, 
) fhu~kknopfmeltl~r vor do01 1'1"U1")pcnulntJD.hiJ. 
) Oucku 1n- 1.5 m. 
uleJ...tr .. 
Inut.tal-
l..ttlontw 
) Alle 1 m .11ut.om. Hcld.or, 41• noch olr~lllhoht w«.~~x:dun aollen .. 
) R1nq'W.süu~tcloltunC) 
) unqeschUtzt• St-.hl~lech-LuCtkou&le 
) auch t~r evtl. DAmpftcui~otzunQon 
.. 90 F !10 
I" 120 I" 120 
------
I" 90 F 90 
_01 r 1~~ 
FUnd&Jnant T 30/l 
(Dllf 10 002) 
1-----1-----
1\.mdAment 
L--------4·-------
-
-
-
-
-
- -
.,, r 9o Ol.l, Sp 
SI, 2, Sp 
Ul .. l,. !ip 
D1.4, !Jp 
II). 
- -
"' 
.. 90 Bl.l, S,Sp 
Bl .. l,B.Sp.L 
. 
71 Dte thorutscho StAndfeaUgkeit der lt.(onaer ht nicht bek&Ant. 
8) K\llnu RIJdundan:r.loilunq &\1111 Vetblndun·I»'Jllfi'J 
9) D.icke aut t- 6 111 .. 
10) iw Vurblndun1Jsgang 
11) VorhAntltnt:~ ftc"hrdurchfllhrunrJun nach tl.:.y•r .. 8auordßWl9 
z;uq!nql. 
Y.eld.Jr Lö5chanl. UWA -l.il f tun9 Rettu.-u,sv. 
-
~ 
- -
Ol.od.RA 
Dl) w Zl,Al,FSK 
D w :Ll 
- - -
:l.l,Al 
- - -
-·-
I Sp 
-
011 131 w41 
:i:l,Al 
n51 
Teloton 
I Sp 
-
16) Zl,Al 
I 
-
Zl,Al 
1 Sp 
-
-
I,D10) 
- -
i 
.. 
zu schützend. nukleare 
Sicherhoita- .. ;;e~1r.ht$pkt. 
einrichtun<J. z.il. 
(Ko;:~.,onent.) rad. lnv. 
gecir.hti.Jte 
-
Luftslt6;auJUJ 
--------
Aktlvkoht. 
-
(b~i litörfdll 
, 
-
-
- 7) 
He6umfoiwcr &ur Pr im<trkiltol ... 
Regal U01) der eehr at.4ck-
Ueßwerto.rtaa- radlookti v bel 
•un9 Zorstör:unq dar 
U•ufonter cl\Jl'"Ch 
theno.IUnw. 
llotnachkilhhy-
stem (4fAch re-
-dund.s.nt rAWAl. 
qet(ennt 
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B!lto;cr~ 4 
Bl..ttt. ::r .... -i 
~:u:.:u.nq 
Fl~ch~J 
(Cl2) 
nrandun-
t:c:ra!Jsc~n. 
Drcnc!gltt 
1\rt r-:(•r:.;e qt:cllc:l tol }:.J 
R e a k t o r q e b a u d e "!Sau teil i\ ... 
Prü!bcC~ngung ar~nderkennunq u~~ -bck~pf~,q zu ac~ü~~end. 
l----------r-------,----------,------------.--------,---------·r--------------~------~----------,------------r------------lSicherhcito-
:>ccken Fußbo-!en ... U-cn ":< 1 a'O!JC"'l • a '! - .o. '!"- ~eld..!r Lösc!u .. :.n!.. R~7~\-Lilftung 1 ) 
nuklce.ra 
G'!<i<:!lto.,l<t. 
z.il. 
:ad. Inv. 
3 ~ 5 1) ~cluftanla7c 
:'U::;kschl <!ICJ-
i-.. l.ar·r-~) 
5,5 
_j ____ , __ _ 
1 ;< b 1 I P. ~ ::cg~n'Jl. ein!:icht""1 -~~ ~-== ~= ·: -~· · ..1:>schctt.: <!:!:-c:1!. Rett:!:'lo;;sw. ,!:o:":;:.z:1c:>t. ~; ~-~~:~:~: ===~~::~: ~ : ::0 ~ F 120 cinfLJ<;elige '*'B=:=F=9~:=l·=--==-~~===-~ ~-=-~ :=-=-=~ =~"~·:~~--~ ~~;~~~E~ ~··•=·~~ 
I drt;citdichte (W !m ~n9) "'15-25:o bis 
U:nluftA!llAI)e 
•026 1 ) Ccbl.lse 1 28 
o, n St.~hlt·Jr z.Notschl. 
------- f-----------1 Knb~ f-----F-90-----I 
PVC 0, 4 I M<..)tUren-
lag~r F 120 ;:_ F 120 -~ F 120 zw<>iflOgcl. BI F 90 orten" qut. 
drucJ.o:.dlchte Rc.hrdurch!q. rvt5-25aa bl s 
-------------------------1-----------i------+--------
~· 90 ·r ~o Inh"'rnc U!nlu!'t-
vcrsoryung fJr 
gt>s~ Ruutl.!!l 1\ 
o., n I St..a.hltilc :..Nutschl. 
----+------~~~-------l-------1--------~-------~------~------~--------4----------~------+--------~----------+------i-----------~-------,-----------------------;---------, I :n~er-nc u~slc.t-=-i'er!J\lnan-~ 
~27 J) :.!.'!ll.u:tanl G9C 
,'\..bsp!!-cr-
k.l ~"!)pe 
9,5 
J•VC 
0,4 
o, n 
F 90 
beschJ.ch-
tung d~;-r 
Y.l~ppen I F 120 
F 90 ~· 'JO 
.. -ersoryunt:~ til-: 
?:.t• 120 !'<' 120 elnflG<;cl. n, F 90 qut g•Js. lM.utcil n. 
druckdicht" "-1 S-25r.> 1:-is 
Stahltür z.Notschl .. 
-· /lktiv~) ------~-----~------4-------~~--~-~-----~----~---t------t-------,--------+-------------------~--4--------~ 
~6 1) L~!u!tanlage (Filter) 49 
kohlefit 
tc!" 
Kcilrlf!-
men 
o,_ n 
F 
Hot.ol..üll 
60 Bel~uch- F 
rung 
~t~ P..!ur.:e 0825, 0826, 0827 U:ld oiJ2G sind miteinll.ndcr ve~bundt~ll .. 
lSCO kg Aktivkohle ln rlen Filtern .. 
-~elC.ec tm t.uf'!J:anal .. 
LU- und A!>luft !t1r l!le 9esl\r.Jt:e Anla')e. 
!10 F 
120 ~F 
90 T 90 
120 ~F 120 zwe!flügel~ 
Sondertür 
chne !lrilnd-
schutzanford 
TR: K':!O ll: F 90 
Sp 
(lf außerh. 'I 
d.Brandah-
~-=hr.ltt!i) 
In!...ernf!' IJrn!uft_-
V•H !;.Or(jUtll) fih:· 
gul g~s. ~dutetl A 
"-2o-JO:n bis 
zur !-:ot-
r,;chleUl;>(! 
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tlAttec1 6 
llatt tlc. 1 2 
IU\l::l 
11:::. 
Oll!> N.tchk.\lhl-
vum[Ua 
Fllcho 
(m2) 
8:-Andun-
t.otabschn .. Art 
PVC· 
t<abel • 
S<.:hmlur-
felt 
o, n 
1015 
ZOnd.• 
quollen 
al~ktr. Irr 
et4llo.t.+ 
f..öiJ<u: der 
Nachkuh I-
(llllllpU 
a e a k ~o r 9 e bAu 4 e •DAlJt.til 
Bauteile - PrC:· .. ·et.!i!19U!l9 
~----r---~~-----r-------
W.llnde 
~· 90 
F 120 
Decken 
F 90 
F 120 
(Deton-
kalottel 
l'ußbodcn 'l'llron 
St:t.hlUh.- _I l 
Kabel-
Abschott. 
R:>!J::-
d.urc:ht, 
ll; F 90 ül,6,S,D,Sp 
I 
I 
I 
RWA-Lßftun9 
Zl,Al 
Zl,Al 
zuglngl. 
Rettu~~sw. 
"u achQt:un4. 
Sicherholts-
e in r ich t.u:>q . 
(Ko;:,ponen&.) 
Notnachkilhl-
9yat.em 
l.oop 1 
StAndt 06.02.19SI 
nukleare 
• · Ge:.icht.si>kt. 
z.a. 
:::.od. Inv. 
in Nachk\lhll•ha 
!IO lJrfniAt:kUhl-
m1t.tcl 
---1-----11---·--l----1----- ----- -----,---11---~-l-------------1-----1----:;;-;..!...-l----+----t-----+---~t-------l-·--·-----1 
.21 0126 
0226 
Ol2b 
0426 
l'lut:hehll-
ter lblo 
Ebano * 60>) 
je Stl 
PVC-
K~bol 
o, n 
9• n 
t:lt:k.tt:. 
19,9 ln~Lallat. 
+ 1->HJtO-
rt:n 
I.' !10 
I' 120 
F !lo 
F 120 ~"Undament Gondor- -4) 
Stal1ltOr 
_I) 
51 
Zl,Al Leitr .. chnik 
lll.l,B,Sp,L 
---1-------lr----1---~----------- ---1---4-----1------- ------lc---l----..-:--+---l----il--:.__-t--:.__--1-------t----l 
_2) 
OIH 
0\01 
Lecko.baau-
fJHn\1 (l l&cb 
redundb.nt) 
PVC· II,S 
branduntor- Kabul 
A.bachnlt.t o, n 
PVC 
o, n 
gorinq 
elckt.t.In-
stallat.t-
E-H,.Jtonm 
l" 90 
F 120 
F 90 
(b.•6m) 
1' 120 
F 90 
Fundament 
- I( 90 
T 90 TRI I( 90 
DIN 10 Oßl) 
BL. t ,S ,Sp 
N1 P 9V ßl.4,S,IJ,Sp 
Bl.l,B.sp,L 
I 
Zl,Al 
----1----1------1---------- ----J----t----;;.--;----t---l--'-..:...:...-l--.;__--l------1-----l 
"loktr.h..- ~- !10 p 90 - --- _ _ _2) 
at.11ll..~t. + 
KAhulvu~- F !20 
t.el.llUl(jen 
r t 20 t"\an,1o.ment 
Deton-
kalotto) 
T 30 N1 r' !IO Ul.l,ll,Sp 
ol.2,D,Sp 
(0111 16082) lll.4,B,Sp 
1 
I Zl,Al 
----1----1------------
Uolzkoh-
le,Uolz, 
PVC( 'Jurtr J) 
!J, a 
ulcktr.ln- ~· 90 
ota.lla.t., 
e-l.l.aftcrh. I!' !20 
Kelll" 1~1uun 
----l----t-----1-----l---t-------;i-----l-----+-----l-_;._---l 
0182 Al09l"AWD-
•bßAU(jUOIJ 6o )7,3 
F 90 
F 120 Fundament T J0/2 
IDIN 18 Oß~) 
'l'RI K 90 N1 r 90 
1 
·x 
X 
Sp 
lW 1mF1Uk) 
Zl,Al 
Zl,Al 
Unluttretniq. 
von R4dlo4k-
t1vitllt 
1--+-----1-----t----1----+-----
Rohtkarua.l. 
cP - 9.-P 
PVC 
K4bt~l 
F !lO 1' 90 
---=-----------l-----_~2~)---i----1--~----Sp-----;----------l----------l-------------1-----------1 
0201) 100 4 
F 120 
o, n 
F 120 1" 120 
. 
No F !IO Ul,I,B,5L> ~ _O) Zl,Al!l) Zl,Al 
•--------------~--------•-------
SKiBio10. Ul.2,li,Sp tw trnFiur) 
-------J--------------L----~-------J---------L-----l-------1---------L---~L------~---------·•--------J-----------L--------J l) l.ll{tunrJ•öttnw'•J, judoch ohoe Klap[JG 
2) Vochal\denu Rohrdut:chfQhruncJCn nach Dayur. Daucn;df\UU<Ja 
)) w tm rtur IWe~ •ehr 1An9l-
4) Sondt!tal.Ahltilr 1d~ StrAhltotnllllchut:zonforderunqun. 
5) sa.wt.l1che l::lckl'COlnutAll.cltlonen tlln•l 4ll1Ch VOI"hbondeo, d.).b•l •1nd l kAbu1red.tlflL,61\ZOO durch. Bewnw&ndtt a.b<Jc•chntte~, 
Jn dt:r Wartd •1nd )cwullü '1 1-"Cdn:um .. -Klboppcn tslll•Jt:lMUta 
(l) Wt!ClUfi'J 4l::a Uc.tul..iHIIr.cr •• lJät.:hHltl n1c.:ht Co\Ö(jlh:h, d..a Zu- und u·,luftleltunqun nicht ttlJqed!chltJ;t sind. Die qcs~uote 
l.uLk.-.~t.::io'lUqun•J dlcnt ZUI" AlJUo.JI\(JUIIlJ kJulucr t.u:ckA')tHI. 
1) lhKhtiiHC.:k{ördc'tJtUIIp-.t ~UC t:.~~hlw"~UOrt.JlRBpCltiUII'J tJcl V';Cluat. 
0) Dl.\ndlu:k.l:ulllt&U•J full tlilll•llt:ut~ll .. "J!tch(!C, l'l.'lt&U voth.:antlvn. 
9) Q~lcchUtUIIJ "'" Arl1J;f11J t!lld t:ud..:. 
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lll&ttera 6 
nl.>tt. llr. J 
Nut~ur.g 
Fll~he 
Zl1nd-
quallon 
Re a k t. o.r V ob I u d o • Baute 1 1 B • 
Dauteilo -
W.'lndo oecken F'.lllboden ·roren Kla;>pen 
St4nd• 06.02.19CI 
Y.eld.!r HWA-LilftWl'J 
>:u<Jängl. I"' I Drandun-
torabsch.n .. n .. t.tung&w. 
Kabel- n~hr­
.abschott. • durche. ~ -~f,-~3~·~~==-~--J··~~~~~~~~-~-1~=--~-==;. ~~~l=~~~~~~~~==~·~dA--~==~-l~----~~4==~==~===--·~~~~--~~~n.-===~l~~~~:adf~~~-a~=4:~~~wac..-•t==~~~~~l,-~~~~~~~ 
Nukleuer Zwl-
achenkilhlkrda 
radloakt.lve 
Kilhla:<·dlwure9 
1•• Störfall 
I' 90 
0212 41,5 J,l 
r 12o 
F 90 -
F 120 Gitterraa Na F 90 l 
Zl,Al 
Zl I) 
o, (I 
Al'ID.lt.uron-
raum f4'nu-
kle,aron Zwi-
•chenkllhler (W Jmt•lur) 
------ ------------~---------- -------·--ir---------J·---------II----------~------1----------~-----------·~------~----------1-----------·~--------~----------~----------~----------·--l---------------~-------------~ 
tUektrGin-
GidllAlion 
Kabel 
ß-l-bt.oren 
0241 
"· 1>. v. ll 
1'1/C-
K.>bd 
o, n 
F 90 
l,l 
I! 120 
F 90 
t• 120 F 120 T 90 
(Dltl 18 OBI) 
lla F 90 (W in d"". 
Zl,lll 
Zl I) 
.:!luktr.In-
~tdlaUm 
.:ichrt.ltschr 
!Jteckoran-
iiiChlU:uut 
Ul,od.IU\ 
Zl,lll ,FSit 
Zl 
Treppe) ----l------~-f--------l-----~-----~------ll------+---~·------4-------~------1-------·~-------------~------i-------~------~----------+--------1 
F 90 
OH4 r 120 
F 90 F 90 
(Po..S.) (PO<Iaat .. ) 
F 120 F 120 
(Pod.) IPodostel 
T 90 
T 90 TRaK90 
D 
D 
-----------------t--------t-~---t------4---~----~------~·-----rr-------·t---------·r------1--------b----.~--if------
Antdo;bs-• F 90 F 90 F 90 T 90 - _l) t 
I 
0271 Ol\ioHoocg. 52 PVC ll,l (- ii m) f .IID·Föc- Öl Uherpri1fung war nicht aoöt;rllch ol,.4,S,1J"S:> 
w 
w 
llp 
Zl,lll,FSit 
gerichteto 
LuftstrOmunq 
llecpumtJen. 81 .. 6,B,Sp ------·-----~-----------~-----~~-----t--------~----r-----~--------1------~----~----~-l------~-------r------;--------l-----------~------, 
)51 
P.ohrleitg .. -
vcrLeilunq 
+ ~nt..HJü­
ö:ftaUllfJ 
Kabel- ~ .uchA~ht ) 
l-\.:lntaq"r. 
f • .ouk.ltuu;. 
Zischen-
kC.hlec 
80 
),6 
10 
7.utu.ft. durch Ubu"~t.xöme:n .. 
PVC 
I'U-
SchAUill 
PVC 
(<Je-
ringo 
M~fi'}C) 
3,1 
4,4 
5,8 
J<Ab .. l 
clcktc.ln-
•tallAti-
onen, Kabel· 
vert.ollun9 
) V~cqlelch5We11ili BChwacho ftul'i(]WHJ, jQ Geüchoß unturtctilt .. 
l Voch~ndeno Rvh~durcht~hrun~un nach Dayet. B•uordnun9. 
I ~nlot.lloOUnunv•n 10U:. &u.hl o.ll~•d•<lkt.. 
F !lO 
F 120 
•• 90 
r ·12o 
F !lO 
F 120 
ungesch F 120 
Sta.hlbl 
r 12o 
r 9o 
II' 120 
lf 120 
lf 120 
<ll 
. T 90 
(I>IN 18 081) 
T 9u -
T 90/l TRaK90 
(DIN 10 OBI) 
tla F 90 ke lna 1\nCor-
du.tUn')on 
Na i' 9o+- eine R.>hrl"l 
Höctohch. run\)"1\ vorh. 
_l) 
I 
I 
l 
X 
I 
I 
Zl,Al 
(W.i.Trepp~ Zll) 
Zl,lll,i'IIK 
7.1 . 
I 
Im St6rtAll i 
f(illilwa•aer 
......... -----~L _______ :
CD 
I 
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ISlltte~ 6 
Blatt Hl'. 4 
R.l"..l:l! 
:lr • llutr.unw 
-~ 
GAU 
ollt. Abupecra.rma-
04)6 ture.ni"&WD 
0400 Umluft-
41\lA'i)a 
C.H4 TL'tl('pen-hau• 
1'\lntACJera\D 
Fll~h• 
Im ) 
arandun-
terab•chn. 
D 
10.,!> 
e>o 
u 
onl t .110-f'Ordn- 21,5 
pUia{llb 
--
0~0~ Trepj?An- l!i hAu• 
l(abol vcn·-
O~ll totlun~., 110 
ao- <Jr:f' 
--·-
JIJ'anc!gut 
ZQ<Id-
J.rt l!en'l• tol Kr 
quellen 
- -
K4bol. t•VC 
t-'btorc.n-KAbel 0,7 lACJor 
dlnige 
PV<l-Hu8-
o•r:ln•) Motor•n-u~St•uoc-- l.:tCJt.lr 
kAbd 
-
PVC o,t 
-
PVC l,a 
- - -
PVC-
KAb•i 40,) lt•llel 
.L._. 
1\ e a k t. ·o I' 9 e b I u 4 e • II a u' t. e 1 l II • 
· Bauteile 
-
Pri!tbe<l.in<Junll 
WAnde Decken Fußboden 'f'Jun Kbp:>en 
- --
F 90 .. 90 
- - -
p 120 Pl2o11 II 12o11 T lo 
-
,. ~0 p 90 
- - -
r 120 I' 120 Gittenollt '1' !Ia TRI X9o 
F !lo .. 9<) Ir 90 '1' 90 
-(Pod.l (Podeste) 
.. 120 I' 120 Ir 120 '1' 90 
-(Pod.) ( Pollostal 
.. 
-
1'90 I' 90 
- - -
r 120 p 120 I' ·120 
- -
r 9o r 9o F 90 '1' !lo 
-(Pod.) (Podoot"l 
r oo F 120 I' 120 T 90 TRI lt90 
(PoJ<I.) (Pode>tol 
r 9o f 90 - - -
r 120 I' 120 r 120 T !10 TRI K90 
I~ HontA(jCÖf tnuncj .... DDCkö Ul\(1 rußboJtu• mlt Dolonfurc1CJ1)14ttull llbiJUdltckt. 
t) Zulutt ducch Oborr.LlÖfQöR. 
t) VothanJune Rohcdu.c..::hflltnul\l)on nach UAyor. Pauvrdnunq .. 
StAn.S1 06.02,191 
\. 
Jlr•nderkannunq und -bekAmp!unc;~ &U Bch<lt:oend, nukleare 
Sicha~hoies- Ces1cht5j?kt. 
K4bel- Rohr- %U<J:Iß<]l. einrtchtunq z.:s. 
dUJ'C!>!, ..:eld.u Leschanl. f<WA-LQ!tunq Rettung&w. (J(o::>ponent.) red. lnv. abschott. 
- lf """"""" -- ~ .. ~ -
- - - -
- zt,u21 
"' 
.. 90. B1.4,S,B,6p - - ll.l,Al 
llio-Brond- Bl,I,II,Sp (W l.'l'ctip-
Mchutzm .. pt~nrAuw) 
- - - - -
- -
I 
-
Zl, 
(W l.Trep-
ponrauna) 
~ 
- - - -
tll.od,I\A 
-
Bl.l ,S,II,Sp 
-
II 
-dne Rohrdurch 
ilhr<J.n.außen 
l) . 
-
- - - -
"' 
F 90 Bl. t.S,B,Sp D w z12 ) 
8L,4,!l,B,Sp li.Trep-
penhau•l 
- - - -
Ul.od.IIA 
D w Zl,U,f'SK 
-
Bl.2,D,Sp D· w Zl 
-
_l) I 
- -
4tach ""dundan-
. I Zl,Al ,FSK to K4bel 
-
"' 
F 90 ... III,I,II,Sp 1,0 
-
Zl,Al I ll!oruö<tcl Bl.4,11,Sp lwv.d.hllllll ! 
' 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
11\lt.tal' 6 i:o~r.vab&u4a 
Blatt """ 5 •••k • a aut • 1 1 B • 
Fll~ha llrandqut DAutoila 
-
Prl!tboditi1Junq 
!Uu::> Im ) ZOnd-
Ne. llutllURIJ BrAndun• Bongo <JUellon 
tec<>bschn. Art tol tU Wllndo Pocken fu6boden 'rilren l<lappen 
--
... 
·q-··w-. 
- - - --
= 
-~ 
PVC-Itab. F 90 F 90 
- - ' 
-
lt.>belvur- fU-
:i67 t•1luo~ 100 Sch••.w 5,0 ·ltahd r 120 1'120 I' 120 u{tl.Bto.hl- TRI lt90 21., - ](>()0 kl4ppo 
StahltOr 
---
tco.k"•lv•.r-
)61) t.ellung U!l I'IIC :u,, KAbel :~:~~ll - r 12o T 90 0- 9o0 (Glttor- (DIN 10 001) 
roatel 
- - - -PVC-ItAb. s,o 
KAlHlvar- PU- ICAbul- Uoton Stahlbet Stahlbet.- '1'90 
>66 t•Uun9 100 Sclaa\llll garinq vart.ei- Stahl oftan z b!lhna (DlH 18 0011 270- 360° lun<J"n Stahlku-
qal 
PVC-KA- Kabel, - - - -
Para.onen- bd Wild. Stell- S) St.shlbet StAhlbat. 
-9l 
-
Schleuaw g6dnu 
achltHIGe lllOtot:ön - bilhn" biUuus 
lv.auD•n) 
-
Vorbonduno Rühcdurchtuturungen nAch BAyuc .. B&uoE'dnung. 
Ahtnnnunq der l<Abelbilhnen IJC\JI>ß dla Stllhlkuqel des nukton durch eond .. rwandl<onutruktlon (PßOHAT). 
NAuch3b~chottunq bei JooO. 
Die Rohre aind t10llwelaa 11it unt.,rbroct.t~new PU-Sch4um holhrt. 
Offene. VerbinJun9 ZtUA RlruJrlH.I4. 
Hlt Sch:nehlot, I 10 °c. 
Spczl..to.ansch ... tta 4US K•mn~atott &um AllachluD dor Schhuu lsrandvon4fHilhanlAIJ"RIJcblu<le, 
Ob"c d"r Schlcu•"· 
Zulu! l durch m.HH'8tc-öm~n. 
-. 
,. 
-. 
-
-
Spezial-
klapP'!R 
K 90 6) 
ßtAn41 06.02.1981 
' 
llrande~ltannunq und -bclc~ptunq zu •c:hl.\tzend. nulcleuro 
Slc:hurhalta- G"sic:htspkt. 
KAbtol- Jbhr- z::g.1n<Jt. einricht:.ung z.n. Moldo~r· LöichanL. mu.-Lilftunq Rettu.,t;sv. (Konp::>n~nt.) rod. Inv. 
abschott. durch!. 
-· 
. - ·-
- ·-
I) 1 - -
., I Zl,U,FSK 
HCr lllc.,tt.- Dl.l,D,Sp l,O - Zl,Al echlocht 
twr.J) tiHo- (W l.Trttp-
•Jl~rtel N;F9o p"nrawa) 
-
II I Sp -
I Zl,Al,FSIC 
N•F90,0l'1.lCk IH.&,B,S" J,O II Zl,U l) 
qlasdurchf. Bl,l,D,Sp 
z.utD Reaktor 
-
-
l) I Sp 
-
l Zl,Al.,FSK ~ne"Jl•-
Na ,. 90 Bl.I,B,Sp 1,0 w Zl,l'ol vartelluntJ 
-
- -
- -
lh r90 
Br.>"dal 
,, 181 w Zl,JI.t.91 
aonat kdna 
Rohcducchfilhr. 
...... 
0 
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lllatt:ea- 6 
Blatt: Ne. -6 
f'll~h· 
JUu::a Im l 
llr. llut:rut\<J Bro.ndun-
to ubschn. 
...-~ ;;.---
-
l<a.Luslvel"t4111 
tbene 1un•)IOI 
tl6,4 .. 0 - l6c", 
---- -------
lloh,duu.:h-
t:.tHU\e 
fJhl'UI\fjdU 
•u•.•• tSl - 2oo0 
-
l' Nlcht. bt.Hjehllal Q IC&"41]pl&tt•• 
l) Z.11lutt. d,tr..,;h Ubt~r•tK"ömcn. 
Ba-andgut 
Mt llenga tol H.1 
~--~ 
1'1/C-
l<al>el "' 32,2 
J.lcht:-
1eltg. 
ru- gulng 
Schau• 
1\eakto~r''ll•bA iiue . B au t. 1 l 11 • 
BauteHe 
-
PrC.lba<!i.ngung 
:l.Qnd-
quollen Will\ da Docl<an Fullbodan 'l'ilren Kll>:;>pen 
--
-
- - - -
K.>bul 
- - - - -
- - - - -
elok.tr. 
ln•tr.l-
- -
Stahlbüt.-
- -latt.onen Dillma 
ll o .. ,p(,!cuclo.hitunqoln ZU!Il Ar.utun>nr&uml qaoLilcht, atuhhwUcht u. Beh&lter tßr TF-AUS<;Jlelch in dar DOlle. 
&t:An4o o6.02.-19Bl 
' 
Br&Aderk•nnung und -bekGmp!unq EU achQtzend. nukloere 
Sicharhoita- .. GuJcht:sp!<t. 
KAbel- R:>hr- zu<,;llngl. einrichtUn<J z.B. 
Al>achott. durcht. t'.atd.u: Ll!l•chanl. RWA-LGttunq Re:ttunguw • (Ko:oponent.) rad. lnv. 
~ 
-=- --
- - - -
- 1 
Zl,Al:2) 1!'·90 - I - - - -NI 
- - - - - -
l) 
-
- - -
zt,u'11 <JUt Ranktor 
--
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BlJttero 4 
blatt-::c~a 1 R c A k t o r - U i 1 t e a n 1 A g c n Gob!udo C 
Uutz.un-:; s~~m!:.~n­
tcrabschn .. 
Xeng:e 
IOJHI 
ZJ.:-,.;!-
G,l.luilc:\ W<ln<!o Dackcn Fußboden Til.<en 
=-F---=-- ~ 
0201 
0~02 
0~0) 
F..lßliHJCC t ~ 
F1lter<!ins.tc 
:..:b-~r~;,l.:.all~::it.~c. 
f,\ß!a)cr f. 
Konzentrat. 
'1.20~/05 rl .. b..J.J.!.leu,ttt.t. .. / 
K.r3n 
0210 'terb1ndun9s-
·J<~nq 
PVC 
212.5 Gummi 
o. n 
PVC 
o, n. 
lJer1nq 
sehr 
perlog 
t.ichtlcit. 
Kran-Not.. 
Antr., 
Ka.hol 
-!----- t------1-------t---t ----
02!9 
----
Schlc.!US~n-
C~U:~ ZUCI. 
Rt'1l.JC'.lUt!l 
iidrz"-btal 1-
Ut}h.ll cer 
IB 
II 
PV<; 
o. n 
i'E-Rvhre 
1\.lbe:l v,u. 
lf<lcz.c 8) 
stark Aktiv 
'1·" 
sehr 
ur1ng 
F 90 F 90 F. 90 
-~· 120 >F 120 Fundament 
F 9o f' 90 
>1" 120 >1" 120 FundDJDent 
F 90 F 90 
>F 120 )f' 120 Fund=ent 
l'' so FSO F90 
-~· 18o >F 180 f\lr.d<rn<<nt 
:l..!Xl fa3!.:a~~r iac eine Sondertür ciiiJCLh1UC; die Klas:.iifi~iorung iat gesondert zu erbrin']en. 
E~ 1sL zu kllren, ob hier nicht ein~ StcAhlenschutzkl6ppe ~in~ebaut werden muß. 
Der ic:inbau ~1ner '1' 9G-Tt1r ht <Jcplant. 
V\lrh ... :-• .!ere Rohrdurchtilhrur.'J nach D.!ty...:r1.-chec Bauort.lnunJ. 
Son~.:rt.ilron \2 x, dcuck\I.:.Ssl;r:'est)J Jer I:::inlJ.:au clnor T 90-Tül: 1at. 'J'CplAnt .. 
I-!-tcld<lc ']eplant. .. 
Diu .::it.J.rk r.a...:1lo~kt.1von lld.C:tt~ Uof1nJ.on :.!eh in W.asLor ... 
T 90 
Sondertilr 
T 90 
-
4) 
T 90 
-
6) 
::lotutcoina 
Xlo2pcn 
K 90 
I) 
TRoK9o21 
K<lbet- R:~r-
A!>~c;hott. ~uc.:~t. 
---;::;;,. .. ~. 
---:"'--= 
N 30 
N• F JO .. 
DlomOrt"l 
SI 
-
N 30 
N; F 30 + lil 1 .. 2"8. 
B1omOrtel Sp, L 
5) 
-
N Jo 
"' 
t' 30 + ul.tt2 ,s, 
BiocnOrt.el B, Sp, L 
:i) 
No 
N (of(.,n) Bli,S,Sp, 
tttllwomil: 
Uldauof. 
!1'.1."<leer.a 
Cos!cht•:;ol<t. 
;;:.ll. 
:'.;od. !:1V. 
~=·=-=-~-~--==~=-=---,·~~~=~=-~~-. f'luct.t.wege 
_ll 
I) 
I) 
_7) 
Zl, Al 
Zl, Al 
Zl, Al 
Zl, Al 
Zl, 111 
Zl, 111 
a.::hl' qut. 
•ehr '1Ut 
aehr qut 
<JUt 
Vot bir.d~n·JScJang LaC)erun~ 
,. Sch)euSo!fil'tlUO 
vot radioukt. 
Strnhlun<J 
t~lucht.weg 
und 
AnL:t')t.tn des 
k.llilf:sanl.C.ob. 
J•,.}lJt.:lJlW~IJ 
UO•J 
Alll-'l.;cn ~e:i 
Ein~chluß 
a~rk akth·ar 
--
"·""""'·~'·\ lt.:ar.:e at.ark Ut.!v 
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·-------·------- -----ßT~·-·r-.--~--- !t •' i\ k t o r -II I 1 ( o 1\ n 1 .1 <J ., 11 - G ,. b ,, u •I •• c 
. "''!"'·' _l ______ rf_l_a_c_t_:_Q-~r------a-r_a_n-••• -.g-,-,t------,---------,-------------------------B-a-u--te __ 1_l_o ______ P_r_~-f-t--~~-,.-,n-.~-,-~-.. ·,-----·----------------------B--r-~--j-e_r_k-~-n-.~---~-'1~u-n-d----h-~-k-~---?-!-~--~-.;--------~~-,-,--s-c-~-~-t-=-c-~-d-.--~:-.~-.f.-.l-c-.o-~:------
: ?~~-=> th;~z=" (c2) ZJ.nd- Kobel- --------.---...,--------·-y------------,-__: ________ -J Sich~..o:!-.c!.t:;- ~:::si.:::ht.:.~f;;.t. 
I. !'r. .. S:-and~n- l~c:lga quollon \</:lnt!\l Decken ~·-uCbodvn Türen KlJP,i)O:l ·ksc'nott. ~·J!l:- Md·~:- !..:.:.char~l. av~i~-Lü!:tc.ng z-..:q!;'l.7l.. c1:-.rict.t.u:-.g z.~. 
terab$chn.. A:rt 10) 1-'J '"'"' ~·.:::.:h!'!. _., P.ettu!'l~sw. <:<o::t?Q:" . .:!r.c.) ::"'-d. Inv. 
~~~~,~~~"'P~~~~=i~~~~~~",~~~~~~-+~~~"-~1~~~---=~~~~9~~~~~~1~·~~-~ ~~-~~ ====~·~~~~~c~,~~--~~-~~-- ~--~~~--~l~~~~~-=~--·!•·-~-~··~~~--~~1 
H.lrzaLfatl-
b-3'h.iltur 
PE-lluhre F ~0 • F !lO F 90 E1nschlu3 ~tärl< 
K...tbcl o, n Uo Zl, Al aktiver uarze \)25ö 12 
il.ll'zel) >F 180 ~F 100 Fundament St:!t:.:stctn...,, N (off<H•) :~u~s,sll 
r;,stilrk aktt 
---1------1-----f---~---
Glll Laqer f.Fil-
ter~in5at.z, 
OJH S..l.c~~lngabe-
St<1tion, 
OJIS .$o.cklüq~r f. 
llapier un..! 
P.J.t~wol.lv 
20,5 
5,5 
3,5 
l PE-n .. :.~hr 
uchw.;:.ch ra-
di.oukt.I..b- ~~~rilHJ eluttr. 
f~llc t L~itun~. 
Fil tc.-relntL 
>.i)fa1 Lt<jur 
H~tck5tof(a 
. f' 90 
>F 120 
F 90 t• 90 T 90 
2- fl Ü1jUl i ~~ l 
>I/' 120 >F 120 StahltUr 
(MF n.ill.3) 
K !lo 
II 
TRI K 90 N& 
30, lio 
'I' )O 
tellw.·>it 
alc1.:...:sf. 
l) 
-
ül.l,S,5i) 
---------- ----- -·--
PVC 
PU-Cluhri~o­
lit.:run\JUO 
I' 90 
-----#-----~---~---------~-------- ------1----~---l-l---4 
I' 90 
C.354 Ruhrkan41. 0,64 
o, n 
-- ------+---- --··----
P\'C 
G363 Rchr~a.na.l 43 PU-Rohriso- ~1,'2 
liet'Uil.<J~H 
o, n 
~lcktr. 
I.oitunq. 
1--·----- ---- ·------l--·-1--·--
o-:C6/ Abc.;.-:~:ivarzo-
04.o1 IJCCU:l·JS- 21,5 
StrE:C:te 
Aktiv-
kohlu 
160 
RekonJJi.-
ou.tot:-
auuf.s.ll 
~· 90 
>F I<!O >F 120 >v 120 
-----··----+----1---
F 90 
>F 120 >;r 120 >F 120 
------ --·-·-'------'-----'---·---li----.,1_--J-----'-----
1) 01-cl st.nk .!".:lll.-.:a~\:'(tlv .. H:. l1.1rzu t.u)tludcn ui<h in W..lUOUL" .. 
2) akci~ec Bet~icl\. 
)) \"vd~o..l;;.;! .. mc Rvl.::d.tcchfJI'".ruc~c;(ln nach Bayor. U.:au~lrJ.nuncaJ. 
~) nichL S~Allfl;LeltQ T~r. 
~j ~I..J.r-.o.lhj:J • ."<C'at i:t. 'l'.C~(J.POiJ-\.1~~ .. 
f.) Vc.rhamJ~r.~ öffnur.·J mit S(.;tz;.t.t.QiJum qe&achlo& .. uol .. 
No 
Na F )O • lll.l,S,Sp 
niom~rtel Ul. h·~,n, 
tl )•.) 
N1 V 30 
1 -J)~L--Bt.t,..;,(i. :i,u,::, •. 
)) 
1Jl,.l ,S,~p,L 
illl,S,Sp. 
ill.l .. 1, s.s.,,J. 
I 
I 
Zl, Al 
Zl, Al 
Zl, Al 
Zl, Al 
:Gl, Al 
Zl, Al 
qut 
c;ut 
lh•hAl ter tn1t 
l>kcivko:>l" 
fötdr~ ~~-tiv 
&:ci".w.-:.c~.- bi:. 
ooitt...::lakt:iv 
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hlatt~ra 4 
Blatt Nr.: l 
!W.= 
~::. 
Ar-c:.~tura::n-
0529 ka=ar 
0568 B~~1enuo9a-
9'~r.<J 
>637 Teil~trom­fil ter 
35 
11,5 
19 
CiO,S 
:arar.dgut. 
l.rt. 
PVC, 
PU-Iso-
lierun(J. 
PVC-
Kabel 
l)VC, 
Z.!~thdn 
O.z, 112 
Aktiv-
kohl~ 
y, a. 
Polypro.i?. 
-ß.:;,hr 
o, fl 
10ß 
1,] 
17,28 
26 
R ~ a k t o r - U 1 1 f a A n 1 A q e n - G o b ~ u d e C 
za:ld-
qui.:!.lu:i 
t:lcktr~ 
Kabel 
~:ando 
>F 120 
Decken 
>F 120 
Banteile 
Fußboden ·rercn 
>F 120 
PrC . .t beG.in;;,ung 
:<\i\bcl-
<ili&ä.ott. 
l!:>!"l::"-
durc:'lf. 
N: F 90 ., ,ll.l ,S.B.Sp 
lliomörtel 
---1·----f----t-----+---
l'btoro, 
Kdbel 
clcktr. 
Kabl!-1 T 
Sch.:~lt­
f.chrJnkc 
r !lo F 90 F 90 
>F 120 Stahltilr 
Dur Bedienungagang ist gec.Jonilb..::' Jen and~ren 
Gtingen (z. D .. 0535) nicht Dhgcf.\ ~~lou!len III 
No 
N wine Auf-
l.tstung d .. 
'lohrdurch-
:'i:hrq.vorh. 
Zl,Fl,FSI<: 
~u;.J.n~i:l• 
Rettu:~')sw. 
gut 
St.lnJo 00.02 .. 1S8l 
ZU scl".\!t::.e;;H!. 
Siched:ilit~- · · 
cinrichtuc.•l . 
(K;:;:?O:Hmt.) 
--1 
c~~ict.~sz.;ct .. 
z.u. 
::.:.d. I:~v. 
&ct;...·Qch ai(t:i 
vu .r.z.w!:;;~.ilr 
r------r-----,--~~-,r-----.-------T--------.~-------1-----------;-----------1) 
clcktr .. 
J(ab.~l • 
E-I.uftc::r-
hitzor 
F 90 1" 90 F 
>1" 120 >F 
90 1' 90 
120 2Cl il<Jeli!JO 
Stahltur 
(HF n.B1.3) 
ll )0 
q<Js:Jichtc 
J..tloustc-
klopp~n2) 
-
:.ll.,-,Sp 
(M•Jlder 
i.Probe-
kawmer) 
Zl, Al 
Zl, Al 
V~;r;.ir.Gc.:.-u;hJ 
d.r,ds->t,;;. 
von H..:...:!.c-
aio;t1.vit5.t 
-----~-------·-----l------+--------l---------+-------t------;---.l)r--4------+-------~----------f----------r------------l-----------1 
PU-Schaue ~l~kt.r. F 90 F !lO F 90 T 90 Vcr:•ir..:!~.tur.-; Hlter fur 
-39 Unterdruck-
h.).ltung 
>930 Trcp~~n-haus 
''kalt" 
4o,s 
14,5 
Aktiv-
l.ohlo 2ß 
~<:.u.b~l .. 
E-Lut~o:L­
hltzur 
>F 120 
F 90 
Ir 16o 
>F 120 
(F 16ol 
POdGac.o 
' _-.J_ _____ .__ ___ _._ ____ __JL.--.-..L.---.--"-----'------'-· 
Vorh.anCu;:,a R..Jh..rd~J.l:cl".f\i~run-;..:n nach lla.yer. U..Auordnun'J. 
D.:..e. .;Qlousiekl.l.t>pcm crf:lllen k<Jine Bro:Uh!schuC;.!.ol.flford.Qrun']~n. 
Li.chte TrCpiJenla.ufbrä.!.t.a a.n den WAndhydrA-n~ün < 1,00 m ( ... 0 1 9 m). 
>r 120 2tlü<Jellqu 
St.a.hltür 
(11>' n.ul.:l) 
T 90 
T 90/1 
(DI:-1 10 081 J 
113.0, Uo 
l.).l.!ldicht.u 
J,douai~-kl~pp~n l a, F 9o 
u 30 
,t.t~n~sp 
'11+2 1 ü,S_i> 
~"J!.ne Auf-
: ist.uny i!o 
I t.:..hrd.~..u:ch-' -c,tt.:;:·z~-.;o.ri:.~ I 
(l•rollca-
k~WJ.Ilelr 
"Trox"} 
[) w 
Ul od.RA 
:O:l,Al,FSK 
gut31 
d.i':.::!.:.;..::t!..;. 
VO:l Rb,j~c-
4Ät.i.Vi.t.:i.t 
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UUtton 4 
llld.lt Nr. 4 
Ra= 
Nr. 
oun 
llutzunq 
Ve~bindun<J»­
<JAnq 
PerSI")hd.l-
~chleusa 
IStaura um) 
60 
45. 
ü:ran-:!r;;ut 
PVC 
rE 
o, n 
PVC 
Pl:: 
o, n 
R e A k t o r - U i 1 f e a n l a q e n - G e b A u d e C 
ZCn~­
quollon 
a::ar.dux:kennung l!:ld -be:<~'"ilpfu:·:9 
-----.--~~------.-~-----r----r-----r--~--T----.~--­
olcktr. 
Kabol 
Wlindo 
II' 90 
>F 120 
D.:~clten 
F 90 F 90 
l<lil;;>;.>on 
T 90 
2) Tßa K90 
K<lbel-
b1.5c1'-.ott. 
N 30 
Ha F lo 
R::.!a·-
c!urch!. 
_I) 
4) 
lll.l,ll,Sp 
I 10,D w 
I,O"D 
R<IA-Lilft.t:n9 
Zl,Al,FSK 
Zl,Al,t'SK 
zuqfn91. 
RcttU."liJ&V, 
nuklear\l zu schützend. 
Si.ch.:=rhcic•-
elnrlchtunq 
(Y.a:::;>o:.cnt.) 
· · c ... ict.t~;-J<t. 
... n. 
Branduchutz J:ll.l.u 
Rttakt(..rq,qb.lud$ 
rad. Inv. 
--------------t--------;-------l~------lr------~l-------l------tr-------t---------i------i·------·j----..--+------l------~r-------~--------;---~-------~---------4 
_I) F 90 '1' 90 
086~ /.bschla.=-
ent:»~a.nnf.lc 
4,5. PVC ~.oo 
oluktJ:". 
l~bel 
Hlli~un\1 
-----1----------t-------·;------1------+------
0074 ·rt'eppa 
•hcü6• 0 
>v 120 2ClO<Jal1ge 
Stahllilr 
IIIP n.lll.ll 
N lo. No 
Na f' )O 
1.1,1\l 
Zl,Al Dl.4,ll,Sp 
Lll.l, 8 
Ul.I.S,Sp 
----t----1-----i-----1----J--------- ---1----+----+-----J-------:--t---·---1 
F 90 T !iO 
>r IBO er too1 
.rodul!lto 
T 90/1 
lOHN 10 OBI) 
Zl,Al,FSK 
D w keine Auf-
liULq. <.1 • 
Roh(dllrch-
fuhc<J.Vorh. 
-----~-------t-------·i------r-------·t------t~----~--------~~r--------;-----~------4-------~------lr-------l---------t---------~-----------r---------~ 
r !ilo T 90 K lio iblckt~. 
Kabel 
fouurbcut 
umklt:1<1~t 
'I" 90 'II 90 F ~0 -
00ij5 Schleu"'* ll. 5 PVC >r 120 >r 120 >r 12o T 9o •51 
objokt.fllchut:tr 
tür 
Ut F 90 k.elno 1\uf-
listg. d. 
Rohrducch-
führq.vo:rh. 
I 
I 
Zl,Al 
RuttLU'I<Ja-
IIChleuse zwi-
achon Gt.lbSudv 
E LI. C 
1\ktlvitllt~­
nlckh•l tung 
~---~------------------1------
ulcktr. 
}(.'.lbol + 
pcr!Joot.:lll 
Uro.-..chon 
F 90 ---,.-~ T 90-~6~,----~-K--90~u~)-t--_-----1-----_~4~l--~'---I----+---_------·I-----------1----------··J---------------r-----------~ 
09·12 1\uf~nth.­
.:al.lm 
120,5 I•VC 25,!12 
'II 120 ., 120 
II lO 
Bl.l,S,D,Sp lilAhlb .. t. T 90/1 TRa K 90 Na F JO 
(DIN 16 OBI) <um Trcp-
vu•~l-..~u."' 
I,D 7)6) 
Zl,Al 
RWA w Fe;n- qut 
(2 Tr .. p,pon) 
---L------·-- ----- ------· -----J------~-----~~-~----~------~~---~--~--------L----L~-----L------~--------~----------~------~ 1) Vurh .... ndent.!' Hohl-dl.ll-dtCüllClUl')~n J\ACh Dayec. uauordnuo9. 
j;ter 
Zl,l\l 
2) Sond.:ra.bsc~luil zum Rt:aklore 
)) zu~ T~il offen~ Kal1olttai~un • 
• 1,) R:)hn.!ucch!UhrutHJiln zur \o:icJ.u&:holunq dur Ucuck.(lC\l.fu..n ... d.-"U ll"'.t.kt.or .. (~Ghit~~D•K' ln d-.n 1\!lhx•n• e<K/• G.Au-Schi.eb.K"). 
$) Ol..jc~u.chut.:.::Lilr • dcuck.Jich.t u~ f"l..ö"Ll.:. .. lJilt,\r~d11.J. 
6) Vot·haoc!ono ötfnul\1)' wit. !iut:&.at.,.ine.n 9dAchloiioW'-n• 
7) Uo.J.ndhydc.~ont im 'l'.&.•ppünh4ua. 
01 HUblla ll kq-Pulvo<lö•ch~.-. , .. Ul 
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Star.~: o~.ct.l931 
----·----~------------------------------------------------------------------------·-~--------·-------------------------------------------------, u:.t;tc::~ l 
:ll~tc-:·.:t·. 1 S C h A 1 t A n 1 A 9 0 n 0 .. b .'1 ll d .. 
PVC, K.>bul + F 90 F 90 Sc~•l:.lt- 21,11 elak.tr~ ~t·no51 anlagen Anlagen >r12o F 90 
o, n 
PVC, F 90 F 90 
129,6 l:abel >Ii' 120 Stahl-· >FI20 
beton 
o, n 
E 
StahltUren 
(t'.f' n.ul.l) 
auch z.u:n 
Treppenhaus 
T 90 
Stabltücon 
(Hl' n.lll.3) 
AUCh ZUIII 
TRI K90 
K 90 
TR1 K90 
F 9n 
Bl.2,B 
kdne 
Ruhr-
durch!. 
I 
l 
:r,o 
I 
:r,o 
l,O 
Sill) 
6) 
-
6) 
-
Zl, Al 
Zl, Al 
Zl,Al,RHA 
R~IA4 l 
Zl, Al 
R~IA,Zl,Al 
R#lrt,Zl,Al 
RWA 4) 
:.U,Al 
RWA,Zl,Al 
RW;\4 ) 
Zl,Al 
Rt:d.und.::.r~te 
Schalt.:~nl.a.~a + 
Uct.cieb:it;>yst.c.:a 
Rt:d-..mdanto 
Schaltanla.ge + 
üet.t:lE:b5S'jStCI!l 
Redundante 
Schal.tanle.t;(! i' 
Octriebs~y&teu. 
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-tllt;.l!r: l 
.lat:.-uc- .. 1 2 
StAnd: C6.02.19~1 
schAlt An l.a 9 e n G " b l! u d o 
D.>utclle PrC!bediniJUn'.J BrAn~crk.,nnunq und -bek.,.,cp!ung zu s~;h·l~ze:'H!. 
~--------~--------r---------r-------------,---------r---------~----------~-------,·----------,-----------~------------~S!chcrr.~1ts-~~!l:n- . I Brandgu:~nqe q~~~~:n ~~r-~~-:~:J =~~r._r~t=+--=l~o~3~H.J -~-===,: \;~n~:_. ::e~ . :>ußbodoa Türen ~abal- Roh~-absc~ott .. C~:-::h~. ~sc!lanl .. "'-'<;!lngl. Rettunc;:;w, eir.rlc~tung. (K;;:::;x>nen:. l 
:.ukle~re 
Ge!l!.chttrkt. 
z.3. 
!=-~~~~=-~--1=-m- =-=-=-f~· ~~=-~.~~-==!,·~<=-~-+= ~~~~~~:~~:gei-Zl,Al,RWA 
·o~. 36 
"os.n 
"06.26 
-:c~.2-J 
::~~29 
LGC..OI 
Sch..llton-
loqenraum 
ßat.tt:rie-
r>Ulll 
Flur 
r~tu;schö.cht 
':'n:l-i~nha.us 
r.~b-.!1-
nchclcht 
Elektro-
E07 .06 
nlkr.l.um 
ISO PVC, I. F 90 F 90 
B~andab- Schatt-
schnitt in 
Vc..-tb.J•j.Ullt 
IW·I,)f> 
120 
llröndob-
schnitt 
6 Br;ttnd.-
l,S e.L-
lß 6chn1tt 
6 
2(0 
o, n 
Poly-
Athy-
len 
o, n 
!•VC 
o, ll 
PVC, 
Slllkon 
K.iliel 
\..,VC, 
~chal.t-
.\olo.')en 
o, ß 
7) 
2),6 
(8,6 
Kubol + 1 >F 120 >F 120 
alcktr. ~ 
~nlaqc-n 
c~plo:Jion: l' 90 F ')O 
f\lhlende I 
Ex.-Aus- i >t'12o51 >F 120 
(\lhrunq d 1 
Insta.ll.a-
tion 
ln:stalbt.- F 90,BW 
tion Fl20 
t• 90 F 90 
>Fl20 >F 120 
t' 90 F 90 
Ko.Ld + 
>F120S) ulcktr. >F 120 
AnlUCJOn 
T 30 t~s,c. 
T 90 FSK91 
(Dill 113081) 
F 90 T 90 K 90 
StAhlbat Stahl tar TR: K90 
Frao:~:cnklatJP~ 
T 90 K 90 
l' 90 St4hltilr TRa K90 
(Ml' n.al. 3) 
8) 
F 90 
Ba l' 90 
k.eintl ·1\uf-
lhtUßiJ 
\torh;"nden 
Polyathy-
len 
15) 
B1.2,B 
15") 
k&ine Auf-
ltutun'] 
vorhundi:n 
kutno Allf-
li~tun9' 
vurh.:Jn(!Qn 
I 
x,o 
D 
D 
I,D 
I,O 
I,O 
I 
I 
x;o 
w 
w 
Liqlltwator 
Mobllger4c 
Zl,l'ol 
Zl,Al,FSK 
Zl,l'ol 
AA 5 \ 
Zl,Al,FSK 
Al 
Zl,AI,FSK 
Zl,Al 
~';1, Al, Rh'J.. 
Zl,Al,RWA 
i'SK 
I<WA4 ) 
Zl,Al 
IO) 
Notausst14t9 
üb.l:',·Anzen-
khppu 
B~triebss~·stcm. 
---
l'cdun!ldotu 1 Scll41 tanlii.';ft + 
Jletrleh•~ystc::~ 
·------1 
Rcdundeante 
Sch.\llanl a')tt . 
liutriobsu.ystc.n 
Rcdundan:.e 
Sch.-tl ton!.,:u;e • 
l:h~l r1cb:Jsy5te:QI 
~edun.1Anlo 
Schalt<lnlo<;'- + 
lh:t.r ic.bssyGtem 
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Dllttur: 
ill.ttt-tlt' ~' ) 
::r. 
~l.;c~.a 
(ll\2) 
5::-ar.dun- Al:t Nen~o 
S C h 4 l' t A n 1 A 9 0 0 
Z.C.nd-
q:uellon 
Gabaudo 
Tilrca 
F. 
Äol~~l­
~$Cj':.ott. .. ter~schn. tol ~J =-----~~~= --s-------~ ~~.;·~~.~~~~~1~~~~~~~~~--~1f;~~~t~~~~~--~-~~~~~~r~~~~~"'t·~~~~-·~ ~~~~~~~t~~~~~~~--~--~--~~;== 
---- X,O RcJund4nt~ 
:o7. ll IC.lbal-
scha:.:::ht. 
6 F 90 T 90 l Zl,Al,FSK Scha.~tanlago + 
Bundunter PVC 50,4 Kabel keine I,O _61 Zl,Al iletriebssystolli 
.W~chnitt >F 120 >F 120 '1' J0/1 N, F 90 llohrdurch-
250 
o, n 
PVC, 
PU-SchalUil 
und 
\.Jasse.rl .. 
100,8 
F 90 
Kabel r 120 F 90 
F 90 
F 1~0 
(0111 lll 082) SK• F 90 führuno;; 
'1' 90 
Stahltür 
(t'.f' n.ill.l) 
K 9Q F 90 
'l'R; K90 N, !/' 9o11 ) keine Rohr 
durchführ" 
I 
x.o 
I,O 
Zl,Al,RI~A 
FSK 
Re:dundg.nt.u 
Schal c.anl MJe + 
Batrili:h&&:[st.ew 
nuklca::e 
G~s~ct-.t.sp:,t. 
~ .. :;.. 
rl.d. I;.v. 
RWA4 ) 
Zl,Al o, n 
----~----------+--------~-------~------t------·--------l------~--------l----------~--------------~---.1~5·)--lr-----t--------l---------1----------r-------------t----------i 
:1.34 R->um h1nter 29,5 llolz F 90 F !10 '1' 90 K 90 F 90 Zl,Al,RWA 
:)9~JS 
)9.36 
0.)7 
.51 
d.Warten.t..at. 24 Papier 
b'.accu !60 PVC 
H~'Hlm hintot 12, 5 u .... u~n-
d~r \,·a.rt.ar.- L4.:lA'] 
t.afel 
Rechner-
r4u.-v 139,5 
lloLG 
Pat>ier 
PVC 
Uod~n-
h>la') 
tlJ.(!:duc-
topan-
nuli'Jii-
l<4bel 
elekLr. 
Anlaqun 
I:n Abstan.:J von jeweils 40 &1. sinJ AlJschott.uogen eingebaut.. 
t:anuellc u:-:J. Schm~lz.luta.uslösung. 
>F 120 
ll' !lo 
r 120 
l~icht~:~ o~uchganq z...,iscn~n K.dtcltrass~ und Sprüh\.la.~sur < ßo cm. 
St.1hlbe-
ton m! t 
abgeh. 
Unt~rd ~ 
n· !Jol 
Ii' 90 
Stahlbe 
t.on D1it. 
al>geh. 
Uatcrd. 
(Ii' 90) 
>Jr 90 
•• 90 
Holz-
oodon 
13) 
'1' 90 
(DJN 18 081) 
'1' 90 
Stahltür 
1-"rana:.unklApk~.o 
R~.J."~ .. t.t.t .-üa:...li'•1 ·kr fWilch.).'\:.~u dur:ch D~ton-K.tn;'Uu mit ... A,t'Ol('"-Xl4.PP•U\, CA .. 2Sfc..chur Lutt.ol:llchaul 
ht.::.i~;~...:!"un•J Jt..r !.it .. üüt-tlonst.l\t.zcn 4.0 x €0 (.'m. 
fll~:-.-.:i;.·f:.lra.:1t. i:. TrC?fCd:ausc 
ct.r.u J..:-,:').:tbe. l>::1 Explosionsfall 1Hnd kt:inc bc!londcrcn Sollbruc.h&t:.41llßn iw DI'HNadr v.:.~:~,-~ 
Dit! vo..:handcn~n D•..:.rchführungen w.1n:n nicht. vorschlos:-.cn .. 
A!J 10 n HC!le t'-.:i:"äter. 
'!'re?pt!nt..rt!itc 120 C.'l L.t.w. Sf.) cm um W.1nd.hydranten. 
I 
·ra, K!lO 
K 90 
TR1 K90 
Z.us.~ .. e:Ll;:hc V.;rlc')unq redund.anz.tr~t:~.der \(ilbel ln K 9o- .. Prom.l.t."-K4b4tlkaa:ll'-!1 \lr.d Brottb.ar~;t-Sch.otta (Qefordüc&; L 90) .. 
M..:.tH.!.t: li.:u"ldf..:n.;.<.:r~~sct.~r wh:. l w: 50 k9 Ua.lon und 6 x 6 kcJ Ualor •• 
A:l.:lrc.nu~'-J von Ionis..ac.ic.w.>.:l. 
}o'~ti..l.e: U;}:; • ..!!<.l\,;.i.or\.~~chii.r mit. l '#: 50 kg ll~lon un..i 4 x 6 k9 !lalon .. 
~ Vcr't-~nd~o.•• "W:li.X:d:-'rch.fC:h'Cur.«;Jcn nac:\ Qen AA<J.u.bcn dß't' Ua.yl.lri .. ct.&n D4.uordnu..-.u. 
Ba F 90 
!/' 90 
Ba 1-' 90 
keine Aut-
liutun<J 
vorhan'i!~n 
1S) 
kuina Auf-
li~>tung 
vorh.il.nd"n 
I,O 
I 
1,0 
äbqest. m! 
llVK 12) 
ab11eatl lA. 
IIVK l'i 
Zl, Al 
RWA 
Zl, Al 
Zl, Al 
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Standr OG.o2.1981 
Blättel'a 1 Not•tromd1e•el-Geblude lt BlO\tt-i~r. a 1 
Fll}he BrAndgut Bautelle 
-
t>rl!fbedlnqung Branderkennunq und -bekAcpfunq :r;u schilt:r:end. nukler.rc 
114= Im ) Zilnd- Slcherhoita- Gesichtspkt. 
Nr. llutl<\lrul liundun- tlen~e quallen KAbel- Rohr- zu<J&nql. e 1n::ichtung z.B. 
tcrAb5chn. AJ:t tol tu WAnd• Docken t'ullboden Tilre.n l(lap.,en Absc:hott. durcht. l'.eld.>r Lafic:ho.nl. R';IA-LilftWlCJ Rettun9aw. (l(o:oponent.) ::ad. Inv. 
-=--=-
--
- -
. -- ·---
ölbcll.Utec 66 .. 2 Öl und Beleucht.'). l' !10 F 90 I' 90 T 90 K 90 - 1 - RWII. OICI mit Ölpwope PVC 12H Me6kaLul II 90 
lipo) 
redunJ.ante 
lhanduntör- >t>toc-Öl- !" 120 F 90. Fundament T 90 TRI 1(90 
"' 
F 90 1 Zl, Al <,JIIt Notstrom,lluael- -
aLochnit.t 
'l• n pumpQ !PIN 18 Olll) Geh.iude 
-
-----
----- -----·---- -
Geb.S~de.ent.- K4bul- t• 90(011) F 90 F 90 - - - - - -
K<>IO )0 I'U- 8,64 t'"ll.ai'U N90,No,D90 
wla•enmg · J.ALdl 1r12oJI 
redunddnte• 
Sct.Allld r 120 Fundaa>ent 
-
Nr r90 - 1 - Zl, Al NotatrOIDJ.lea•l-- ... IIUt 
-~~- Dr .. 90 " GeLlJude 
------- - i Öl \Uld ~\h.:.rhitz- F 90!Illf) F 90 - "T 90 K 90 - l - IIWA. - ~ ll020 Uotatrom·8 H PVC :1,18~ t:e l.e1- (FI20) I) 1190 redundante• l\lj'Jie9Dt tungon, > Fl20 F llO T90 
- -
~ I•o W"SchaUDL Zl, 111 vut NotstroiJldiea..t-
-
!I• n Guneca.tor (DlN 18081) 
" 
ina Freie G"bl1.1d" 
--- ------
.. 
----
SchAun&- r 90 I' 90 - - - - f I - -W:Utc- otoff- Gen&rAtor 
cr12o1 11 - -
redund.tnt.u• 
1:0201 1) hol. d. 2,592 120 - 1fi) W,ScluauM l\4•chi••• >r12o r .... - vut NolstroODdt .. et- -Elußere 
" 
t<Altem&- Eintlllt~ae u Gub.!ud" 
•chinen " 
... Rohl'Q ~ I n -" o, .!! 
-
·--
90 90 
- -
.. l 
- -
r F 
- - ~ lt0201 Au1uJlotcba., 6 Öl u 
- Fl2o11 
redohda.ntea 
Lehlltcc >r12o F 120 
- - - I t•o II - vut Notstromdte•el- -'i• n Gt-:b!\ud~t 
-
.. 
- -
.. o, 11.'1 
- -Öl r90 r !10 r 9o - .... TAgUOI- Pwnpen- •• 1:0201 bet.Alt.ec 8,5 IZ6 r 9021 ~ Schaum- reu.lundAntce II• n AQ•)J:D- >rl2o p 120 
- - -
0 +_W.! 
IJ&te .. noch lOachlc.a- - QUt NvtstruwdieJol- -!i nona von G<>blud~ 
:l nicht. unten 1notal-
11ert. bedient 
- - -----
r90 I' !IO r 90 T 90 
-
- - -
-t Sclult- 22,5 I'VC Schalt.- N90 Zl, Al Dcandunt•r- :1,16 -uchr&Ake r12o 1' 90 r uo 'l" l0/2. trn• IC90 tll r 9o 1 w"'' Zl, Al UUlll QUt -aL•chnltt o, n t 11r" .uwo4) sr:. F90 -
-
0) SpcUhtlutAU$lOxunlJ VCJI Ort. 
l) Tc•!(•p~nöt fnuntJ ln dc.u Dot.:kt~ auf !. 0 •~ 
2) &u::~ ~t:h&i•.l"awa. 
)) t·ruc.k&lli'Jl•lcloa._la('l)• CNL«cht•n JNK ·-· 1.0 
4) Schb.um....,dlh:1hy~'r.lnt. \Iot d.luU llt.t.n'l~lJ,teraL•chnll.t. 
S) Vc..~.:har .• tana ILolu U~!cchfUliiUn•J•n f\.J.(;h den A.n~Jftb•n d•~r Day•c. Dau-o ... ·~.nllfi9. http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
.!~r.era 1 
:..3.tt.-t-.~.r t 
r.ü . .:l un.J 
!"llche 
(.,2, 
Sr.And:.~n­
t.crAb~c~n. 
.:ö · Rch.rk.a:u.l 1·1..5 
lir.ondqut 
Art 
~vc 122,4 
o, n 
Züa~­
quollen 
ICabel 
.Not • p •. i a • - Gebaudo X 
f" 90,liW 
>t" 18011 
Do.ute1le 
I' 90 F 90 
>I" 1201) t'Und4ment 
T 90 
·r 90-rauchd. 
T 9o2) 
(Dill 10 OBI) 
F'ranzenk.lappc 
TRI 1<90 Ba F 90 
+Blo-MOrt. I, 0 l, o .. u 
Zl, Al 
Zl, Al Ledlnqt 
vorhAnden 
Stan~a o6.02.196J 
nuklca::a 
Gcsicht•~t. 
z.3. 
r~~- !nv. 
--- llo<•~~----------t------- ---------r--------1---------l-------i----------l-----------~-----------+--------~-------r---------l----------+-----------l--------------+------------~ 
sc- PVC 
dl•••l- 01 
i\~-3'CCIJ•'t "" "18 f'U-SdLA~ID 1~, l 56 
::_;,tsp.?lso- PE-Kb.nllu 
pw:tpe 
O-t-1)" n 
l!lektro-
+ Pruck-
!.Yßtetn4 
I' !10 
>!' 120 
I' 90 
I' 90 StahltOr (MF 'rRa K90 
n. Bl. )) 
Ba F !JO 
+Hio-KIIrt. 
0 
I 
I, 0 
Zl, Al 4 ) (Umluft) vorh. 
-· .. -
- . -
__ ,_ ______ -4-------~------l------4------+------~-----r-------l--------+-----+-------:r------~-----r------4--------+--------t-----------+---------~ 
:)4 b4ttec1c-
UWD 
12,5 
&k-anduntec--
.i.L•..:hnitC 
PVC 
fe 
o, n 
t:lektr. 
LultunrJ. 
I' 90 
>1'120 
I' 90 
>t'l20 
.. 90 
>1'120 T 90 
(DIN 18 081) 
Tna K90 SKI K 90 
_5) Zl, At 41 Zl, Al gut 
-. -
-. -
I --------•------~r------1--------•-----~--------r--------~------i--------l--------r-----;--------;---------t----------r------------ll------------; 
35 jDhulöl-behAlt•c ll 8t0 
lle.ll-
kAhd 
F 90 
>Fl20 
F 90 
>FI20 
p 90 
>t'l20 
T 30 -
'1' 90 Tll& K90 
(Dill 18 081) - . -
Öl 
PE-
tc Anal 
g, n 
I 
I, 0 7)' Sp 
Zl, At 
Zl, J\1 nur aber _ • _ ----t------------l-·----------il---------l---------i---------·r---------l--------t----------r------------t--------~-----------r---------1--------r----------t-------------t'~st~·~~J~u~t·e~l~t~e~r-l----------------l---------------i 
~5 
.26 
NotsteueE"-
Iitelle 
E!oktrcnik-
s:hrlnke f ... 
Rta.k.tor-
:i<:hutz. 
57 
PVC 
o, n 
PVC 
o, n 
I'VC 
o, n 
l,l K"hel 
11,7 
9,0 
F 9q 
>t't2d 01 
F 90,811 
>FI20IO) 
F !lO,IlW 
1'12o101 
•• 90 
>1'120 
F 90 
>FIBO 
F 90 
t'l80 
F 90 
-6) 
p 90 
- fll 
F 90 
- 6) 
'1' 30 K 30/90 
StahltOr (MF Tlla K 9< 
n. Bl. )) 
T 30 K 30/90 
~tahltür (MF TR1 K 9C 
n. Bl. )) 
T 30 K 30/90 
5tnhl tGr (HF Tl\ 1 1<90 
n. Hl. 3) · 
N& F 90 
Na F 90 
"' r 9o 
I 
I, 0 
I 
I 
I, 0 
I 
I' 
I, 0 
_9) 
_9) 
_9) 
Zl, -At121 
(Umluft) 
Zl, t.l 
(Uc•luft) 
<]Ut 
qut 
-. -
- . -
- . -
- . -
- . -
- . -Zl, Alll) 
(Umluft) -------~-----L------I-------L------~.-----4·------~--------~---------------~------~-------------L--------~--------~----------L------~·~-·~·--~ 
Die Ang..lt.a:n d..:~ t'eucrvtderu:4-n .. hklA95t:ß 9t:hcn von der Vor.o.UU!Ict::ung aus, d4a dio 9~!tcnU.:..>~;-d.:;c\<.'J:~s: -; e' ..; ~\} cn l•<::.'!:'.;-tg~. 
Fh:.chttilc in t..en4Chbolcte lte.:1unct4nJ:.eQ. 
Wa.."'l>.:L.~~·dr 11nt. auß~ rh• \b dtt a 8 r And.H.a•chn 1 tt.a. 
1:~ch tco::.zcpt. l<WU Or:lluft. 1a~ Hnm.ifAll &h:lchaltbta.r ... 
"..1~:-.~~~y.!r_'\.nt. tn t·ten~ - 4.5. m. ~a.Hm d~a·ch entwc:icha:.ndo Ga.äu AU!~ don BattöC{eu. eM\)lQalonugefAhrde.t .. 
1) ri:.:.s.'::e~onie.rt.e ~l.!.h\.Tohx -DurchfUhcunqan .. 
'l s·;n:L~! l.ut.a'!".la.ye ZUlU El.nb~u VOCgtlSCht::n D 
l) ~ct.c-,r:p\Q't.t.en ito\l( St:..'lh\.\..::uu.t.-rukt.lun u\lt. l\,u:.w1Sch~U) lJe«;~O.nden KAbe\n uni! Ra.uchmeld.ern,., 
9) ~\..:lbi.lt:: G..al.;;..t..: T i.lan~lh'J~ha,nten. 
O) Die 'wO~::-."ic s:ci cho.;.l\ lhl'C tl.t.wci \ '5. (an unt.et: d\a 'Cuc'k.u • L1er Ru~t tat Vll t. Llta.flex aU!l4JdUtopft und mlt Bl.ttch abgad~t;ckt • 
. 1) Y..\ai?~~ ~.._ln l:'·c,,..:.k.",,!aq\cic.h. 
2.\ D\.e L-ilt'-.unq~\<.1\ ''n-1-.11"1 ulr.:l ln lo.:Llta:Uot.t.&.lult.q U':loJ.~Ant.t:l.t..e.n Po.ufh3.n')U09Un qe\.age"Ct • 
. .:..:..~2:._ lm. 'Jc~.:..tM ... n G .... 'l..1 ... '!..a ,.~~. 1.!1• 'bt.:..\611.\Chtun•J l1\ CX1f\O:~lon•cJuochilt.'lt\..u..: Au&fllhrun() Au~qe[(\h~t .. 
"" 0 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
Hlttera 1 
ll.>tt-Hc.' · 1 lt • b'• 1 
-
na~h• 1lran&Jut 
.lu::l ~utz:u.nq 
(:o) Zctnd-
~r. 5r4nc!un- P.enge quullen 
t.erA.bschn. Art. tol 1-'J I/And<1 Decken 
·- . ~~· 
------ C7trF 
PVC • 
II 31 l<..lb-:lk4na1 5Jllk"n 23,0 
von Get.. I( Kabel, 
n.!t.ch Ceb~ E PU-
~tct.aum 
-- -----· 
t:o.bt:lk6n4l llVC • 
n von ~b. ~- )0~,. 
:;lllkun 
w J::ß Tt.s!.:} KaUe\ 
II I I H 8 o, .. 
--------
---------L-------
) Z~o~ls<.:her.~chot\.tt illl Ahllt.And vun 40 ua. 
:) A<~sl.:.s->ng vvn ~01-ll. 
l) M.lr\d.•HUr\•1 dca· ßett.uncJS"'e'JC veclH:u~•e~:n. 
•· 
... 
F 90 
25,7 Kilbe l 
>FI20 
}' 90 
322,0 KAbel 
>FI2o 
-
,) Untertettun'J d.:11 cst\ola, 2LO m lAnq-=.n Kdhelkanala etwa alla 40 lll dun.h 
Z\11&cht:05daotr.e mit Bnattl.•OC'Jducchtührun'J aowlo Brattb6rt)dtu:chfC1ht:utuJ 
zum H.1sc)dnenhou5 und AUb!itle(jsdouua Dl.it Objuk.tschutr:. 
-
>1:'120 
-
>t'l20 
Sto~a 06.02.1981 
X An I 1 • 
· Bauteile 
-
?rO.tbul!ingung ~unl!orkennun? und -be:t!mpt\Jnq IIU ac:hilt<tend. •luklel!.rc 
Sicherheits- G~::~~tG~kt. I 
:<.>bel- ll:>hr- :tuq.!nql. ein:-ichtU."'<J Fußboden TJren :<ll!:>.i,)en 
..::.bschott. c!~rc:ht. Mold.)r LOschAnl. fl<IA-Lilftunq Rett.u.:lC;sv • (I:O:-:l.,0:1Cn t. ) :_~~- ~nv~-
~ -
-= 
.. ., ... .... -~ i-=='--"=. ... , --r: --.... ==-:~.-~~ 
-
T 90 
-
~- 90 
-
I 5p RW!\ Enorqieve:-sor-
t' 9o11 
1 2) yung von N_:,t- -Suhlbetun T 90 - 8; 111.5, 8 l,O,D Sp 
-
1.0. 3) st.:ur.nanl a-Jun 
tDm 18 Olll) SKt F 90 
-
T 90 
- - -
1 llp IIWA Entl:-::qlcvt!rs .. 
F 9o
41 I SchaltAnl .. - -i.O.l) Stahlbeton T 90 - lll Bt.5, b 1,0,0 !lp - Gcb..\ul!e/'l'r..lto 
-
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llUttero I ltebenkGillva• nlatt-~r.& I ... ,.. - Pulnpenl>a"""rlt 112/!'..S 
-
~l!~h· Bran<!qut Bauteile 
-
Pri':fbe<!L"l<Jun9 
!C::.c l':utz:un~ (Cl ) Zilnd-
IKla;;>J?•lß 
t;r. ß:.:Lndun- 1-:en.;a quallen 
tera.b~chn. Art tol V.J W!ndo t::.eckcn Fußboden T\lren 
.. 
- -
---- . - ~ ---~-- ==--==-
Ho· Treppenheus 15 
- - -
I" 90 
- - - -
0/.21 
. 
~t· 120 >Ft20 >t• 120 T 30 
-(DIN 18 062) 
----
-
HO Personen- I' 90 F 90 
- - -
022] und •o PVC 43.2 Köllel . 
I<M>e lg ong >r 120 >ft20 >F 120 T 30 
-
(DIN 16 002) 
" 
MO Pu::cpcnraum. 1:-Hotoren F 90 F 90 
- - -
0121 !11,2 PVC t:..lleliac- Kobel 
11erunqen Pumpen- >II' 120 >t>12Jl FundAment T 30 -
lagor (DlN 16 082) 
--
Brandcrkennun9 und -bek~9!unq 
l'-.4-bel- Rohr- >:u9'3.n'Jl. 
Al>sci:ott • ~:>::cht. ~elda'r ~schanl. RWA-Lilftun<] Ret.t.un9sw 
- -·- --
~ -· . 
-
0 
-
R\IA 
Ein .. 0 - - schlecht 
-
Anfl1-
stunq 
-
(lli~r 0 
- -
Rohr-
-
durto::h- D 
- -
schlecht 
führung. 
f---- i5lnlcht 
-
\H.'r.l•an- - - -
e~n 
- - -
-
vchlecht 
1 
:tu schilt:end. 
Sicherheits-
einr.!.cht.U!'UJ. 
(!~;:pone:l.t .. ) 
l"eue&·lO!:>Chj, 
und Notspeise 
pu:nfe 
-
" 
-
. 
- -
I 
Stand; OG.02.19UJ 
--
.. 
be:terkungen 
.. 
-· 
-
-
I) Die FW-Kl~s~e wi:d 
nur erreicht, \."enn die 
Monta,.eOf fnunq 
recht abgedeckt 
f>chge-
ist. 
N 
N 
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I 
H ~f 
! i> 
lt 'i ; ... ~ 
1:~ ~a, 
-~h 
1; f I 
:! ·' 
!.i~ 
' l • 
'i ~ H.~ 
... 
"' ~ 
t!. 
& 
"' ~ 
10 
2~ 
2 1 
A: Allr W~nd-ur.d Ott~inöflnungen werden bau<~erkwehe nu~h Gd>äudrebenen clurdanurtericrl. 
a: Oie SuiT.!lle ol:er Haueilehre inkl:J~ivr lli!~UVt,...-~ • .:~n '<IOn vr. 9C!Iilelnsom mit den 
o::u:trqntl•meo:l~n Rohrleilu"gsfluun tn dEn Au\l•ouLbersiclltsriJraen le \l!)~lcgt. 
C: Die !•imcnslonierur-9 der Hauerrohre erfolgt von den P«Jhrl~ill;r.geslinnen u-~IN ßctlithlchllgung: 
a I IMdHhpalt. 20 r.un ; bl : soli~rdid, t ; c I fl•l•'2!)oJI•:J du llohr Iei tun~ ln der (Jurchlührul'l')• 
0: [rforderlitht ra::!aulcgisd>e Absthirrnmoilnohmeo ~<~rd~n cnhuad der Ausbauübers.lchlsplöne 
. IJIId Ausbaul•liitle1 von R :us ~~ AbsllrAI~Ung 111ll VI. festgelegt. 
E: O:t Oetoilausluhrur.~ unh"üaiedllcher Ourthfiihrungen hl dtHI ßlällern 2.0761oll: 2/3/4/S/6 
8eispi~tQ):.is@ zu enlnthr.~en,l~rner sind die Bldll~r 2.01 ßlall !und II zu beo;;hten. 
F· Erl:;rderllchet ~ch:.tlz ge;;~e11 Sprili..,•SHI ~.:irj b~t jt-derllolardurthll!hrug beld~eillg 'bGrlithithligl 
G: Oie I<KW- j,,.duung~rlilteilung rc;e II die lciligl:~ill!fl :I·U~I~']t;llg; H.lHtnttrhillh;:og.; liefetUil!Ji 
11onlcgt t:nd überworh1•n!). 
j?,.r.!Ht'.~lH!..''~!.'!t ~!e Sptitzwosscr-Abclidtlung cffolgl rniliel1 Gurnlltimons.chctle uod verbindet 
Cu~ f f•1!l'W dar <All c!~ 'II ~lau~• rohr b eidseili1J.Oit Gt:r~m i rnoosdaelle wird mit e:iner nichho~lende n 
F·o:•d1 ~·11•1 >c heile bc i es I ig t. 
.E.!t~::':!nmJsolJ~J.'. !ü!.."'Jt~!l.:..... 
['l;tw,,lle ; lf) d<r 'Jand- bzw. Oeckendickr. .. o ... 
I 
• 
1o 
E 
E 
C:> 
C-l 
.t! 
_o 
E 
E 
U\ 
!.lcpfrichlung 
c====c> 
r
!J. Abs'tondshalter 
P.vnl agehitfc 
1b 
2 2 J<chrleobl'~e" r ON f,o o,~erdcn bel Rodialbe\iegung '!!' Snun 111il Abstandshaller lgenJpple Bandslahl-
uad tlonsct,elle. \/cd;slofl tlr.1.1.S~~Ivcl!et.~n.Oc: Abslondshatter l.st eine HonlofFhl!h. 
~clutQlhongen ~ ON':.C..,ert!~n ohne E.iraatr dnAbslanthh3lle" mit Bld>~ollegnlo!lfi.Zilnl B!ispl~l: 
\/it•.·!ruck 1 ~irun~rn,- f n lli.1 I hsr:ys -und [1tdleert;r.gsldlo.~r.q2o vnd Rohrtel Iungen mit lladial bewe!Jung "'5~arn. 
ll.!h•lt!l~•agt 1 ,,,;I l~u.>ti~cl:cr l'cli! •ung I• ;:. I ;tO • (. ll~rtn fl cdiulbevci'}Ullg i': Sr.1m Ist, ll~c<lt n J!h!l.t_ 
IJ>t;•~il~hrr hot:ciUr.gi!_.'!_!'lAb$landshaller rr.il fllthlollt gr.sloprt. Bei t • ;oo 13il'( gilt Sonderausli;hrung 
_f,1:lr.;~~tt n~lt'.',E'r ~'L.~ 
2.3 
H 
)9 
31 
~ 2 
ll 
;.;. 
f'rrtot l:fi!:Jli la:iuler ilrandsdaulz, Knmhinler t mit ClPiobschh 1~ung ,dl.1 DUicllführung Ist beidseitig 
~1J'~"hlt•rtnnt.crer.1 tloluiol je I10Jm;n li,f 10 vttschllerlen . 
.9!'9)\ÜWF..!.li erani!Sdl\Jh I F30-F901. Komblr.iert tr.ll 81eiobsthhmung,die Ourct.föhrung Ist beilseilig 
~ 120 r::rl llr.f nit A~besh.chc.umo~otlen l.lu-Ka~ctderl 01111"101-A zu venchllel'len. 
.!'itll- qualri•Jicrter Brooschuh.dl~ Duahlührung 1~1 ~inuitig i: l0011t111 tief mit nicht brannborern 
Hcttr:ol zu ..:er~chliallen. •· ~ 
.S~V!!l~ llr:~ndHhut z.l F 30· f90 J, tlie Durchführung Ist einseitig t 2l.O~;~~a tlul llllt A1bnluhau11.• 
"olltn Alu-·Kauhiitl Olllt.102·A ZU VtiSChtieOell.· 
\_· \----\- l-==----------------1-- -·- ----4 -·- -·-- ---·------------------
I 
I 
I 
I 
t 
I 
i 
I 
I ? 200 • so ~ 21.0 . Wi:indg 'hD 1f20 r:o 
oberhalb Decke 100 0 50 u nterhalb Cteke 
Schließen von \-land-und Oeckendurchführun9ro für Rohrleituncen 2 G7 
~ . , ... _ ._ ....... _ .. -..;-::--::--::-::=-:-::----~-· • 
·--------·--- '=---· 
... -. 
AtGH!Eif·lE RICHTLINIEN Zlil1 Pr:: · 
. . ) -· . 
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.... L ----l-· - \ 
•" 
"· 
i ! il i i i i : ' ' ~ 
(:u 1tDQ11J-Lt!~LLlt~JÜ~~IHLlJJ!lJfjjl_,JUQQ tu.ftdi~ht bzv1. . 
· VIO sserdicht mit Ge\·lebe- Komoensotor 
.==.:=.-==.:.=-=::--...:.::;:_-=:=.=.-=-==--=- -- --- .... --... • - =a 
1.0 Lufdich t, sc hi~bend. o!lne I herm.lsolierung 
1.1 Abclichtung: einerseits Ge1Jci.Jo-Kompcnsator aus Asbest-Sitikon-Kc:.~t~cht 
: ander!";E!its Gui71mimanscheHe. 
2.0 ..RC!dlQ.Ipgi~f.he...Ab.!Ldllun.ung_. Blei~Jotte0 1/3Befondicke wie 2.01 Blatt 1, 
Pos. 2.2/2.3/2.1. und E.lla tt. 2.07. I . 
3. 0 ]r n n d s c hl!.lz.filllOJJ..Uhm.e._ 
·3.1 einerseits Ge\IJebe-1\ompens.ator nach OIN 4102-A aus Asbest-Silikon 
Kautschuk .luftdicht bzw. wasserdicht. 
3.2 \!Jie 2.01 Blatt.1, Pos. 3.1/3.2/33/3.4 und Blatt. 2.07.1I 
t..) . 
Ut 
-~c_!t!icß_~n_ygf!_W~n~.u_n~ Oeckendurchführunaen für Rohrleitunoen 2.07 
I j ... , t-... =:.:: .•= ... ::-,:::: .. t.:-, -------1.----~--!.::.:.:. __ _ 
h't.NO UNO OECKENDURCI-IFUHRUNG 
:o~ LUFTDICIIT BZ\o/. \•/:-~.SSERDICIIT 
TIIERI~lSCIIE I SOLlE RUtiG 
1 1 111 
Pos.: · 
2.07 
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. . . 
. 
. 
.. 
• I f i · ! I ! I 1· ... (!;; ~-:mu' · '· f!n-.-'.}.nc~~.::.::..1fü~.:-ll9~-_rjdi_r~· ' bz' . . · ··· . "'~-~~gnlt.du ,rmt] [1?.Ul\J.~9l!gru n_g uni["CJ §~~tf: l~ .:.~.Q1!\Pi.Qf. .. ~!1! 
----·---~--~·-····--·-- --- ·-.. --···----·-----·------·--------
1.0 JuHukut. schi::bend, t =-:: 130° C 
1.1 Ahdichlung .ein~rseits Ge•.Jebe -Kompensator aus Asbest-Siliko,'\- Kau!s.:hul-: 
ondersr:its Gummimanschelle. . 1\ • 
2.0 8Jt..91otqgi_~r..l!..~-~!J~ chi!J~~!l!'.ill.; ßleiwolle .. 111 Betondicke wie 207 6tatt:1 
Pas. 2.2/2. 3/2./tund Olatt: 2.07. 1 
3.0 .fJ.m.D.rl~-~hi.lt z !fl.!1ß!l9hTQ 
3.1 cinerscils Gew:t~-i~ompensatornach01N4102-Aaus Astest- Silikon-
Kau t::;chul<,l u ftdicht t:ez. \~a sserdicht. 
31 \vie 2.07 ßlatt.1 Po5 .. 3.113.2/3.3/3.4 und Blc. H 207.JI 
® Jttrt!J~~;;,lJDilQe:;~kenrJ~tu.l}tühr_ung .. mi'tJ:t.oges.r:lllieißlgl"D .. -
.Q..tr:.hr !l n Q,JJZ='-1. f l Q[lSChV erb in d Uf]I.L_ .• · ·~::· .. /:··. . 
-~ ~:.<;·· ; ... ;. 
.Llll.N.irh_L fest : :,·· 
Abtlichtung: einerseits gaseltweißt; Sonder' oll Flansch.rind~::rseits · 
Gummiman!;chette .· . 
Rn.dl:?JQ~i<.:~JJ~.-~.h:i~hlrm~1!:9.; Cleho~ottr/~ 113f etpndicl<e wie 2.07 SlaH. 1, . 
und Blatt. 2.07.ll .ab.ß:.. t1onta~ehilfe (At ilcndshalter) da Rohrleitung 
als Festpunkt zu bettachten' ast. · 
fuilllf~UJI.!LLfiLn n n n h ro e _ 
Yie 2.07 Btatt.1 Pos. 3.113.2/3.3/3.4 und llatt. 2.07.11 
............ ", •• 04' 
\#JlO-UtiO DECKE tiDUP.O FÜIIRUNG 
VO\ 
Pos.: 
2.07 
"' cr 
I 
A;iuc..:.;.Lmi!.::lll.IU< --------
--'0'"-'I=C II Tri! t-! G _ß Z,YU!.A NSQl'.'lfl ßll_I_Qlli{G_ __ 
~73ooo·=·v422·F·~·3-3-=-oo7o c ~:~;;-:;;---·-http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
J I ' •. .:i ;..· G •' .s. ..... =-.~---= i±_ l_: :.-\,.- ----
--- ohne ttJCrm. ISOlierung 
0 
Schnitt A-A 
-------------
·--- ·-- --.----
--- ____ " ... _ ........ _ ..... ~ ._........ ;.. 
1 Q<C(]i---+----t>1 b 
Verzinkte Slahlbleth* 
KoJJPI? mil Bondstahi-
Hhelle. 
n;thl br2nnt-ore 
Htnrr ol-.olil b u. · 
MU * H.i':...:r_t""'el __ 
. ;;~:;;·-· ·------·-·-·· ~-. -·- _, ·_[ -· ---··-----·-----·~------
.. ..:•t -
.............. , .. : .. 
Iot 1.-DfCKEiWURC Ii FÜIIHUNG~·~ 
~ . 
AUTEN Pos.: 
2.07 
'· N 
-~ 
--··-·-··- '------------·-----------
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i 
I 
I 
I 
i 
. 1 
I 
I 
; 
' 
~ .. - r--·.... ·- .---- ~- r---- - .~ ~~---
((";' • ' t' \' ,.( ..... J J l r" t , " t; I t \.!../ ~.mlL.._.:l1L;;.;,.,·~· ( P.l .......... llil......--~ _!!f_ .~'L_ . ..:.::_ 
.2Y .. ~Jfir!}.8. .. '1'iLi?~tc\vdJfl'_g .. ~?,gJ.:i.~9li~XY.D.9J:h1E:~lt~'t.ß,. 
1.0 .SP.ritz~m~serdi~Jl!.S(hiebeod, Abdichtung' belderseih Abdecl:btcch 
verzinkte Ausführung. 
2.0 .Butlio19<Ji_sr.b!!..Alt H.hiLITi.!!fi9,;. Bl eiwotle ~ 'll Beton die ke wie 2.Q1 8lo lt:1 
Pos. 2.Z/2.3/2t.. und ßlatf. 2.07.( 
3.0 llrJJJ.LHfultlJ!!!Üln!lllm.en.: sonst wie 207 Blatt 1 Pos. 31 /3.2133/3.i. 
unrJ Blatt: 2.01.11 
@ -'tlP.nd:.uo_dJ)eclse n durch fiihrung für l<qt t ';·'Jl5.?.~:L:. 
~Y2.L~ITIJ~JJlil..!ir:!~:üi.~jLQ.~s_eii~QUff!JD_g_PlJ.R..~~~bo.~rfL. 
. ln.JtJ_f tctü:_h t~fl bZ\-1. YJ Qsserdi~hten 0!)rchführttQ!J~D~= 
1.0 luldi.c.bJ. f e s t 
1.1 Abdichtung :einerseits Dichtring geschweißt ondei$eits Blech::~t­
declcung. 
2D .Ra.dicln_gi~c.he_Abschiun.Jillg_ Bleh10lle ~ 1/1 Betondicke wie 2.01 Blut! 1 
Und~2.07.f ohne Hon tagehi lfe ( Abstandsholtel) 
3.0 .ß~.ra']V~rJmtz.m.uOoo hm~> : sonst via 2.07 Bla tt:1 Pos. 3.113. 213.3f3.t, 
. u~ la tt: 2.01.11 . · 
Schtießen von \-land-und O~ckendurchführunal?n fu'Rohrle.itunoan 2.01 .. 
l 
\'/AtJD ·Utm OECI<EtlDURCHFÜiiRUt~G 
· IJa• 
. N 
00 
Pos.:-
2.07 
f:l~liu 
81cll 5 J·6 73 ooo~~\i·4~2zf:'~33-0070 ( , ____ _;._ http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/64356
Rn1r~:irr:_,·~·: 
.... - ~ ... 
1o 
• ® .ftti~pj~t 10•!11,-- --{11> 1 b 
Oecl~~-1illrffiführung-=-
! 
Pclusol- Gnmulat 
· Brand monsehe tm_ 
1 od;;p~-lu~oi-Granclall. 
.. 
6 
z:: Cl 
.. 
0 
8 
ll 
-~ 
t ~I ....  i -~ -------~------~r---h ---... --·-------:-. -----].n~ 
I' ' I !! ~ " I " 11111 1~!!!11111!1~1 1111111!11011 111111.111111 I 11111 1111111111 I 11111 I 1111111111111 IIIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIII.!II!IIII•''!III!II 111"'1 ..... ,., I II 1 llllll.lllllllll .. llll llllllllllll"'l_ .. ,_, __ 
' 
. ' 
•nrl,aw .. b -· 
1 n ~r.I.iJL'::LCL~~-'"'rrt..!_r 1 lt; S!:hiebend Abdichtung: Gummimanschette bzw 
verzinkte ßlechrnunschette. 
2.0 ß.f1_!:!iolng isr. h ~ ldt?.SJJi.!J!ll!.Dg_: ßlci\~olle ~ '/1 Beton d id<e; wir;! 2 07 
Blatt: 1 Pos. 2.2/2.3/2.1, · 
3.0 .llffi~(hutzmnnnnhnu!_ , 
· 3.1 Bei radialer Ringspult breite (Spat t zwischept1edium -und l·~o:Jerrohr ll 
von ~ 15 mm, kann d1e normal~ Brandmansche Wt eingesetzt werden. 
1 3.2 Bei exzentrischem Ring!ipa\t< 15mm,ist d1e 8rondman$Chette ; 
in Sonderausführung einzusetzan. i 
3.3 Bel vertikaler Ourc hführung [{ann der ~ingspal t mit Pall!:::oi-
GranulatgefühH bzw. Brandr.mnschetteeingesetzt WQfd2n 
Schlienen von Wand-und Deckendurchführunaen für Rohrleitunaen 2.01 r·-·_,...,..----- -· 
I I &:J.S 
""WÄHo-utlD DEci<ENDiJRCHFÜttRUNGEtl ,.Pos~ 
VON KUliSTOFF • ROHR LEITUNG E II{ PP) .1:_~ ~ ·= 
l•oc ....... ~ ........... .,... • · ~ • ·- • 
. ----- -------·--------·---
~:.·:.•••:-. Jn4e• •• b •• _______ _;_ ___ _.;,:,._;::... ___________ _ 
.j 
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~ 
. 
! 
! 
,fl " t '' i~ 
1!~ 
-" 
-
I 
.. 
l 
I 
f1g_nloggbi lfe_ 
A11tl.nm!~hnlli:.r_tLtllP. h P. nd mJ~ 
CD _ g~~nq P.P. t ~-l?P n9? J gbLf:!Cl'l~cj~J !q j$. t_üJJiiJ19 J _ 
~·erl<stoff : 1.1>541 
B!echdicl{(! : 0.2 r.•rn 
Noppung : 5 mm norrTtnl 
: > 5 mrn bis20m m rnm hbar 
: > 20 mm Sondcrnushihruri;J 
.~.?]lJJl_Ü_l~~­
\;!~rlcsbff : 
Bl:2chcit.b~ : 
r 
'· 
1.45!. 1 
0,2 mm 
örtlich zubes.tirnmen. 
a) Rohrleitungen ?: DU 50 .,;erden _.9h!:\JL~i'l~J11L.Q.~.L 
... 6.b~tillt.~~hollers mit Bleiwolle gestopft. 
zum Beispiel : \IJirkdruck-, EntleerufYJs- und Entlüft:.m~s.lc\.h0~:r 
Rohrleitungen mit geringer \..'arm?deh[~u~g · ~i::i'~~~-g ;:, 
. :~ -· .. :::·::.:~.g~i~\ 
b) Rohrtaifungen ~ ON 80 werden, entsprechend der ·. :·.: .. , 
System-und Sicherheilsqualifikation und dzr 811•:egun~ .. · . 
in derDurch führung .§!LtliilJ9lLQ~s"'~h~t~:!.~,V,!2.\!_tr,L · · .... , .. : 
(Nonfo_9ehilfel- bestehend cus Position Ci) unJ Ci)- r:.il 
BH~i\-lolte gestopft. · 
c J Oie Bleistopfung erfolgt in Wend -und Q?(ker:durchführt!r•;en 
mit unterschiedlicher Ortsdosisteistung.,bis 2,00m ü!•r:r f.\:;d<:i! 
l ( 
I 
I 
I 
I 
I 
r 
I 
I 
! 
I 
I 
r 
~ 
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I 
I 
I 
I 
-- ---- ---- ---- -------· 
L..J I I I. I LI \....I ,--.. U I { ....1~-j L... ul U '-•- , y ~ ~-; ':!":' ''-4-'-' ,.._. .. _ .. ,::::::~:: .. ::-.-:-;, .. _::-· 
beim Schließen von Rohrieih.mgsdui Li ,f üi1rungen mii· !:)t:h\·121 
entflammbaren Werl{sfoffen ( 01 N 4102 -A) 
An~.>tendung_ 
Ci) ..nlcht . .!H!!!Wb;_t~!l!;!. ßrandschutz, Kornbini~rt .m!t r~J.2.Jsäsrlv:-r' Ab~chirmung 
(Abs.tandsholter und ßleiwol\e); die Durchführung ist beidseitig je ~ 100 mm 
tief -mit NICIHBREtHIBAREt~ Huterial zu verschließen. 
Q) Jll'.gEfi~.~!tt.:!: erancJschutz ( F 30 -F 90),1<ombinier(!riJ!L?.2i~JR.'Jl ~UJ!f. : 
Abschirmung(Absfundshotter und ßleiwollel; die Durchftihrung ist baidseilig 
je :!"120mm tie1 mit Asbestschaurnmatte-Alu-KaschiHt DIN 4102- A 
(Anwendung bal OlJ st ernitlschen Rohr Iei tungen) zu ver sc hl ie 0 en. 
®.flJf!.!Lg~ifi zjgyff!!_ Brandschutz ,.,.9ljn_tt,_ Bleiabschirr.mng: die O:mhführu:1u 
ist einseitig i:: 200mr.l tief mit NICHTBRENNBAREN 1-iaterial zu versch:iefh~n 
(D S!!.CJlitil~~ ßrandschu fz ( F 30 -f 90) .2.!:.UQ.. 8!eiabschirmung; diz Du~hfühn.mJ , 
·ist einseitig :: 240mm tief mit Asbestschaummatte- Alu- Kasch1er t D!tl4i02-) 
(Anwendung bei austenitiscmn Rohrleitungm) zu verschließen. ! 
t 
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